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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Московские городские строительные нормы “Энергосбережение 
в зданиях. Нормативы по теплозашите и тепловодоэлектроснабжению” 

(МГСН 2.0198) разработаны с учетом опыта четырехлетнего 
применения в проектировании и строительстве MFCH 2.0194 и 
дополнений к нему № № №2 и №3 в целях согласования с 

требованиями СНиП 100194 и СНиП П379* (изд. 1998 г.), а также с 
положениями закона Российской Федерации “Об энергосбережении“. 

Нормативный документ состоит из восьми разделов: раздел 

"Область применения“, раздел 2 “Законодательная основа и 
нормативные ссылки”, раздел 3 "Теплозащита зданий”, раздел 4 
"Тепловодоснабжение жилых микрорайонов и зданий", раздел 5 
“Теплотехнические показатели энергоемкости здания”, раздел 6 
“Требования к энергетическому паспорту проекта жилого и 
общественного здания”, раздел 7 "Электроснабжение и 
электрооборудование зданий” и раздел 8 "Искусственное освещение 
зданий". 

Разработанные нормативы отражают специфику г. Москвы и не 
противоречах требованиям основных общероссийских нормативных 
документов СНиП 100194, СНиН П379° (изд.1998 г.) СНиП 
2.04.0591*, СНиП 2.04.0786*, СНиП 2.04.0185*. 

Совокупность требований настоящего нормативного документа 
преследует цель создания зданий с эффективным использованием 
энергии при обеспечении комфортных условий пребывания в них и 
позволяет осуществить поэтапное во времени снижение уровня 
энергопотребления зданий в г. Москве. 

В разделе 3 приведены новые требования по теплозащите зланий, 
обеспечивающие по сравнению с МГСН 2.0194 дальнейшее снижение 
энергопотребления во вновь построенных зданиях. Нововведением в 
соответствии с требованиями СНиП 190194 является потребительский 
подход, при котором к зданию предъявляются общие требования по 
энергетической эффективности, исходя из ожидаемого результата 
энергосбережения. Методы и пути постижения этих требований 
предоставлены проектировщику. 

В разделе 4 приведены требования, обеспечивающие снижение 
знергопотребления зданий за счет  децентрализании систем 
регулирования тепловолоснабжения, индивидуального регулирования 
теплоотдачи отопительных приборов, а также применения средств 
регулирования расхода тепла и воды. 

В разделе 5 приведены методы расчета энергоемкости здания. 
Также приведен метод расчета расхода тепловой энергии на горячее 
водоснабжение и суммарное потребление тепловой энергии. 

В разделе 6 приведены требования к энергетическому паспорту 
проекта здания и его форме. 

В разделе 7 приведены требования, обеспечивающие снижение 
энергопотребления за счет способов регулирования и современных 
средств учета электроэнергии. 

5 
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В разделе 8 приведены нормативные требования к удельному 
энергопотреблению осветительных установок искусственного 
освешения, что также является потребительским требованием. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с 

требованиями СНиН 100194 в развитие и дополнение нормативных 
документов, действующих на территории г.Москвы, и 
распространяются на проектирование новых и реконструкцию 

существующих жилых домов и зданий общественного назначения. 

1.2. Нормы должны соблюдаться на территории г. Москвы при 

проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых 
отапливаемых жилых домов (многоквартирных И одноквартирных) и 
зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, 

лечебных учреждений и поликлиник, административных) с 
нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего 
воздуха и предназначены для обеспечения эффективного 
использования энергетических ресурсов и поэтапного повышения 
уровня тепловой защиты этих зданий, в том числе с учетом 
возможностей базы строительной индустрии и рапионального 
(эффективного} использования выпускаемой продукции. 

1.3. Нормы обязательны для применения юридическими лицами 
независимо OT  организационноправовой формы и формы 
собственности, принадлежности и государственности, гражданами 
{физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой 
деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а 
также иностранными юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность в области проектирования и 
строительства на территории г.Москвы, если иное He предусмотрено 
федеральным законом. 

1.4. Нормы устанавливают обязательные минимальные 
требования по теплозашите зданий, исходя из требований по снижению 
их энергопотребления, санитарногигиенических требований и 
требуемых комфортных условий. 

При проектировании зданий допускается применять более 
высокие требования по теплозащите, устанавливаемые конкретным 
заказчиком и направленные на достижение более высокого 
энергосберегающего эффекта. 

1.5. Нормы не распространяются на мобильные жилые здания 
Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих 
архитектурно историческое значение, определяется на основании 
согласования с Управлением государственного контроля охраны 
использования памятников истории и культуры В г. Москве в каждом 
конкретном случае. 
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1.6. Настоящие нормы и их отдельные положения могут быть 
использованы с обязательной ссылкой на МГСН 2.0199 при 
разработке городских нормативных документов по проектированию 
зданий, не указанных в п.Т.2. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И НОРМАТИВНЫЕ 
ССЫЛКИ 

2.1. Настояшие нормы разработаны согласно Федерального 
Закона “Об энергосбережении”, где содержится требование введения в 
нормативные документы показателей их эффективного использования, 
а также показателей расхода энергии на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение и освещение зданий. 

2.2. Правовая основа разработки настоящих норм для г.Москвы 
как субъекта Российской Федерации предусмотрена разделом 5 СНиП 
100194. 

2.3. В настоящих нормах использованы следующие документы: 
СНиП 100194 “Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения”; 
СНиП П379*(изд.1998 г.) “Строительная теплотехника”; 
СНиП 230595 “Естественное и искусственное освещение”; 
СНиП 2.01.0182 “Строительная климатология”; 
СНиП 2.04.0185* “Внутренний водопровод и канализация зданий”; 
СНиП 2.04.0591*(изд.1998 г.) “Отопление, вентиляция и 
кондиционирование”; 
СНиП 2.04.0786* “Тепловые сети”; 
CHull 2.08.0189* “Жилые здания”; 
СНиП 2.08.0289* “Общественные здания и сооружения”; 
МГСН 2.0194 “Энергосбережение в зданиях. Нормативы по 
теплозащите и тепловодоэлектроснабжению” с дополнениями 
Nei, 2и 3; 
МГСН 2.0599 “Иисоляция и солниезащита”; 
MUCH 2.0699 “Естественное, искусственное и совмещенное 
освешение”, 
МГСН 3.0196 “Жилые здания”; 
MICH 4.0696 “Обтцеобразовательные учреждения”; 
МГСН 4.0797 “Дошкольные учреждения”; 
Межгосударственный стандарт. ГОСТ 3049496 “Здания жилые и 
обтыественные. Параметры микроклимата в помещениях”; 
ГОСТ 21.60884 “СПДС. Внутреннее электрическое освещение. 
Рабочие чергежи”; 
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ГОСТ 702591 “Кирпич и камни керамические и силикатные Методы 
определения водопоглощения, плотности и контроля 
морозостойкости”, 
ГОСТ 707687 “Материалы и изделия строительные Методы 
определения теплопроводности”, 
ГОСТ 860782*E “Светильники для освещения жилых помещений 
Общие технические условия”, 
ГОСТ 1559782*Е “Светильники для производственных зданий Общие 
технические условия”, 
ГОСТ 1717787 “Материалы и изделия строительные 
теплоизоляционные Методы контроля”, 
ГОСТ 2171884 “Материалы строительные Диэлькометрический метод 
измерения влажности”, 
ГОСТ 2325078 “Материалы строительные Метод определения 
удельной теплоемкости”, 
ГОСТ 2481681 “Материалы строительные Методы определения 
сорбционной влажности”, 
ГОСТ 2538082 “Здания и сооружения Метод измерения тепловых 
потоков, проходящих через ограждающие конструкции”, 
ГОСТ 2560983 “Материалы полимерные рулонные и плиточные для 
полов Метод определения показателя теплоусвоения”, 
ГОСТ 2589183 “Здания и сооружения Методы определения 
сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций”, 
ГОСТ 2589883 “Материалы и изделия строительные Методы 
определения сопротивления паропроницанию’, 
ГОСТ 2625384 “Здания и сооружения Методы определения 
теплоустойчивости ограждающих конструкций”, 
ГОСТ 2625484 “Здания и сооружения Методы определения 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций”, 
ГОСТ 2660285 “Окна Метод определения сопротивления 
теплопередаче”, 
ГОСТ 2662985 “Здания и сооружения Метод тепловизионного 
контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкции”, 
ГОСТ 3025694 “Материалы и изделия строительные Метод 
определения теплопроводности цилиндрическим зондом”, 
ГОСТ 3029094 “Материалы и изделия стоительные Метод 
определения теплопроводности поверхностным преобразователем” 
РДС 1023193* “Система с To 
 ртификации в столь сертификации СТР Основные положения 

areal “Система сертификации ГОСТ Р Порядок проведения 
ции продукции в строительстве”, 

ВСН 5888(р) “Положение об организации и проведении 

ое РУКЦИИ, ремонта и технического обследования жилых зданий, 

Hasrasenig Hore хозяйства и социальногокультурного 

ova в лектрооборулование жилых и общественных зданий”, 
устройства электроустановок” 
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3. ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения 
основного требования рационального использования энергетических 
ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с 
учетом эффективности систем обеспечения микроклимата, 
рассматривая здание и его отопительно вентиляционные системы как 
единое целое. 

3.1.2. Выбор теплозащитных свойств здания следует 
осуществлять па одному из двух альтернативных подходов: 

потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются 
по нормативному значению удельного энергопотребления здания в 
целом или его отдельных замкнутых объемов блок секций, пристроек 
и прочего; 

предписывающему, когда нормативные требования 
предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания. 

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчиком и 
проектной организацией. 

3.1.3. При выборе потребительского подхода теплозащитные 
свойства наружных ограждающих конструкций следует определять 
согласно подразделу 3.3 настоящих HOpM. 

3.1.4. При выборе предписывающего подхода теплозащитные 
свойства наружных ограждающих конструкций следует определять 
согласно подразделу 3.4 настоящих норм. 

3.1.5. Выбор окончательного проектного решения при 
использовании одного из двух подходов, поименованных в п.3.1.2, 
следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными 
конструктивными и  объемнопланировочными решениями по 
наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии системой 
отопления здания за отопительный период, определяемому согласно 
подразделу 3.5 настоящих норм. 

3.1.6. При разработке проекта злания и его последующей 
сертификации следует составлять согласно раздела 6 энергетический 
паспорт, характеризующий уровень теплозащиты и энергетическое 
качество запроектированного здания и доказывающий соответствие 
проекта здания данным нормам. 
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3.2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

3.2.1. Расчетную температуру наружного воздуха в холодный 
период года следует принимать равной минус 26 °С согласно СНиП 
2.01.0182 и СНиЛ 2.04.059]*. 

3.2.2. Параметры внутреннего воздуха помещений следует 
принимать согласно ГОСТ 3049496 и MICH 3.0196 для 
соответствующих типов зданий и в соответствии с табл.3.1. 

3.2.3. Градусосутки отопительного периода Ву, °С.сут, следует 
принимать согласно табл.3.2. Продолжительность отопительного 
периода 2» и среднюю темперагуру наружного воздуха ty за 
отопительный период следует принимать согласно СНиН 2.01.0182 
равной соответственно 230 сут и минус 2,7 °C для поликлиник и 
лечебных учреждений, домовинтернатов для престарелых и инвалидов 
и дошкольных учреждений; 213 сут. и минус 3,6 °С в остальных 
случаях. Среднюю за отопительный период интенсивность суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности 
различной ориентации, кВт.ч/м?, следует принимать согласно 
подраздела 3.5. 

3.2.4. При  проекгировании  теплозашиты — используются 
следующие расчетные показатели строительных материалов 
конструкций (по приложениям СНиП [[379" (изд.1998) для условий 
эксплуатации Б): 

коэффициент теплопроводности Я, Br/(m.°C), 
коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч} 5, Вт/(м2.°С}, 
удельная теплоемкость (в сухом состояний} cy, кКДж/(кг.С), 
коэффициент паропроницаемости и, мг/(м.ч.Па) или сопротивление 

паропроницанию Ry,, м?.ч.Па/мг, 
возлухопронинцаемость С, кг/(м?.ч) или сопротивление 

воздухопроницанию Ry, м?.ч.Па/кг или м?.ч/кг (для окон и балконных 
дверей при Ap 10 Па), 

коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью 
ограждения р, 

коэффициент излучения поверхности 
Примечание. Расчетные показатели эффективных  теплоизоляционных 

материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СНий П379* (изд.1998 г.), следует принимать для 
условий эксплуатации Б согласно зчеплотехническим испытаниям (полученных аккредитованными [Г осстроем России испытательными лабораториями или ГУП 
«Мосстройсертификация» 

3.2.5. При проектировании пароизоляции ограждающих 
конструкций отапливаемых зданий за расчетное значение принимается 
среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за 

11 



MICH 2.0199 

годовой период и период месяцев с отрицательными среднемесячными 
температурами. 

Таблица 3.1 
Температура, относительная влажность и температура точки росы 

внутреннего возлуха помещений, принимаемые при теплотехнических 
расчетах ограждающих конструкций 

Здания Температура Относительная Темпсратура 
внутреннего влажность точки росы 

воздуха внутренего 
воздуха 

Ling, °С Linn 7 _tg,°C 
Жилые, 20 55 10,7 
общеобразователь 
ных учреждений 

Поликлиник и 21 55 11,6 
лечебных 
учреждений, 
домовинтернатов 
Дошкольных 22 55 12,6 
учреждений 

Таблица 3.2 
Градусосутки отопительного аернола 

Здания Градусосутки 
Жилые, общеобразовательных учреждений 5027 
Поликлиник и лечебных учреждений, 5451 
домовинтернатов 
Дошкольных учреждений 5681 

12 



МГСН 2.0199 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД 

3.3.1. Проскт здания в соответствии с требованиями СНиП 10 
0194 следует разрабатывать на основе величины удельного расхода 

тепловой энергии системой отопления проектируемого здания за 
отопительный период. Процедура работы с этим подразделом 
приведена в подразделе 3.6. 

3.3.2. Расчетный удельный расход тепловой энергии системой 
отопления здания за отопительный период 414, кВт.ч/м2, полжен быть 
меныше или равен требуемому значению g4/°4 и определяется путем 
выбора теплозащитных свойств оболочки здания и типа, 
эффективности и метода регулирования используемых систем 
отопления и вентиляции по формуле 

gael че (3.1) 
где g,f¢ требуемый удельный расход тепловой энергии системой 
отопления здания за отопительный период, кВт.ч/м2, определяемый 
для различных типов зданий согласно таблице 3.3 

442 расчетный удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания, кВт.ч/м?, определяемый согласно подраздела 3.5; 

Таблица 3.3 
Требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления 

здания g,'°? кВт.ч/м?, за отопительный пернод, 

Этажность здании: 
Типы зданий 13 45 69 IO и более 

MICH MICH MICH MICH} MICH MICH MICH MICH 
2.0194 2.0199 20194 2.0199 20194 2.0199 201941 2.0199 жилые 200 160 160 130 401! 110 115 95 Г общеобразо 205 175 195 165 785 455 

вательные, 
лечебные 

учреждения, 
поликлиники 
дошкольные 280 245 
учреждения 

fIpumexanue’ Величины по данным первого этапа MICH 20194 приведены для 
сопоставления 

3.3.3. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче 
непрозрачных ограждающих конструкций А,”е4, м? оС/Вт, должно быть 
не менее значений, приведенных в п.2,1* СНиП Н379* {изд.1998 г.) 
для этапа внедрения и градусосуток по табл.3.2, и санитарно 
гигиенических и комфортных условий, определяемых по формуле: 

п (lint м ext R,feq (3.2) 
А. аб 
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где mm коэффициент, принимаемый согласно табл.3* СНиП Н379* 
(изд.1998г.); 

ling расчетная температура внутреннего воздуха. °C, принимаемая 
по табл. 3.1; 

led расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
года, °C, принимаемая согласно 3.2.1; 

А" нормативный температурный перепад, °С, принимаемый 
согласно табл.2* СНиП П379* (изд.1998г.) в зависимости от 
вида здания и ограждающей конструкции; 

аи Коэффициент теплообмена внутренней поверхности 
ограждающей конструкции,  Вт/м?.°С}, принимаемый 
согласно табл.4 СНиП И379* (изд.1998 г.). 

Примечания. При определении минимально допустимого сопротивления 
теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (3.2) следует 
принимать п [и вместо fy расчетную температуру возлуха более холодного 
помещения; для теплых чердаков и подвалов (с разводкой в них трубопроводов 
систем отопления и горячего водоснабжения) эту температуру следует принимать по 
расчету теплового баланса (но не менее плюс 2 °C для подвалов при расчетных 
условиях и не более плюс 14 °С для чердаков и подвалов}. 
2. Для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов с 
температурой воздуха в них f ‘iq, большей {1 но меньшей коэффициент п 
следует определять по формуле и (Ling Cine) Cline те 

3.3.4. TpeGyemoe сопротивление теплопередаче Rr 
светопрозрачных конструкций и наружных дверей следует принимать: 

0,54 m?.°C/Br для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 m?.°C/Br 
для глухой части балконных дверей 

0,54 m*.°C/Br для входных дверей в квартиры, расположенные выше 
первого этажа; 

1,2 m2.°C/Br для входных дверей в олносемейные здания и квартиры, 
расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот. 

3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций К,’ должно быть не менее требуемого минимально 
допустимого сопротивления теплопередаче Ко”, определяемого 
согласно пп.3.3.3 и 3.3.4. 

3.3.6. Температура внутренней поверхности ограждающей 
конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных 
швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в 
многослойных панелях. жестких связей облегченной кладки и др.), в 
углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы 
внутреннего воздуха, принимаемой согласно табл.3.[. 

Температура внутренней поверхности вертикального остекления 
должна быть не ниже плюс 3 °С при расчетных условиях. 

14 
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3.3.7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий 

Gp’ должна быть не более нормативных значений С„”“Ч, указанных в 

табл.12* СНиП H379* (изд.1998г.). 

3.3.8. Требуемое сопротивление возлухопроницанию 

ограждающих конструкций Ви”, м2.ч.Па/кг, следует определять 

согласно СНиП П379* (изд. 1998 г.). 

3.3.9. Требуемое сопротивление паропроницанию наружных 

ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП П379* 
(изд.1998 г.). 

3.3.10. Поверхность пола жилых и общественных зданий должна 
иметь показатель теплоусвоения Ук Br/(m2.°C) не более нормативных 
величин, указанных в СНиП П379* (изд.1998 г.). 

3.3.11. Суммарная площадь окон жилых зданий согласно п.2.17* 
СНий И379* (изд.1998 г.} должна быть не более [8% от суммарной 
площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций 
стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных 
конструкций В меньше 0,56 m?.°C/Br. При определении этого 
соотношения в суммарную плошаль непрозрачных конструкций следует 
включать все продольные и торцевые стены, 2 также площади 
непрозрачных частей оконных створок и балконных дверей. 

При светопрозрачных ограждениях с №7 не менее 0,56 m2.°C/Br 
площадь остекления ограничивается в 25%. Плошаль светопрозрачных 
конструкций в общественных зданиях следует определять по 
минимальным требованиям СНиП 230595 и МГСН 2.0699. 

3.4. ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОЗАЩИТЕ. 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДПИСЫВАЮЩИИ 

ПОДХОД 

3.4.1. Наружные ограждающие конструкции здания согласно 
предписывающему подходу должны удовлетворять следующим 
требованиям по: 

Минимально — допустимому приведенному сопротивлению 
теплопередаче в соответствии с п.3.4.2; 

минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в 
соответствии с 11.3.3.6; 

Максимально допустимой  воздухопроницаемости отдельных 
конструкций ограждений в соответствии с п.3.3.7; 

показателю компактности здания не более величин согласно п.3.5.1. 

+6 
Нроцедура работы с этим подразделом приведена в подразделе 

15 



МГСН 2.0199 

3.4.2. Приведенное сопротивление теплопередаче (К.’) для 
ограждающих конструкний должно быть не менее: 

значений, приведенных в п.2.1* СНиП Н379* (изд.1998 г.) и 
градусосуток mo табл.3.2 согласно Е и И этапам внедрения для 
ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных} в 
зависимости от вида здания и помещения; для чердачных и цокольных 
перекрытий теплых чердаков и подвалов эти значения следует 
умножать на коэффициент A, определяемый согласно прим.2 к п.3.3.3. 

произведения 0,02 на разность температур воздуха между 
помещениями для внутренних ограждений, в случае, если разность 
температур равна или больше 6 °C; 

значений, приведенных в п.3.3.4 для светопрозрачных конструкций 
и входных дверей. 

Приведенное сопротивление теплопередаче (4,7) для наружных 
стен следует рассчитывать для фасада здания без учета заполнений 
светопроемов: либо для одного промежуточного этажа, либо в целом 
для здания с проверкой условия п.3.3.6 на участках в зонах 
теплопроводных включений. 

ИНримечание. Допускается в конкретных конструктивных решениях наружных 
стен применение конструкции с приведенным сопротивлением теплопередаче (за 
исключением светопрозрачных) не болес. чем на 5% ниже, указанных в п.2.1* СНиП 
[379* (изд.1998 г.}. при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче 
наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный 
коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных 
наружных ограждений Аш”, определяемый согласно 1.3.5.2, был не ниже значения 
К„”, определяемого согласно требований п.2.1* СНиП П379* (изд.1998 г.). 

3.4.3. Требусмое сопротивление воздухопроницанию и 
паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель 
теплоусвоения пола следует определять согласно п.3.3.9 и п.3.3.10 
соответственно. 

3.4.4. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций 
следует определять в соответствии с п.3.3.11. 
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3.5. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

3.5.1. Показатель компактности здания следует определять 

по формуле 
kes ASH У, (3.3) 

где A" обшая площадь наружных ограждающих конструкций, 

включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и цокольное 
перекрытие, м?; 

V, отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному 
внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3. 

Расчетный показатель компактности здания A, для жилых 
зданий (домов) как правило He должен превышать следующих 
значений: 

0,25 для зданий 15 этажей и выше; 
0,29 для зданий от 10 до }5 этажей включительно; 
0.32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно; 
0,36 для 5этажных зданий; 
0,43 для 4этажных зданий; 
0,54 для 3этажных зданий; 
0,61; 0,54; 0,46 для двух; трежи четырехэтажных блокированных и 

секционных домов соответственно; 
0,9 для двухэтажных и одноэтажных домов с мансардой; 
1,1 для одноэтажных домов. 

3.5.2. Приведенный трансмиссионный коэффициент 
теплопередачи „т,  Вт/м?.5С), совокупности ограждающих 
конструкций — здания следует определять го привеленным 
сопротивлениям теплопередаче отлельных ограждающих конструкций 
Ко’ и их площадей А по формуле 
Ки" В (А/К Ap/RE t+Aeg/Red wA/RE п*Аи Rf) AS (3.4) 
me В коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, 
связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с 
ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха 

yes входы в здание: для жилых зданий В 1,13, для общественных 
727? 

п TO же, что в формуле (3.2); для полов на грунте п=0,5; для 
помещений, с температурой внутреннего воздуха и выше температуры 
наружного воздуха 1» но ниже температуры внутреннего воздуха 
остальных помещений tig, и примыкающих к наружным ограждениям, 
B TOM числе теплых чердаков и подвалов, показатель и следует 
рассчитывать по формуле 

п (tint Сы) (tint tex) (3.5) 
FRE finn м TO же, что в формуле (3.2); Figg температура 

внутреннего воздуха помешения с температурой ниже {иг 
А» Ав А Acs Аг площади соответственно стен, заполнений 

светопросмов (окон, фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, 
перекрытий верхнего этажа, цокольных перекрытий, M2 
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Ri, КЕ, Red, RI, Rf приведенные сопротивления 
теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, 
фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, перекрытий верхнего 
этажа, цокольных перекрытий, м2.°С/Вт; 

Ат то же, что в формуле (3.3). 

3.5.3. Приведенный инфильтрационный (условный) 
коэффициент теплопередачи здания Ай’, Вт/(м?.°С). совокупности 
ограждающих конструкций здания следует определять по формуле 

Ки! 0,28 с па By Ve рам К Дит (3.6) 
где с удельная теплоемкость воздуха, равная кДж/(кг.оС); 

п, средняя кратность воздухообмена здания за отопительный 
период, #/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих 
зданий; для жилых зданий согласно СНий 2.04.0591* произведение ny 
+8, +V, принимают равным 3ed4,, где A, плошаль жилых помещений, 
M2; 

В, коэффициент снижения объема воздуха в здании, 
учитывающих наличие внутренних ограждающих конструкций. При 
отсутствии данных принимать д, 0,85; 

И, то же, что и п.3.5.1; 
р." плотность воздуха в помещении, KT/M>, равная 1,2; 
К коэффициент учета влияния встречного теплового в 

конструкциях, равный согласно СНиЙ 2.04.0591* (изд.1998 г.) 6,7 для 
стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 для окон и 
балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 для одинарных 
окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и 
открытых проемов; 

AS#" то же, что в формуле (3.3). 

3.5.4. Общий коэффициент теплопередачи здания Ки, Br/(m2.°C), 
определяется по формуле 

Ки Ky Ким (3.7) 
K,,* приведенный трансмиссионный коэффициент 

теплопередачи здания, Вт/(м?.°С), определяемый согласно п.3.5.2; 
Ким приведенный инфильтрационный (условный) 

коэффициент теплопередачи здания, Br/(m?.°C), определяемый 
согласно п.3.5.3; 

3.5.5 Общие теплопотери здания за отопительный период через 
наружные ограждающие конструкции Оз’, кВт.ч, следует определять по 
формуле 

Оз’ 0,024 Ky, Dg Ae (3.8) 
гле — Ky» TO же, что в п.3.5.4; 

Dg градусосутки отопительного периода, принимаемые в 
зависимости от типа здания по табл.3.2; 

Ат то же, что в формуле (3,3). 
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3.5.6. Потребность в тепловой энергии на отопление злания в 

течение отопительного периода с учетом полного использования 
внутренних тепловыделений и теплопоступлений от солнечной 
радиации Ок’, кВт.ч. следует определять по формуле 

Ок’ [7 (бы 02) VI Вы (3.9) 
где Qs? общие теплопотери здания через наружные ограждающие 
конструкции, определяемые согласно п.3.5.5; 

Oia? бытовые теплопоступления в течение отопительного 
периода, кВтч, 

Qin’ 0,024 dint сы Ay (3.16) 
4: величина бытовых тепловыделений на м? площади пола 

жилых помещений, Вт/м?, принимаемая по расчету, но не менее 10 
Вт/м? для жилых и административных зданий; 

ты продолжительность отопительного периода, сут, 
принимаемая согласно п.3.2.3; 

A, отапливаемая площадь здания, м? равная площади пола 
всех стапливаемых помещений здания; для жилых зданий площадь 
жилых помещений; 

OY теплопоступления через окна от солнечной радиации в 
течение отопительного периода, кВт.ч/год 

OY tr Ke (Apy 11 App Г) Aggy dy Ape 4) 
trey Kesey Ascy Lhor (3.11) 

тр Tscp Коэффициенты, учитывающие затенение светового 
проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными 
элементами заполнения, принимаемые по табл.3.4, 

Kp, Ку коэффициенты относительного проникания солнечной 
радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и 
зенитных фонарей, принимаемые по табл.3.4, 

Ary Ак» Аруь Arg площадь светопроемов фасадов соответственно 
ориентированных по четырем направлениям, M2, 

Ть bb, В, Ig средняя за отопительный период интенсивность 
солнечной радиации на вертикальную поверхность светопроемов, 
соответственио ориентированных по четырем фасадам здания, 
кВт.ч/м?. Принимается по табл.3.5 как сумма величин по месяцам за 
отопительный период; 

Чрьог средняя за отопительный период интенсивность солнечной 
радиации на горизонтальную поверхность, кВт.ч/м?. Принимается по 
табл.3.5 как сумма величин по месяцам за отопительный период; 

у коэффициент, учитывающий способность ограждающих 
конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло, 

и 0,8; 
бы коэффициент, учитывающий дополнительное 

теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью 
номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных 
приборов, с их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные 
участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через 
неотапливаемые помещения: для многосекнионных и других 
протяженных зданий Вы 1,13, для зданий башенного типа By 1,11; 
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3.5.7. Расчетный удельный расход тепловой энергии Ha 

отопление здания в холодный и переходный периоды года 445, 
кВт.ч/м? определяется по формуле: 

git Ор Ap (3.12) 
ric Ох потребность в тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период, кВт.ч, определяемая согласно п.3.5.6; 

A, полезная плошаль здания; для жилых зданий общая 
площадь квартир. 

Таблица 3.4 
Звачения коэффициентов затенения светового проема три гху и 

относительного проникания солиечной радиации kp uk, соответственно 
окон и зенитных фонарей 

№ Заполнение светового проема Коэффициенты три Zc 5 
nn. kyru 

в деревянных B 

или металлических 
пластмассовых nepemieTax 

переплетах 
ТРИ tecey Kel Ау Три Tsey Ари Key 

1 Двуслойное остекление с 
теплоотражающим покрытием 
на внутреннем стекле: 

двухслойные стеклопакеты 0,8 0,57 0,9 0,57 
в одинарных перевлетах 

двойное остекление в 6,75 0,57 0,85 6,57 
спаренных переплетах 

двойное остекление в 0,65 0,57 0,8 0,57 
аздельных переплетах 

2 Тройное остекление в 0,5 0,83 0,7 0,83 
раздельно спаренных 
переплетах 

3 Двухслойные стеклопакеты и 6,75 0,83 
OAMHAPHOE остекление в 
разлельных переплетах 
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Таблица 3.5 
Интенсивность суммарной (прямой и рассеянной) 

солнечной радиации на горизонтальную н вертикальные поверхности 
при действительных условиях облачности, кВт.ч/м? 

Г Mecan Гор. пов. Вертикальные поверхности с ориентацией на 
С CB/C3 B/3 108/103 юЮ 

1X 80 31 60 90 100 
x 37 13 33 66 83 
XI 16 i7 43 59 
ХИ 9 3 25 41 
I 16 15 45 61 
И 36 31 65 87 
Wi 75 21 53 89 108 

IV 108 18 39 80 98 106 
3a 288 12 71 232 429 551 

отопит. 
период 
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3.6. ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С РАЗДЕЛОМ 3 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

3.6.1. Проектирование ограждающей оболочки здания на основе 
требований по  теплозащите здания в целом выполняют в 
нижеприведенной последовательности: 

a. Выбирают требуемые климатические параметры согласно 
подразлелу 3.2; 

6. Выбирают пзраметры воздуха внугри здания и условия 
комфортности согласно подразделу 3.2 и назначению здания; 

в. Разрабатывают объемнопланировочное решение и 
рассчитывают его геометрические размеры; 

г. Опрелеляют согласно подразлелу 3.3 требуемое значение 
удельного расхода тепловой эиергии системы отопления здания аъ’еЯ в 
зависимости от типа здания и его этажности; 

д. Определяют требуемые сопротивления теплопередаче K,/°% 
ограждающих конструкций (стен, покрытий {чердачных перекрытий}, 
цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот} 
согласно п.3.3.3 исходя из минимально допустимых требований, и 
рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче А’ этих 
ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия А.” Ж.’е4. 

Примечание. Для полносборных крупнопансльных и каркаснопанельных 
зданий допускается определять требуемое сопротивление теплопередаче наружных 
стен по минимуму приведенных затрат, HO не менес значений, установленных в 
табл. а СНиП П379* (изд.1998 г.} для первого этапа внедрения. 

е. Назначают требусмый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01 
89*, СНиП 2.08.0289*, MPCH 3.0196, МГСН 4.0696, MICH 4.0797; 

x. Нроверяют принятые конструктивные решения наружных 
ограждений на удовлетворение требований прил.3.2. 

3. Рассчитывают согласно подразделов 3.3 и 3.5 удельный расход 
тепловой энергии системой отопления здания 94," и сравнивают его с 
требуемым значением 94,9. Росчет заканчивают в случае, если 
расчетное значение меныше или равно требуемому; 

н. Если расчетное значение 4/4 больше требуемого 4”9, то 
осуществляют перебор вариантов до достижения прелыдущего условия. 
При этом используют следукицие возможности: 

изменение объемнопланировочного решения здания (размеров и 
формы), 

р 

повышение уровня теплозащиты отдельных огражлений здания, 
выбор более эффективных систем отопления и вентиляции, и 

снособов их регулирования, 
комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип 

взаимозаменяемости. 
3.6.2. Проектирование теплозашиты здания на основе 

позэлементных требований выполняют B нижепривеленной 
последовательности: 

а. Начинают проектирование согласно позициям (а в) п.3.6.1; 
6. Определяют согласно подразделу 3.4 требуемое сопротивление 

теплопередаче А,” ограждающих конструкций (наружных стен. 
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покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и 

фонарей, наружных дверей и ворот); 

в. Разрабатывают или выбирают конструктивные решения 

наружных ограждений; при этом определяют их приведенное 

сопротивление теплопередаче of, добиваясь выполнения условия 

В.Г Во’, 
г. Проверяют принятые конструктивные решения наружных 

ограждений на удовлетворение требований прил.3.2. 

д. Рассчитывают удельное — энергопотребление системой 

отопления здания 42" согласно подраздела 3.5. 
3.6.3. Светопрозрачные ограждающие конструкции следует 

подбирать по следующей методике: 
а. Требуемое сопротивление теплопередаче Ко’еа 

светопрозрачных конструкций следует устанавливать согласно п.3.3.6. 
При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осушествлять 

по значению приведенного сопротивления теплопередаче о’ 
полученному в результате сертификационных испытаний 
(выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными 
лабораториями и включенных в сертификат соответствия Изделия, 

выданный Госстроем России или аккредитованным Госстроем России 
ГУП «Мосстройсертификация»). Если приведенное сопротивление 
теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции Ао’ болыне 
или равно №,”е9, то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм. 

6. При отсутствии сертифицированных данных допускается 
использовать при проектировании значения A,’, приведенные в прил.6* 
СНиП П379* (изд.1998 г.). Значения В,’ в этом приложении даны для 
случаев, когда отношение площади остекления к плошади заполнения 
светового проема Д равно 0,75. При использовании светопрозрачных 
конструкций с другими значениями Д следует корректировать значение 
КЮ" следующим образом: для конструкций с деревянными или 
пластмассовыми переплетами при каждом увеличении В на величину 
9,1 следует уменышать значение АГ на 5% и наоборот при каждом 
уменьшении р на величину 0,! следует увеличить значение А.” на 5%. 

в. При проверке требования по обеспечению минимальной 
температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений 
согласно п.3.3.6 температуру ти. этих ограждений следует определять 
согласно СНиП П379* (изд.1998 г.) как для остекления, так и 
непрозрачных элементов. Если в результате расчета окажется, что Tipe 

меньше 3 °C при расчетных условиях, то следует выбрать другое 
конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения 
этого требования. 

г. Требуемое сопротивление воздухопроницанию #А,”*9, м?.чукг, 
светопрозрачных конструкций следует определяется по формуле 

Regret (1/G") (Ap/Ap,)* (3.13) 
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воздухопроницаемость светопрозрачной 
ге С“ нормативная 

нимаемая по табл.12* СНий 1379* 
конструкции. кг/(м?.ч). при 

{0 Па: (изд.1998 г.) при Ар 
Я воздуха на наружной и внутренней 

Ар разность давленми 
поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно 

п.5.2* СНиП [1379* (432.1998 г.), Ар, 10 Па разность давлений 
воздуха на наружной и внутренней поверзности светопрозрачной 

конструкции, при которой определяется  воздухопронинаемость 
сертифицируемого образца. 

д. Сопротивление воздухопроницанию выбранного Типа 

светопрозрачной конструкции Аа, м?.ч/кг, определяют по формуле 

Ка (ИСУ (Ap/Ap J" (3.14) 
где Gs; воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, 
кг/(м?.ч), при 4p 10 Па, полученная в результате сертификационных 
испытаний; 

п Показатель режима фильтрации  светопрозрачной 
конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний. 

е. В случае Ва Ка"”"1 выбранная светопрозрачная конструкция 
удовлетворяет требованиям СНиП П379* (изд.1998 г.) по 
сопротивлению возлухопронинанию. 

В случае К. Rf? необходимо заменить светопрозрачную 
конструкцию и проводить расчеты по формуле (3.14) до 
удовлетворения требований СНиП П379* (изд.1998 г.). 

3.6.4. Проверяют принятые конструктивные решения наружных 
ограждений на удовлетворение требований СНиП П379* (изд.1998 г.) 
по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при 
необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих 
требований. 

3.6.5. Определяют категорию энергетической эффективности 
здания в соответствии с подразделом 3.7. 
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3.7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ ©” 

3.7.1. Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и 
отдельных его элементов настояшим нормам осуществляется путем 
экспериментального определения основных показателей на основе 
государственных стандартов на методы испытаний строительных 
материалов, конструкций и объектов в целом. 

3.7.2. Сертификация элементов теплозащиты и всей системы 
теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта 
организационнометодических документов системы сертификации, 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 17.03.98 № Ш, 
включающего: РДС 1023193*, РДС 1023294*, а также: СНиП 1001 
94, "Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих 
обязательной сертификации в области строительства с октября 1998 
года», утвержденной постановлением Госстроя России от 29.04.98 
№ 1843 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в 
строительстве». 

3.7.3. Определение теплофизических показателей 
(теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных 
характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, 
морозостойкости) материалов — теплозащиты производится B 

соответствии с требованиеми федеральных станлартов: ГОСТ 707687, 
ГОСТ 3025694, ГОСТ 3029094, ГОСТ 2325978, ГОСТ 2560983, ГОСТ 
2171884, ГОСТ 2481681, ГОСТ 2589883, ГОСТ 702591, ГОСТ 17177 
87. 

3.7.4. Определение теплотехнических характеристик 
(сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, 
теплоустойчивости,  теплотехнической однородности) отдельных 
конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных 
условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а 
также методами математического моделирования температурных полей 
на ЭВМ, согласно требований следующих стандартов: ГОСТ 2625384, 
ГОСТ 2625484, ГОСТ 2660285, ГОСТ 2589183, ГОСТ 2538082, ГОСТ 
2662985. 

3.7.5. Согласно ГОСТ P 1.0 и СНиП 100194* сертификации 
подлежат здания, построенные по проектам повторного применения, 
индустриально изготавливаемые здания и типовые индустриальные 
ограждающие конструкции для этих зланий с целью установления их 
соответствия нормативным требованиям и присвоения зданию 
категории энергетической эффективности. 

х} Раздел 3.7. разработан с учетом требований ГОСТ Р 1.0 и распоряжений первого 
заместителя Премьера Правительства Москвы от 19.06.97 № 636РЗП. от 22.10.97 № 
1100РЗП и от 21.10.98 № 96:РЗИ. 
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3.7.6. Категория энергетической эффективности здания 
присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний после 
гарантийного периода, установленного ВСН 5888(р). Присвоение 
категории уровня эффективности теплозащиты производится по 
степени снижения/повышения удельного расхода энергии на отопление 
здания в сравнении со стандартным по данным нормам в соответствии 
с табл.3.6. 

Таблина 3.6 
Категории энергетической эффективности зданий 

Категория Степень снижения удельного расхода энергии за 
энергетической отопительный период, 
эффективности 
здания 
Пониженная плюс 15 и более 

Стандартная от плюс 14 до мннус 14 
Повьниенная от минус 15 до 29 
Высокая от минус 30 до 49 
Очень высокая от минус 50 ни более 
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3.8. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА 
“ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ” 

3.8.1 Общие положения 
3.8.1.1. Проект здания должен содержать раздел 

“Энергоэффективность”. В этом разделе должны быть представлены 
сводные показатели энергоэффективности проектных решений в 
соответетвующих частях проекта здания. Сводные показатели 
энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными 
показателями. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях 
предпроектной и проектной документации. 

3.8.1.2. Разработка раздела “Энергоэффективность” проекта 
здания осуществляется за счет средств заказчика. 

3.8.1.3. При необходимости к разработке раздела 
“Энергоэффективность” заказчиком и проектировщиком привлекаются 
соответствуюиние специалисты и эксперты из других организаций. 

3.8.1.4.  Мосгосэкспертиза должна осуществлять проверку 
соответствия данному стандарту предпроектной и проектной 
документации в составе комплексного заключения. 

3.8.2 Содержание раздела “Энергоэффективность” 

3.8.2.1. Раздел “Энергоэффективность” должен содержать 
Энергетический Паспорт здания и информацию о присвоении 
Категории энергетической эффективности здания в соответствии с 
подразделом 3.7 настоящих норм. 

3.8.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать: 
® общую энергетическую характеристику запроектированного здания; 
» сведения о проектных решениях, направленных на повышение 
эффективности использования энергии: 

описание технических решений ограждающих конструкций с 
расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением 
светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических 
испытаний, подверждающих принятые расчетные теплофизические 
показатели строительных материалов, отличаюацихся от CHull П379* 
(изд.1998 г.), и сертификата соответствия для светопрозрачных 
конструкций; 

принятые виды пространства под первым и над последним 
этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в 
расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, 
тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий; 

принятые системы отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о 
наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих 
эффективное использование энергии; иринципиальную схему 
подключения CHCTCM отопления и горячего водоснабжения к тепловым 
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сетям с нанесением приборов автоматического регулирования подачи и 
учета тепловой энергии и воды; 

специальные приемы повышения энергоэффективности здания: 
устройства по пассивному использованию солнечной энергии. системы 
утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения. проходящих в холодных 
подвалах, применение тепловых насосов и прочее; 

принятые системы электро и газоснабжения с указанием типа 
бытовых кухонных плит, наличия устройств управления и 
регулирования освещением, автоматизированных систем учета: 
® информацию о выборе и размещении источников энергоснабжения 
для объекта. В необходимых случаях приводится  технико 
экономическое обоснование энергоснабжения от автономных 
источников вместо централизозалных, 

сопоставление проектных решений и технико экономических 
показателей в части энергопотребления с требованиями данных норм; 
® заключение. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Обоз Характерстика термина Размер 
наче ность 
ние единицы 

величины 
I 2 3 4 

1. Общие положения 
1.1. Теплозащита 
зданий 

Свойство совокупности 
ограждающих конструкций, 
образующих замкнутый объем 
внутреннего пространства 
здания, сопротивляться 
переносу теплоты межлу 
помещениями и наружной 
средой, а также между 
помешениями с различной 
температурой воздуха 

1.2. Тепловой 
режим здания 

Совокупность всех факторов 
и процессов, определяющких 
тепловой режим помещений 
здания 

1.3. Теплопровод 
ность 

Свойство материала КОНСТ 

рукции переносить теплоту 
под действием разности 
(градиента) температур на ее 
поверхностях 

1.4. Конвективный Перенос теплоты с поверх 

теплообмен ности (Ha поверхность) 
ограждающей конструкции 
омывакицим ее воздухом или 
жидкостью 

1.5. Лучистый Перенос теплоты с поверх 

теплообмен ности (на поверхность) кон 
струкции за счет эзлектромаг 
нитного излучения 

1.6. Теплоотдача 
(тепловосприятие} 

Перенос теплоты с поверх 
ности конструкции в 
окружающую среду за счет 
конвективного и лучистого 
теплообмена 
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3 
1.7. Теплопередача Перенос теплоты через 

огражлающую конструкцию 
от взаимодействующей с ней 
среды с более высокой 
температурой к среде с 
другой стороны конструкции 
с более низкой температурой 

1.8. Теплоусвоение 
поверхности 
конструкции 

Свойство поверхности 
ограждающей конструкции 
поглощать или отдавать 
теплоту 

}.9. Инфильтрация Перемещение воздуха через 
материал и неплотности 
ограждающих конструкций 
вследствие ветрового и 
гравитационного напоров, 
формируемых разностью 
температур и давлений 
воздуха снаружи и внутри 
помещений 

1.10. Тепловой 
поток 

Количество теплоты, прохо 
дящее через конструкцию или 
среду в единицу времени 

Br 

1.11. Относитель 
ная влажность 
воздуха 

Отношение парциального 
давления воляного пара, 
содержащегося в воздухе при 
данной температуре, к давле 
нию насыщенного водяного 
пара при той же температуре 

1.12. Геплоемкость Количество теплоты, пере 
данное массе материала при 
повышении его температуры 
из один градус Цельсия 

1.13. Удельная 
теплоемкость 

Отнощение теплоемкости 
материала к его массе 

1.14. Гредусо 
сутки 

Показатель, равный 
произведению разности 
температуры внутреннего 
воздуха и средней темпера 
туры наружного воздуха за 
отопительный период на 
прадолжительность 
отопительного периода 
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—— 

2. Материалы конструкции 
2 3 4 

2.1. Коэффициент A Величина, численно равная Вт/(м.°С) 
теплопроводности плотности теплового потока, 
материала проходящего в 

изометрических условиях 
через слой материала 
толщиной в IM при разности 
температур на его 
поверхностях один градус 
Цельсия 

2.2. Коэффициент Sm Величина, численно равная Вт/(м2.°С) 
теплоусвоения квадратному корню из 
материала произвеления круговой 
конструкции частоты колебания 

температуры. коэффициента 
теплопроводности и плотности 

2.3. Плотность у |Отношение массы материала к кг/м3 
материала его объему 
2.4. Плотность 7» |Отношение массы сухого кг/м3 
сухого материала материзла к занимаемому им 

объему 
2.5. Плотность у», |Отношение массы материала, Kr/M? 
влажного включая массу влаги в его 
материала порах, к занимаемому этим 

материалом объему 
2.6. w |Отношение массы влаги к 
Относительная массе материала в сухом 
массовая состоянии 
влажность 
материала 
2.7. Сорбционная w, |Равновесная относительная 
влажность влажность материала в 
материала воздушной среде с постоянной 

относительной влажностью и 
температурой 

2.8. Коэффициент B Отношение теплового потока, 
поглощения тепла поглошенного поверхностью 
солнечной радиации материала, к падающему на нее 

потоку солнечной радиации 
2.9. Коэффициент |Отношение величины теплового 
излучения излучения елиницей поверхности 
поверхности конструкции к величине 

теплового излучения единицеи 
поверхности абсолютно черного 

ро тела при одинаковой температуре 
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2 3 4 
210 Коэффициент Величина, равная плотности мг/ 
паропроницаемости стационарного потока водяного (мч Па) 
материала пара, прохолящего в 

изотермических условиях через 
слой материала толщиной в 
один метр в единицу времени 
при разности парциального 
лавления в один Паскаль 

3. Ограждающие конструкции здания 
1 2 3 4 

31. Теплоустой Свойство ограждающеи 
чивость конструкции, определяемое 
ограждающей отношением амплитуды 
конструкции колебаний температуры 

внутренней поверхности и 
амплитуды теплового потока 
при гармонических колебаниях 

3.2. Воздухопро Свойство ограждающей 
ницаемость конструкции пропускать воздух 
ограждающей под действием разности 
конструкции давлений на наружной и 

внутреннеи поверхностях 
3.3. Наропрони Свойство материалов 
цаемость ограждающей конструкции 
ограждающей пропускать влагу под действием 
конструкции разности паркиальных лавле 

ний водяного пара на ее наруж 
ной и внутренней поверхностях 

34. Коэффициент Qin |Величина, численно равная Вт/(м? °C) 
теплообмена а. (тепловому потоку между 
{тепловосприятия поверхностью конструкции и 
или теплоотдачи) окружающей средой, равная 

поверхностной плотности 
теплового потока при перепале 
температур между поверхнос 
тью и окружающей средои в 
один градус Цельсия соответ 
ственно для внутренней и 
наружной поверхностей 

35 Сопротивление А Величина, обратная м2 °C/Br 
теплообиену Rex, |Коэффициенту теплообмена 
{теплоотдаче или 
тепловосприятию} 
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У 

сопротивление 
теплопередаче 
ограждающей 
конструкции 

приведенному коэффициенту 
теплопередачи ограждающей 
конструкции 

1 2 3 4 
36 Коэффициент А? Величина численно равная Br/(m2 °C) 
теплопередачи поверхностной плотности 
ограждающей теплового потока, проходящего 
конструкции через ограждающую конструк 
(трансмиссионный} цию при разности внутренней 

и наружной температур воздуха 
в один градус Цельсия 

[37 Термическое К Величина. обратная поверх м2 °C/Br 
сопротивление слоя ностной плотности теплового 
ограждающей потока, проходящего через 
конструкции слой материала ограждающей 

конструкции при разности 
температур на его поверхностях 
в один градус Цельсия 

38 Термическое R, |Сумма термических сопротив м? °С/Вт 
сопротивление лений всех слоев материлов 
ограждающей ограждающей конструкции 
конструкции 
39 Сопротивление R, |Величина обратная коэффици м? °C/Br 
теплопередаче енту теплопередачи огражла 
ограждающей ющей конструкции 
конструкции 
3 10 Приведенный ke Средневзвешенный коэффи Вт/м? °C) 
коэффициент циент теплопередачи тепло 
теплопередачи технически неоднородной 
ограждающей ограждающей конструкции 
конструкции 
3 11 Приведенный Ки” |Величина, численно равная Вт/(м? °C) 
трансмиссионный среднему кондуктивному 
коэффициент тепловому потоку, приходяще 
теплопередачи муся на единицу плошади 
здания ограждающей оболочки здания 

при разности внутренней и 
наружной температур воздуха в 
один градус Цельсия 

312 Приведенный Ки“ Условный коэффициент Вт/(м? °C) 
{условный) инфиль теплопередачи (воздухвоздух) 
трационный коэф за счет переноса тепла 
фициент теплоне воздухом, фильтруюшимся 
едачи здания через оболочку здания 

3 13 Приведенное К Величина, обратная м2 °C/Br 
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инерция огражда 
ющей конструкции 

2 3 Ч 
[3 14 Коэффициент у |Отношение амплитуды Br/(m7.°C) 
теплоусвоения гармонических колебаний 
новерхности поверхностной плотноети 
конструкции теплового потока к амплитуде 

колебании температуры этои 
поверхности 

315 Роздухопро С |Величина, численно равная кг/(м?ч) 
ницаемость массовому потоку воздуха через 
ограждающей единицу площали поверхности 
конструкции ограждающей конструкции в 

единицу времени при 
постоянной разности давлений 
воздуха на ее поверхностях 

316 Коэффициент i Воздухопроницаемость кг/(м?.ч 
воздухопроницаемос ограждающей конструкции, Taj 
ти ограждающей приходяшеяся на один Па 
конструкции разности давлений на ее 
a 

поверхностях 
3 17. Сопротивле R, |Величина, обратная коэффи м? ч Па/кг 
ние воздухопрони циенту воздухопроницаемости 
цанию огражда ограждающей конструкции 

ющей конструкции 
J 

3 18 Conpomuene R,, Величина, обратная потоку м? ч.Па/мг 
ние паропрони водяного пара, проходящего 
цанию ограждаю через единицу плошади 
щей конструкции ограждающей конструкции в 

изотермических условиях в 
единицу времени при разности 
парциальных давлений 
внутреннего и наружного 
воздуха в один Паскаль 

3.19 Общий коэф Ки |Величина, равная сумме Вт/(м? °С) 
фициент тенлопе приведенного трансмис 
редачи здания сионного и приведенного 

инфильтрационного коэф 
фициентов теплопередачи —_ здания 

320 Тепловая ДР |Величина, численно равная 
сумме произведений термичес 
ких сопротивлений отдельных 
слоев ограждающей конструк 
ции на коэффициенты 
теплоусвоения материала этих 
слоев 
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удельный расход 
тепловой энергии 
на отопление 
здания за 
отопительный 
период 

удельного расхода тепловой 
энергии на отопление здания в 
течение отопительного 
периода 

TT 2 3 4 
3.21. Коэфициент В |Отношение площади верти 

остекленности кального остекления к общей 
фасада здания площади наружных стен 
3.22. Коэффициент &.4 |Отношение общей плошади 1И/м 
компактности поверхности наружных 
здания ограждающих конструкций 

здания к заключенному в них 
отапливаемому объему злания 

4. Ноказатели эффективности 
2 3 4 

4.1. Здание с Здание и оборудование, 
эффективным использующее тепловую 

использованием энергию для поддержания в 
энергии здании нормируемых 

параметров, должны быть 
спроектированы и возведены 
таким образом чтобы было 
обеспечено заданное 
энергосбережение, и чтобы 
здание и названное 
оборудование использовалось 
так, чтобы было обеспечено 
370 энергосбережение 

4.2. Потребность в О’ Количество теплоты за кВт.ч 
тепловой энергии отопительный период, 
на отопление необходимое лля поддержания 
здания в течение в злании нормируемых 

отопительного параметров 
периода 
4.3. Расчетный an% Количество теплоты за кВт.ч/м? 
удельный расход отопительный период, 
тепловой энергии необходимое для поддержания 
на отопление в здании нормируемых 
здания в течение параметров, отнесенное к 
отопительного единице общей отапливаемой 
периода площади здания 
4.4. Требуемый 49° Нормиремое значение кВт.ч/м? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 

Выбор конструктивных, объемно планировочных и 
архитектурных решений, обеспечивающих необходимую 

теплозащиту зданий 

1. При проектировании теплозащиты зданий различного 

назначения следует применять, как правило, типовые конструкции и 
изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции 
комплектной поставки, co стабильными  теплоизоляционными 
свойствами, достигаемыми применением эффективных 
теплоизоляционных материалов с минимумом  теплопроводных 
включений и стыковых соединений в сочетании с надежной 
гидроизоляциеи не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе 
и максимально сокрашающей проникновение водяных паров в толшу 
теплоизоляции 

2. Для наружных ограждений следует предусматривать, как 
правило, многослойные конструкции Для обеспечения лучших 
эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зланий 
с теплой стороны следует располагать слои болышей теплопроводности 
и увеличенным сопротивлением паропроницанию 

3. Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться 
проектировать непрерывной в плоскости фасада здания Такие 
элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, 
вентиляционные каналы и другие, не должны нарушать сплошности 
слоя теплоизоляции Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, 
которые частично проходят в толще наружных ограждений, следует 
заглублять до теплой поверхности теплоизоляции Следует обеспечить 
плотное примыкание теплоизолянии к сквозным теплопроводным 
включениям При этом приведенное сопротивление теплопередаче 
конструкции с теплопроводными включениями должно быть не менее 
требуемых величин 

4. При проектировании  трехслойных панелеи толщина 
утеплителя, Как правило, должна быть не более 200 мм В трехслойных 
бетонных панелях следует предусматривать конструктивные или 
технологические мероприятия, исключающие попалание раствора в 
стыки межлу плитами утеплителя, по периметру окон и самих панелей 

5$. При наличим в конструкции теплозащиты леплопроводных 
включений необходимо учитывать следующее 

несквозные включения целесообразно располагать ближе к 
теплой стороне ограждения, 

В сквозных, главным образом, металлических включениях 
(профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует предусматривать 
вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом 
теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м? °С) 

6. Коэффициент теплотехнической однородности наружных 
ограждающих конструкций должен быть не менее нормативных 
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величин, установленных в табл.ба СНиП Н379*(изд.1998 г.). Значение 
коэффициента г определяют на основе расчета температурных полей 
или экспериментально. Если в проектируемой конструкции ограждения 
достигнуть нормативных величин г не удается, то такую конструкцию 
следует снять с дальнейшего проектирования. 

7. Для повышения уровия теплозащиты наружных ограждений 
целесообразно введение в их конструкцию замкнутых воздушных 
прослоек. При проектировании замкнутых воздушных прослоек 
рекомендуется руководствоваться следующими рекомендациями: 

размер прослойки по высоте не должен быть более высоты 
этажа и не более 6 м, размер но толщине не менее 60 мм и не более 
100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае 
обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки; 

воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к 
холодной стороне ограждения. 

8. При проектировании стен с вентилируемой воздушной 
прослойкой {стены с вентилируемым фасадом) следует 
руководствоваться следующими рекомендациями: 

воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не 
более 150 мм и ce следует размещать между наружным слоем и 
теплоизоляцией; 

поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки 
следует закрывать стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или 
стеклотканью; 

наружный слой стены должен иметь вентиляционные 
отверстия, площаль которых определяется из расчета 7500 мм? на 20 м? 
площади стен, включая площадь окон; 

нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, 
следуст совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних 
отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода 
влаги. 

9. При проектировании новых и реконструкции существующих 
зданий, как правило, следует применять теплоизоляцию из 
эффективных материалов (с коэффициентом теплопроводности не 
более 0,1 Вт/м.°С)), размещая ее с наружной стороны ограждающей 
конструкции. Как правило, не следует применять теплоизоляцию с 
внутренней стороны. 

10. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать 
уплотнительные прокладки (не менее лвух) из силиконовых материалов 
или морозостойкой резины. 

Допускается применение двухслойного остекления вместо 
трехслойного в случаях: 
а) применения внутренних стекол с теплоотражающим селективным 
покрытием, обращенным внутрь межстекольного пространства; 
6) для окон и балконных дверей. выходящих внутрь остекленных 
лоджий. 

11. Оконные коробки в деревянных или пластмассовых 
переплетах независимо от слоев остекления следует размешать в 
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оконном проеме на глубину четверти OT плоскости фасада 

теплотехнически однородной стены или посередине 
теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. 
Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или 
внутреннем) слое стены. 

12. При проектировании зданий следует предусматривать защиту 
внугренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги и 
атмосферных осадков устройством облицовки или штукатурки, окраски 
водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала 
стен и условий эксплуатации. 

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом следует 
предохранять от грунтовой влаги путем устройства тидроизолянии 
согласно 1.1.4 СНиП 1П379* (изд. 1998 г.). 

При устройстве мансардных окон следует предусматривать 
належную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли K 
оконному блоку. 

13. В целях сокращения расхода теплоты на отопление зданий в 
холодный и переходный периоды года следует предусматривать: 

а) абъемнопланировочные решения, обеспечивающие 
наименьшую плошадь наружных конструкций для зданий одинакового 
объема, размещение более теплых и влажных помещений у внутренних 
стен здания, 

6) блокирование зданий; 
в) устройство тамбурных помещений за входными дверями в 

многоэтажных зданиях; 
r) как правило, меридианальную или близкую к ней ориентацию 

продольного фасада здания; 
д) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных 

материалов с предпочтением материалов менышей теплопроводности; 
е) конструктивные решения равноэффективных В 

теплотехническом отношении ограждающих конструкций, 
обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность (с 
коэффициентом теплотехнической однородности г равным 0,7 и 
более); 

ж)  эксплуатационно надежную герметизацию стыковых 
соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов, 
а также межквартирных ограждающих конструкций. 

14. При разработке объемнопланировочных решений следует 
избегать размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. 
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4. ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ 
МИКРОРАЙОНОВ И ЗДАНИЙ 

4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
4.1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения 

эффективного использования энергетических ресурсов в системах 
тепловодоснабжения. 

4.1.2. Нормы распространяются на проектирование систем 
тепловодоснабжения вновь возводимых и реконструируемых жилых 
микрорайонов и зданий. 

4.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 

4.2.1. Теплоснабжение зданий может осуществляться: 
а) системой распределительных трубопроводов, подключаемых 

непосредственно к городским теплопроводам и сетям водопровода; 
6) системой распределительных трубопроводов, подключаемых к 

центральным тепловым пунктам (ЦТП). 
Выбор технического решения осушествляется на основании 

техникоэзкономического сопоставления вариантов. 

4.2.2. Общественные здания, располагающиеся в микрорайонах, 
обслуживаемых от UTI, с тепловой нагрузкой на вентиляцию, 
превышающей тепловую нагрузку на отопление (школы, поликлиники, 
универсамы, кинотеатры, предприятия коммунальнобытового 
назначения) и отдельные здания, этажность которых существенно 
отличается от этажности остальных зданий, как правило, подключаются 
непосредственно к распределительным трубопроводам городских сетей 
согласно п.4.2.1”а”. 

4.2.3. При соответствующем техникоэкономическом обосновании 
здания могут быть обеспечены теплоснабжением от индивидуальных, 
автономных источников тепла, в TOM числе и от газовых котельных в 
крышном исполнении. 

4.2.4. При тепловодоснабжении по п.4.2.1.”а” в зданиях 
прелусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 
При этом установка повысительных насосов систем водоснабжения 
осуществляется в соответствии с п. 4.4.6. 

При тепловолоснабжении по п.4.2.1.”6” для систем отопления в 
зданиях предусматривается устройство  автоматизированных узлов 
УПравления (АУУ) или узлов управления (YY) в соответствии с 
требованиями п.4.3.2 и п.4.3.3. 
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4.2.5. В ИТП следует предусматривать установку оборудования, 

обеспечивающего: 
нагрев и циркуляцию воды, подаваемой в системы отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения при поддержании необходимого 
статического вавления; 

автоматическое поддержание температуры воды в системах 
горячего водоснабжения и отопления (на здание в целом или пофасадно) 
по отопительному графику и ограничение максимального расхода воды из 
тепловой сети; 

Учет суммарных расходов тепла и сетевой воды в системах 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и раздельного учета 
водоразбора в системах холодного и горячего водоснабжения. 

4.1.6. B АУУ следует предусматривать оборудование, 
обеспечивающее: 

насосную циркуляцию воды, подаваемой в систему отопления 
здания; 

автоматическое смешение подакицей и обратной воды для 
обеспечения требуемой температуры воды (по отопительному графику для 
здания), подаваемой в системы отопления; 

автоматическое Поддержание требуемого перепада давлений в 
подающем и обратном трубопроводах систем отопления; 

учет расхода тепла в системах отопления. 

4.2.7. Нрокладки транзитных трубопроводов тепло и 
водоснабжения по подвалам или техподпольям зданий допускаются при 
соответствующем обосновании. Нри этом не допускается подключение к 
ним секционных систем отопления и водоснабжения. Вводы 
трубопроводов тепло водоснабжения в зданиях следует, как правило, 
располагать наиболее близко друг от друга (в одном или смежных 
помешениях узлах ввода). 

При отсутствии ИТП следует устанавливать приборы учета расхола 
тепла и воды в узлах ввода в злание на каждом подающем трубопроволе 
систем отопления и вентиляции и учета расхода воды на подающем и 
циркуляционном трубопроводах системы горячего водоснабжения и на 
каждом подающем трубопроводе ввода системы холодного водопровода. 
При наличии АУУ приборы учета тепла на отопление переносятся из узла 
ввола в АУУ. 

4.2.8. В квартирах жилых домов следует предусматривать приборы 
учета холодной и горячей воды, а при проектировании поквартирных 
систем отопления и приборы учета расхода тепла на отопление. 

В случае. когда конструкция системы отопления He позволяет 
осушествлять поквартирный учет расхода тепла на отопление, на каждом 
отопительном приборе допускается установка приборов относительного 
измерения потребленного тепла испарительного, электронного или другого 
типа. При этом установка теплосчетчика на систему отопления в целом на 
злание обязательна. 
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4.2.9. Системы отопления встроеннопристроенных помещений 
общественного назначения, размешаемых в нижних этажах многоэтажных 

жилых зданий с ИТП, рекомендуется подключать к тепловым сетям 
отдельно от основной системы отопления. 

На самостоятельных системах отопления, вентиляции и 
водоснабжения следует устанавливать приборы учета расхода тепла и воды. 

4.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ 

4.3.1. В системах отопления зданий надлежит предусматривать 
автоматическое регулирование отопительных приборов путем установки 
термостатов. Допускается не предусматривать установку термостатов в 
помешениях лестничнолифтовых узлов. 

4.3.2. Системы отопления зданий подключаются к источникам 
теплоснабжения через ИТП согласно п.4.2.1“а” или АУУ согласно 
1.4.2.176”. 

4.3.3. При наличии системы распределительных трубопроводов от 
ЦТИ допускается подключение систем отопления с термостатами через 
узлы управления (УУ). При этом должно быть обеспечено, чтобы работа 
термостатов не вызывала отклонений температуры воды, подаваемой в 
систему отопления, от требуемой по температурному графику, что должно 
достигаться установкой: 

регулятора перепада давления в УУ для двухтрубных систем 
отопления, подключаемых к распределительным сетям с расчетной 
температурой теплоносителя, равной температуре воды в системе 
отопления; 

элеватора с регулируемым сечением сопла (при наличии в 
паспорте регулируемого элеватора расходной характеристики, 
подверждающей качественное выполнение проточной части) для 
однотрубных и двухтрубных систем отопления, подключаемых к 
распределительным сетям с расчетной температурой теплоносителя выше 
температуры воды в системе отопления. 

Во всех случаях должно быть обеспечено поддержание температуры 
теплоносителя в распределительных сетях от ИТП строго по 
температурному графику 

4.3.4. При осуществлении пофасадного регулирования для каждых 
Из пофасадных систем отопления следует предусматривать установку 
отдельных водонагревателей, насосов или элеваторов с изменяющимся 
Сечением сопла. 
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4.3.5. В многосекнионных жилых зданиях, как правило, следуст 

предусматривать устройство одного или двух ИТИ или АУУ на весь дом 

подключением к ним всех секционных систем отопления При пофасадном 

разделении секционных систем отопления количество ИТП или АУУ 
следует определять по ориентации отдельных частей здания 

4.3.6. Циркуляционные насосы отопления осуществляющие 
одновременно подмешивание воды в АУУ или ИТП (При зависимом 
присоединении}, следует устанавливать, как правило. на обратном или 
подающем трубопроводах систем отопления, с учетом поддержания 
необходимого статического давления в системах отопления 

При нсобходимости снижения статического давления по сравнению 
с давлением в обратном трубопроводе сетевой воды. клапаны регуляторов 
температуры воды и перепада давлений устанавливаются на подающем 
трубопроводе сетевой воды 

Для поддержания статического давления в системе, равного 
давлению в подающем трубопроводе сетевой воды, клапаны регулятора 
температуры и перепада давления следует устанавливать На обратном 
трубопроводе сетевой воды, выполняя одновременно функции регулятора 
подпора 

4.3.7. В системах отопления с зависимым присоединением при 
установке насоса смешения на перемычке между подающим и обратным 
трубопроводами тепловой сети рекомендуется применять электродвигатель 
насоса с регулируемым приводом для поддержания заданного перепада 
давления между этими трубопроводами 

4.3.8. В системах водяного отопления общественных зданий с 
периодическим пребыванием в них людей следует, как правило, 
предусматривать автоматическое снижение теплоотдачи системы 
отопления и выключения системы горячего водоснабжения в нерабочие 
часы, а также в выходные и праздничные дии 

4.3.9. Для аварийного периода, при сокрашении источником отпуска 
тепла, следует предусматривать возможность автоматического 
прекращения подачи сетевой воды в водонагреватель второй ступени или 
полное отключение горячего водоснабжения 

4.4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

4.4.1. В системе хозяйственнопитьевого водопровода 
гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного 
санитарнотехнического прибора не должен превышать 40 м вод CT, а для 
здании проектируемых в сложившейся застроике 60 м вод ст 

Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного 
пожарного крана в системе раздельного противопожарного водопровода, A 
также в схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных 
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хозяйственнопитьевых расходов воды на верхний этаж (схема с верхней 

разводкой) не должен превышать 90 м. вод.ст. для двух зонных систем в 
режиме пожаротущения. 

4.4.2. Допускается устройство однозонных систем холодного и 
горячего водопровода в зданиях до |7 этажей при установке в них 
квартирных регуляторов давления на подводках к водоразборной арматуре. 

4.4.3. Здания, проектируемые в районах со сложившейся 
застройкой, где ранее построенные здания присоединены к однозонным 
ЦТИ, разренгается подсоединять к существующим сетям холодного и 
горячего водоснабжения при привязке проектов последних зданий, 
которыми заканчивается застройка района или микрорайона с 
обязательной — установкой квартирных регуляторов — давления B 

проектируемых зданиях. 

4.4.4. При капитальном ремонте или реконструкции зданий 
гидростагические напоры не должны превьинать величин указанных в п. 
4.4.1. 

4.4.5. Здания с устройством спринклерной системы пожаротушения 
или с раздельным противопожарным водопроводом должны подключаться 
неносредственно к городским водопроводным сетям. 

4.4.6. Допускается располагать подкачивающие насосные установки 
холодной воды в Пристройке к зданию при невозможности размещения их 
BUTE или ИТП. 

4.4.7. Проектирование внутриплощадных водопроводных сетей 
после ЦТП в непроходных каналах не допускается. 

4.4.8. При проектировании внутренних систем водопровода следует: 
а} исходить из удельного водопотребления в жилых зданиях согласно 

СНиН 2.04.0185*. 
6) предусматривать: 

установку насосных агрегатов с регулируемым приводом 
(изменяющим числом оборотов двигателя); 

установку водосберегающей водоразборной и наполнительной 
арматуры преимущественно с керамическим запорным узлом; 

выполнение комплекса метоприятий по регулированию давления 
воды в системах водоснабжения жилых и общественных зданий; 

регулирующие емкости для водоснабжения здавий при условии 
обеспечения контроля качества воды в них эксплуатационными службами 
И органами санитарноэпилемиологического надзора. 

4.4.9. При проектировании  двухзонных систем горячего 
волоснабжения допускается вместо циркуляционных насосов нижних зон 
применять гидроструйные насосы элеваторы. 

41 
Принципиальные схемы применения элеваторов приведены Ha рис. 
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Рис 41 Принципиальная схема двухзонной системы горячего 
водоснабжения с элеваторным побуждением циркуляции в нижней зоне 
Cremer а общим этеватором 6 © „теватором в кажлои секдии 
12 волонагревзатель первой и нторои ступени 3 подающии трубопровод Нижней зоны 
4 глзаный стаяк верхнеин зоны 9 повыситетьно пиркуляционный насос верхнеи зоны 
78 волоразбариые стояки верхиси и нижиеи Jon 9 9 цирк ияционные слояни верхией и нижнем зан 1112 
циркулзиионные сбарные зрубопре BO Ib) нижнси к верхней зон 13 озевалор 14 общии цирку тяционный 
трубопрово: 15 ГрЯязсвик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

го Термин Определение 
и. as 41 Центральный тепловой пункт 
(ЦТП) 

Пункт подключения систем 
тепловодоснабжения микрорайона 
{группы зданий) к распрелели 
тельным сетям городской тепловой 
сети и водопровода, управления 
системами отопления, теплоснаб 
жения вентиляционных установок, 
водоснабжения и учета количества 
отпущенной тепловой энергии, 
теплоносителя и воды 

42 Индивидуальный тепловой 
пункт {ИТИ) 

Пункт подключения и управления 
системами отопления, теплоснаб 
жения вентиляционных установок и 
водоснабжения отдельного здания к 
распределительным сетям городскои 
тепловой сети и водопровода, управ 
ления этими системами и учета теп 
ловой энергии, леплоносителей и 
воды 

43 Автоматизированный узел 
управления (АУУ) 

Узел подключения системы отопле 
ния здания к распределительным 
сетям от LITT] с автоматическим 
управлением и насосным подмеши 
ванием 

44 Узел управления (УУ) Узел подключения системы отопле 
ния здания (блоксекции) к распре 
делительным сетям от ЦТИ при 
непосредственном присоединении 
или с элеваторным подмешиванием 

5 Узел ввода в здание Узел ввода трубопроводов тепло 
водоснабжения в здание, в котором 
при отсутствии ИТП устанавливают 
ся отсекающие задвижки и приборы 
учета тепловой энергии, теплоноси 
теля и воды 

46 Насосные установки холодной 
воды 

Установки подкачивающих насосов 
холодного водопровода на одио 
здание или группу здании, размеща 
емые в отдельно стоящем здании 
или пристройке к зданию, в услови 
ях отсутствия ЦТП или недостато 
чности площади для их размещения 
в нем 

45 



МГСН 2.0199 

5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЗДАНИЯ 

5.1. Потребность в тепловой энергии на отопление здания 

5.1.1. Расчетную температуру наружного воздуха fey, при 
проектировании систем отопления и вентиляции следует принимать 
согласно п 3.2.1 

5.1.2. Расчетную температуру внутреннего воздуха („/А при 
проектировании систем отопления следует принимать по нормам на 
рассматриваемые здания 

5.1.3. Расчетный часовой расход тепловой энергии на отопление 
здания О, кВт, определяется по формуле 

On (бы Оу Ош). Вы (51 
ric Ок трансмиссионные теплопотери через оболочку здания, 
определяемые по формуле, кВт, 

Qnr= Ки” (пт tex) AS 103 (5 2) 
K,,” приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи 

здания, определяемый согласно п 3.5.2, ВтАм? °С), 
A" общая площадь наружных ограждающих конструкций, 

включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и иоскольное перекрытие, 
м 3 

Quy расход теплоты Ha нагрев инфильтрующегося наружно!о0 
воздуха, кВт, определяемый согласно СНиП 2 04 0591*, но не менее 
величин, определяемых по формуле 

Ош Kal! ий ted Adm 103 (5 3) 
K,,“Y приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент 

теплопередачи здания, Вт/(м? °С), определяемый согласно п 3.5.3, 
ley TO Ke, чтоивп 5.1.1, 
ий то Ke, что ивп 5.1.2, 
Ош: бытовые теплопоступления, кВт, 

Ош: 4: А, 104 (54) 
Чи: ‚ Ap Вы то же, что и п 3.5.6 

5.1.4. Удельную тепловую характеристику здания gm, Вт/(м? °С), 
следует определять по формуле 

Чт O, 10? (У, 40) (55) 
roe Q) то же, чтоивп 5.1.3; 

V, отапливаемый объем здания, 
Af разность расчетных температур внутреннего hint и наружного fey; 

воздуха, M3 

5.1.5. Удельный расчетный расход тепловой знергии на отопление 
gn Вт/м?, следует определять по формуле 

gi On 107 A, {5 6) 
где Оф то же, чтоивп 5.1.3; 

A, 10 же, чтоивпл 3.5.7 
6 
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5.1.6. Количество теплоты, подаваемое в систему отопления здания 
за отопительный период при центральном качественном регулировании и 
отсутствии местного или индивидуального авторегулирования (базовое 
количество теплоты), Op pay’, определяется по формуле, кВт.ч 

Оьах 24 Os гы Cine tad аш хо) (5.7) 
гле 2ы продолжительность отопительного периода сут и ty, средняя 
температура наружного воздуха за отопительный период, определяемая 
согласно п.3.2.3; 

а TO Же, что и в п.5.1. 1; 
{т ТО Же, что и п.3.2.2, 
(ий ТО KE, чта и в п.5.1.2. 

5.1.7. Базовая удельная энергоемкость системы отопления здания за 
отопительный период gy pay”, определяется по формуле, кВтч/м? 

Gh.bas Qh.bas’ An (5.8) 
rte Opa’ TO же, что и п.5.[.6; 

Ак то же, что и п.3.5.7. 

5.2. Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение здания 

5.2.1. Срелний за сутки отопительного периода расход горячей воды 
Vin. МЗ/сут, следует определять по формуле 

Vie вт 103 (5.9) 
где g средний за отопительный период расход воды одним 
пользователем (жителем), л/сут, для жилых зданий: g 105 л/сут для 
зданий 12 этажей и ниже, 115 л/сут для зданий выше 12 этажей; для 
остальных зданий согласно СНиП 2.04.0185*; 

т число пользователей {жителей), чел.; 

5.2.2. Среднечасовой за отопительный период расход тепловой 
энергии на горячее водоснабжение Q,, кВт, следует определять согласно 
СНиП 2.04.0185*. Допускается определение среднечасового расхода О» 
по формуле 

О» [Ving (55 1) Kad Py Cw 36] /24 (5.10) 
де И» то же. что и 1.5.2.1; 

Е температура холодной воды, принимаемая равной 5 °С; 
Кы коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами 

систем горячего водоснабжения, принимаемый по таблице 5.1; 
Py плотность воды, равная кг/л; 
Cy удельная теплоемкость воды, равная 4,2 Дж/(кг.®С) 
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Таблица 5.1 
Значения коэффициента Аль учитывающего потери теплоты 

трубопроводами систем горячего водоснабжения 

Tan системы горячего водоснабжения Коэффициент Ky 
при наличии без тепловых 
сетей горячего сетей горячего 
водоснабжения водоснабжения 
после ITH 

С изолированными стояками без 0,15 0,1 
полотенцесушителей 
То же, с полотенцесушителями 9,25 0,2 
С неизолированными стояками и 0,35 0,3 
полотенцесушителями 

5.2.3. Максимальный часовой расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение Оз„”ах, кВт, следует определять по формуле 

Орьтах Оз» (Кы ky) C1 р (5.11) 
где Ay TO Ke, что и п.5.2.2; 

К, коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 
принимаемый по табл.5.2. 

Таблица 5.2 
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

Число жителей и 150 250 350 500 700 
Коэффициент часовой 5,15 4,5 4,1 3,75 3,5 

неравномерности 
водопотребления Ах 
Число жителей т 1000 1500 

‹ 

2000 3000 5000 
Коэффициент часовой 3,27 3,09 2,97 2,85 2,74 

неравномерности 
водопотребления Ах 

Прымечание Другле потребители приравниваются по сноей норме водопотребления к 
числу жителеи 

5.2.4. Удельный расчетный расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение 4х» Br/M2, следует определять по формуле 

Pw Onn 103 Ay (5.12) 
гле Gay ™* то же, что и в 1.5.2.3; 

A, то же, что в п.3.5.7. 

5.2.5. Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение с 
учетом выключения системы на ремонт Ох„У, кВт.ч, следует определять по 
формуле 

О»? [24 Оз» С++ 
[344 Кы ты +a (344 зв) (55у (55 td] (5 13) 
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где О», Кы К 10 же, что ивп 5.2.2, 
2: TO же, что и вп 5.1.6, 
а коэффициент, учитывающии снижение уровня водозабора в 

жилых зданиях в летнии период Для жилых зданий а 0,8, для остальных 
зданий а 

tes Температура холодной воды в летний период, принимаемая 
равнои 15 °С при водозаборе из открытых источников 

Примечание Воличина равная 344 продолжительность пользования 
централизованным горячим волоснабжением в течение года, сут 

5.2.6. Удельную энергоемкость системы горячего водоснабжения 
здания р’, кВт ч/м?, следует определять по формуле 

Taw” зы’ An (5 14) 
mie Gp” то же. что ип 5.2.5, 

A, то же, что ивп 3.5.7 

5.3. Общий расход тепловой энергии зданнем 

5.3.1 Общий расчезный расход тепловой энергии О, KBr, на здание, 
следует определять по формуле 

С О, Qw 0, (5 15) 
где О TO Ke, что ивп 5.1.3, 

Ок» то же. что иви 5.2.2; 
О, расчетный часовой расход тепловой энергии на принудительную 

приточную вентиляцию, тепловые завесы и кондиционирование воздуха 
при температуре наружного воздуха #1 согласно п 3.2.1, принимаемый по 
проектным данным 

5.3.2 Базовое количество теплоты, потребляемое зданием за год, ©», 
кВтч, следует определять по формуле 

OF On bas” One О, (и.Ба Cnt! texd) (5 16) 
me Qype то же uTon Br 5.1.6, 

QO," то же, что 4 BI 5.2.5, 
О, то же что ивп 5.3.1, 
и число часов работы вентиляционной установки в сутки, 
Dy то же, YTO WB I 3.2.3, 

leg ТО Же, что ивп 5.1.1, 
1 то Ke чтоивп 5.1.2. 

5.3.3 Удельную тепловую энергоемкость здания 47, кВт ч/м?, следует 
определять по формуле 

РЕ (5.17) 
me QY To же, uso ивпи 5.3.2, 

A, то Ke, WTO HBT 3.5.7 

a9 



МГСН 2.0199 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Обоз Характерстика термина Размер 
наче ность 
ние единицы 

величи 
ны 

I 2 3 4 
5.1. Документ, содержащий геометри 
Энергетический ческие, энергетические и тепло 
паспорт здания технические характеристики как 

существующих зданий, так и прое 
ктов зданий и их ограждающих 
конструкций, и устанавливающий 
соответствие их требованиям 
нормативных документов 

5.2. Расчетный рас| О, Максимальный тепловой поток кВт 
ход тепловой энер обеспечивземый системой отопления 
гии на отопление 
здания 
5.3. Удельная Gm Максимальный тепловой поток на Br/{m?.°C) 
тепловая отопление здания при разности 
характеристика температур внутренней и наружной 
здания среды в один градус Нельсия, отне 

сенный к куб. м отапливаемого 
обьема здания 

5.4. Удельный g, Максимальный тепловой поток на Br/m2 
расчетный расход отопление, отнесенный Ha кв.м 
тепловой энергци общей площади квартир жилого 
на отопление здания или полезной площади 
здания общественного здания 
5.5. Базовая Qh.bas’ Количество теплоты, подаваемое в KBr.4/m2 удельная систему отопления здания за отопи 
энергоемкость тельный период при центральном 
системы отопления 
здания за 
отопительный 
период 

качественном регулировании и от 
сутствии местного или инливиду 
ального авторегулирования, отне 
сенное на кв.м общей площади 
квартир жилого здания или полез 
ной площади общественного здания 
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Г 1 2 3 4 
56, Удельный ay Количество теплоты за отопитель кВт.ч/м? 
расход тепловой ный период, необходимое для под 
энергии на держания в здании нормируемых 
отопление здания парамстров, отнесенное к кв.м 

общей площади квартир жилого 
здания или полезной плошади 
общественного здания 

57. Удельная р Количество теплоты, потребляемое кВт.ч/м? тепловая зданием за год на отопление, горя 
энергоемкость чее водоснабжение, вентиляцию и 
здания кондиционирование воздуха, отне 

сенное к кв.м общей площади 
квартир жилого здания или 
полезной нлощади общественного 
здания 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ x) 

ПРОЕКТА ЖИЛОГО [И ОБЩЕСТВЕННОГО] ЗДАНИЯ 

6.1. Основные положения 

6.1.1. Энергетический паспорт проекта жилого [м общественного] 
здания разрабатывается в соответствие с Положением о составе и порядке 

разработки энергетических паспортов проектов жилых зданий, 
утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.02 98 №106 

6.1.2. Энергетический паспорт проекта жилого [и общественного] 
здания является документом, отражающим уровень теплозащиты и 
эксплуатационной энергоемкости [здания в целом], а также величин 
знергетических нагрузок [на это] здание 

6.1.3. Гермины и обозначения показателей энергетического паспорта 
приведены в соответствие с международной системой СИ Термины и 
обозначения показателей, не предусмотренных В эталоне энергетического 
паспорта, утвержденного указанным 8 п.6.1.1 постановлением, приводятся 
в квадратных скобках 

6.1.4. Энергетический паспорт не предназначен для расчетов за 
коммунальные услуги. оказываемые квартиросъемщикам и владельцам 
квартир [собственникам и владельцам зданий, службами эксплуатации 
жилишного фонда, Мосэнерго и другими организациями. 

6.2. Обная часть 
Энергетический паспорт проекта принимается в качестве подосновы 

при натурных иснытаниях теплозащитных качеств наружных огражлающих 
конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных 
систем и здания в целом 

6.3. Состав знергетического паспорта проекта 

Энергетический паспорт лолжен содержать. 

6.3.1. Нормативные параметры теплозащиты здания (требуемые 
сопротивление теплопередаче всех видов наружных огражлающих 
конструкции, требуемая воздухопроницаемость огражлающих 
конструкции, удельный расход тепловой энергии системой отопления 
здания за отопительный период(, показатель компактности здания|) 

6.3.2. Расчетные проектные показатели и характеристики 
объемнопланировочные показатели {строительный объем и 

плошадь всех видов наружных ограждающих конструкций отапливаемой 
части здания, площадь квартир без летних помещений|, жилая площаль 
квартир|, высота этажа, отношение площади наружных ограждающих 

Разкл 6 ратработан па основе приложении и 2 к постановлению Правитечьства 
Москвы ог 10 02 98 № 6 52 
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конструкции к площади квартир[, а также к объему здания], отношение 
площади окон и балконных двереи к площади стен}, 

расчетное количество жителей |B жилых зданиях и расчетное 
количество людеи. исходя из расчетных показателей общественных 
зданий}, 

уровень теплозащиты наружных ограждакицих конструкций 
(приведенное сопротивление теплопередаче всех видов ограждающих 
конструкций, [приведенный трансмиссионный коэффициент 
теплопередачи здания,| приведенный [инфильтранионный (условный)| 
коэффициент леплопередачи здания, [общии коэффициент теплопередачи 
здания,| сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций 
(при разности давлений 10 Па)[, показатель компактности здания] и 
удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за 
отопительный период, 

энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования 
здания ([расчетныи| максимальночасовойи и удельный максимальный 

часовой расход тепловой энергии на отопление, потребляемые мощности 
внугренних систем инженерного оборудования}, средние суточные 
расходы природного газа, холодной и горячей воды[, электроэнергии]; 

показатели  эксилуатационной энергоемкости внутренних 
инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов 
энергоносителей) и удельная базовая энергоемкость системы отопления 
здания {за отопительный период], удельная тепловая характеристика 
здания, 

удельная [Тепловая] эксплуатационная энергоемкость здания 
{обобщенный показатель годового расхода топливноэнергетических 
ресурсов в [кВгч и] кгут расчете на м? площади квартир) 

Примечаные 
Но заданию заказчика энергетические паспорта проектов жилых зданий могут 

разрабатываться в сокращенном объеме, отражающем уровень теплозащиты здания и 
тодового потребления тепловой энергии на отопление (нормативные параметры 
пловадли и уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций, удельный расхол 
тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, потребляемая мощность 
системы отопления, удельный максимальночасовой расход тепловой энергии на 

отопчение, удельная тепловая характеристика здания головой и удельный годовой 
расход тепловой знергии на отопление в холодный и переходный периоды года} 

6.3.3. Характеристики наружных огражлакицих конструкций (стен 
окон и балконных дверей, перекрытий над подвалом, техническим 
подпольем, над последним жилым этажом) краткие сведения Подробные 
сведения приводятся в общей части раздела “Энергоэффективность” 

6.4. [Результаты натурных испытаний и обследований] 
Энергетический паспорт существующего здания с конкретным 

адресом снабжается листом вкладышем для внесения результатов 
натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих 
конструкции и проверки уровня удельнои [тепловой| эксплуатационной 
Знергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом, 
внесения результатов натурных обследований наружных ограждающих 
конструкций. внутренних инженерных систем и наружных селей на 
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предмет выявления соответствия фактических показателей |нормативным 
и} проектным, а также записи выводов и рекомендаций организации 
проведших натурные испытания и обследования. 

6.5. Порядок разработки энергетического паспорта проекта жилого [и 
общественного] здания 

6.5... Энергетический паспорт проекта  [|здания| (нового 
строительства, реконструкции} разрабатывается в качестве приложения к 
разделу проекта (ТЭО, рабочего проекта) “Энергоэффективность” на 
основании заданий заказчиков проектной документации. 

К проектам жилых |зданий| массовых серий энергетические 
паспорта составляются для домов представителей различной этажности 
[и конфигурации], составленных из характерных для серий [блок|секций 
и компановочных [объемнопланировочных| элементов, с учетом частоты 
применения их в застройке. 

6.5.2. Для существующих зданий энергетический паспорт 
разрабатывается в качестве самостоятельного документа по заданиям 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда. 

6.5.3. Исходной технической документацией для разработки 
энергетического паспорта проекта является [исполнительная] 
документация, разрабатываемая на утверждаемой стадии. 

6.5.4. Для существующих зданий, на которые исполнительная 
документация на строительство не сохранилась, энергетические ласпорта 
составляются на основе материалов МосгорБТИ, необходимых натурных 
обследований и замеров. 

6.5.5. Для жилых зданий со встроеннопристроенными нежилыми 
помещениями в нижних этажах энергетические паспорта составляются 
раздельно по жилой части и нежилым помещениям. ля жилых зданий со 
встроенным первым нежилым этажом, не выходящим за проекцию жилой 
части здания, энергетический паспорт составляется единым.] 

6.5.6. Энергетический паспорт оформляется подписями главного 
инженера (архитектора} комилсксного проекта, главных инженеров 
проекта по разделам инженерного оборудования и др. ответственных 
исполнителей. 

6.5.7. Ответственность за достоверность данных энергетического 
паспорта проекта [здания] несет проектная организация, разработавитая 
энергетический наспорт[, или для существующих зданий организация, 
проводившая испытания}. 

6.5.8. Стоимость составления раздела проекта 
“Энергоэффективность”, разработки энергетических паспортов и величина 
стимулирующих надбавок к ченам на проектные работы в зависимости OT 
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уровня энергоэффективности объекта устанавливаются Правительством 
Москвы. До утверждения цен на указанные работы стоимость их 
определяется на основе  калькуляций трудозатрат  организаций 
исполнителей, 

6.5.9. Стоимость разработки энергетических паспортов для зданий, 
на которые проектная документация на строительство отсутствует, 
определяется на основе калькуляций трудозатрат в зависимости от 
необходимого объема технических обследований и замеров. 

6.6. Форма для заполнения энергетического паспорта 

— Параметры Обозна Единица Be 
чение измере |ли 

ния чи 
на 

1 2 3 4 
6.6.1. Нормативные параметры теплозащиты здания 
1.1. — Требуемое сопротивление теплопередаче: К.ге9 м?оС/Вт 

наружных стен [Rol] |м2.2С/Вт 
окон и балконных дверей [Ro Fe] M2.°C/Br 
покрытий [R,, 784] м?.9С/Вт 
чердачных перекрытий с холодным (R74) м2.9С/Вт 

чердаком 
перекрытий над проездами [(под [R, fet] |w?.°C/Br 

эркерами)] 
перекрытий над неотапливаемыми [Ro f <4] M2 °C/Br 

подвалами и подпольями 
входных дверей и ворот}. [Raed м2 °C/Br 

1.2. — Требуемый приведенный коэффициент К гея Br/(m? °С) 
теплопередачи здания (расчетный)! 

17.3. Требуемая воздухопроницаемость Ст’еЯ кг/(м?. 4) 
ограждающих конструкций: 

наружных стен (в т.ч. стыки) ГСт.ьгеч] кг/(м. ч) 
окон и балконных дверей (при разности (Gy, yet] кг/(м?. ч} 

давлений 10 Па) 
покрытий и цокольных перекрытий (бткГеЯ] кг/(м?. 4) 

первого этажа 
[входных дверей в квартиры] [Сие] кг/(м2. ч) 

14. [Требуемый удельный расход тепловой [аъ] |кВт.ч/м2 
энергии системами отопления здания за 
олюомительный период} 
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6.6.2. Расчетные показатели и здания 
I 2 3 

2.1. и заселения 
2.1.1. Строительный объем (Ру м3 

в том числе отапливаемой части Vy м? 
2.1.2. Количество квартир шт 
2.1.3. Расчетное количество жителей [в жилых чел 

зданиях и расчетное количество людей. 
исходя из расчетных показателей 
обшественных зданий] 

2.1.4. [O6slas площадь квартир (без летних [А м 
помещений) и полезная площадь 
нежилого этажа; для общественных 
зданий полезная площадь] 

2.1.5. Площадь жилых помещений; [А] м? 
для общественных зданий расчетная 
площаль] 

2.1.6. {Высота этажа (h) M 

от пола до пола 
от пола до потолка] 

2.1.7. Общая площадь наружных ограждающих AS м? 
конструкций отапливаемой части здания 
в том числе: 

стен, включая окна, балконные и Aw+Fted м? 
входные двери в здание], витражи] 

окон и балконных дверей АЕ м? 
[входных дверей и ворот, витражей] ГА] м? 
покрытий A, м? 
чердачных перекрытий Ас м? 
перекрытий над неотапливаемыми Ay м? 

подвалами и подпольями 
проездами и под эркерами Ay м2 
полов по грунту Ay м 

2.1.8. Отношение площади наружных (Е) 
огражлакуцих конструкций 
отапливаемой части здания к площади 
квартир А“, 

2.1.9. Отношение площади окон и балконных (р) 
дверей к площади стен, включая окна и 
балконные двери Ap/Ay+e 

2.1.10. злания т Г, 

2.2. 
2.2.4 — Приведенное сопротивление 

теплопередаче: 
стен К’ M2.°C/Br 
окон и баяконных 
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an 1 2 3 4 
Г наружных дверей и ворот, витражей| [КГ] м2. °С /Вт 

покрытий Кг M2,.°C/Br 
чердачных перекрытий RJ M2.°C/Br 
перекрытий теплых чердаков Кг mM2.°C/Br 
перекрытий над подвалами и Rf M?.°C/Br 

подпольями 
перекрытий над проездами и под Rf M2.°C/Br 

эркерами 
полов по грунту А M2.°C/Br 

72.2. Приведенный [трансмиссионный] Кий Br/(m29Q 
коэффициент теплопередачи здания 

22.3. Сопротивление воздухопроницанию 
наружных ограждающих конструкций 

стен (в т.ч. стыки} Raw м2.ч/кг 
окон и балконных дверей Rok м2.ч/кг 
перекрытия над техподпольем, а м2.ч/кг 

подвалом 
входных лверей в квартиры Raed M2.4/Kr 
стыков элементов стен Ка. м.ч/кг 

2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость Gin? кг/(м? 4) 
ограждающих конструкций здания (при 
разности давлений 10 Па) 

2.2.5. [Приведенный инфильтрационный [Кий Вт/(м?.°С) 
{условный) коэффициент теплопередачи 
здания} 

2.2.6. [Общий коэффициент теплопередачи [Кир Br/(m?.°c) 
здания] 

2.3 ‚Энергетические нагрузки здания 
2.3.1. Установленная мошность систем 

инженерного оборудования: 
отопления ТО) кВт 
горячего водоснабжения (ГО кВт 
принудительной вентиляции] ГО кВт 
воздушно тепловые завесы] {Q] KBr 

электроснабжения[, в том числе:} CN.) кВт 
на общедомовое освещение] {Ni KBr 
в квартирах, в помешениях INal] KBr 

общественных зданий] 
на силовое оборудование} [Np] кВт 
на отопление и вентиляцию] И кВт 
на водоснабжение и канализацию] М. кВт 

других систем (каждой отдельно) (N) кВт 
2.3.2. Среднечасовой за отопительный период Он кВт 

расход тепла на горячее водоснабжение 
2.3.3. |Средние суточные расходы:] 

природного газа Vag м3З/сут 
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2.3.4. 

2.3.5, 

2.4. 
2.4.1 

2.4.2. 

2.4.3 

холодной воды] 

1 горячей воды] 
i электроэнергии} 
ГУдельный максимальный часовой 
расход тепловой энергии на м? общей 
площади квартир:] 

на отопление] 
на вентиляцию] 

Удельная тепловая характеристика 
здания 

[Годовые расходы конечных видов 
энергоносителей на здание:} 

[тепловой энергии на отопление за 
отопительный период| 

[тепловой энергии на горячее 
водоснабжение 

[Тепловой энергии на принудительную 
вентиляцию] 

[тепловой энергии других систем 
(раздельно}]| 

[электрической энергии, в том числе:] 
[на общедомовое освещение] 
[в квартирах. в помещениях 

общественных зданий! 
[на силовое оборудование] 
[на отопление и вентиляцию] 
[на водоснабжение и канализацию} 

природного газа] 
[Годовые удельные базовые расходы 
конечных видов энергоносителей: 

[Тепловой энергии на отопление за 
отопительный период! 

Пепловой энергии на горячее 
водоснабжение] 

[тепловой энергии на принудительную 
вентиляцию 

[тепловой энергии других систем 
(раздельно)] 

[электрической энергии] 
[природного газа] 

[Удельная эксплуатационная 
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г 1 Го |3 [4 
75 [Теплоэнергетические пораметры теплозащиты здания] 
25.1 {Общие теплопотери через оболочку [On2] KBr.4 

здания за отопительный период] 
75.2  |Теплопоступления в здания за 

отопительный период:] 
[удельные бытовые тепловыделения] [int Br/m2 
[бытовые теплопоступления в здание| [О] кВтч/тод 
[теплопоступления от солнечной ГОУ] кВтч/од 

радиации: 
Г 

[Светопрозрачные Плошадь солнечная| A РЁ, 
конструкции A, радиация fi кВт.ч 
Окна на фасадах м? ориента интенсив 

ЦИЯ ность, 
кВт.ч/м? 

первом С 12 
втором 3 232 
TpeTbeM IO 551 
четвертом В 232 
Зенитные фонари] 288 

[Коэффициент, учитывающий [ты 
затенение окна непрозрачными 
элементами} 

Коэффициент, учитывающий [Tsey] 
затенение зенитных фонарей 
непрозрачными элементами] 

[коэффициент относительного [kr] 
проникания солнечной радиации через 
OKHO| 

[Коэффициент относительного [Kesey] 
проникания солнечной радиации через 
зенитные фонари] 

2.5.3. {[Шотребность тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный 
период] 

(коэффициент, учитывающий р 0,8 
аккумулирующую способность 
ограждений] 

(Коэффициент. учитывающий [Ву 
дополнительное геплопотребление 
системы отопления] 
(Потребность в тепловой энергии на ГО кВт.ч 
отопление здания за отопительный 

‹_ период] 
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[Расчетный удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания за 
отопительный период] 

2.5.4. [Проверка на соответствие проекта 
теплозащиты МГСН] 
[Нормируемый удельный расход 
тепловой энергии системой отопления 
здания} 

[9] кВт.ч/м? 

{Соответствует ли проект теплозащиты 
требованиям МГСН] НЕТ 

2.6. {Расчетные условия:| 
{Расчетная температура внутренего 
воздуха для расчета теплозащиты] 

°C 

[Температура внутреннего воздуха для 
расчета систем отопления и вентиляции] 

°C 

{Расчетная температура наружного 
воздуха| 

°c 

[{Продолжительность отопительного 
периода] 

СУТ 

{Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период] 

°С 

ПГрадусосутки отопительного периода| °С.сут 
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6.7. Характеристики наружных ограждающих конструкций 
(Краткое описание) 

6.7.1. Стены 

О 

6.7.2. Окна и балконные двери 

6.7.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом 

6.7.4. Перекрытие над последним жилым этажом, либо над “теплым” 
чердаком 

Регистрационный № 
“__ “ 199 Г. 

(подпись) 

МИ 

6.8. Вкладыш к энергетическому паспорту проекта здания 

Квартирного секпионного этажного жилого 
здания 
Адрес (строительный) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
[существующего здания] 

№№ Наименование Обозна Единица 
поз. показателей и чение измерения Количество 
Энергети характеристик 
ческого (раздел 2) 
паспорта 
проекта 

По По 
проек результатам 
ту натурных 

испытаний 
1 2 3 4 5 6 

Выводы и рекомендации 

Дата проведения испытаний 

Организация, должность, фамилия И.О. исполнителей 

печать (штамп) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
[существующего здания] 

ИИ 

Разделы Наименование наружных 
проекта ограждающих конструкций Решения 
и номера внутренних инженерных систем 
чертежей и наружных сетей 

По проекту Выявленные в 
натуре 

l 2 4 

Выводы и рекомендации 

Дата проведения испытаний 

Организация, должность, фамилия И.О. исполнителей 

печать (штамп) 
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7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

7.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

7.1... Настоящие нормы предназначены для проектирования 
энергосберегающих решений в системах электроснабжения и 
электрооборудования зданий. 

7.1.2. Нормы распространяются на просктирование 
электроснабжения и электрооборудования новых и реконструируемых 
жилых домов и зланий общественного назначения (общеобразовательные, 
дошкольные, лечебные учреждения, поликлиники административные 
здания). 

7.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.2.1. В проектах электрооборудования жилых и общественных 
зданий следует применять экономичное и  энергоэффективное 
оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов 
и других нормативных документов. Допускается по согласованию с 
заказчиком и органами государственного надзора применение в проектах 
энергоэффективного оборудования, не освоенного серийным 
производством. 

7.2.2. Степень надежности электроснабжения, расчетные 
электрические нагрузки, схемные и конструктивные решения 
электрических сетей зданий следует определять и выполнять: 

для жилища категории в соответствии с заданием на проектирование; 
для жилища I] категории в соответствии с ВСН 5988 и ПУЗ. 

7.2.3. По оснашению бытовыми электроприборами жилые здания 
следует относить к слелующим уровням электрификации быта: 

жилые здания с газовыми плитами 
li жилые здания с электрическими плитами 
1 жилые здания с электрическими плитами и 

электроводонагревателями 

РУ жилые здания, полностью электрифицированные 
(электроплиты, электроводонагреватели, электроотопление). 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

7.3.1. Освещение общедомовых помешений жилых и общественных 
зданий должно иметь автоматическое или дистанционное управление, 
обеспечивающее отключение части светильников в ночное время с таким 
расчетом, чтобы освешенность в этих помешениях была не ниже норм 
эвакуационного освещения 
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7.3.2. Управление освещением в коридорах и рекреациях школ 
должно выполняться автоматически с отключением всех или части 
светильников, в зависимости от величины естественного освещения и 
периода проведения занятий 

7.3.3. В учебных классах, спортивных и актовых залах школ и 
детских дошкольных учреждений, а Также в рабочих кабинетах 
поликлиник Uo других учреждений здравоохранения следует 
предусматривать либо отключение светильников рядами, параллельными 
световым проемам, либо плавное или ступенчатое светорегулирование в 
зависимости от естественного освещения. 

7.3.4. В проектах наружного освещения следует предусматривать 
автоматическое управление на вводнораспределительном устройстве 
здания в зависимости от уровня естественного освещения 

7.3.5. Для управления рабочим освещением лестниц, лифтовых 
холлов Поэтажных коридоров, вестибюлей, гаражей и других 
вспомогательных и общедомовых помещений индивидуальных жилищ и 
жилиш категории no МГСН 30196, местного управления рабочим 
освещением проходов и лестничных клеток, предназначенных для 
обслуживающего персонала в общественных зданиях, следует, как 
правило, использовать системы автоматического управления освещением, 
в том числе с датчиками лвижения Система автоматического управления в 
этих случаях должна быть продублирована ручным управлением 
освешения 

7.3.6. Управление рабочим освещением общедомовых помещений 
жилищ ИП категории по MICH 30196 должно предусматриваться с 
применением устройств кратковременного включения освещения с 
выдержкой времени, а также из диспетческого пункта автоматически или 
дистанционно 

7.3.7. Для управления рабочим освещением лестничных клеток и 
поэтажных коридоров зданий, имеюцхих естественное освещение, должны, 
как правило, предусматриваться выключатели кратковременного 
включения освещения 

В жилых домах, имеющих эвакуационное освещение, устройства 
кратковременного включения рабочего освещения поэтажных коридоров 
следует устанавливать 

» при длине коридора до 10 м одно устроиство на этаж в центре 
коридора, 

при общей длине коридора более 10 м в каждом крыле коридора 
одно устройство при длине крыла коридора до 7 м, 
ДВа и более устройств при длине крыла коридора более 7 мс 
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7.3.8. Для управления рабочим освещением первых этажей, лестниц, 
вестибюлей имеющих естественное освещение, подъездов и входов в 
злание и подобных входов следует применять схемы автоматического 
управления освещением. 

7.3.9. Управление освещением чердака и техподполья здания должно 
быть доступно только для эксплуатапионного персонала. 

7.3.10. Управление заградительными огнями должно быть 
автоматическим и включаться в зависимости от уровня естественной 
освещенности. 

7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с 
электроводонагревателем или полностью электрифицированных (IIT u [У 
уровень электрификации быта) следует, как правило применять 
трехфазные вводы. 

7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при 
распределении ее по фазам не должна превышать 15%. 

7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые 
дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую 
из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, 
нагревательные элементы электроводонагревателей и т.п. подключать по 
трехфазной схеме. 

Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной 
схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом 
изготовителем. 

7.3.14. Включение разделительных трансформаторов, 
устанавливаемых в ванных комнатах, должно быть сблокировано с 
выключателем ванной комнаты. 

7.3.15. В многоэтажных жилых домах Ио согласованию с органами 
государственного надзора допускается применять встроенные 
трансформаторные подстанции, при этом должны быть обеспечены 
мероприятия по пожаробезопасности и защите от шума. 

7.3.16. Лля жилых домов с электроводонагревателями и 
электроотоплением (ИГ и ГУ уровень электрификации быта), как правило, 
следует применять  аккумуляционные — электроводонагреватели и 
аккумуляционные печи для электроотопления с автоматическими 
устройствами. которые осуществляют включение аккумуляционных 
приборов в ночное время в часы, определяемые энергосберегающей 
организацией в зависимости от графика электрических нагрузок. 

Управление этими приборами должно быть централизованным и 
схема электрической сети должна исключать работу аккумуляционных 
приборов в своболном режиме. Как правило не следует применять для 
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электроотопления отопительные электроприборы, работающие в 
свободном автоматическом режиме. 

Учет электроэнергии в этих домах должен осуществляться по двум 
тарифам: дневному и ночному, с установкой на вводах в квартиры и 
одноквартирные дома (коттеджи) двухтарифных счетчиков электроэнергии. 

Отопительные приборы должны иметь такое присоединение к 
электрической сети, которое исключало бы возможность подключения 
дополнительных электроприборов. 

7.3.17. Нри соответствующем техникоэкономическом обосновании 
B многоэтажных жилых зданиях допускается применение 
комбинированной системы отопления, в которой в дополнение к 
тралиционному водяному отоплению в жилых комнатах используются 
электроотопительные приборы. при этом водяное отопление следует 
проектировать таким образом, чтобы основная доля теплопотребления 
жилых помещений (до 70%) обеспечивалась этим отоплением, а остальная 
доля теплопотребления обеспечивалась электроотоплением. Следует 
предусматривать возможность управления этим  электроотоплением 
жильцами. Учет электроэнергии в этом случае должен осуществляться 
двухтарифными счетчиками. 

Электрическая сеть питания отопительных приборов должна быть 
отделена от остальной электрической сети дома и иметь возможность 
централизованного управления и отключения (во ВРУ} вне отопительного 
пернмода. 

7.3.18. Жилые здания следует оснащать автоматизированными 
системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного 
контроля, применения дифференцированного по зонам суток тарифа и 
выявления хишения электроэнергии. 

7.3.19. Школы, детсады, поликлиники и другие учреждения 
здравоохранения рекомендуется включать в АСУЭ. 

7.3.20. Счетчики электроэнергии следует устанавливать на всех 
вводах в общественное здание, а также у каждого абонента, питающегося 
от ВРУ. 

Конструкция счетчиков должна обеспечивать возможность их 
работы в составе АСУЗ. 

7.3.21. В жилых домах счетчики электроэнергии должны 
устанавливаться на вводе в каждую квартиру (индивидуальный жилой 
AOM), а так же на обшедомовую нагрузку в многоквартирных жилых домах. 

7.3.22. На вводе в квартиру, индивидуальный жилой дом должен 
Устанавливаться зашитный аппарат, обеспечивающий защиту oT 

CREPXTOKOB, с номинальным током расцепителя, соответствующим 
Расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с 
УЧетом селективности и устройство защитного отключения (УЗО). Для 

67 



MICH 2.0199 

этой цели следует как правило применять УЗО. имеющее защиту от 
сверхтоков. В этом случае отдельный защитный аппарат не 
устанавливается. 

7.3.23. Входные двери подъездов жилых домов следует оборудовать 
электрическими запирающимися устройствами (домофоны, кодовые замки 
ит..п..). 

7.3.24. Схемы управления лифтами в жилых и общественных 
зданиях должны выполняться в соответствии правилами устройства 
безопасной эксплуатации лифтов и с учетом возможности блокировки 
включения второго лифта после вызова первого. 

7.3.25. В зданиях, имеющих устройство автоматического включения 
резервного питания (ABP), к указанному устройству следует подключать и 
лифты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Термин Определение 
1 2 

71 Приемник электрическои 
энергии (электроприемник) 

Устройство, в котором происходит 
преобразование электрической энергии в 
другой вид энергии для ее использования 

72 Потребитель электрической 
энергии 

Квартира. жилой дом, общественное 
здание, в которых приемники 
электрическои энергии присоелинены к 
электрической сети и используют 
электрическую энергию 

73 Трансформаторная 
подстанния (ТН) 

Электроустановка, предназначенная для 
преобразования электрической энергии 
одного напряжения в энергию другого 
Напряжения с помошью 
трансформаторов 

74 Электроустановка Совокупность машин, аппаратов, линии 
и вспомогательного оборудования, 
предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, 
распределения электроэнергии и 
преобразования ce в другой вид энергии 

5 Электрическая сеть Совокупность электроустановок пля 
передачи и распределения 
электроэнергии 

76 Электропроводка Совокупность проводов и кабелей с 
относящимися к ним креплениями и 
защитными конструкциями 

77 Вволнораспределительное 
устройство (ВРУ) 

Совокупность конструкций, аппаратов и 
приборов, устанавливаемых на вводе в 
здание (помещение) 

78 Питаюицая сеть Электрическая сеть от ВРУ до 
распределительных или групповых 
щитков 

79 Групповая сеть Электрическая сеть, питающая силовые 
электроприемники 

710 Распределительная сеть Электрическая сеть, питакицая силовые 
электроприемники 

711 Электропотребление Количество электроэнергии, 
потребляемое электроприемником, 
потребителем электроэнергии включая 
потери электроэнергии в электрической 
сети потребителя электроэнергии 
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2 
7.12. Уровень электрификации Насышенность квартир жилых домов 

электробытовыми приборами. 
7.13. Электроотопление Использование для отопления 

электронагревательных приборов. 
7.14. Электроводонагрев Использование для горячего 

водоснабжения электронагревателей. 
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8. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ 

8.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

8.1.1. Нормативные требования настоящего раздела дополняют 
МГСН 2.0699 и СНиП 230595 и распространяются на проектирование, 
экспертизу и контроль за энергопотреблением в системах искусственного 
освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых объектов 
городского хозяйства, общественных, административных и жилых зданий 
независимо от форм собственности. 

Нормативные требования настоящего раздела не распространяются 
на проектирование искусственного освещения помещений жилых квартир, 
культурнозрелишных учреждений, помешения, к которым предъявляются 
повышенные архитектурнохудожественные — требования, наружное 
архитектурное, витринное и рекламное освешение зданий, а также 
аварийное, дежурное и охранное освещение. 

8.1.2. Нормы устанавливают обязательные требования к 
максимально допустимой удельной установленной мощности общего 
искусственного освешения помещений и максимальной нормируемой 
освешенности. 

Примечание. Минимальные нормируемые значения освещенности 
согласно ВСН 5988. 

8.1.3. В нормах применены термины в соответствии с приложением 
8.1. 

8.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПОТРЕБЕНИЮ В СИСТЕМАХ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

8.2.1. Для общего искусственного освешения помешений следует 
использовать, как правило, разрядные источники света, отдавая 
предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей 
световой отдачей и сроком службы. При выборе типа и мощности 
источника света следует также учитывать требования к цветопередачс, и к 
равномерности распределения освещенности в помещении согласно 
СНиП 230595. Возможное снижение знергопотребления при замене 
источников света на более эффективные приведена в приложении 8.1. 

Световая отдача источников света для общего искусственного 
освешения помещений при минимально допустимых индексах 
цветопередачи не должна быть меныше значений, приведенных в таблице 
8.1. 

71 



MICH 2.0199 

Таблица 8.1 

Тип источника света Световая отдача, лм/Вт, не менее, 
при минимально допустимых индексах цветопе чи Ка 

88 60 45 25 
„Люминисцентные лампы 50 75 
Компактные 70 
люминесцентные лампы 
Металлогалогенные 75 as 

лампы 
Дуговые ртутные лампы 50 
Натриевые лампы 75 85 
высокого давления 

8.2.2. Удельные установленные мощности общего искусственного 
освещения не должны превьишать максимально допустимых величин, 
приведенных в табл.8.2. 

8.2.3. Удельная установленная мощность общего искусственного 
освещения остальных общественных, административных и 
вспомогательных помещений, а так же помешений объектов городского 
хозяйства W (Br/M2) при выполнении норм освещенности, приведенных в 
МГСН 2.0697 или в СНи П 230595 не должна превышать значений, 
определенных по формуле: 

Wes Wy (Ey 100) (К, 1,5) (100 пее) (80 пис) (8.1) 

me MW, базовое значение удельной мошности по таблице 8.3 
приведенные к освещенности 100 лк, коэффициенту запаса 1,5, условному 
коэффициенту полезного действия светильника 100% и световой отдаче 80 
лм/Вт; 

Ё„ нормируемая освешенность, лк; 
К, нормируемый коэффициент запаса; 

Nea Коэффициент полезного действия применяемых светильников, 

Nec световая отдача применяемого источника света, лм/Вт. 
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Таблица 8.2 
Наяменование помешения Максимальная Максимально 

нормируемая допустимая 
освещенность удельная 

по МГСН установленная 
2.0697, лк мощность, Br/m?, 

не более 
1 2 3 

Здания управления 
{министерства ведомства комитеты, 
управле Tn к 
проектных организаций, ваучно 

Ki ений 
библиотеки 
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, 400 25 
машинописные 
Проектные комиаты и залы, конструк 500 35 
торские и чертежные бюро 
Помешения для ксерокопирования, 400 25 
электрофотографирования и Т.П. 
Помещения для работы с дисплеями, 400 25 
видсотерминалами, мониторами 
Читальные залы 400 25 
Лаборатории 500 35 
‚Банковские и страховые учреждения 
Опсраннонный зал, кассовый зал 500 35 
Общеобразовательные школы и школыин 
тернаты, профессионально технические, 
средние специальные и высшие учебиые 
заведения 
Классные комнаты, зудитории, учебные 400 25 
кабинеты, лаборатории, лаборантские, 
кабинеты информатики и 
вычислительной 
техники 

ик ния 
Групповые, игральные, столовые 400 25 
комнаты 
для музыкальных и гимнастических 
занятий 

го питания 
— 

Обеденные залы столовых, закусочных, 200 14 
буфетов 
Помещения приготовления пиши 400 25 
Магазины 
Торговые залы супермаркетов 500 35 
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Предолжение табл.8.2 
2 3 

Торговые залы магазинов 400 25 
Предприятня бытового обслуживания 
населения 
Парикмахерские 400 25 
Ателье пошива и ремонта одежды 750 52 
Алтеки 
Залы обслуживания посетителей 280 14 
Жклые злания 
Комнаты общежитий 300 20 
Поэтажные внеквартирные коридоры, 29 4 
лестницы, вестибюли жилых зданий 

Закрытые стоянки, депо 
Помещения для закрытого хранения под 75 19 
вижного состава на транспортных 
прелириятях и общественных 
учреждениях 
Станции технического обслуживания 

ансп портные п ия 
Участки, посты мойки 200 14 
Узастки диагностирования автомобилей 300 20 
Участки технического обслуживания 206 14 

Прннечание Значения в таблице 8 2 приведены с учетом потребления мощности 
пускорегулирующих устройств. а так же устройств управления освещением 
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Таблица 8.3 
Высота помещения, м Площадь помещения, м Базовое значение удельной 

мошности общего освещения, 
Вт/м?, при освешенности 
100 лк, К.П.Д. светильника 

100%, и коэффициеите запаса 
1,5 

Менее 15 4,9 
От 15 до 25 4,1 

Менее 3 От 25 до 59 3,6 
От 50 до 150 3.0 

От 150 до 300 2,7 
Свыше 306 2,5 

От 15 до 20 6,0 
От 20 до 38 4,8 

От 3 до 4 От 36 до 50 3,9 
Or 5@ до 126 3,5 

От 120 до 300 3,0 
Свыше 300 2,5 

От 25 no 35 6,0 
От 35 до 50 4,9 

Or 4 доб От 50 до 80 3,8 
От 80 до 150 3,4 
От 150 до 400 2,9 

Свыше 400 2.4 
От 50 ne 65 6,9 
От 65 до 90 5,0 

Or 6 до 8 От 90 до 135 4,1 
От 135 до 250 3,5 
От 250 до 500 3,1 

Свыше 500 2,4 

8.2.4. Расчетные значения удельной установленной мошности 
помещений указываются на планах расположения электрического 
оборудования и прокладки электрических сетей, выполненных в 
соответствии с ГОСТ 21.60884. 

8.2.5. В установках искусственного освещения следует, как правило, 
использовать светильники с электронными  пускорегулирукюлцими 
аппаратами (ПРА). При отсутствии светильников с электронными ПРА 
понпускается использование светильников с электромагнитными ПРА. 

8.2.6. Коэффициент полезного действия (KIL) применяемых 
светильников должен соответствовать ГОСТ 860782*Е и ГОСТ 15597 
82*E. 

8.2.7. Коэффициент мощности Cosg, в осветительных установках с 
разрядными источниками должны быть не менес 0,92 и обеспечиваться 
либо за счет индивидуальной либо за счет групповой компенсации 

8.2.8. В проекте должны быть представлены рекомендации по 
необходимым средствам доступа и обслуживания осветительных 
установок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 
(справочлос) 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обоз Характеристика Обозначе 
Термины наче термина HUA 

HUA единицы 

a 
величины 

2 3 4 
$.1. Аварийное Освещение при аварийном 
освещение отключении рабочего освещения 

для продолжения работы 
(освещение безопасности) или 
эвакуации людей из помещения 

a 
эвакуационное освещение) 

8.2. Дежурное Освещение в HepaGoyee время 
освещение 
8.3. Естественное Освещение помещений светом 
освещение неба {прямым или отраженным), 

проникающим Через световые 
проемы в наружных ограждающих 
конструкциях 

8.4. Индекс К. Мера соответствия зрительных 
цветопередачи восприятий цветного объекта, 

освещенного исследуемым и 
стандартьным источником света 
при определенных условиях 
наблюдения. 

8.5. Освещение, при котором к 
Комбинирован общему освещению добавляется 
ное местное 
искусственное 
освешение 
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Продолжение прил.8 
3 4 

8.6. 
Коэффициент 
запаса 

Rite Расчетный 
коэффициент, 
учитывающий 
снижение 
освещенности в 
процессе эксплуатации 
вследствие 
загрязнения и 
старения, источников 
света (ламп) и 
светильников, а также 
снижение отражающих 
свойств поверхностей 
помещений 

8.7 Общее 
освещение 

Освещение, при 
котором светильники 
размешаются в 
верхней зоне 
помещения 
равномерно (общее 
равномерное 
освещение) или 
применительно к 
расположению 
оборудования (общее 
локализованное 

8.8. Световая 
отдача 

освещение) 
Отношение 
излучаемого светового 
потока к потребляемой 
мощности 

лм/Вт 

8 9. Удельная 
установленная 
мощность 

Общая мошность 
осветительной 
установки, 
предусмотренной для 
ее питания, 
отяесенная к 
освещаемой плошали. 

Br/m2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 
(справочное) 

Возможное снижение расхода электроэнергии 
при замене менее эффективных источников 

света более эффективными 

Заменяемые источники света, THN, тип 
мощность, Вт 

Экономия электрознергии, 
(усредненные данные) 

1 2 
ЛЛ типа JIB 4080 на ЛТБЦ 36 или 58 13 
ДРЛ 2501000 на ДРИ 2501000 32 
ДРЛ 250 на ДРИ 125 или 175 12 
ДРЛ 80 won 125 на ДРИ 125 или 175 29 
APS 250 или 400 на ЛЛ типа JIB 40 или 80 7 
ДРЛ 2501000 на ДНаТ 250 или 400 43 
ДРЛ 80 или 125 на ДНАТ 50100 38 
ДРЛ 250 на ДНат 100 50 
ЛН*) 1001000 на ДРИ 2501000 66 
ЛН*) 100500 на ДРИ 125 или 175 54 
ЛН*) 100500 на ЛЛ типа JIB 4080 52 
ЛН*) 1001000 на ДРЛ 2501000 47 
ЛН*) 100300 на ДРЛ 86 или 125 40 
ЛН*) 1081000 на ДНаТ 250 или 400 70 
ЛН*) 100500 на ДНаТ 50 nan 100 62 
JIH**) 1001000 на ДРИ 2501000 56 
ЛН**) 100500 на ДРИ 125 или 175 36 
ЛН**) 100500 na ЛЛ тина JIB 4080 40 
ЛН**) 1001000 на ДРЛ 2501000 23 
ЛН**) 100300 на ДРЛ 80 или 125 5 
ЛН**) 1091000 на ДНаТ 250 или 400 57 
ЛН**) 109500 на ДНаТ 50100 46 

в соответствии с требованиями СНиП 230595 нормируемая освешенность снижена 
на одну ступень по 1икале освешенности 

в соответствии с требованиями СНиП 230595 нормируемая освещенность снижена 
на две ступени по шкале освещенности. 

Примечание. JUL люминесцентные лампы ЛН лампы накаливания; ДРЛ дуговые 
ртутные лампы; ДНаГ натриевые лампы высокого давления. 
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