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ПЕРЕЧЕНЬ ТОМОВ 

указаний и норм технологического проектирования и технико 
экономических показателей энергетического хозяйства 

предприятий черной металлургии 

№ Номер пи Наименование тома тома Разработчик! Обозначение 

1 2 3 4 5 

I Металлургические 
заводы’ 

Общезаводское тепло ВИ 12580 силов ACT BO I Гипромез МЧМ СССР 

Воздуха е BUT 12680 

Газотурбинные росши 3 ци BAT 12780 
trtpe) мчи СССР 

Теплосиловое хозяй 4 Гипромез ВАШ 12830 ство кислородно МЧМ СССР конвертерных цехов 

Установки котлов 
утилизаторов за 5 TOM ВД 12280 сталеплавильными МЧМ СС 
и нагревательными 
печами 

Испарительное охлак 6 ЫНИПИЧЭ30 BATH 13080 
дение металлургичес MOM СССР ких агрегатов 

Электрохозяйство 7 Гипромез BAT 13130 
МЧМ СССР 

Электроремонт 8 Гипромез BHT 13280 
МЧМ СССР 

Газовое хозяйство 9 |Ленгипромез BAIT 13380 
MOM СССР 

3. 



2 3 4 5 

Кислородное хозяй “to Укргипромез 1 

ство 1 МЧМ СССР 

Производство защит 11 Стальпроект НТП 9180 
ных газов MUM СССР 

Водное хозяйство 12 Гипромез ВЫIИ 13580 
МЧМ СССР 

Установки по приго 13 Wout Виш 13680 
товлению химически МАМ СССР 
обработанной воды и 
организация водно 
химического режима 
энергообъектов 

Очистные сооружения 14 ВНИПИЧ90 BHT 13780 
и защита водоемов ММ СССР. 

ей ВЕЩИ 13880 
Зетановок. 15 ювечи MEM СССР 

Отопление ‚вентиля 16 Типромев НТИ 13980 

ция и холодоснабже т 

Защита атмосферы 17 Гипромез But 14080 
МЧМ СССР 

„Защита атмосферы. 18 ВНИПИЧ90 41.80 

Очистка газов от MOM СССР 
цыли 

Технические сред 19 Гипромез BHT 14289 
ства управления MUM СССР 
производством 
Энергоремонтные ВЫП 14380 
цехи 20 Гиуромез MGM СССР 

Производственные al Tpect "Энер нал 1 
базы энергоремонт гочермет ВНП 14480 дрниосс DBS MEM СССР 
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1 2 3 4 5 
Защита по ка одземных_ 22 Укргипромез 145 
оружений и комму A вакаций от корро nM обе 

2 Горнодобы 23 предприятия ° Расроруа MUM 
о 

СССР 

Окомковательные огатит Faces ельные 
Окомковательные ВТИ Е 24 Метанов 195380 фабрики чермет р МЧМ Е 
обогатительные 25 Механобр 

Чермет 
МЧМ СССР 

Агломерационные 26 ВНIII Фабрики марям мм cor 
Коксохимиче пероокракческие 27 Гипрококо В 17587580 МЧМ СССР 
Ферроспла Beppoc вные 28 Гипросталь BATH 10580 

МАМ СССР 
Ферросплавны зарооой е 29 Гипросталь 
Защита атмосферы МЧМ СССР 
Огнеупо grneya рные 30 ВИО В 20180 

МЧМ СССР 
Метизные заводы 31 Гипрометие 108 

МЧМ СССР 
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1. УКАЗАНИЯ И НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Т.Т.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Настоящие "Указания и нормы" распространяются на 

проектирование объектов газового хозяйства, расположенных на 
территории предприятий Министерства черной металлургии СССР, 

использующих в качестве топлива горючие газы (доменный, кок 

соный, обогащенный коксовый, конвертерный, ферросплавный, природ 
ный) и их смеси при избыточном давлении до 12 бар(12кгс/см“) и 

сжиженные углеводородные газы с давлением до 16 бар(16 кгс/см“). 

Кроме того, "Указания и нормы" распространяются на проек 
тирование межзаводских газопроводов доменного, коксового, обога 

щенного коксового, конвертерного, ферросплавного газов, проклады 
ваемых вне территории населенных пунктов. 

1.1.2. Помимо соблюдения требований СНиПов и ГОСТов, при 

проектировании объектов газового хозяйства надлежит руководст 

ворваться также действующими "Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве предприятий Министерства черной металлургии СССР", 

для краткости именуемыми в дальнейшем тексте "ПБСХ МЧ4мМ". 

за, газораздаточных станций и групповых установок сжиженного, 
углеводородного газа, а также газификации коммунальнобытовых 

объектов, расположенных на территории предприятий, надлежит вы 

полнять соответствующие требования действующих Правил без 

опасности в газовом хозяйстве" Госгортехнадзора СССР. 

1.1.3. К числу объектов газового хозяйства следует от 

носить межцеховые и цеховые сети перечисленных горючих газов 

(ам.пи.1.1.1), газооборудование печей, паровых котлов и других 

агрегатов, потребляющих газ, установки очистки доменного газа, 

газосбросные устройства доменного и коксового газа, газоповыси 
тельные и газокомпрессорные станции, установки по очистке газа 

от соединений серы, газосмесительные установки, газорегуляторные 
пункты и диспетчерские пункты газового хозяйства. 
8. 

При проектировании подземных газопроводов природного га 

Имеется в виду ‚что "Указания и нормы" 
чески корректироваться в соответствии ним будут одотаматя 
логии производства и в технических реше 

мечениями в техно — 

опыта. по мере накошления 

1.1.5. Отступления от настоящих 
Ha 

"у каются при надлежащем техникоожон 
казачий и норм" допус 

еском обосновании. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Ниже приводятся рекомендуемые к документации по газовому хозяйст ния и терминология, 

и терминам, 

а 
применению в технической 

относящиеся к часто ие 
вые зуемым в оторым отсутствует необходимое emmoodpeane, 

1.2.1, Объем газов (у должен указываться: 

в нормальных кубических мет мольных условиях 273 К (0°C), тах (au), то есть при нор 

содержании, равном нулю; 
гПа (760 мм рт.ст.) и влага 

в стандартных кубических 
НД 

мет дартных условиях 293 К (20°C), ных содержании, равном нулю. 
x (ст м2), то есть при отан 
гЦа (760 мм рт.ст.) и влаго 

Приведение объема в газа 
ограничено следующими случен, РКН условиям должно быть 
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определения объемов газа для взаимных расчетов с потребителями 

(по ГОСТ 293963); 

6) при составлении отчетов предприятиями МЧМ по расходу 

газообразного топлива и по балансам доменного и коксового га 

за (согласно приложению к форме № 11СИ инструкции ЦСУ СССР 

от 15.11.77 № 940). 

Приведение объемов газа к действительным условиям (при фак 

тических температуре, давлении и влагосодержании) в кубических 

метрах (м2) допускается только в соответствующих технических 
расчетах. 

Помимо обозначения размерности объема газа при действитель 

ных (м2) или стандартных (от м3) условиях, следует в проектной 
документации каждый раз эти условия оговаривать. 

1.2.2. Давление газов (Р должно указываться избыточное 

(сверх атмосферного) и выражаться при величине до 0,5 бар 

(0,5 ати) в декапаскалях и выше 0,5 бар (0,5 ати) в барах. 

Абсолютное давление газа должно быть оговорено словами. 

1.2.3. Теплота сгорания газа должна указываться отнесенной 
к одному нормальному кубическому метру сухого газа и определять 
ся как низшая теплота сгорания (Qu), TO есть в ее величине не 

должна учитыветься скрытая теплота испарения водяных паров про 

дуктов сгорания. 
Ерли по какимлибо причинам необходимо указать теплоту сго 

рания влажного газа или высдую теплоту сгорания, а также теплоту 

сгорания газа, отнесенную к иным условиям, то это должно быть 

оговорено. 
Следует иметь в виду, что теплота сгорания газа при стандарт 

ных условиях меньше теплоты сгорания газа при нормальных усло 

BMAX примерно на 7% в соответствии с увеличением объема газа 

при 293K (+2006). 
Для удобства исчисления допускается приводить объем газа 

к условной теплоте сгорания, которая принимается для доменного 

таза 4200 кДж/нм2 (1000 ккал/ни®), для коксового газа 

10. 

16800 кДдж/нм3(4000 ккаел/нм2), для богатого газа 
25200 кДж/нм2 (6000 ккал/нм2) и Аля природного газа 
33600 кДж/нм8 (8000 ккал/ни2) » Условн 

мазута принимается равной 42000 кдес (10000 Ая для 
Е голосить вто бат erp 

в а ore © roman попускается Вии, пспрр ест 
с теплотой сгорания нспрписчечеиый ммне" вк`рицим и проектной документации приведенных величан 
Sum торе ь. также объемов газа, отнесенных к ним, должно 

Еды Влагосодержание газа в состоянии насыщения, за 

ее о т темперетури газа, определяется по справочным radon 
’ 

тв ным для воздуха при атмосферном давлении. Этими a eee om ственной погрешности можно пользоваться для всех 
pial ae при атмосферном или близком к нему давлении. При 

me come, тельно отличающемся от атмосферного, действитель ое разя м ние паров в газе несколько превышает таблич зрание 
(из 

при давлении газа ТО кгс/см2). 
"в 

влагосодержание газа выражается обычно в граммах 
рмальный кубический метр газа, при этом следует обращать внимание, отнесена ли эт а величина к 

или влажного газа. 
кубическому метру сухого 

1.2.5. Плотность или объ емкая масса РД газа и об 
ей величина удельный или массовый объем газа  ырежаются, 
соответственно в кг/нм2 и нм8/кг. 

ы 

1.2.6. Динамическая или абсолют бо 
ся в паскалях в секунду (Пас). 

ная вязкость ("М выражает 
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Кинематическая вязкость представляет собой отноше В 

ние динамическо вязкости к плотности газа Y= 1 и печеное (олнск) состав газовой смеси входят негорючие 

с. 
алласт), то пределы в ком 

дучаей формуле: 
рываемости определяют по сле выражается в 

Кинематическая вязкость газа при любой температуре в 

пределах от 263 К (10°С) до 313 К (+4000) определяется по 5 
формуле: 123122) 10 4 

№ УГ1+0,0081Т 293)) 
100 583° 

где: нижний Н (или верхний) предел взрываемости 
кинематическая ость темпе T кинематическая вязкость Фи ратуре газовой смеси, содержащей негорючие компоненты где: 

Кельвинов и давлении 1013 гПа(760 мм рг.ст.); в процентах (по объему); 

теми у ныпься вязкость при температуре 6 содержание него 
+2006) и давлении 1013 rila(760 мм рт.ст.). процентах удит компонентов в смеси в 

по 9 ему 

1.2.7. Дределы взрываемости (и) Пределы BS 
Нижний и верхний пределы взрываемости соответстнуют наи см. таблицу зернваемости основных компонентов горючих газов 

меньшему и наибольшему объемному проценту горичего газа в 

смеси с воздухом или с кислородом, за пределами которых (ниже Таблица I 

низшего или выше высшего) невозможна реакция горения. 

С увеличением температуры гавороздущной ‘смеси пределы Хими подержание Газ Хими Соде 2 

взрываемости расширяются. Форму газа в га века тобой eran 
Предел взрываемости верхний или нижний смеси различных А ПУ ese La 

горючих газов, не содержащих балласта, в процентах (по. объему) маи" смеске 
вычисляют по формуле Ле Шателье: ний х Ник ворх 

прет} пре ний 
'5,3 Нл 

"ан в Boro 
4 9) 15,0| пропан СзНз 2,2 9,5 

и I 

и 2 4 

где: 1); 11 Un объемная доля компонентов в Окись ol} 74,6| Пропилен! СзНб 2,4 10,3 
ле процентах; 

юV 
ода CO 12,5 74,2| Бутан Сени! 1,8 8,4 

Lyi by 7 Предел взрываемости верхний (или ерово| 
нижний) соответствующих компонен овод HS 4,3} 45,5] по 
тов в процентах (по объему) Этан сн, 30 

нтан С;Н 1,3 8,0 
гНб. 12,5 

т 
Этилен СоН, 2,8 28,6 Гексан Сб Hy 1,25| 6,9 

13. 



1.2.8. В технической документации следует вое величины коли 
честв теплоты приводить только в килоджоулях (кДж). 

Часто используемые в расчетах кратные тепловые единицы реко 
мендуется именовать и обозначать следующим образом: 

мегаджоуль (МДЖ), равный 108 Дж или 102 кДа; 
гигаджоуль (ГДЖ), равный 10% Дж или ТОбкДк; 
тереджоуль (ТДЖ), равный ТОТ2Дк или 1О°кД. 

Кратяне единицы давления в расчетах рекомендуется именовать: 

декапаскаль (даПа), равный 10 Па; 
гектопаскаль(гПа), равный 100 Па. 

В приложении 23 приведена справочная таблица соотношений 

единиц Международной системы СИ и ранее применяющихся систем. 

Настоящие "Указания и нормы" составлены в действующей системе 

СИ. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ГОРЮЧИХ 

ГАЗОВ 
1.3.1. Горючие газы, используемые на металлургических пред 

приятиях, должны удовлетворять требованиям ПБГХ МЧМ. 

Состав и теплота сгорания горючих газов, применяемых на 

металлургических заводах, зависящие от технологических условий 

их производства, при выполнении проектов газового хозяйства 
должны приниматься на основании заданий технологов соответствую 
щих производств. 

Для укрупненных расчетов (при отсутствии уточненных заданий) 
допустимо использование нижеприводимых данных по составу и 

теплоте сгорания горючих газов. 

1.3.2. Доменный газ 

газа в зависимости от технологических ус 

чугунов может колебаться 
блицы 2. 

Состав доменного 
ловий плавки передельного и литейного 
в широких пределах (в процентах по объему) по данным та 

14. 

Таблица 2 

Наиме ование Состав газа цо ТУ1472373 при авляюэщихкх выплавке 
пе к 44 литейного 

со 2332 2634 
Но 1,45,2 1,45,2 а 4 0,10,3 0,20,3 

02 9,520 7,515 

№ 4659 5259 

Теплота сгорания авляе доменного газа 
4620 кДж/нм2 (7501100 ккал/нм2 аронии pe 

при 
чугуна и 35755040 кдДж/нм2 (850 20 кнелрие в внмищия 
ке литейного чугуна. 3 ваше 

В расчетах следует принимать: 
плотность газа 1,3 кг/ни?; 
кинематическую вязкость газа Х)’ 0,14104 
пределы взрываемости: нижний а и 1 hss 

верхний 74%. 
Содержание пыли В ДОМ 

должно быть: 
доменном газе, 

для обогрева коксовых 
ных печей, а также 

батарей и воздухонагревателей домен или HEX 
лее 4 мг/ам3; 

утализацио бескомпрессорных турбин не бо 

для всех других потребителей не более 10 мк/ни2 

поступающем к потребителям, 

х) Здесь и далее кинема тическая вяз 93 о кость дана при 
К(+20°С) и давлении 1013 гПа (760 мм рт.ст.) 

температуре 
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По мере увеличения количества вдуваемого с дутьем замените с Одержание сероводорода в кокса 
ля кокса и. степени обогащения дутья кислородом (сверх 30%) сле во действующих м газе в заводских 
дует ожидать повышения содержания в газе С0 СО, и № при а наеду: ae, как правило, не должно mem ore a 
сокращении выхода газа и соответствующем повышении теплоты сго ке при paom "5 к/нм2, Для вновь строящихся предприятий I 
рания. Доменный газ в газовых сетях чистого газа после мокрой расширении или реконструкции кокс 

"В так 
ства содержание серо охимического произвол 

газоочистки насыщен водяными парами. He должно превыше: вышать 0,5 г/ нафт алина При использовании коксового 0,2 г/в. 

1.3.3. Коксовый газ 

Состав коксового газа, поступающего в сети предприятия, в за ов 
закрытых помещениях с 

висимости от месторождения угля и условий коксования может 
роводорода не должно превышать 0,02 г 

одержание се 
(летом) и 0,1 г/ны2 ‚нафталина 0 О5г/нм3 

меняться в следующих пределах (в процентах по объему): Коксоный (зимой). 

синтеза Таз "пося й азотнотуковому произво 

Но от 56 до 62 должен соответствовать требованиям ГОСТа 239074. mma 
02 от 0,3 до 0,6 1.3.4. Природный газ 

Различают 
СН, от 23,5 до 26,5 родными утпероворь Часто газовых месторождений, называемые "м дными газами, и 
№2 от 2 доб хениз попутные нефтяные газы, 

тазы газонефтеносных несторов 

остов природных углевода 

Ст Ha от 1,9 до 2,7 ний колеблется в широких п" рлзодых sane различных месторожде 
НИЯ тах. ольшинстве луча 

со от 5,5 до 7,7 1 nem рр газа, используемого заводами СССР мо 23 колеба 
в процентах по объему): 

Не выходят за пре 

602 от 1,8 до 2,6 сн 4 от 95 до 99 

Теплота сгорания коксового газа составляет 1740017600 кДж/н С о 
(41504400 ккал/ны®). сена т 0,02 до 1,5 

В расчетах следует принимать: 
плотность газа 0,45 кг/нм2 сл 
кинематическую вязкость газа 0,3102 м2/с 4 10 

СВЯто высшие 
от 0,02 до 1,5 

пределы взрываемости: верхний 5,6% 
нижний 31 со в 

V 

2 от 0,2 до 1,2 
Коксовый газ поступает в заводские сети, будучи насыщен водя: No 

ными парами. 
2 редкие газы от 0,3 до 4,4 

16. 
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he 
er 

T 
Теплота сгорания природного углеводородного газа составляе 
3360036500 кДж/нм2 (80008700 ккал/нм2). 

счетах следует принимать: 
ot В Плотность газа в зависимости от состава в пределах 

3 до 0,79 кг/нм8; Дрииеньниы вязкость газа 0,15 10 
и ый пределы взрываемости: нижний 5%, верхний и неси к Состав попутных нефтяных газов зависит от прир 

газа от нефти. ы омфики нефтяных газов основных ослы г 7 

месторождений ‘СССР колеблется в следующих пределах 
тах по объему): 

са от 63 до 97 
4 

Сай 
сека и от 1,8 до 3,6 з 

С48то 
Сего вношие 

со и от 0 до 5,4 
2 

No редкие o 0,12 до 8,8 
2 

Теплота сгорания попутного нефтяного газа составляет 

3900058800 кДж/нм2 (930014000 ккал/нм"). 

В расчетах следует принимать: 

плотность газа 0,50,9 кг/нм2; 
151074 м2/с; кинематическую вязкость газа 0, 

в, м пределы взрываемости: нижний 5%, верхний 16,53г. 

Природный углеводородный и попутный нефтяной газ поступают 

в заводские сети, как правило, сухими. 

18. 

Содержание сернистых соединений в газе, поступающем на пред приятие, подлежит уточнению в каждом конкретном случае. 
В природном газе (попутном, нефтяном) отдельных месторождений 

содержание сероводорода может составлять до 25 мг/нм2, меркап 
тановой серы до 120150 мг/нм2. 

В связи с этим, для отдельных производств, при необходимости, должна предусматриваться специальная очистка используемого 
природного газа от соединений серы. 

1.3.5. Конвертерный газ 

Состав кондиционного конвертерного газа, получаемого в кон 
вертерном цехе, проектируемом по схеме без дожигания отходящих 
газов, при расчетах может быть принят следующим (в процентах 
по объему): 

(мо от 70 до 80 
605 от 15 до 20 

Cy от 0,5 до 0,8 
№2 от 3 до 12 
Содержание серы 0,10,2 г/нм2, 
Теплота сгорания в среднем составляет 84009240 кДж/нм3 

(20002200 ккал/нм2). 
В расчетах следует принимать: 

плотность газа 1,351,4 кг/нм2 
кинематическую вязкость газа 0,13 104 м2/с 
пределы верываемости: нижний15%, верхний784. 

Содержание пыли в конвертерном газе, поступающем в межцеховые газопроводы, должно быть в пределах 510 мг/нм23. 
После мокрой очистки газ насыщен водяными парами. 

1.3.6. Ферросплавный газ 

В соответствии с действующими ТУ усредненный состав ферро сплавного газа, получаемого при выплавке ферросплавов в закры 
THX электропечах, следует принимать по данным таблицы 3. 

19. 



Таблаца 3 

Наименование Содержание по видам сплава, в процентах составляющих по объему 

о силико о а oe ОРО en марганец Sepp 
со 7590 8085 6580 5075 
Но 28 48 58 58 
СН, 0,30,8 до 1,0 
0 не более Не более не более не более 2 1,0 1,0 ‚ 
Сб 25 710 1215 1015 
№ остальное! остальное] остальное остальное 

В зависимости от условий производства ферросплавов содер 
жание водорода в газе допускается до 149. 

Суммарное содержание сероводорода и двуокиси серы в пере 
счете на двуокись ‘серы в газе не должно превышать I г/нм3. 

Теплота сгорания ферросплавного газа в зависимости от вида 
выплавляемого сплава находится в следующих пределах: 

для ферросилиция 924010626 кДЖ/нм2 (22002530 ккал/нм%); 
для ферромарганца 987011424 кДж/нм2 (23502720 ккал/нм2); 
для силикомарганца84009828 кдж/нм2(20002340 ккал/нм3); 
для феррохрома 69729702 кДж/нм2 (16602310 ккал/нм?). 

В расчетах следует принимать: 

плотность газа 1,161,26 кг/нм2; 
кинематическую вязкость 0,15104 м2/с; 
пределы взрываемости: нижний 12%, верхний 77%. 

Содержание пыли в ферросплавном газе, поступающем в заводские 
сети, при отсутствии особых требований, не должно превышать 
20 мг/нме, 

После мокрой газоочистки газ насыщен водяными парами. 

20. 

1.3.7. Обогащенный коксовый газ (богатый газ) 

Обогащенный газ, возвращаемый металлургическому предприятии 
азотнотуковым производством после отбора водорода и этиле 

новой фракции из коксового газа, имеет следующий состав в 
процентах по объему): 

ии '45,5 

со 1314 

CH, 5458 

С, 0,71,2 

02 0,50,7 

Сб, Но до 0,6 

№ 2226 

В каждом конкретном случае состав обогащенного газа должен 
быть уточнен организацией, проектирующей азотнотуковое произ 

водство. 
Теплота сгорания газа указанного состава — 2100021800кДк/нм2 

(50005200 ккал/нм2); в случае, если этиленовая фракция из коксовб 

го газа не отбирается, теплота сгорания увеличивается до 
2440026460 кДж/нм2 (58006300 ккал/нм°). 

В расчетах следует принимать: 
плотность газа 0,9 кг/нм2; 
кинематическую вязкость газа 0,16 1074 u/c; 

пределы взрываемости: нижний 10%, верхний 28%. 

Оботаещенный газ не содержит водяных паров, если в технологи 
ческой схеме производства аммиака не предусматривается вго KOH~ 

такт с водой. 

21. 



1.3.8. Сжиженные углеводородные газы 

Состав скиженных газов, используемых для газопламенной об 
рабатки металла, лабораторных нукд, а также небольших печей, 
регламентируется ГОСТом 1019662. 

Состав сжиженных газов, используемых для коммунально 
бытовых нужд, определяется ГОСТом 2044875. 

Из сжиженных газов чаще всего применяется смесь пропана и 
утана. 

Теплота сгорания пропана (СзНв)92400 кдк/ ны2 
(22000 ккал/нм2); бутана (С„Нто) — 120000кДж/нм3 
(28500 ккал/нм°), 

4110 №. 
Сжиженные газы на заводахизготовителях одорируют и осуша 

ют. Запах газа должен ощущаться при его содержании в воздухе 
0,5% по объему. Содержание сероводорода не более 5 г на 
100 нм? газа. 

В расчетах следут принимать: 

Характеристика газа СзНа Сато 
Объем паров на 1 кг 
ЖИДКОСТИ, ню 0,535 0,406 

Плотность 2 кг/нм8 2,6 кг/нм3 

кинематическая вязкость 0,04104 м2/с 0,04104 м2/с 
Пределы взрываемости верхний9,5% верхний8, 5% 

нижний 2% нижний 1,8% 

1.4. Данные по приходу и режиму производства 
горючих газов 

1.4.1. В таблице 4 приведены данные по удельному выходу 

доменного газа на 1 т чугуна и по теплоте сгорания доменного 
газа при работе доменных печей на атмосферном дутые в зависи 
мости от удельного расхода кокса. 

Из указанной таблицы видно, что приведенные данные для 
одного и того же расхода кокса могут колебаться в широких 
пределах в зависимости от условий работы доменных печей.Поэ 
тому пользоваться этими данными следует только для ориентиро 
вочных расчетов. 

При определении среднечасового выхода доменного газа, ис 
ходя из годовой производительности доменной печи и удельного 

выхода газа, необходимо учитывать, что в СССР среднее число 
дней работы доменных печей в году установлено 357 или 8568 ча 

сов. 

1.4.2.При вдувании с атмосферным дутьем заменителей кокса 
(природного газа, мазута) следует учитывать, что удельный расход 

газа на 1 т чугуна уменьшается, а теплота сгорания газа увеличи 

вается в зависимости от количества вдуваемого заменителя и 
коэффициента замены кокса. Удельный расход доменного газа по 
теплу может отличаться от данных, приведенных в таблице 4, в 
среднем на 5%, но не более, чем на 10%. 

При обогащении дутья кислородом удельный выход газа на 
Ir чугуна снижается на 34%, а теплота сгорания газа повышает 
ся на 1,52,5% на каждый процент увеличения кислорода в атмо 
сферном дутые (в пределах обогащения дутья на 30%). 

При одновременном вдувании заменителей кокса и обогащен 

ного кислородом дутья по мере роста концентрации кислорода в 
дутые для данного расхода кокса и данного расхода его заме 
нителя следует учитывать снижение выхода газа по объему и по 

вышение теплоты его сгорания при общем увеличении удельного 
выхода газа по теплу в пределах 520% по сравнению с данными 
таблицы 4. 

23. 



"9% Таблица 4 

№ Удельный расход сухого скипового 
im Параметры газа кокса, кг/тонна чугуна 

500 600 

1 Удельный выход доменного газа 
по объему на 1 т чугуна 15501850 mv? 19002250 нм2 

У али ваять 
(1,21,4 Гкал) (1,52,0 Гкал) 

3 Теплота сгорания доменного газа 3150—3360 кДж/нм2| 33603780 кДж/ам2 
(750800 ккал/нм2) (800—900 ккал/нм2) 



При дальнейшем снижении удельного расхода кокса за счет 
повышения температуры нагрева и давления дутья, улучшения ка 

чества шихты и использования комбинированного дутья выход теп 

ла в газе для печей, работающих в наиболее благоприятных усло 

виях, будет находиться на уровне 4,25,0 ГДЖ(1,01,2 Гкал) на 
1 т чугуна. 

1.4.3. В соответствии с "Нормами технологического проекти 
рования и техникоэкономическими показателями цехов коксохими 
ческой промышленности" выход коксового газа фактической тепло 
ты сгорания из одной тонны сухой шихты следует принимать: 

для углей Печорского, Кузнецкого 
и Карагандинского бассейнов 330 нм3 

для углей Кизеловского бассейна 320 нм3 

для углей Донецкого и Закавказского 315 нм2 
бассейнов 

Выход коксового газа по теплу на 1 т сухой шихты следует 
принимать в пределах 5,56,1 ГДЖ(1,301,45 Гкал). 

Режим работы коксовых батарей и производства коксового 
газа следует считать непрерывным, то есть 365 суток в году. 

Данные об удельном выходе конвертерного ‚ферросплавного, 
обогащенного коксового и сжиженнохо углеводородного газа при 
ведены в таблице 5. 

Режим производства ферросплавного газа следует принимать 
непрерывным в течение года. 

При учете поступления обогащенного коксового газа следует 
учитывать ежегодные длительные остановки агрегатов азотно 
тукового производства. Уточненные данные о режиме поступления 
обогащенного газа и потреблении коксового газа азотнотуковым 
производством должны быть получены от специализированного 
проектного института. 

Режим поступления конвертерного газа в газовые сети пред 
приятия зависит от принятой схемы его использования. 

25. 



"98 
Таблица 5 

№№ Средняя Примечание пи Горючие газы террор ИИ Выход газа р 
нм“ отнесен по объе по те paras ATR НЫЙ i Me му 

I плу 
(Гкал) 

1 Конвертерный газ 
(кондиционный) при работе geen т 

[конвертера по схеме без (2100) кой ora. |6065 0,500,59 За вычетом 
дожигания ли (0,120,14) потерь 

2 Ферросплавный газ закры 9660 1 т спла от 300 2,9413,02 В зависимос 
tux электропечей (2300) ва до 1350 (0,73,1) ти от сплава 

3 Обогащенный коксовый газ 
(возврат азотнотукового 
производства) 

а) с отбором этиленовой 21420 1000 нм |ао041о0 8,618,82 
коксового фракции (5100) rasa (2,052,10) 

Продолжение табл .5 

ма Средняя теп Выход газа Примечание 
ни to в газы "в щ 

отнесен [по „объему по теплу 
нд) н2= 3 вы 

С) без отбора 2520 |1000 ний 
этиленовой (6000) коового 365 9,24 
браки (2,2) 

Для газа соста 510 51, 24 
4 Сжиженный углево (20 I т жидкой 5 за 90% пропана 

дородный газ 23000 1 10% бутене 



1.5. ДАННЫЕ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА И РЕЖИМ 1.5.4. Средний часовой расход топлива по теплу для отоп 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗОВ ЦЕХАМИПОТРЕБИТЕЛЯМИ ления мартеновских печей следует принимать по средним терми 

ческим мощностям мартеновских печей в ГДЖ(Гкал) по таблице 6, 
причем число одновременно работающих мартеновских печей сле 
дует учитывать, исходя из равномерного вывода печей на ремонт 

длительностью 25 суток на протяжении года. 

Т.5.Т. Удельные расходы топлива для определения годовых 
расходов топлива по цеху на отопление печей и нагревательных 
устройств должны отражать технический уровень проектируемого 
производства, а также учитывать загрузку агрегатов в течение Таблица 6 года, планируемые сокращения производства в отдельные периоды 
x "т  ccornenerngumne удельны а Условия "работы Емкость печей, т TC дельные расходы топлива по теплу с ука ‘печей 
занием годовой производительности цеха (агрегата), режима по 600900 300400 [100200 50100 
требления топлива по агрегатам, а также условного числа часов 

1 При работе пе в году работы агрегата с указанием среднего и максимального чей На жидком часового расхода топлива должны задаваться технологами того чугуне: 
или иного производства с учетом намечаемого срока ввода аг обо дачей (oy 1898 030 регатов в эксплуатацию. 

На основании этих данных в ТЭО и техническом (технорабо без подачи 189252 126168 84105 
чем) проекте газового хозяйства должны приводиться головне, кколорода (4560) (3040) |(2025) средние и максимальные часовые расходы топлива по теплу за 
рабочее время цехов. Р 322 работе под 126147 

завалке без по (3035) 
1.5.2. Для производств с печами, систематически перево дачи кислорода 

димыми на дежурное отопление в связи с работой в две смены, 
с выходными ДНЯМИ И Т.П., цемимо расхода топлива в рабочее 
время, должен технологами указываться непроизводительный рас 1.5.5. При сопоставлении данных, денных в приложе 
ход топлива на дежурное отопление печей в нерабочее время, нии Г. по удельным расходам топлива для нагревательных печей, 
величина которого может достигать в некоторых случаях до 25% с отчетными и литературными данными, результатами последово 
от расхода топлива в рабочее время. ния печей и т.п; необходимо учитывать следующее: 

организации, специализированные в области проектирования, 1.5.3. Для ориентировочных укрупненных расчетов при on ‚наладки и исследования печей, обычно приводят удельные ределении расходов топлива могут быть использованы данные при 
ложения 1, в котором приводятся укрупненные удельные расходы 
топлива по теплу в годовом разрезе в пределах величин, отражаю 
щих условия окоплуатации цечей и агрегатов в настоящее время. 
Эти данные подлежат систематической корректировке в соответ 
ствии с изменениями в технологии и технических решениях, накоп лением опыта, распоряжениями вышестоящих организаций и т.п. 
28. 

расходы топлива для нагревательных печей проходного типа(ме 

топические толкательные, шагающим подом, роликовые и т.п.) 

для условий максимельной (оптимальной) производительности пе 
чей, без учета их простоев, то есть минимальные по величине; 
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для печей сопочного типа (нагревательные колодцы, печи с 
выкатным подом и т.д.) обычно приводится тепловая мощность печи, 
которая должна поддерживаться в период подъема температуры пос 
ле загрузки печи. 

Эти данные отличаются от данных, приведенных в приложении 1, 
которые учитывают реальные условия загрузки и простои печей в 
течение года. 

Для определения в укрупненных расчетах среднечасового расхо 
да топлива за рабочее время по нагревательным и термическим пе 
чам надлежит годовой расход топлива по теплу, полученный путем 
умножения удельных расходов топлива по данным приложения 1 на 
годовую производительность печи, разделить на число часов потреб 
ления газа, указанное в этом же приложении. 

Исключение составляют печи, работающие с перерывами. 
В этом случае в соответствии с пи.Т.5.2 необходимо перед де 

лением годового расхода топлива на число часов потребления вычесть непроизводительные расходы топлива в. нерабочее время. 

1.5.6. На протяжении ближайших лет можно рассчитывать на 
дальнейшее снижение удельных расходов топлива по сравнению с 
данными приложения 1, по мере совершенствования технологии и 
улучшения условий эксплуатации. 

При качественном изменении технологического процесса может 
произойти резкое изменение удельных расходов топлива. 

В связи с этим можно указать на современные тенденции к 
дальнейшему увеличению расхода природного газа и мазута на 
вдувание в горны доменных печей, а также расхода газа на отоп 
ление воздухонагревательных аппаратов доменных печей для повыше 
ния температуры дутья; можно ожидать в отдельных случаях увели 
чения потребности в топливе для прокатных и вспомогательных це 
хов вследствие увеличения объема термообработки и увеличения 
кратности нагрева металла. 

1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 
ЦЕХОВПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1,6.1. При распределении ресурсов газа между цехами (по 

требителями газа), входящими в состав предприятия с полным цик 

лом металлургического производства, следует: 
а) предусматривать полное использование доменного, коксо 

вого и обогащенного коксового газов при нормальной работе всех 
потребителей газа, а также в случае внезапного прекращения по 
требления газа любым из них по какойлибо причине; 

б) обеспечивать стабильность (по теплоте сгорания и давле 
нию газа) режима газоснабжения всех основных цехов и производств, 
использующих упомянутые газы и их смеси, как при нормальной рабо 

те доменных печей, так и при их кратковременной остановке; в пос 
леднем случае, как правило, это должно достигаться за счет бу 

ферных потребителей газа; 

в) принимать величину буферного сброса газа под паровые 

котлы ТЭЦ в среднечасовом разрезе: 

по доменному газу при числе доменных печей в цехе до в 
— не менее выхода газа от самой большой доменной печи, за выче 
том расхода доменного газа на воздухонагревательные аппараты и 
потери газа этой печи; при числе печей в цехе более 6 не ме 
нее выхода газа от двух доменных печей, за вычетом упомянутых 
расходов; 

.по коксовому газу (в сумме с обогащенным коксовым) — 

не менее 5% от выхода коксового газа вне зависимости от чис 

ла батарей, работающих в составе предприятия; при этом в годо 
вом разрезе величина буферного сброса должна быть не менее 
1012%; 
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г) учитывать, что кроме указанного буферного сброса домен 
ного и коксового газа паровые котлы ТЭЦ, в том числе в летнее 
время, должны иметь возможность кратковременно использовать. 
дополнительное количество доменного и коксового газа, которое 
освобождается при остановке потребителей газа на ремонт, а 
также при работе с перерывами (неполные сутки, с выходными 
днями) 

д) учитывать необходимость использования излишков коксово 
го газа, полученных при длительной остановке на ремонт, а так 
же при остановках в выходные и праздничные дни какихлибо пот 
ребителей, для временной замены природного газа и мазута. 

1.6.2. На ферросплавных заводах следует предусматривать 
полное использование ферросплавного газа.При наличии в цехах 
предприятий нагревательных и других крупных печей, использую 
щих ферросплавный газ, буферный среднечасовой сброс его под па 
ровые котлы ТЭЦ должен составлять не менее выхода газа от одной 
наибольшей ферроспланной электропечи за вычетом потерь, а при 
числе ферросплавных электропечей ‚работающих в цехах, более 5 
не менее выхода газа от двух печей за вычетом потерь. 

1.6.3. При наличии в составе предприятия кислородно 
конвертерных цехов, работающих по схеме без дожигания газов, ис 
пользование конвертерных газов должно предусматриваться в обя 
зательном порядке. 

Впредь до разработки наиболее рациональных схем по исполь 
зованию конвертерных газов следует предусматривать возможность 
строительства вблизи ККЦ газгольдера, газоочистки и установки 
нагнетателей для подачи очищенного конвертерного газа. 

1.6.4. На горнообогатительных комбинатах и фабриках окомко 
вания окатышей для сушки и обжига рудного концентрата следует 
применять природный газ, а при его отсутствии мазут. 

На агломерационных фабриках, работающих в составе металлур гических предприятий, предпочтителен смешанный природнодоменный 
или коксадоменный газ с теплотой сгорания не ниже 6720 кДк/ны2 
(1600 ккал/нм2%), а также коксовый или природный газ, если это вое 
можно по условиям газового баланса предприятия. 

32. 
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1.6.5. Особое внимание должно быть обращёно на обеспече 

ние стабильности режима газоснабжения коксовых батарей, для 
которых перерыв подачи газа, сокращение его количества или су 

щестренное изменение теплоты сгорания обогревающего газа яв 
ляются недопустимыми. 

В ж`ый этим нельзя ориентироваться на обогрев коксоных 
батарей доменным газом при работе на предприятии одной доменной 
печи; при работе двух доменных печей обогрев коксовых батарей 
доменным газом можно допускать только в том случае, если при ос 
тановке любой из доменных печей коксовые батареи могут быть 

бесперебойно обеспечены доменным газом. При капитальном ремон 

те одной из доменных печей коксовые батареи должны быть пере 

ведены на обогрев коксовым газом. 
Выбор способа обогрева коксовых батарей только коксовым 

или доменным газом с небольшой добавкой коксового газа(комби 

нированный обогрев) должен производиться на основе тщательно 

го газового баланса предприятия. При решении этого вопроса 
следует учитывать, что удельный расход топлива по теплу при 
обогреве коксовых батарей коксовым газом на 810% меньше, чем 
при обогреве доменным газом, а качество получаемого кокса прак 

тически не зависит от способа обогрева коксовых батарей. При 

этом капитальные затраты на одну батарею с печами емкостью ка 
меры 41,6 м8 и нижним подводом газа к печам на 650 тыс.руб. 

ниже, чем при обогреве доменным газом, а на одну батарею с печа 
ми емкостью камеры 30,3м2 и боковым подводом газа к печам 

на 450 тыс.руб. 
Необходимо также, помимо газового баланса на проектное раз 

витие предприятия, тщательно проанализировать возможные проме 
жуточные этапы его развития, при которых могут возникнуть дли 
тельные неиспользуемые избытки доменного газа. В большинстве 
случаев целесообразно строительство на предприятии части бата 

рей с комбинированным обогревом, а остальных с обогревом 
только коксовым газом. При этом для двух батарей, расположен 
ных в одном блоке, следует выбирать один и тот же способ обо 

грева (коксовым газом или комбинированный). 
Следует учитывать также, что колебания в выходе коксового 

газа и расходе топлива на обогрев коксовых батарей, как правило, 

не превышают на 34% (в ту или другую сторону) средних величин 
в часовом разрезе. 
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1.6.6. Для отопления воздухонагревательных аппаратов до 
менных печей при недостаточной теплоте сгорания доменного га 
за надо применять добавку к нему природного или обогащенного 
коксового газа, если по современным требованиям к давлению у 
горелок воздухонагревательных аппаратов до 600800 даПа 
(600800 мм в.ст.) не. может быть использована добавка коксо 
вого газа. 

При отсутствии на предприятии природного или обогащенно 
го коксового газа не исключается добавка к доменному газу кок 
сового газа. При этом давление коксового газа должно быть по 
вышёно до требуемой величины. 

Надо учитывать, что колебания выхода доменного газа на от 
дельных печах могут кратковременно достигать 1520% по сравне 
нию со среднечасовым, в соответствий с чем может меняться так 
же потребность в газе на нагрев дутья. С другой стороны, следу 
ет считаться с неравномерностью расхода газа на воздухонагре 
нательных аппаратах доменных печей, обусловленной не только ко 
лебаниями в расходе газа на нагрев дутья, но и цикличностью 
работы воздухонагревательных аппаратов. Вследствие этого при 
небольшом числе доменных печей в цехе и совпадении перекидки 
клапанов на воздухонагревательных аппаратах хотя бы на двух 
печах кратковременное сокращение расхода газа на нагрев дутья 
может достигать 50% от среднечасового и сопровождаться колеба 
ниями давления газа в сетях. При числе печей в цехе более двух 
колебания давления доменного газа в газопроводах в значитель 
ной мере снижаются, 

1.6.7. Для отопления мартеновских печей и двухванных стале 
цлавильных агрегатов (ДСПА) следует использовать, как правило, 
природный газ высокого давления (в зависимости от емкости печи) 
310 бар (3ГО кгс/см?) с добавкой мазута для карбюрации пла 
мени в рабочем пространстве печи в количестве от 20 до 40% от 
общего расхода тепла. 

Допускается для отопления мартеновских печей использовать реформированный природный газ без добавки мазута, а также холод 
ный коксовый газ с добавкой мазута при условии соответствующей организации факела с применением интенсификатора. 
34. 

Отопление мартеновских печей смешанным (доменным и природ 
ным) газом может быть допущено в условиях резкого ограничения 
использования высококалорийного газа и,как правило, не рекомен 
дуется. 

Необходимо учитывать, что расход газа на отопление мартенов 
ских печей и ДСПА крайне неравномерный, в отдельные периоды 
плавки тепловая нагрузка печи меняется в 1,5 раза, расход газа 
в отдельные периоды плавки зависит от условий одновременной по 
дачи в печь мазута, кислорода и ряда других факторов. 

При работе в составе цеха десяти мартеновских печей общий 
расход газа по цеху может превысить средний расход на 25%, а 
при меньшем числе печей в цехе на “40%. 

1.6.8. Для подтопки котловохладителей кислородноконвертер 
ных цехов с конвертерами, работающими по схеме с полным дожигани 
ем газа, следует, как правило, применять природный или обогащен 

ный коксовый газ, а при их отсутствии смешанный (коксовый и до 
менный) газ теплотой сгорания не ниже 6720 кДж/ни3 
(1600 ккал/нм32). В последнем случае необходимо принимать меры 
к нейтрализации стоков от соединений серы, поступающих из аппара 

тов для охлаждения и очистки от пыли продуктов горения коксового 
или смешанного газа.Текже необходимо проверить режим давления в 

мекцеховн газовых сетях предприятия при резком изменении расхо 
да газа Х’ в продувочный и межпродувочный периоды на протяжении 
каждой плавки. 

1.6.9. Для расплавления шихты в электродуговых пбчах при 
помощи газокислородных горелок следует применять природный угле 

водородный газ; возможность использования природного попутного 
нефтяного и коксового газов для этой цели должна быть проверена 
в эксплуатации, если наличие серы в газах не противопоказано при 

выплавке тех или иных марок стали. 

1.6.10. Для нагревательных колодцев ‘обжимных станов, как пра 

вило, должен применяться смешанный коксадоменный газ или природно 
доменный газ с теплотой сгорания не ниже 6720 кДж/нм2 
(1600 ккал/нм2)я 10080 кДж/нМ2(2400 ккаел/нм3) соответственно, а 
при отсутствии доменного газа коксовый или природный газ. 

х) газа в продувочный период может составлять всего 5.202 расхода таза в межпродувочный период. 35. 



Отклонения расхода газа для группы колодцев от среднечасо 
вого расхода обычно не превышают 1020% и зависят от температуры 
горячего посада и постоянства соотношения горячих и холодных 
слитков, поступающих в колодцы. 

Т.6.ТТ. Выбор газа для отопления нагревательных и терми 
ческих печей прокатных, трубопрокатных, кузнечнопрессовых, тер 
мических и других цехов должен производиться в соответствии с 
"Технологическими требованиями (ТП) на газы отопительные и их 
смеси для нагревательных и термических печей", утвержденных 
МЧМ СССР, а также исходя из условий газового баланса. Согласно 
"TI" для этих печей могут быть использованы природный, коксовый 
и смешанный (коксадоменный и природнодоменный) газы, причем 
теплота сгорания смешанного природнодоменного газа рекомендует 
ся 1008018900 кДж/нм2( 24004500 ккал/нм2), а коксадоменного 
газа 672010080 кДж/нм8(1600—2400 ккал/нм3).По требованиям 
"ТП" давление газа в цеховом коллекторе должно быть не менее 
400 двЦа (400 мм в.ст.). Колебания давления газа в газовых 
коллекторах у горелок не должны превышать *10%, а колебания 
теплоты сгорания допускаются: 

для горелок о полным или частичным предварительным 
перемешиванием газа и воздуха и для плоскопламенных горелок 

не более +210 кДж/нм3( 50 ккал/нм°); 
для остальных горелок не более 15% от теплоты сгора 

ния сжигаемого газа. 

Основные крупные нагревательные цечи должны проектировать 
ся с учетом возможности перевода их отопления на мазут в слу 
чае необходимости или на коксовый газ, если по условиям газового 
баланса в отдельные периоды могут быть избытки коксового газа. 

При установившемся режиме работы следует учитывать возмож 
ность превышения максимальных расходов газа по сравнению со 
среднечасоными для отдельных нагревательных и термических печей 
на 50% и более, а для группы печей от 5 до 25% в зависимости 
от количества печей и условий работы. 
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1.6.12. Для нагревательных печей, не приспособленных для 
работы на мазуте, например, для колпаковых печей следует ис 
пользовать природный, коксовый или смешанные коксадоменный газ 
с теплотой сгорания не менее 6720 кДж/нм3 (1600. ккал/нм2) и 
природнодоменный газ с теплотой сгорания не менее 10080 кДж/нё 
(2400 кжел/нм2). 

В случае установки на печах инжекционных горелок примене 
ние природного газа по сравнению с коксоным или смешанным газа 
ми является предпочтительнее во избежание необходимости строи 
тельства и эксплуатации газоповысительной станции. 

1.6.13. Для отопления печей для обжига извести, печей для 
обжига доломита, а также печей огнеупорного производства в за 
висимости от конструкции печей и горелок может применяться при 
родный, коксовый и смешанный коксадоменный или природнодоменный 
газ с теплотой сгорания 672010080 кДж/нм2 (16002400 ккжаел/нм2). 

При использовании природного попутного нефтяного и коксового 
газов; в печах для обжига извести должна быть проверена допусти 

мость их применения по содержанию серы в зависимости от назна 
чения обожженной извести. 

1.6.14. На предприятиях, располагающих природным газом, 
желательно использование его для сушки леток и желобов на ли 
тейных дворах и разливочных мешинах доменных печей, мелких 
печей ремонтных цехов, в качестве горючего для автогенных ра 
бот во всех цехах, для лабораторий, ремонтных мастерских, столо 
вых и других мелких потребителей, в особенности бестопочных, 

‚расположенных в здании цехов. 
Допускается применениедля указанных целей также коксово 

го газа, при этом для потребителей, не располагающих вытяжными 
"трубами для отвода продуктов горения, должна быть определена 

расчетом концентрация 50: в воздухе рабочего помещения, кото 
рая не должна превышать допустимых санитарных норм. 

При необходимости коксовый газ должен быть подвергнут до 
полнительной очистке от Н,5. 
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1.6.15. Необходимо стремиться к наиболее полному и эффек 
тивному использованию в цехах предприятия собственных ресурсов 
доменного и коксового газа, ограничивая буферный сброс газа под 
котлы ТЭЦ указанными в пп.Т.6.Т величинами, имея в виду обеспе 
чение паровых котлов ТЭЦ твердым топливом и отходами коксохими 
ческого производства (промпродуктом). 

Т.6.16. При разработке схемы распределения газов между 
цехамипотребителями следует учитывать целесообразность ориен 
тации крупных потребителей тепла на отопление как природным, 
так и коксовым газом. Это позволяет во время ремонта крупных 
потребителей коксового газа, то есть при наличии временных из 
бытков коксового газа, сокращать расход природного газа по пред 
приятию. 

1.6.17. При решении вопроса о передаче избытков доменного 
или коксового газа соседним предприятиям следует учитывать, что 
передача доменного газа является рентабельной при ограниченной 
длине газопроводов (порядка 35 км). При большей длине газомере 
дачи необходима в каждом отдельном случае разработка технико 
экономического обоснования (ТЭ0) целесообразности такой газомере 
дачи. 

Если избыточное давление доменного газа на колошнике до 
менной печи не предполагается использовать для выработки электро 
энергии в газовых утилизационных бескомпрессорных турбинах, 
то передача доменного газа по газопроводу может быть осуществле 
на при начальном повышенном давлении газа без строительства га 
зоповысительной станции. Это обстоятельство должно учитываться 
при разработке упомянутого ТЭ0. 

При выполнении TOO строительства газопередач коксового газа 
большой протяженности необходимо учитывать низкое начальное 
давление коксового геза, а также необходимость его предваритель 
ной очистки от нафталина, а в некоторых случаях и от сероводо 
рода. 

1.6.18. При кооперации металлургического завода с азотно 
туковым производством (АТП) следует учитывать необходимость 
бесперебойного поступления коксового газа на синтез аммиака. 
При этом следует иметь в виду, что на АТП, как правило, устанав 
ливается газгольдер коксового газа. 

1.6.19. Вопрос обеспечения бесперебойности подачи природ 
ного газа на предприятие по одному или нескольким самостоятель 
ным вводам должен рассматриваться при проектировании (в TOO и 
последующих стадиях) в зависимости от схемы магистральных газо 
проводов в районе предприятия, расположения ГРС, масштаба газо 
потребления и т.д. о. 

Генпроектировщик в случае необходимости должен передать 
организациям Мингазпрома свои предложения о желательном раз 
мещении районной газораспределительной станции (ГРС) и схемы 
подключения к ней газопроводов для подачи газа на предприятие, 

Строительство второго ввода природного газа на предприя 
тие и соответствующее развитие внутризаводских межцеховых га 
зопроводов следует предусматривать при годовом потреблении 
природного газа 2 млрд м2 и больше; при меньшем годовом рас 
ходе газа необходимость второго ввода должна быть обоснована 

особыми требованиями (недостаточная пропускная способность 
первого ввода, экономическая целесообразность сооружения вто 
рого ввода и т.п.). 

При годовом потреблении природного газа свыше 5 млрд.м2 
следует предусматривать строительство третьего ввода природ 
ного газа на предприятие и соответствующее развитие внутри 
заводских межцеховых газопроводов. 

Расчетная пропускная способность каждого вводов при 
родного газа от ГРС на предприятие должна быть принята с уче 
том пропуска по нему общего расчетного расхода газа (с учетом 
перспективного развития предприятия). 

В случае строительства третьего ввода он должен быть рас 
считан. на пропускную способность до 80% от общего расчетного 
расхода газа по всему предприятию. 
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Для обеспечения высокой надежности при эксплуатации следует 
стремиться второй и третий вводы природного газа на предприятие 
располагать на разных трассах и,по возможности, с разных сторон 
площадки предприятия. 

Желательно также один из вводов природного газа расположить 
хак можно ближе к границе района перспективного развития пред 
приятия. 

1.6.20. При передаче природного газа по межцеховым газовым 
сетям металлургического завода соседним предприятиям следует 

учитывать специфические условия приема газа со стороны коопери 
руемого предприятия, которые иногда. могут препятствовать такому 

‘решению. Например, для некоторых предприятий химической промыш 
ленности прием одорированного природного газа является недопус 
тимым. 

7, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДРУГИМИ 
ВИДАМИ ТОПЛИВА 

1.7.1. Резервное топливо используется в цехах предприятия 
взамен природного газа в отдельные периоды времени, когда отпуск 
ему природного газа по условиям газового баланса района, где рас 
положено предприятие, может быть сокращен. 

При рассмотрении в Госплане СССР топливного режима работы 
предприятия одновременно с выдачей разрешения на отпуск ему при 
родного газа регламентируется вид резервного топлива. 

1.7.2. Резервным топливом должны располагать основные печи 
металлургического производства, отапливаемые природным газом, а 
‚именно: 

а) мартенбвские печи, в том числе работающие по схеме с само 
карбюрацией, и ДОНА; резервным топливом для них должен быть ма 
зут, причем схема мазутоснабжения цехов должна рассчитываться, ис 
ходя из работы всех сталеплавильных печей цеха на мазуте; 
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6) нагревательные печи прокатных, трубопрокатных, кузнечно 
прессовых и других основных цехов предприятия. Резервным топ 
ливом должен быть мазут. 

Вопрос о необходимости резервирования природного газа мазу 

том при отоплении термических печей основных цехов предприятия 
должен рассматриваться в каждом отдельном случае в зависимости 
от программы цеха по термообработке, типа и условий работы терми 
ческих печей и т.д.; 

в) вспомогательные нагревательные устройства, прекращение по 

дачи газа к которым недопустимо, например, устройства для нагрева 
промежуточных ковшей, газорезательные машины отделения МНЛЗ кисло 
родноконвертерных цехов и др. 

Резервным топливом для. этих потребителей может быть коксовый 
или обогащенный коксовый газы, мазут и сжиженные углеводородные 

газы в зависимости от конструкции нагревательного устройства и 
местных условий. 

Вопросы резервирования мазутом и емкость мазутохранилища 
регламентируются соответствующими правилеми Министерства энерге 

тики и электрификации СССР. 
1.7.3. Для печей, отапливаемых доменным или коксовым газом, а 

также смешанным доменным и коксовым газом, резервное топливо пре 

дусматривать не следует. 

1.7.4. Расход мазута для резервирования природного газа (по 

мимо пиковых водогрейных котлов) следует определять, исходя из 
условий ограничения подачи природного газа в холодные месяцы 
сроком 35 месяцев, в зависимости от климатических условий 
предприятия, в среднем на 1520% от потребления природного газа 
предприятием (за вычетом газа на вдувание в доменные печи), а в 
отдельные сутки на 5060%. 

Для гибкого маневрирования ресурсами коксового газа рекомен 
дуется предусматривать мазутный резерв у крупных печей, постоянно 
работающих на коксовом газе. 
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1.7.5: Отказ от резервирования природного газа может до 
пускаться в порядке исключения для отдельных печей или цехов 
основного производства в том случае, если резервирование связа 
но с большими техническими затруднениями или повышенными ка 
питальными затратами, и при условии подтверждения такого ре 
шения МЧМ СССР. 

Дополнительная емкость мазутохранилища для резервирования 
природного газа должна быть проверена также на аварийное прек 
ращение подачи предприятию природного газа сроком на 2 суток 
(ориентировочное время ликвидации аварий на магистральных га 
зопроводах). 

Это положение не распространяется на предприятия, для ко 
торых топливный режим регламентируется постоянным отпуском 
природного газа без сокращения подачи. 

1.8. ГАЗОВЫЕ БАЛАНСЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ТОПЛИВЕ 

1.8.1. Газовые балансы должны составляться по каждому ви 
ду газа на конечное развитие предприятия и на этапы его разви 
тия, рассматриваемые в ТЭО и техническом проекте, Помимо того, 
в техническом и технорабочем проектах, при необходимости, долж 
ны составляться газовые балансы характерных промежуточных рта 

пов развития предприятия, связанных с вводом в действие одновре 
менно или с небольшим разрывом по срокам новых источников по 
лучения газа(доменных печей, коксовых батарей) и новых крупных 
потребителей газа. 

Как правило, следует ограничиваться разработкой газового 
баланса для одного, в крайнем случае, двух промежуточных эта 
пов развития предприятия. 

1.8.2. Устанавливается единая форма газовых балансов, 
обязательная для всех проектных институтов, а именно: 

а) форма 1 (приложение 2) для газовых балансов в составе 
Т20 и форма 2(приложение 3) для газовых балансов в составе тех 
нического (технорабочего) проекта, 
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По этим формам газовый баланс должен составляться в годовом 
и среднечасовом разрезе за рабочее время. Удельные показатели 
по выходу и расходу тепла и числу часов работы в году должны 
приводиться на основе заданий технологических отделов или спе 
циализированных организаций; 

6) форма 3 (приложение 4) для газовых балансов характерных 
промежуточных этапов разви: предприятия (по пп.Г.8.Т) в сос 
таве технического (технорабочего) проекта. Для всех этих эта 
пов газоный баланс разрабатывается только в среднечасовом раз 
резе за рабочее время. 

В форме 1 в случае необходимости допускается отдельные 
пункты разукрупнять, например, в и."Сталеплавильные цехи" указы 

вать отдельные данные по расходам тепла, както: а) мартеновским 
цехом, 6) конвертерным цехом, в) ЭСП. Аналогично этому по про 

катным цехам могут быть выделены отдельные группы станов и де 
же отдельные станы. 

При необходимости включения в газовый баланс обогащенного 
коксового или ферросплавного газов, не предусмотренных формами 

1,2,3, в них должны быть введены дополнительные графы между 

графами коксового и природного газа. 

При составлении газового баланса по формам 2 и 3 наимено 
вание цехов и производств и их последовательность должны со 
ответствовать приложению 5, при этом наименования цехов должны 
быть уточнены в соответствии с принятыми в разрабатываемом 
проекте. 

Расчетные среднечасовые величины прихода и расхода топлива 
в газовых балансах, выражаемые вгигаджоулях (ГДк), и годовые 
величины, выражаемые в терадкоулях (Tix), необходимо округлять 
с точностью до единицы и лишь для абсолютных величин менее 
10 Tie или 10 Tie с точностью до одной десятой. 
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1.8.3. При составлении газового баланса предприятия должны 
быть приняты технические решения по газоснабжению цехов 
потребителей, по резервированию природного газа другими видами 
зоплива, а также установлены буферные сбросы газа под котлы ТЭЦ 
с учетом соображений, изложенных в пунктах 1.6 и 1.7 настоящих 
"Указаний и норм". 

1.8.4. К неучтенным потребителям в газовом балансе следует 
относить: 

а) потребители топлива, которые изза небольшой абсолютной 
величины не учтены расчетами потребности в топливе по отдельным 
цехам; обычно к ним относятся цеховые ремонтные мастерские, це 
ховые лаборатории, автогенные нужды цехов, нужды столовых, вспо 
могательных контрольных горелок и т.п.; 

6) дополнительные небольшие потребители, не предусмотренные 
проектом, но, как правило, возникающие по мере развития произ 
водства; 

в) дополнительные расходы топлива по цехам предприятия в 
зимнее время года по сравнению с летним. 

Крупные потребители газа, которые могут возникнуть в составе 
предприятия по тем или иным причинам и которые не были предусмот 
рены начальным проектом, не должны относиться к неучтенным потре 
бителям, Вопросы об их газоснабжении подлежат специальной проект 
ной проработке по мере их появления. 

В таблице 7 приведены расходы топлива по теплу неучтенными 
потребителями, которые рекомендуется принимать в газовых балан 
сах; при этом выбор той или иной величины в указанных пределах 
должен производиться в зависимости от масштаба потребления га 
за. 

Таблица составлена исходя Из предпосылки, что для неучтенных 
потребителей более вероятно применение природного и коксового 
газа, чем доменного. 
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Таблица 7 

№№ Часовой Годовой Приме пп Вид газа расход топлива расход топлива! чание 
по теплу (зимой) Ho теплу Tis (Гкал) in Tra 
42105 168630 [Е Природный тез (1625) (40150) 

2163 84315 2 Коксовый ras 
(2т8) 193319) 

3 Доменный или 042 0168 ферросплавный (910) (040) 

дует принимать при составлении газовых балансов. 

1.8.5. В газовых балансах, разрабатываемых на стадии Т30 

и последующих стадиях, выход газа определяется расчетным путем. 

В связи с тем,что учет количества получаемого газа произво 

дится после его очистки, потери газа должны учитываться двух 

видов: 

неизбежные, постоянные потери, например, из межконусного 

пространства доменных печей при закрытии или открытии термиче 
ских задвижек, через свечи при продувке аппаратов газоочистки 
доменного газа и др.; 

эпизодические, временные (случайные) потери при сжигании 
газа в горелках газосбросных устройств. 

Ниже, в таблице 8, приведены величины потерь, которые сле 

Таблица 8 

аза Потери газа в 7 и Вид 
от прихода газа Примечание по предприятию 
в час в год 

Доменный газ 
I Неизбежные потери 3,0 2,5 

2 Эпизодические потери 2,0 0,5 

Всего: 5,0 3, 
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Продолжение табл.8 

со 
1 

№% Потери гарав9% пи Вид газа от ода Примечание 
газа по 

предприятию 
в час| в год 

Коксовый и обогащенный 
коксовый газы 

х) х) х) Только 
3 Неизбежные потери 0,5. |.0;4 для кокса 
4 Эпизодические потери 0,5 |о,1 вого газа 

Всего: 1,0 0,5 
Природный газ 

5 Неизбежные потери 0,1 0,05 
6 Эпизодические потери 

Всего: 0,1 0,05 

Ферросплавный газ 
Неизбежные потери 2,0 1,0 
Эпизодические потери 5,0 3,0 

Всего: 7,0 4,0 

Конвертерный газ 
Неизбежные потери 20,0 [20,0 
Эпизодические потери 

Всего: 20,0 [20,0 

При наличии установки очистки газа, поступающего из меж 
конусного пространства доменных печей, неизбежные потери до 
менного газа могут уменьшаться на 0,250,5% по сравнению с ве 
личиной п.1, таблицы 8. 

1.8.6. В газовом балансе металлургического предприятия или 
коксохимического производства, передающего коксовый газ на нуж 
ды азотнотукового производства или другого химического завода 
и получающего от него обогащенный коксовый газ, в приходе 
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наряду с полным количеством коксового газа, производимого 
на предприятии, следует указывать также и тепло обогащенного 

коксового газа, получаемого обратно от азотнотукового произ 
водства или другого химического завода. 

Соответственно я расходной части баланса необходимо учи 
тывать тепло коксового газа, передаваемого азотнотуковому 
производству или химическому заводу без вычета тепла воз 
вращаемого обогащенного коксового газа. 

1.8.7. В пояснительной записке по газовому балансу пред 
приятия должен быть приведен его анализ, на основе которого 
устанавливают: 

а) максимальный часовой расход природного газа по пред 
приятию при его конечном развитии и в промежуточных этанах, 
определяемый как сумма максимальных часовых расходов газа 
по двум наиболее крупным цехампотребителям и средних часо 
вых расходов газа по воем остальным цехам; максимальные ча 
совые расходы по каждому из цехов должны быть определены 
в заданиях технологических отделов или специализированных 
организаций; 

6) средние, максимальные и минимальные часовые буферные 
сбросы доменного, коксового, обогащенного коксового, ферро 
сплавного и конвертерного газов под котлы ТЭЦ. 

Среднечасовой буферный сброс газа под котлы ТЭЦ следует 
определять цутем деления годовых буферных сбросов по каждому 
из газов на число часов в году работы ТЭЦ (как правило, 
8760 часов). 

Максимальные часовые буферные сбросы следует определять 
по часовому валенсу соответствующего газа, исходя из того, 
что все сезонные и работающие с перерывами потребители оста 
новлены и, одновременно с этим, в одном из непрерывно дейст 
вующих цехов прекращено потребление газа наиболее крупными 
потребителями. 
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В частности, в буферном сбросе коксового газа надлежит 
учитывать дополнительное количество газа при плановой оста 
норке одного из блоков азотнотукового производства, коопе 
рированного с металлургическим или коксохимическим производ 
ством, если не планируется использование этих временных из 
бытков на металлургическом предприятии, например, для замены 
природного газа или мазута. 

Общий максимальный буферный сброс всех газов под котлы 
ТЭЦ (по теплу) должен быть определен как сумма максималь 
ных часовых буферных сбросов доменного и коксового газов с 
предусмотренными в балансе средними сбросами по остальным. 

Минимальный часовой буферный сброс доменного, коксового, 
обогащенного коксового и ферросплавного газов под котлы 
ТЭЦ следует определять, исходя из условий работы предприятия 
на режиме максимального часового расхода газа по наиболее 
крупному потребителю и средних часовых расходов газа по ос 
тальным. 

Общий минимальный часовой буферный сброс всех газов под 
котлы ТЭЦ по теплу следует определять как сумму минимальных 
часовых буферных сбросов по доменному и коксовому газу с 
предусмотренными в балансе средними сбросами по остальным. 

среднечасовые, максимальные и минимальные часовые 
сбросы по каждому из видов газа и в целом по ТЭЦ должны вы 
даваться в качестве задания организации, проектирующей ТЭЦ. 

1.8.8. Постановлением Госплана СССР от 25 октября 1977 г. 
№ 128 установлен порядок определения вида топлива для пред 
приятий, которым предусматривается, что ходатайства Министерств 
и ведомств об установлении вида топлива должны сопровождать 
ся документами и расчетными денными, перечень которых уточнен 
приложением к постановлению Госплана СССР от 29 мая 1979г, 
№ 80. 
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Для определения вида и количества газообразного топлива 
для вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых пред 
приятий и топливопотребляющих установок, в соответствии с 
письмом Черметэнерго и Черметакспертизы от 14 декабря 1978г. 
№ 2415 и письмом Черметенерго от 26 июня 1979г. № 08239, 
проектные институты МЧМ СССР должны представлять в Чермет 
энерго заявки и необходимые расчеты. 

1.9. ГАЗОПРОВОДЫ 

1.9.1. Расчет диаметров газопроводов к отдельным цехам 
должен производиться по максимальному часовому (расчетному) 
расходу газа с учетом его влагосодержания, температуры и дав 
ления. 

Расчетный расход газа по цеху задается технологами в нор 
мальных кубических метрах, т.е. при 273°K (0°C), 1013 гПа 
(760 мм рг.ст.) и влагосодержании, равном нулю, с учетом пер 
спектив расширения цеха. 

Расчетная пропускная способность межцеховых газопроводов, 
по которым газ подвется одновременно к двум цехам, должна 
определяться, исходя из суммы максимальных расходов газа по 
этим цехам; при числе цехов свыше двух к сумме максимальных 
расходов газа по двум наиболее крупным цехампотребителям 
должны добавляться средние расходы газа по остальным цехам. 

При проектировании межцеховых газопроводов или отводов 
от них протяженностью 200 м и более в новые районы застройки 
следует назначать диаметры газопроводов доменного, ферросплав 
ного, конвертерного и природного газа больше расчетных на 15% 
и газопроводов коксового и обогащенного газа на 20%. 

1.9.2. Определение диаметров цеховых коллекторов, отводов 
газа к газопотребляющим агрегатам и их группам должно произ 
водиться, исходя из максимальных часовых расходов газа по от 
дельным потребителям с учетом влагосодержания, температуры и 
давления газа. 
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При этом для группы из двух потребителей расчетный рас 
ход газа должен приниматься, исходя из суммы максимальных 
часовых расходов, а при большем числе потребителей из суммы 
максимальных часовых расходов по днум наиболее крупным по 
требителям и средних часовых расходов по остальным потребите 
лям. Диаметры цеховых коллекторов и групповых отводов газа, 
как правило, следует принимать одинаковыми по всей длине; 
только при их протяженности свыше 100 м или резком снижении 
расчетной пропускной способности участка следует предусмат 
ривать изменение диаметра коллектора или группового отвода. 

1.9.3. Диаметры межцеховых и цеховых газопроводов должны 
определяться гижравлическим расчетом по формулам, а также с 
использованием таблиц и номограмм, разработанных на основании 
этих формул. 

Для газопроводов с давлением до 2500 даПа (2500 мм в.ст.) 
можно также пользоваться формулой 

где: БР потери давления на рение в газопрово 
де, деЛа; 

1, безразмерный коэффициент трения, завися 
щий от диаметра трубы, скорости движения 
газа и его вязкости; для рекомендуемых 
скоростей газа по таблице 9 значение 2, 
следует принимать в следующих пределах: 

для доменного, ферросплавного и конвертерного газов 
от 0,03 до 0,045; 

для коксового и обогащенного коксового газов 
от 0,04 до 0,05; 

для природного и сжиженного углеводородного газов 
от 0,02 до 0,03. 
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Большие величины относятся к трубам диаметром 
менее 200 мм, меньшие —х трубам диаметром более 1500 мм; 

В длина трубопровода, м; 
внутренний диаметр трубопровода, м; 

М скорость газа в трубопровода, которую 
рекомендуется принимать в пределах, 
указанных в таблице 9, м/с; 

4 ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2; 
р плотность газа, кг/нм®. 

Скорость газа в газопроводах коксохимического производ 
ства не должна превышать: 

в газопроводах, подводящих газ к двум коксовым батареям; 
2 м/с; 

в газопроводах, подводящих газ к одной коксовой батареет 
15 м/с; 

в распределительных газопроводах 12 м/с. 

Потери давления на местные сопротивления в цеховых и меж 
цеховых газопроводах, в зависимости от их конфигурации, следу 
ет принимать в размере от 5 до 10% от величины потерь давления 
на трение и сверх того должны добавляться потери давления на 
сопротивление дроссельных клапанов, измерительных диафрагм и 
т.п, В отдельных случаях для цеховых газо дов сложной кон 
фигурации потери давления на местные сопротивления должны оп 
ределяться расчетным путем. 

Для газопроводов с давлением газа свыше 2800 деПа 
(2500 мм в.ст.) следует пользоваться формулой: 

2 20 Р р 425 145 10 3 (№2 1922%1) 4. 
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при туры, 

и 

Рн абсолютное давление газа в начале где: 
участка газопровода, бар; 

Рк то же, в конце участка газопровода, 
бар; 

кинематическая вязкость 2), при 
температуре 273 К (0°С) и давлении 
IOI3 гПа (760 мм рт.ст.); 

9 

для или го 

Кэ эквивалентная абсолютная шероховатость 
внутренней поверхности стенки трубы, ом; 
для "стальных труб принимается равной 
0,01 ом; 

И расход газа, нм8/4; 
длина газопровода, км; 

для и го 

внутренний диаметр газопровода, см. 

Результаты расчетов на стадии технического (технорабочего) 
проекта должны быть приведены в таблицах на чертежах схем 
газопроводов или в пояснительной записке по формам, указанным 
в приложении 6 для газопроводов с давлением до 2500 деПа 
(2500 мм :в.ст.), или для газопроводов с давлением более газа 

в 

м/с 

322 го 
и 

2500 даПа (2500 мм в.ст.) 

1.9.4. Рекомендуемые диаметры труб, толщины стенок и ГОСТы 
на трубы приведены в приложении 7. 

1.9.5. Минимальные диаметры межцеховых и цеховых газопро 
водов в мм в зависимости от вида газа приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

в 

р 

MM 

или 

№ по н а I ча 0 wo KR 
Oo № 

3 Вид газа Газовые сети 
межцеховые цеховые 

т авы 200 150100" 
о Sal" ao я 3 №IV евохородный газ 50 20 
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`х) 150 мм относится к цеховому коллектору; 
4 В щ 

106 мм к отводам потребителей газа. 5 8 3 LL Т.9.6. Диаметры продувочных свечей должны выбираться из 3 3 8 4 Ag 
° 

расчета пятикратного обмена продуваемого объема газопровода Ф 8 в. 8 а АА за время не более 30 минут, за исключением газопроводов диа В кневнмьвй 
метром более 1,5 м и длиной более 500 м, для которых длитель н 3 В 8 8 в кость продувки может быть увеличена до 1 часа. Определение aces BE скорости истечения газа (W) через отверстие свечи при павле 7 
нии продувочного газа до 2500 даПа(2500 мм в.ст.) следует 8 производить по формуле: Бы “% 

23 |386 м 062 APE, вв 
2a Р BR Ч год 8 где: 062 коэффициент сжатия струи; Soe ге 8 8 3 8 1 Р давление продувочного rasa, даПа; Bae а 8 8 г 2 Q ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2; 8 8 3 3 

Р плотность газа, кг/нм8, 
„и р. а ав ув 3822 Рекомендуемые диаметры продувочных свечей для газопрово Г 4 

А 
н Д. 8 Я а дов приведены в приложении 7. А с I 7 НЕ ЗЕЕ: Е Требования к установке продувочных свечей и их конструк He Е 8 4 Е I 8 3 4 28 3 езегв8 циян изложены в ПБГХ МЧМ. а 888 £38558 аз зьё 

1.9.7. В таблице 11 приведены примерные пределы требуемого 
давления газа у потребителей, соответствующие сояременным ус i) ловиям эксплуатации; давление в каждом отдельном случае долж "8 в о 8 в но уточняться технологическими отделами или специализирован 85 8 4 В © 3 ными организациями. В в 5 Ва в 3 I о ны 1 н © 

Oo он A о 

I Ча н II 
33 388 8868 Заз2в 54. ы ни ВЯ с: 8 8 я. 8 2 8 

сл a 



из 

Продолжение табл.11 5 
I 2 3 4 5 

6720 кДж/н2 
(1600 ккал/нм2) 

6) с инжекционными природный газ 1800—2500 
горелками (1800 — 2500) 

зажигательный природный, коксовый, 
горн смешанный газ с теплотой 400 800 

сгорания 672012600 кДж/нм2| (400 800) 
(16003000 ккал/ам8) 

4.) Доменный цех 
комбинированное 

дутые для доменных 
печей: 
а) © давлением га природный коксовый газ 68 
за на колошнике (68) 
2,5 бар(2,5 кго/см?] 
6) с давлением га 
за на колошнике до 
2 бар(2 кгс/см?) то же 6(6) 

щ 2480 44. 
Продолжение табл.11 

1 2. 3 4 5 

воздухонагреватель доменный, смешанный 5001200 
ные аппараты: газы теплотой ого (5001200) 

рания 5040 кди/нм2 
(1200 ккал/нм2) 

5. Коксохимический цех 
(производство) 

коксовые батареи: 
в распределительных коксовый, доменный 80 200 

газопроводах печей с бо газы (80 200) 
новым и нижним подводом 

в подводящих газо 
проводах, в месте примы 
кания к батареям то же 500(500) 

6. Мартеновский цех 
мартеновские печи при природный, коксовый 25003000 310 

газовом отоплении с кар тавы (2500—3000) (3 10) 
дюрацией мазутом, ДСПА 

прочие вспомогательные природный, коксовый 400 800 0,7 0,9 
нагревательные устройства газы (400 800) (0,70,9) 
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лотой сгорания 
8400 кДж/нм2 
(2000 ккал/нм2) 

(0,7 0,9) 

Продолжение табл.11 

1 2 3 4 5 

7. Конвертерный цех 
нагревательные природный, коксовый 400 800 0,7 0,9 

устройства цеха гавы (400 800) (0,7 0,9) 

котлыохладители 
конвертерных газов с ПРИРОДНЫЙ газ 18002500 

дожиганием (18002500) 
смешанный газ с 400 — 800 
теплотой сгорания 400 800 
6720 кДж/нм2 К 
(1600 ккал/нм2) 

8. ЭСПЦ 
газогорелочные природный газ 25003000 0,7 0,9 

устройства (25003000) (0,7 0,9) 

вспомогательные 400 800 

Продолжение табл. 1 
I 2 3 4 5 

9. Прокатные, кузнечно 
прессовые, литейные и 
другие цехи 

нагревательные колодцы, природный газ, коксовый 400800 
нагревательные, термичес газ, смешанный газ с (400800) 
кие и другие печи, сбору теплотой сгорания 
дованные двухпроводными 6720 кДж/нм8 у 

горелками (1600 ккал/нм2) 

печи, оборудованные ин природный газ, коксовый 18002500 0,7 0,9 
жекционными горелками ‘таз, смешанный газ с теп (18002500) 
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Продолжение табл. 11 
I 2 3 4 5 

10. Доломита 
обжигательные 
и известково 
обжигательные печи 
эращающиеся природный газ 400 600 0,8 1,5 

(400 600) (0,8 1,5) 

цахтные то же 

11. Котельные ах) установки все виды газов 400 3000 хх) В зависимости от 
(400 3000) конструкции горелок 

I 2 3. 4 5 

12. Посты автогенной природный газ 20005000 0,50,722) и00)д, 1.5 фо резки в цехах (20005000) (1,5 кго/см“) 
для постов сухого 
чипа 

Примечание: Для обеспечения стабильной работы газогорелочных устройств и агрегатов в 
оптимальном режиме в коллекторах этих агрегатов должно поддерживаться 
постоянное давление газа с колебаниями не более 210%. 



1.9.8. Расчетное давление в газопроводах смешанного (кокса 
доменного) газа следует принимать равным расчетному давлению до 
менного газа плюс давление газа, создаваемое газодувкой на домен 
ном газе. 

Расчетное давление в газопроводах коксового и доменного га 
за должно приниматься в соответствии с ПБГХ MUM. 

Начальное давление следует принимать: 

для доменного газа в общецеховом коллекторе чистого газа 
(за дроссельной труппой или за ГУБТ) в пределах 7002000 даПа 
(7002000 мм в.ст.)Х” в зависимости от последующих сопротивлений 
в газовых сетях и горелках; 

для коксового газа на гренице коксохимического цеха 
(производства) 600700 даПа (600700 мм в.ст.); возможность 
увеличения давления сверх указанной величины в каждом отдельном 
случае должна быть согласована с институтом "Гипрококо"; 

для обогащенного коксового газа на воде в предприятие 
не менее 1000 даПа (1000 мм в.ст.); 

для природного газа на вводе в предприятие, как прави 
ло,Т2 бар (12 кго/см8) ‚но не нике 3 бар (3 кго/см2), если этому 
не препятствуют условия внешнего газоснабжения; подвод газа с 
давлением свыше 12 бар (12 кге/ом2) 'может осуществляться только 
при соблюдении ПБГХ MUM; 

для ферросплавного и конвертерного газовв газопроводе 3 за газоповысительной станцией в зависимости от последующих col 
ротивлений в газовых сетях и горелках. 

х) При требовании обеспечить более высокое давление У отдельных 
потребителей (например,у газобмесительных станций для инжекцион 
ных горелок печей, для воздухонагревательных аппаратов доменных 
печей и т.п.), в газопроводе между дроссельной группой (или ГУБГ) 
и общецеховым коллектором может поддерживаться более высокое дав 
ление путем установки регулируемого дроссельного клапана перед 
коллектором; к указанному газопроводу должен быть подключен отвод 
газа к потребителям, требующим повышенного давления газа. 

1.9.9. При гидравлических расчетах допустимый перепад давле 

ний газа в межцеховых и цеховых газопроводах с давлением до 

2500 даПа (2500 мм в.ст.) следует принимать по таблице 12. 
Таблица 12 

Перепад давления, даЦа. 
Газопроводы (мм в.ст.) 

коксового и ферро| всех прочих 
сплавного газов газов 

Межцеховые 160 (150) 350 (350) 

Цеховые 100 (100) 200 (200) 

Примечания: 1. Указанный перепад исчисляется: 

для межцеховых газопроводов доменного газа 
от границы общецехового коллектора чистого 
доменного газа; 

для ферросплавного и конвертерного газов 
от газового коллектора за газоповысительной 
станцией; для коксового и обогащенного 

коксового газов, соответственно, от граници 
коксохимического цеха(производства) и от 

границы предприятия; для природного газа 
от ГРИ до цеха, который по условиям расположения 
на генплане и требованиям по давлению определя 

ет давление газа в начальной точке; 

для цеховых газопроводов от ввода газа в цех 
или от коллектора цеховой ГРУ или цехового ГРП 
до наиболее удаленного потребителя. 

2. Потери давления в газосмесительных станциях 
и измерительных диафрагмах входят в величину 

перепада давления. 



Т.9.10. Допустимый перепад давления газа в межцеховых и 
цеховых газопроводах при давлении более 2500 деПа(2500 мм в.ст.) 
должен приниматься из условия обеспечения устойчивой работы 
1ГРП, ГПС и потребителей, использующих газ с таким давлением 

1.9.11. Выбор типа отключающих устройств, места их установ 
ДАЧ УД 

Типы рекомендуемых отключающих задвижек на газопроводах 
приведены в приложении 8 по "Номенклатурному справочнику на 
освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 
1980 г.", составленному московским филиалом ЦКБА и изденному 
ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШем. 

1.9.12. Диаметры регулирующих дроссельных поворотных за 
слонок, применяемых при низких перепадах давления, должны оп 
ределяться с помощью формул, позволяющих определять расход 
газа или перепад давления для любого положения заслонки. При 
этом следует иметь в виду, что расходная характеристика засло нок наиболее линейна в пределах углов поворота от 10° (мини 
мальный расход и максимальный перепад давления). 

Мощность исполнительного механизма для привода дроссельной 
заслонки должна определяться по формуле момента вращения зас 
лонки, стремящегося повернуть ее в сторону закрытия, 

М К (Мр Мт), даН м 
где: к 23 коэффициент, учитывающий затяжку 

сальников и загрязненность трубопрово 
дов; 

Mp резктивный момент, обусловленный отрем 

Мт 
пением потока закрыть заслонку; 

момент трения в опорах; 

3 

Мрмакс 0,0654 д3 АРмакс, ДОНМ 

Mr 0,785 Д2 Р 1ш ‘fr, да Нм 

0,0654. коэффациент, определенный для угла открытия 

заслонка 73° я соответствующий максимальному 

его значению; 

где: 

A диаметр заслонки, м; 

АР перепад давления на зеслонке, равный избыточ 
ному давлению перед заслонкой Р, nalla; 

1ш радиус шейки вала заслонки, м; 

#1>0,15 коэффициент трения в опорах. 

Мощность исполнительного механизма для приводов дроссельных 

заслонок на газопроводах коксового и обогащенного коксового газа 

следует увелячивать против расчетной на 20%, учитывая обрастание 

заслонок отложениями. 
Проссельные поворотные заслонки на газопроводах влажных газов 

должны снабжаться паровой рубашкой, есля они установлены в местах, 
где бывает отрицательная температура. 

1.9.13. Выбор готовых труб для изготовления газопроводов дол 

жен производиться в соответствия с ПБГХ МЧМ. 

Ina газопроводов диаметром до 600 мм должны применяться го 

товые трубы, изготовляемые в специализированных трубных цехах 

и заводах; при диаметре от 600 до 1600 мм как готовые, тек 

и сварные трубы, вальцованные из ляста и изготовляемые в цехах 

65. 



и заводах металлоконструкций; при диаметре более 1600 мм — 

только сварные трубы из листового металла. 
В интервале диаметров труб 6001600 мм готовые трубы доли 

ны применяться для высокого и среднего больше 1 бара: 
(1 кге/ом°) давления. Использование их для низкого давления 

до I бара (I кго/ам2) — является предпочтительнее, если тол 
щина стенки готовых труб не превышает толщины стенки вальца 
ванных. В противном случае предпочтение должно быть отдано 
сварным трубам, вальцованным из листа. 

Рекомендуемая номенклатура стальных труб для цеховых газо 
проводов независимо от района строительства, а также для межце 
ховых газопроводов в районах строительства с расчетной зимней 
температурой воздуха до 233 К (минус 40°С) включительно приве 
дена в приложении 9. 

1.9.14, Нижеприведенные марки стали для газопроводов, изго тавливаемых из листовой стали, и их опорных конструкций рекомен 
дуются на основании "Указаний по применению углеродистой стали 
в стальных конструкциях зданий и сооружений" (приложение к пись 
му Госстроя СССР от 25.10.71г. № НК35071). 

Как правило, для изготовления газопроводов и их опорных 
конструкций должна применяться углеродистая сталь "обыкновен ного качества по ГОСТ 380"7ТХ. Применение углеродистой качест 
венной стали по ГОСТ 105074, а также низколегированной толсто 
листовой и широкополосной универсальной стали по ГОСТ 1928273 
допускается только при соответствующем техникоэкономическом 
обосновании. о 

Применение полуспокойных марок стали Вст3Зпоб по ГОСТ 38071Х для изготовления газопроводов, металлических опор, а 
также опорных ребер, опорных кронштейнов и других основных эле 
ментов конструкций допускается при усльвии соблюдения ПБГХ MoM, 
а также при условии давления газов не более 2500 деПа(2500 мм в. 
ст.) и отсутствия вибрационных нагрузок при эксплуатации. 

Прочие сварные вспомогательные конструкции связи, лестницы, 
площадки и т.п. следует выполнять из стали марки Вст3ки2 по 
ГОСТ 38071Х, независимо от расчетной температуры наружного воз 
духа. 
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Материал для изготовления фасонных участков газопроводов, 
фланцев, заглушек, прокледочных колец и крепежных изделий, в 
также уплотнений фланцевых и резьбовых соединений газопроводов 
должен соответствовать требованиям ПБГХ ии 

1.9.15. Уклоны газопроводов должны приниматься в соответ 
ствии с ПБГХ МЧМ. Отвод конденсата из газопроводов, конструк ция конденсатоотводчиков и отвод сточных вод из конденсатоот 
водчиков должны осуществляться в соответствии с ПБСХ МЧМ. 

Конструкция конденсатоотводчика при давлении газа в газо 
проводах выше 0,5 бар (0,5 кгс/см?) может применяться в виде 
‘сборника конденсата с поплавковым устройством, воздействующим 
на перепускной клапан. 

1.9.16. Количество конденсата на отдельных участках газо 
проводов должно определяться на основе данных о начальной и 
конечной температурах на рассматриваемом участке газопровода 

и исходя из того, что влажные газы находятся в насыщенном соо 
т аксиальное количество конденсата, которое может выпадать 
в межцеховых и цеховых газопроводах в целом по предприятияю 

(без учета газопроводов коксового газа на территории коксохи 
мического производства и газопроводов доменного и ферросплавно 

го газов в районе газоочистки), следует принимать в пределах 

3040 с/нм2 коксового газа и 3545 с/нм2 доменного и ферро 

учиним и цианидов в конденсате доменного газа 
может достигать 12 мг/л; в конденсате коксового газа содержа 

ние фенолов колеблется в пределах 50100 мг/л и цианидов 

100200 мг/л, причем более высокие концентрации относятся к га 
зопроводам коксового газа, расположенным ближе к коксохимпроиз 

водотву. 

1.9.17. Подача пара в межцеховые газопроводы, а также к мес 
там установки отключающей и регулирующей арматуры и обогрева м3 конденсатоотводчиков, предусматриваемая в соответствии с ПБГХ 
должна рассчитываться на расход пара 
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от I до 2 t/a при. дивметре газопровода до 500 мм; 
от 2 до 5 до 1000 мм; 
от 5 до 8. и до 1500 мм; 
от 8 до 12" свыше 1500 мм. 

Указанные расходы пара назначаются по наибольшему диаметру 
газопровода в пределах указанных величин, в зависимости от про 
тяженности участка наибольшего диаметра; при параллельной про 
кладке нескольких газопроводов влажного газа расход пара и 
пропускная способность паропроводов должна быть увеличена на 
10% сверх указанных величин, исходя из наибольшего диаметра га 
зопровода. 

1.9.18. При проектировании, помимо настоящих "Указаний и 
норм", необходимо учитывать требования ПЕГХ MUM, 

При трассировке газопроводов вне территории предприятий 
надлежит руководствоваться требованиями пп.4.14.69 главы 
СНиП П3776. 

1.9.19. При совместной прокладке на одних опорах газопрово 
дов с другими трубопроводами, кроме соблюдения требований ПБГХ 
MIM, следует стремиться к размещению газопроводов высокого дав ления с наибольшими разрывами от кислородопроводов.и других га зопроводов любого давления, Также рекомендуется между газопро 
водами и кислородопроводами размещать с требуемыми разрывами 
сопутствующие трубопроводы негорючих жидкостей и негорючих га 
зов. 

1.9.20. Если по какимлибо причинам в одном районе нужно 
проложить две параллельные трассы, расстояние между крайними 
трубопроводами на них рекомендуется назначать не менее 15м, при 
этом следует стремиться к раздельной прокладке на отдельных 
трассах трубопроводов горючих газов и кислородопроводов, имея в 
виду улучшение условий безопасности и обслуживания трубопрово 
дов на обеих трассахпри эксплуатации. 

1.9.21. При проектировании межцеховых газопроводов следует 

предусматривать по мере развития цехов кольцевание газопрово 

дов, в особенности там, где это возможно без существенных допол 
нительных затрат, а также двухстороннее питание крупных цехов, 
B частности, коксохимического цеха (производства) при числе 
коксовых батарей свыше четырех, мартеновских цехов при числе 
печей свыше восьми, больших прокатных цехов и 7.1. 

1.9.22. При проектировании новых трасс газопроводов следует 

предусматривать резервные места, а также учитывать нагрузки от 
прокладки дополнительных газопроводов и сопутствующих трубопро 

водов, необходимость которых не предусмотрена проектом. 
Резервные места для труб рекомендуется учитывать в количест 

ре 20% от числа прокладываемых трубопроводов. При этом для оп 
ределения габаритов и нагрузок диаметры резервных газопроводов 

должны назначаться в пределах 300500 мм для условия подачи по 
природного газа. ны Дополнительно предусматриваемую расчетную нагрузку от 

резервных трубопроводов допускается принимать не более 25% от 
прокладываемых. 

1.9.23. При прокладке газопроводов и сопутствующих трубо 

проводов по общей трассе рекомендуется использовать газопрово 
ды большого диаметра в качестве несущей конструкции для труб 

меньшего диаметра. Эта рекомендация не распространяетсяна газо 
проводы высокого давления, использование несущей способности 
которых для опирания других труб не разрешается. 

Следует обращать внимание на то, чтобы температурные дефор 

мации одних труб не препятствовали деформации других, и чтобы 
была сохранена статическая схема основного газопровода. 

'При отсутствии труб большого ‘диаметра, когда вое газопрово 

ды располагаются на общих опорах, следует совмещать ars крепления газопроводов и сопутстнующих трубопроводов на одно 
общей неподвижной опоре, а при необходимости устройства подвиж 
ных опор для части трубопроводовприменять для них подвесные 
опоры. 
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1.9.24. Для обеспечения свободного стока конденсата в сто 
рону уклона величина прогиба газопровода в середине пролета не 
должна превышать 

при уклоне 0,005 и более 1/600 пролета; 
при уклоне 0,004 и более 1/800 пролета; 
при уклоне 0,003 и более 1,/900 пролета. 

Для горизонтальных газопроводов (например, для сухого очи 
щенного газа) величину прогиба доцускается увеличивать до 
1/500 пролета. 

При определении оптимальных прогиба и напряжений при расче 
тах газопроводов на прочность и устойчивость рекомендуется 
пользоваться формулами, указанными в приложении 10,а также дан 
ными приложения 11, где приведены для газопроводов влажного га 
за ориентировочные пролеты между опорами, напряжения и т.д. 
Выбор пролета в каждом отдельном случае должен быть подтвержде расчетом. 

1.9.25. Для выполнения строительной части проекта межцеховых 
газопроводов специализированными отделами или организациями ис 
полнители технологической части проекта должны составлять техни 
ческое задание, оговорив нагрузки и условия работы, например, в 
соответствии с "Материалами для проектирования стальных кон 
струкций надземных газовоздухопроводов предприятий черной метал 
лургии", разработанными Днепропетровским филиалом института 
ЦНИИПСК при участии институтов "Ленгипромез" и "Гипрококс" и ре 
комендованных к использованию Госстроем СССР в 1969 г. 

1.9.26. В развитие "Материалов...", упомянутых в пи.1.9.25, 
горизонтальные нагрузки на неподвижные опоры газопроводов с 
давлением газа до 2500 даПа (2500 мм в.ст.) при установке дис 
конвых или линзовых компенсаторов по приведенной на эскизе 
(рис.1) схеме газопровода следует определять с учетом следующих 
соображений: с каждой стороны на неподвижную опору действует 
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усилие Е, @®), состоящее из реакции компенсатора oF ae турной деформации газопровода Ек, от внутреннег давлен 
газа на диск волны компенсатора Ра ‚реакции от внутр ero давления газа при наличии заглушки, поворота тазе да 
изменении его диаметра в соответствующем пролете 3 вак г 

упругих стопоров промежуточных плоских опор Ро или our тре 
ния при перемещении газопровода относительно промежут 
опор т. 

L,7L, 
32", 31. 

ра 3 

I к I 
Ly be 

Рис. 1 

а) величина к определяется в ньютонах подвниым "аль цы 7.2 "Материалов...", В которой приведены усилия слагало тяжения) одной волны компенсатора на 1 м с учетом раснея ot 
деформации одной волны компенсатора 4 в зависим 
пролета и колебаний наружной. П температуры воз 

духа тепловое удлинение участка трубопровода в см, 

Л количество волн компенсатора). 
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Направление Ек показано на рис.1 стрелкой для зимне 
го времени и противоположно летом. 

6) Величина Рд определяется в ньыютонажк/вданным табли 
цы 7.2 "Материалов в которой даны значения реакции при 
внутреннем давлении газа 2000 деПа (2000 мм в.ст.), путем со 
ответствующего пересчета на расчетные условия. Fg не зави 
сит от количества волн компенсатора и всегда направлена в сто 

рону неподвижной опоры. 

в) Величина Р; вНыютонахиг) равна, при наличии в пролете 
газопровода 

заглушки, задвижки или поворота газопровода, P.§, 
перехода с одного диаметра на другой, PS 

хде: Р расчетное давление газа в газопроводе, 
в паскалях; 

площадь поперечного сечения газопрово 
дов, 
площадь кольца, ограниченного диамет 
большего и меньшего газопровода, .2 

Для горизонтального газопровода без заглушек, задвижек, 
поворотов и переходов Fy=Q 

Направление Е) от неподвижной опоры. Только в случае, 
если газопровод меньшего диаметра закреплен на опоре, а переход 
на больший диаметр осуществлен в пролете, [у направлено к 
неподвижной опоре. 

г) Величина Fo рассчитывается организацией, проектирую 
щей опорные конструкции газопровода, и определяется как сумма 
упругих отпоров, жестко заделанных в фундаменты плоских опор, 
расположенных между неподвижной опорой и компенсатором.Упругий 
отпор плоских опор рассчитывается по величине стрелы прогиба 
опор от температурной деформации газопровода, при этом опора 
рассматривается как защемленная консольная балка. 

72. 

Величина Fr определяется в ньютонах@т)жк сумма сил тре 

ния газопровода при его перемещении по седлам опорной поверх 

ности промежуточных опор вследствие их значительной жесткости. 
Направление Е, и Fy совпадает с Fx. 
В зависимости от принятой конструкции промежуточных опор 

в расчетах должно учитываться или Fo или Е... 
Результирующее одностороннее осевое усилие Е, (ZF) 

на неподвижную опору определяется как вятебранческая сумма сил 

Fx» Fa. Ез и Fo или Fr. 

Расчет неподвижной опоры, находящейся под действием осевых 
усилий, должен производиться по равнодействующей односторонних 
результирующих усилий, Если неподвижная опора расположена на 
прямолинейном газопроводе или угол между осями газопровода по 
обе стороны опоры не менее 160°, равнодействующее усилие опре 

деляется из условия, при котором меньшее из противоположно на 
правленных усилий от величины Е; (21) принимается с коэф 

фициентом 0,5 (трещина в одном из компенсаторов с потерей 50% 
его жесткости). 

1.9.27. Для газопроводов с давлением газа более 2500 деПа 
(2500 мм в.ст.), а также среднего и высокого давления при опре 
делении горизонтальных нагрузок на неподвижные опоры для схем 
с естественной самокомпенсацией или с использованием Побразных 

компенсаторов рекомендуется пользоваться "Справочником по 
проектированию электрических станций и сетей", часть "Тепловые 
сети", раздел ТХ "Механические расчеты трубопроводов", том 1 
"Канальная и надземная прокладка", составленным институтом 
"Теплопроект" Москва. 

1.9.28. Условные обозначения газопроводов горючих газов и 
сопутствующих трубопроводов на схемах в чертежах и пояснитель 
ных записках должны виполняться в соответствии с приложением 12, 



разработанным на основании и в развитие ГОСТа 1420269 
Трубопроводы промышленных предприятий, Опознавательная окрас 

ка, предупреждающие знаки и маркировочные щитки". 

На основании того же ГОСТа разработано приложение 13 по 
опознавательной окраске трубопроводов, которая должна праменать ся на чертежах в случае необходимости. 

1.10. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
ДОМЕННОГО ГАЗА ОТ ПЫЛИ 

1.10.1. Требования настоящего раздела распространяются на 
проектирование и реконструкцию существующих установок для ох 
лаждения и тонкой мокрой очистки доменного газа при работе до 

`менных печей с повышенным давлением газа на колошнике на пере 
дельный или литейный чугуны. 

Примечание, Требования к установкам газоочистки при 
доменных печах, выплавляющих специальные 
чугуны, не разрабатывались, так как строи 
тельство новых печей для этих целей осу 
ществляться не будет. 

1.10.2. Вновь проектируемые установки тонкой очистки домен ‚ ного газа, как правило, должны состоять из скруббера, регулируе 
мых труб Вентури и дроссельных групп при условии, что давление 
газа под колошником при переводе печи на пониженное давление 
должно быть не менее 35004000 даПа (3500—4000 мм в.ст.) в за 
висимости от требуемого давления доменного газа в коллекторе чистого газа. 

Необходимость установки в схеме газоочистки мокрых электро 
фильтров должна определяться только в комплексе с первой домен 
ной печью, сооружаемой на предприятии, в каждом конкретном слу чае. 
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При выполнении проекта реконструкции существующих установок 

газоочисток вопрос об использовании имеющихся в наличии мокрых 

глектрофильтров должен решаться проектной организацией в каждом 
отдельном случае в зависимости от местных условий (физического 
состояния электрофильтров, предшествующего опыта их эксплуатации 

и т.п.) и при согласовании с руководством предприятия. 

Примечания. I. В связи с отсутствием опытных данных в 
настоящих "Указаниях и нормах" не разра 

батывались рекомендации по схемам "сухой" 

очистки доменного газа. 

2. Допускается сооружение газоочисток, имеющих 
другие схемы охлаждения и очистки газа, при 
условии техникоэкономического обоснования. 

1.10.3, При выборе технологической схемы газоочисток домен 
ных печей объемом 1719 м3 и более следует рассматривать одновре 

менно или в последующее время сооружение при доменной печи газо 
вой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ). При печах 
меньшего объема целесообразность ГУБТ должна определяться 

техникоэкономическин расчетом. 

Учитывая, что ГУБТ ежегодно должна иметь остановки общей 

длительностью до 15 суток, технологическая схема газоочистки 
должна быть построена с учетом возможности подачи всего домен 
Ного газа к ГУБТ, либо частично к ГУБТ и одновременно через 

дроссельную группу непосредственно в коллектор чистого газа, а 
также минуя ГУБТ. 

10.1.4. При проектировании границей установки газоочистки 
со стороны доменного цеха является патрубок подвода газа в 
скруббер, а с другой стороны задвижка на газопроводе чистого 
таза перед его подачей в ‘общезаводской газопровод доменного га 
за. Границы, определяющие объем проектирования установки специа 
лизированной организацией, устанавливаются по договоренности сто 
рон. 
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1.10.5. Установки сезоочноткя должны проектироваться в со 
ответствии с требованиями ПБГХ MIN. Независимо от расчетного 
давления газа к ним не предъявляются требования "Правил устрой 
ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" 

1.10.6. Пропускную способность установки газоочистки при 
работе на повышенном давлении газа на колошнике, учитывая воз 
можную неравномерность выхода газа, следует принимать на 19% выше расчетного выходя доменного газа при принятом в проекте 
давлении газа на колошнике. 

При переводе печи на режим низкого давления газа на колош 
нике следует учитывать, что жнход доменного газа сокращается 
примерно на 15% (по весу), хотя фактический объем газа, посту 
пающего в газоочистку, увеличивается в зависимости величины 
на которую снижается давление, ъ. 
10 афркиперно,. работы установки газоочистки на режиме 

к енното давления газа на колошнике следует принимать 99% ремени работы доменной печи, т.е. считать, что длительность р кори печи на режиме низкого ‘давления не превышает 

1.10.7. Данные о запыленности газа на подводе к окруббе 
газоочистки должны указываться в технологическом задании, 
тывающем условия работы печи и первичных сухих пылеуловителей. 

Как правило, содержание пыли в газе на подводе к окрубд 
при работе доменных печей на режиме повышенного давления юны на колошнике не превышает 8 г/нм2, а при переводе печи на ре 
жим низкого давления 15 г/ны2. 
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1.10.8. Расчетную температуру доменного газа на подводе к 
скрубберу газоочисток следует принимать для определения потреб 

ности в оборотной воде 573 К (+300°С), а для расчета металло 
конструкций газопроводов грязного газа 673 К (+4009), если 
р технологическом задании не указываются более высокие темпера 

туры. 

1.10.9. Влагосодержание газа на подводе к скрубберу ‚ су 
щественно влияющее на расход охлаждающей воды и зависящее, в 
основном, от удельного расхода природного газа или жидкого 
топлива, вдуваемого в печь с дутьем, а также от влажности дутья 

и шихты должно находиться в пределах 4060 г/нм2 при возмож 
ных крайних значениях от 30 до 100 к/нм°, влагосодержание га 

за для расчета расхода охлаждающей воды должно в каждом отдель 

ном случае уточняться технологическим заданием. 

1.10.10. Содержание пыли в очищенном доменном газе, а также 
температура доменного газа после газоочистки в газопроводе чис 
того газа, должны соответствовать ТУТ1472373 "Газ доменный. 

Чехнические условия". 

1.10.11. Влагосодержание доменного газа, поступающего в кол 
лектор чистого газа установки газоочистки, при указанной темпе 
ратуре должно определяться исходя из того, что газ насыщен водя 

ными парами и содержание капельной влаги в нем составляет от 

5 до 25 к/нм32 в зависимости от схемы газоочистки, условий рабо 

ты установки и конструкции каплеуловителей. 

1.10.12. Температура доменного газа после ГУБТ определяет 

ся расчетом в зависимости от температуры подогрева газов перед 

турбиной и перепада давления в ней. Для случая подогрева газа 
до 413 К (140°С) и перепаде давления в ГУБТ с 2 бар (2 кго/см2) 
до 1500 даПа (1500 мм в.ст.) температуру газа за ГУБТ можно при 

внимать до 333 К (60°С), а абсолютное влагосодержание одного 
нормального кубического метра газа за ГУБТ таким же, как перед 

ГУБТ. 
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1.10.13. Состав доменного газа (кроме влагосодержания) в 
процессе его мокрой очистки практически не меняется. 

Изменение состава доменного газа в коллекторе чистого газа 
должно учитываться при наличии ГУБТ, оборудованной смешивающим 
газоподогревателем, в котором подогрев газа перед ГУБТ осущест 
вляется за счет сжигания части доменного газа и смешения продук 

тов горения с остальным количеством нагреваемого газа. 
В каждом отдельном случае при установке смешивающего подо 

гревателя перед ГУБТ состав доменного газа, его количество, 
температура и теплота сгорания должны определяться соответст 
вующими расчетами. 

Снижение теплоты сгорания газа при его подогреве до 413 К 
(140°C) и расходе газа на подогрев в количестве 56% от объема 
газа, проходящего через ГУБТ, может составлять 252 кДж/нм8 до 
420 кДж/нм2 (от 60 до 100 ккал/нм%). Одновременно со снижением 
теплоты сгорания объем доменного газа увеличивается примерно 
На 4%. При установке поверхностного газоподогревателя перед 
ТУБТ состав и количество газа не меняется. 

1.10.14. Давление газа в коллекторе чистого газа должно 
определяться условиями дальнейшего транспорта газа по п.1.9.7 
независимо от условий очистки газа. 

1.10.15. Для двух соседних доменных печей рекомендуется 
установку газоочистки проектировать, как правило, блочно, с од 
ним общим зданием. 

1.10.16. В составе газоочистки каждой доменной печи следу 
ет устанавливать, как правило, один скруббер повышенного павле — 

ния (без резерва), рассчитанный на максимальное охлаждение га — 

за и очистку его от пыли до 0,5 г/нм2 и ниже. 

В соответствии с требованиями ПБГХ MUM вновь сооружаемые 
скрубберы должны быть безнасадочными, 
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1.10.17. Диаметр и высота скруббера должны определяться 

расчетом по методике, принятой специализированными проектными 

институтами (ВНИПИЧерметанергоочистка, Гипрогазоочистка и др.). 
`Конечный диаметр скруббера должен быть принят с округле 

нием расчетной величины до 0,5 м. 
При определении высоты скруббера следует учитывать: 

а) необходимость создания достаточного ‚объема воды в нижней 

части скруббера для установки гидрозатвора повышенного павле 

вм б) размещение верхнего яруса форсунок на расстоянии не ме 

нее 3 м от верхнего края цилиндрического корпуса скруббера. 

1.10.18. Для подачи в скруббер охлаждающей воды должны при 

меняться эвольвентные форсунки, создающие мелкокапельный рас 

пыл (диаметр капли должен быть меньше 2 мм) при напоре воды, 
й превышающем давление газа в скруббере на 1,52,0 бар 

(1,5 2,0 кго/см2). 
Характеристика эвольвентных форсунок приведена в приложе 

ниях 14,15. 

1.10.19. Определение требуемого расхода воды на охлаждение 

газа в скруббере должно производиться с учетом следующих поло 
жений: 

а) температуру газа за скруббером следует принимать на 

57 К (57°С) выше температуры газа за установкой газоочистки 
в целом; 

б) потерю тепла в окружающую среду. через поверхность корпу 

са скруббера надлежит оценивать в 5% от теплосодержания газа 

на подводе к скрубберу; V 

мпературу воды на в) принимать возможно низкую расчетную те 
подводе к скрубберу не выше 298303 К (2530%) и темпера 
турный перепад. в скруббере, как правило, менее 15 К (15°С) „Ука 

занные величины подлежат согласованию с соответствующими проек 

тами водоснабжения газоочистки и ее оборотного цикла. 
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1.10.20. Число ярусов орошения в скруббере, как правило, 
должно быть не менее трех; расположение форсунок в каждом яру 
се должно быть одинаковым, но смещенным в плане относительно 
друг друга. 

Форсунки всех ярусов, кроме верхнего, должны быть направ 
лены струей вверх. 

Число форсунок и их диаметр выбираются, исходя из требуе 
мого расхода воды и создания сплошной капельной среды по все 
му сечению скруббера при расчетном напоре, который должен на 
уровне форсунок превосходить давление газа в скруббере не ме 
нее чем на 1,5 бар (1,5 кгс/см“). Кольцевые коллекторы для по 
дачи воды к форсункам каждого яруса должны располагаться 
снаружи корпуса и присоединяться к каждому из вертикальных 
стояков, питающих их водой. 

1.10.21. Аварийное заполнение водяного затвора скруббера, 
предусмотренное ПБГХ МЧМ, должно быть обеспечено за время, не 
превышающее I минуту, установкой електрифицированной задвиж 
ки на подводе воды, автоматически включающейся и выключающей 
ся при достижении уровня воды соответственно предельных них 
него и верхнего положения в нижней части скруббера. Подвод во 
ды должен осуществляться от вертикальных стояков. 

1.10.22. Для тонкой очистки доменного газа при различных 
режимах работы доменных печей следует принимать, как правило 
регулируемые трубыраспылители. 

Расчет трубраспылителей и водоотделителей за ними реко 
мендуется производить в соответствии с методикой, разработанной 
НИИОГАЗом "Скрубберы Вентури.Выбор, расчет, применение", изд. 
ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, Москва, 1977 I., либо по методике, разработанной 
или утвержденной специальными организациями МЧМ СССР. 

1.10.23. Требования к конструкции дроссельных групп и их 
установке изложены в ПБГХ MUM. 

Номенклатура и характеристика типовых дроссельных групп 
приведена в приложении 16. 

80 cm 

1.10.24. После дроссельной группы установка каплеуловителя 

является обязательной. 

1.10.25. Водоотделители за трубамираспылителями и водоотде 

лители на трассе газопровода к ГУБТ должны оборудоваться регист 

рацией и сигнализацией уровня воды в водяном затворе и электри 

фицированной задвижкой на аварийном подводе воды аналогично тре 

бованиям, указанным в ши.1.10,21 для водяного скруббера, При 

сливе шламовых вод из водоотделителей, установленных за трубами 

распылителями, в бункер скруббера регистрация уровня воды не 
требуется. 

1.10.26. В случае, если в составе газоочистки намечается 
установка электрофильтров, их число должно определяться из ус 

ловия работы доменной печи на режиме с пониженным давлением. 
При блочном строительстве газоочистки на две доменных печи чис 
ло электрофильтров определяется из условий работы одной домен 
ной цечи на режиме с пониженным давлением, а схема газоочистки 
выбирается такой, чтобы доменный газ от любой из двух доменных 
цечей при переводе их на режим работы с пониженным давлением 
проходил очистку в электрофильтрах. 

При этом одновременная работа днух доменных печей на режиме 
с пониженным давлением исключается. 

1.10.27, Ориентировочные удельнне расходы воды на установ 
ку мокрой очистки газа и на отдельные аппараты газоочистки 
(скруббер, трубыраспылители и дроссельные крупны) при началь 
ной температуре воды в пределах 298303 К (253096) "конечной 
температуре газа 308 К (35°C), начальной температуре газа 
573 К (300°С) перепаде температуры воды до и после газоочистки 
на 1215 К (12159С) в зависимости от влажности доменного газа, 
приведены в таблице 13. Уточненный расход воды на установку 
определяется проектными расчетами, 
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2 
Содержание взвеси в осветленной оборотной воде, поступающей 

на орошение скруббера, трубраспылителей и непрерывную промыв 
ку электрофильтров, не должно превышать 150 мг/л. Содержание 
взвеси в воде, поступающей на периодическую промывку электро 
фальтров, должно быть не более 80 мг/л. 
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1.10.28. Расход электроэнергии на установку газоочистки 
доменного газа следует принимать 0,360,5 Mix (0,10,15 кВт.ч) 
на 1000 нм2, 

Расход электроэнергии на установку газоочистки доменного 
газа с электрофильтрами следует принимать 1,11,3 Mix 
(0,30,36 кВт.ч) на 1000 нм? очищаемого газа. 

Установленная мощность электроприемников (включая электро 
освещение) составляет 

для одного электрофильтра ДI316 55 кВт; 
то же, Д4600 120 квт. 
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1.10.29. Периодический расход пара на установку газоочист 

ки (без электрофильтров) доменного газа для продувки и пропар 
ки газопроводов и аппаратов следует принимать из расчета 5т/ч 
на одну доменную печь. Одновременная подача пара на две печи 
должна предусматриваться при числе печей в цехе больше четырех. 

Расход пара на установку газоочистки доменного газа с 
электрофильтрами для одной доменной печи должен составлять: 

а) периодический для продувки и пропарки газопроводов и 
аппаратов газоочистки из расчета ТО t/a на доменную печь; 

6) непрерывный (в зимнее время) для обогрева изоляторных 
коробок из расчета 100 кг/ч на 1 электрофильтр. 
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1.10.30. При проектировании слаботочной связи необходимо 
предусматривать установку средств связи и сигнализации, а именно: 

в помещении КИП газоочистки телефона заводской АТС, Те 
лефонов прямой связи с постами управления доменных печей, цент 
ральным диспетчерским пунктом газового хозяйства и газоспаса 
тельной станцией; 
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в галерее водоводов газоочистки телефона заводской АТС, 
телефона прямой связи с помещением КИП газоочистки; 

в помещении КИП газоочистки и галерее водоводов — изве 
щателей покерной и газоспасательной сигнализации; 

на основных площадках скруббера извещателей газоспаса 
тельной сигнализации; 

в помещении КИП и галерее водоводов часов. 

1.10.31. При проектировании КИП следует предусматривать: 

а) измерение и регистрацию температуры доменного газа перед 
скруббером; 

6) измерение температуры 
доменного газа после труб Вентури; 
охлаждающей воды, поступающей в водоводы к скрубберу; 
шлама, поступающего из скруббера; 

в) измерение и регистрацию давления доменного газа до 
скруббера; 

г) измерение и регистрацию перепада давления доменного газа 
на трубахраспылителях; 

измерение давления охлаждающей воды в водоводах к скруб 
берам, электрофильтрам и в ярусах водоводов для подачи воды к 
форсункам; 

е) измерение и регистрацию уровня. воды в скруббере и элект 
рофильтрах; 

к*) измерение и регистрацию расхода доменного газа, поступаю 
щего из газоочистки в ГУБТ и в коллектор чистого газа; 

3) измерение и запись расхода 
оборотной воды, поступающей на скруббер; 
оборотной воды, поступающей на электрофильтры на непрерыв 

ную и периодическую промывку. 

В проекте КИП должна быть разработана схема регулирования 
и поддержания постоянного перепада давления на трубахраспылите 
лях, а также технологическая сигнализация в помещении КИП газо 
очистки 

при падении давления и расхода охлаждающей воды, поступаю 
щей в скрубберы и трубыраспылители, ниже допустимого предела; 

при достижении максимального и минимального уровней воды 
в нижней части скруббера и электрефильтвах; 

при аварийном снятии напряжения с рлектрядев электрофильт 
pop. 

Необходимо предусматривать передачу в центральный диспетчер 
ский пункт газового хозяйства (ЦДИГХ) следующих показаний прибо 
ров, измеряющих 

количество доменного газа, выходящего из каждой печи; 
температуру чистого доменного газа; 
давление чистого доменного газа? 

В ЦАПГХ должна быть выведена сигнализация уровня воды в 
скруббере и других аппаратах, а также повышения или понижения 
давления воды, поступающей на газоочистку. 

1.11. ГАЗОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (Г С У) 

1.11.1. Газооброоные устройства для эпизодического окига 
ния в атмосфере избытков доменного, коксового и ферросплавного 
газов должны проектироваться с соблюдением требований ПБГХ MGM. 

ТСУ конвертерного газа должны соответствовать требованиям 
норм технологического проектирования и правил безопасности кон 
вертерных цехов. 

1.11.2. ГОУ доменного газа, сооружаемые одновременно с пер 
вой доменной печью, должны рассчитываться на пропускную способ 
ность порядка 1520% от общего выхода газа первых трех проекти 
руемых доменных печей, но не менее 50% выхода каза от самой боль 
шой по объему производства доменной печи. На каждые три последую 
щие доменные печи следует устанавливать дополнительно ГСУ, процус 
кная способность которого определяется так же, как указано выше. 
ТСУ должно подключаться к коллектору чистого газа в районе уста 
нвовки газоочистки, между газоочисткой и ТЭЦ. 
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1.11.3. Пропускная способность ГСУ коксового газа, сооружае 
мого одновременно с коксовой батареей, должна составлять не ме 
нее 15% от выхода коксового газа от батарей, для которых ГСУ 
устанавливается "но не менее 60% выхода коксового газа от самой 
большой батареи. 

ICY должно подключаться к межцеховому газопроводу для подв 
"чи чистого газа к потребителям. 

1.11.4. ГСУ ферросплавного газа должно рассчитываться на 
процускную способность, равную расходу газа наиболее крупным 
потребителем. 

ГСУ должно подключаться к межцеховому газопроводу для по дачи газа к потребителям. 
1.11.5: Газосброоное устройство должно состоять из подводя 

щего газ газопровода, вертикального газопровода (ствола свечи) 
для подачи газа к горелкам и горелок с запальниками. 

Количество горелок выбирается, исходя из требуемой пропуск 
ной способности устанавливаемого газосбросного устройства. 

1.11.6. На подводящем к устройстну газопроводе должны уста 
навливаться последовательно по ходу газа газовая задвижка с 
электроприводом, измерительная диафрагма и дроссельный клапан 

‘ для поддержания постоянства давления газа в газопроводе до 
себя". 

1.11.7. Для обеспечения безопасной работы ICY и избежания 
повышенных потерь газа общий дроссель, установленный на газопри 
воде для подачи газа к устройству, должен быть регулировочного 
типа, а отсекающие устройства перед каждой горелкой — повышенной 
плотности. 

Отсекающие устройства каждой горелки должны включаться 
(выключаться) последовательно в зависимости от количества 
сбрасываемого газа и работать в режиме "открытозакрыто". 

86. 

1411.8. При проектировании средств управления, контроля и 
сигнализации ГСУ следует предусматривать регистрацию расхода 
газа, дистанционное управление задвижкой на подводящем газопро 
воде, сигнализацию ее положения, сигнализацию о работе горелок и 
Т.Н. 

Щиты управления и контроля 1СУ для доменного, ферросплавно 
го, конвертерного газов (кроме коксового) должны размещаться в 
ближайшем помещении газового цеха, где имеется обслуживающий 
персонал. Сигнализация о работе ГСУ должна передаваться на 

’ 

диспетчерский пункт газового хозяйства. 
Щит управления и контроля ГСУ для коксового газа может 

размещаться в помещении ICY, а сигнализация о работе ГСУ поля 
на передваться на диспетчерский пункт коксохимпроизводства и 
диспетчерский пункт газового хозяйства предприятия. 

1.11.9. При проектировании ГСУ следует предусматривать 
‘сброс зонденсата из ствола свечи и подводящего газопровода в 
основной коллектор. Если это условие неныполнимо, то для отво 
да конденсата должен устанавливаться конденсатоотводчик, 

Не следует допускать в газовых горелках выходной скорости 
геза ниже скорости распространения пламени, а также приводящей 
к отрыву пламени. Кроме того, следует избегать устройства ка 
люзей, резких пережимов и т.п., которые могли бы привести при 
эксплуатации к недопустимо высокому уровню щума. 

1.11.10. При проектировании должны быть обеспечены меропри 
ятия по предотвращению затухания факела горения газа на ГСУ, 

наефимер, с помощью термопары, дающей импульс на включение 
электрозапальника, поджигающего вспомогательную горелку, к ко 
торой должен быть подведен природный или коксовый газ. 
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1.12. ГАЗОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С С) 

1.12.1. Количество ГСС на предприятии следует по возмокжно 
сти ограничивать, стремясь организовать снабжение потребителей 
газом одного вида и только в случае действительной необходи 
масти смешанным газом. 

ICC предназначаются для смешения, как правило, двух видов 
газов.Иногда для снабжения крупных потребителей смешанным 
газом может оказаться целесообразным предусмотреть схему ГСС, 
допускающую возможность при временном наличии избытков коксо 
вого газа (по условиям газового баланса) замену им природного 
газа для смешения с доменным газом. При этом потребитель мо 
жет снабжаться смешанным газомм той же требуемой теплоты сго 
рания, хотя и измененного состава, 

1.12.2. В большинстве случаев ГСС могут осуществляться по 
схеме ‚обеспечивающей постоянство соотношения объемов смешивае 

мых газов. 
Использование для ГОС схемы, обеспечивающей постоянство 

теплоты сгорания смешанного газа, должно осуществляться по 
заданию технологических отделов или специализированных органи 

заций для потребителей, предъявляющих повышенные требования, например, для обогрева коксовых печей, для некоторых печей про катного производства и т.п. 

1.12.3. По известным теплотам сгорания смешиваемых газов 
(@т и Qo) и требуемой теплоте сгорания смешанного газа (0) 
для расчета подводящих газопроводов к газосмесительной станции 
количество каждого из смешиваемых газов в процентах по объему 
(а, и G2) должно определяться по формуле 

0, — о а, III=х 100% 

а, (100 — а, 

а для расчетов в газовом балансе количества тепла, вносимого 
каждым из компонентов смеси, в процентах от общего количест 
ва тепла смешанного газа 6, и В, по формулам: 

в, 1 
0, 2 p= у 

1.12.4. Если ГСС предназначена для одного цеха, ее следует 

располагать вблизи от него при условии, что это не вызывает 
значительного удлинения подводящих газопроводов. 

Если оба смешиваемых газа нуждаются в повышении давления, 
ГСС должна располагаться до газоповысительной станции; если 
можно ограничиться повышением давления одного из компонентов, 
газосмесительная станция должна размещаться после газоповыси 
тельной станции. 

1.12.5. В зависимости от требуемой точности регулирования 
`и колебаний расхода смешанного газа ГСС могут иметь два или 

большее число дроссельных клапанов, 
Окончательный выбор схемы должен производиться специали 

зированной в области автоматического регулирования организаци 
ей. 

1.12.6. Если в начальный период эксплуатации цеха потреб 

ление смешанного газа должно быть значительно меньше. расчет 
ной пропускной способности ГСС, следует проектировать вторую 

ГСС с трубопроводами, рассчитанными на уменьшенный расход сме 
шанного газа и проложенными параллельно основным трубойрово 

дам ICC. Это позволит также осуществлять ремонты, ревизию и 
замену измерительных диафрагм без прекращения подачи газа по 
требителям. 
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1.12.7. На каждом газопроводе ГСС по ходу газа до газо 
смесителя должны устанавливаться отключающая электрифициро 
ванная задвижка, измерительная диафрагма и дроссельные клапа ны. 

Устройство самого смесителя должно обеспечивать хорошее 
перемешивание газов, для чего врезку одного газопровода в 
другой рекомендуется осуществлять с помощью нескольких па 
трубков, равномерно расположенных по окружности, 

На ICC при смешивании доменного и природного газов, а так 
же доменного и коксового или обогащенного коксового газов 
отключение газопроводов природного, коксового и обогащенного 
коксового газов должно осуществляться двумя последовательно 
установленными электрифицированными задвижками со свечой Мех 
ду ними, снабженной также электрифицированной задвижкой. 

При снижении расхода доменного газа, поступающего в ree, 
ниже определенной заданной величины, обе задвижки на газопро 
водах природного, коксового или обогащенного коксового газов 
автоматически должны закрываться, а задвижка на свече между 
ними открываться. 

1.12.8. На щите КИП ГСС должны быть установлены укази 
вающие и записывающие приборы для измерения давления я рас 
хода смешиваемых газов и давления полученного смешанного 
газа с передачей показаний на ЦДИГХ. Там же должны быть раз 
мещены средства управления электрифицированными задвижками и 
сигнальные лампы положения задвижек "открыто", закрыто". 

1.13. ГАЗОПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ (ТПС) ‚ГАЗОКОМПРЕССОРНЫЕ 
(ГКС) И ГАЗОТУРБИННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ (TTPC) 
ит 

1.13.1. Необходимость строительства газоповысительной 
станции на предприятии, используещем природный газ, должна быть 
обоснована техникоэкономическим расчетом на основе газового 
баланса, имея в виду, что в большинстве случаев потребители 
газа повышенного давления могут быть удовлетворены природным 
газом или его смесью с доменным газом без повышения давления 
газа. 
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В этом случае имеется в виду, что регулирование давления 
доменного газа после газоочистки производится дважды с уста 

новкой по пути газа дроссельной группы и затем дросселя 
«регулятора давления. 

Отбор доменного газа требуемого давления производится не 
посредственно за дроссельной группой. 

На предприятии, где природный газ отсутствует или по усло 

виям газового баланса для нужд части потребителей должна быть 

использована смесь доменного и коксового газов, мощность газо 
повысительной станции следует ограничивать установкой нагнета 
телей только для коксового газа перед смещением его с доменные 
газом. 

'Техникоэкономическое обоснование необходимости строитель 

ства THC или ГКС не требуется для конвертерного газа, получае 

мого в кислородноконвертерных цехах, работающих по схеме без 

дожигания, для ферросплавного газа, а также для коксового газа, 
используемого для вдувания в горны доменных печей или передавае 

мого на значительные расстояния. 
На предприятиях, где существуют газоповысительные станции 

смешанного природнодоменного газа, должна быть проверена воз 
можность и целесообразность ликвидации их путем соответствую 

щей реконструкции газопроводов доменного газа за дроссельными 
группами. При этом, в случае установки за доменными печами ГТРС, 
целесообразность ликвидации ГИС должна быть обоснована технико 
экономическими расчетами. 

1.13.2. в. таблице 14 приведены данные о категории произрод 

ства по взрывопожарной опасности, классах в отношении опасности 
при применении электрооборудования (по классификация ПУЭ) при 

менительно к помещениям ГПС, ГКС и ГТРС. 

1.13.3. При выборе числа и пропускной способности мешин в 
ГИС следует учитывать очередность их установки и целесообраз 

ность ориентации на мощные и однотипные мешины. Для предваритель 
ного выбора типа машин рекомендуется пользоваться данными при 

ложения 17, в котором приведены характеристики некоторых машин, 
изготовляемых в СССР. 
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Таблица 14 
№4 ип Цоме Катего чения прокозедь |109 7 

ства: 

I THC доменного газа 
при конечном давлении Невзрыва Обще до 1500 даПа промый 

(1500 мм в.ст.) опасное ленный 

2 ГКС и ГПС коксового, 
обогащенного коксово 
го и ферросплавного 
газов А Bela 

3 ГКС и IMC конвертер 
ного газа 5 Bla 

4 ГТРС, ГКС и ПК до 
менного газа при ко 
нечном давлении бо 

у 

лее 1500 даПа 
(1500 мм в.ст.) Б в16 

1.13.4. При числе рабочих машин, установленных в ПО и ГКС, до трех в резерве следует иметь одну машину, при числе рабочих машин от 4 до 6 две резервных мешинн, при числе рабочих машин сверх 6 три резервных машины. 
Уменьшение числа резервных машин допускается в случае, 

если выбор рабочих машин сделан для кратковременного, заранее 
планируемого режима потребления газа, 
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1.13.5. При компоновке ГПС, ГКС и ГТРС рекомендуется учитн 

вать следующее: 

как правило, газовые коллекторы низкого и повышенного 
давления TIC и ГКС следует размещать с одной стороны здания 
станции. Это позволяет расположить их на общих опорах и улуч 

шает условия внутренней компоновки машзала‘с удобным доступом 

к машинам, увеличенными проходами и т.д. На ГТРС газовые кол 
лекторы, в противоположность этому, как правило, размещаются с 
противоположных старон здания; 

задвижки, отключающие мешины от коллекторов, следует 
располагать вне здания, а регулирующие устройства внутри 

здания; 

один из торцов машеала должен быть свободным, а на ген 
плане зарезервировано место для возможности расширения станции, 
деже в том случае, если это расширение проектом не предусмотре 

но; 
для монтажа или демонтажа задвижек, располагаемых вне 

здания, должны предусматриваться те или иные стационарные или 
передвижные грузоподъемные устройства, если использование авто 
мобильных или железнодорожных кранов невозможно или затруднено. 

1.13.6. При проектировании автоматики и КИП ГПС, ГКС и ГТРС 
щиты с приборами управления машинами следует, располагать в об 
особленном щитовом помещении. 

Должны выть предусмотрены указывающие и регистрирующие 
приборы расхода газа, давления во всасывающем и напорном кол 
лекторах станции, а также средства автоматического управления, 
контроля, регулирования и сигнализации, предусмотренные ПБГХ МЧМ. 



Т.14. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП) И 
УСТАНОВКИ(ТРУ) ПРИРОДНОГО ГАЗА 

1414.1. При выборе числа ГРИ подлежит руководствоваться 
следующими соображениями: 

каждый цех, использующий природный газ, должен иметь но 
крайней мере, один цеховый ГРП или одну цеховую ГРУ, обслужи 
вающие все или отдельные группы потребителей газа; для круп 
ных потребителей газа, например, для каждой доменной цечи могут 
сооружаться индивидуальные ГРП, Количество централизованных 
ГРП, обслуживающих группу цехов, должно быть по возможности 
ограничено; 

если на предприятии отсутствуют потребители природного. 
газа высокого давления, например, доменные, мартеновские печи и 
др., и начальное давление природного газа на выходе из газо 
распределительной станции (ГРС) ограничено 6 бар (6 кго/ом2) 
или даже 3 бар (3 кгс/см2), установка центрелизованного ГРП 
не требуется; 

если необходимо подле ть давление природного газа за TPC выше 6 бар (6 кге/см°) при наличии на предприятии пот 
ребителей природного газа такого давления, количество центра 
лизованных ГРП на предприятии должно определяться в зависимос 
ти: 

а) от. числа вводов природного газа на предприятие; 
б) от принятой схемы распределения природного газа по це 

хампотребителям, имея в виду, что газ давлением выше 6 бар 
(6 кго/см2) должен поступать только к тем цехам, где находятся 
потребители, нуждающиеся в газе такого давления, к прочим цехам 
должен поступать газ при давлении 36 бар (36 кго/см2). 

1.14.2. ГРП и ГРУ должны проектироваться с учетом требова 
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В соответствия с ПБГХ МЧМ помещения ГРП относятся к взры 
вопожароопасным объектам категория А, а в отношеняи электрообо 
рудования (по ПУЭ) к классу Bela, так же, как и ГРП на от 
крытых площадках или под навесами. 

ГРУ не относятся к взрывопожароопасным объектам я к их 
электрооборудованию не предъявляются специальные требования. 

1.14.3. На ТРП и ГРУ рекомендуется устанавливать, в зава 
симостя от масштаба газопотребления и требуемого выходного дав 

жения природного газа, либо универсальные регуляторы давления 
прямого действия типа РДУК, рассчитанные на давление газа на 
входе до 12 бар (12 кгс/см) и способные обеспечивать давление 
на выходе в широких пределах от 50 даПа (50 мм в.ст.) до 6 бар 

{6 кго/см?), либо регуляторы давления непрямого действия с ре 
гулирующимя клапанами. Регуляторы непрямого действия пременя 
ются пря необходимости устройства ГРП большой пропускной способ 

ности (100250 чис.нм2/ч) с прамененяем минимального колячества 
регулирующих HATOK и пря необхо сти обеспечивать давление 
на выходе свыше 6 бар (6 вы 

Наиболее распространенным типом регулирующего клапана яв 
ляется тип 25432нж (НЗ)Х). Клапан рассчитан на температуру га 
за в пределах от 258 К (минус 15°C) до 573 К (300°C). При тем 
пературах газа ниже 258 К (мянус 15°С) следует применять кля 
пами тяпа 25с42нж (НЗ) или 25с50нж (НЗ). 

В качестве командного газа для приведения регулирующего 
клапана в действие может быть использован природный газ дав 
ленаем от 2 бар (2 кгс/см} до 10 бар (10 кге/ом2) nan любой 
инертный газ такого же давления при условия бесперебойной 
его подача. 

x) НЗ (нормально закрыт) соответствует типу ВО (воздух откры 
вает) по старой индексации. 
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Номенклатура регуляторов давления РДУК и регулирующих кла 
панов типа 25432нж (НЗ) с основными расчетными характеристика 
ми приведена в приложениях 18 и 19. 

При небольших расходах природного газа (до 100 нм3/ч) ме 
"гут быть применены для редуцирования давления природного газа 
до низкого многочисленные модификации регуляторов низкого дав 
ления типа РД с клапанами диаметром от 5 мм и выше и до сред 
него регуляторы РДУК 250 с заменой седла, тарелки клапана и 
штока для уменьшения размеров клапана. 

Рекомендуется также широкое использование шкафных ГРП и 
ГРУ. Их номенклатура и характеристика приведены в приложении 

1.14.4, Максимальную пропускную способность (Vomax) уни 3 нереальных регуляторов давления прямого действия типа РДУК 
следует определять по формуле: 

Чо тах 159,5 5кРДVIII нм 
где: 5 расчетная площадь седла клапана, см2, 

(приведена в приложении 18); 

К коэффициент расхода (приведен в 
приложении 18) 

Р; абсолютное давление газа на входе, бар; 

Р — абсолютное давление газа на выходе, бар; 

коэффициент, зависящий от отношения 
и показателя адиабаты газа при 1 
нормальных условиях и определяемый по 
графику в приложении el; 

Ро плотность природного газа при нормальных 
условиях. 

96. 

Пропускная способность регуляторов давления типа РДУК 
должна составлять 2080% от максимальной. 

Максимальная пропускная способность (Че та) регулирую 

щих клапанов типа 25432нк определяется по следующим форму 

лам: 
а) при скорости истечения газа ниже критической, когда 

2 
Vomax 514 С6 УР нму 

6) при скорости истечения газа выше критической, когда 

Вв>1 
1 М тах 280ВР.""I=т нм )4 

Р,, Р1, P, обозначения величин, приведенные 
ранее; 

АР располагаемый перепад давления 
газа в регулирующем клапане, равный 
Р, Ро ‚ в барах; 

коэффициент, характеризующий удельную 
пропускную способность клапана и 
зависящий от типа клапана (приведен 

в приложении 19); 

Т абсожлиная температура газа, К; 

коэффициент сжимаемости газа, 
определяемый 

где: 
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при Р, Р. Р. Р ри i ae ЕНН Н >0,08 Е =10,46 
5 

Для регуляторов давления непрямого действия допустимые 
пределы использования их максимальной пропускной способнос 
ти должны приниматься от ТО до 90%. 

1.14.5. Если давление газа на эходе в ГРП выше 6 бар 
(6 кго/см2) до 12 бар (12 кгс/см?) а выходное давление для 
части потребителей ниже 3 бар (3 кго/см2), рекомендуется 
применять двухступенчатое регулирование с отбором газа про 
межуточного давления. 

В остальных случаях следует применять регулирование в 
одну ступень. В случае применения в ГРП или ГРУ регуляторов 
давления газа РДУК 28200/140 и 2Н200/140, при перепа 
де давления более 6 бар (6 кгс/см”), двухступенчатое регули 
рование обязательно. 

1.14.6. Количество регулирующих ниток в одном узле ГРП 
или ГРУ надлежит выбирать, исходя из максимального расхода га 
за по этому узлу, с учетом возможности снижения давления га 
за в зимнее время и при такой величине загрузки каждого ре 
гулятора, которая позволила бы при остановке одного работать 
на остальных регуляторах узла с загрузкой, не превышающей до 
цустимую, 

В одном узде ГРП и ГРУ должно быть не менее двух регули 
рующих ниток. Доцускается использование шкафных ГРИ или ТРУ 
пропускной способностью до 2000 нм2/ч, имеющих одну регули 
рующую нитку. 
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1.14.7. В соответствии с ПБГХ МЧМ установка фильтров для 
газа является обязательной в ГРИ и ГРУ, удаленных на расстоя 
ние более 1000 м от предшествующих по ходу газа ГРП или ГРС, 
располагающих фильтрами. 

В ГРП большой процускной способности с минимальным коли 
чеством регулирующих ниток рекомендуются к установке в каче 
стве фильтров газосепараторы, располагаемые централизованно 
перед измерительными диафрагмами газозамерного пункта при 

ТРИ. Номенклатура газосепараторов и данные для определения 
пропускной способности их приводятся в приложении 22.Скорость 
газа в газосепараторе не должна превышать 1 м/с. Необходимо 
предусматривать установку резервного газосепаратора. В ТРУ 
и ГРП, где по требуемой процускной способности или другим 
причинам централизованная установка фильтров не предусмат 
ривается, на каждой регулирующей нитке должны быть установле 

ны сетчатый или литой волосяной фильтры, имеющие заводы 
изготовители, либо сварной волосяной фильтр, изготавливаемый 
как нестандартное оборудование по чертежам Мосгазпроекта 
(эти последние рекомендуется устанавливать вместе с регуля 
торами типа РДУК). 

Предельнодопустимые потери давления в фильтрах во избе 
жание разрыва сеток и кассет не должны превышать для сетча 
тых 500 даПа (500 мм в.от.), для волосяных 1000 деПа 
(1000 мм в.ст.). 

1.14.8. В случае, когда предохранительные запорные клапа 
ны на регулирующих нитках ГРП и ГРУ не устанавливаются, необ 
ходимо предусматривать сигнализацию изменения регулируемого 
давления газа с передачей сигнала на центральный диспетчер 

ский пункт от централизованных ГРП и на цеховой диспетчер 

ский цункт от цеховых ГРП или ГРУ. Сигнализация должна 
включаться в действие при повышении или понижении на 20% 
расчетного давления газа на низкой. стороне. 



1.14.9. Предохранительные сбросные клапаны на газовом 
коллекторе за регуляторами давления каждого узла ГРП или 
ГРУ должны рассчитываться на давление газа, превышающее на 
15% расчетное. Как правило, следует применять либо мембран 
ные сбросные клапаны типа ПСК для сброса небольших количеств 
газа с пределами настройки девления 100500 даПа(100 500 
мм в.ст.), 20005000 даПа (20005000 мм в.ст.), от 5000 даПа 
(5000 мм в.ст.) до 1,25 бар (1,25 кго/см2), либо пружинные 
полноподъемные клапаны типа СПИКА16 для сброса природного 
газа в количествах от 500 нм3/ч и более с пределами настрой 
ки давления от 5000 даПа (5000 мм в.ст.) до 12 бар(12 кго)/см2). 

При расчетном давлении газа за регуляторами др 1500 даПа 
(1500 мм в.ст.) доцускается т использование гидравличес 
ких предохранительных клапанов,Х/ представляющих собой сосуд, 
залитый незамерзающей жидкостью, например, водным раствором 
этиленгликоля, машинным маслом и т.п. 

Пропускная способность сбросных клапанов должна состав 
лять не менее 20% расчетного расхода газа по узлу регулято 
ров давления. 

Пропускная способность наиболее часто употребляемых пру 
жинных полноподъемных сбросных клапанов типа СПЛКАР16 под 
бираетоя по формуле: 

М, =2205.Р.УЧ 

х) В настоящее время Сибгипромезом разрабатываются чертежи 
сбросных предохранительных клапанов пропускной способностью 
4000 ныЗИч, 6000 ныЗИч, 8000 нм2)ч с пределами настройки 
давления 10001500 walla (10001500 мм в.ст.). 
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где: Мм пропускная аюсобнооть клапана 
(массовый расход геза), в кг/ч; 

Р абсолютное давление rasa в барах; 

Т абсолютная температура в Кельвинах; 

т молекулярная масса газа, проходящего 
через клапан, в кг; для природного 
газа принимается т =16 кг; 

5 рабочее сечение клапана в см2, равное 
0,785 4, где d диаметр седла 
клапана, в см. 

1.14.10. ГРП и ГРУ должны быть оборудованы контрольно 
измерительными приборами: 

а) измерения расхода и давления поступающего газа; 
6) измерения давления газа в коллекторе за каждым узлом 

ГРП или ГРУ. 
Указанные приборы должны быть регистрирующими и размещать 

ся на щитах КИП ГРП или ГРУ. ‘Показания приборов должны переда 

зваться на центральный диспетчерский пункт газового хозяйства 
предприятия от централизованного ГРП и на диспетчерский цункт 

цеха от цехового ГРИ или ГРУ. 
Для настройки регулятора давления газа на каждой нитке 

ГРП и ГРУ должен устанавливаться показывающий манометр на 
низкой стороне до отключающей задвижки. 

Для контроля перепада давления в фильтрах должны уста 
навливаться указывающие дифманометры. 
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1.15. ГАЗОЗАМЕРНЫЕ ПУНКТЫ (Г 3 П) 

1.15.1. В проектах должна предусматриваться регистрация 
количества поступающих со стороны и производимых на заводе 
горючих газов, а также газов, направляемых внешним потребите 
лям через систему заводских газопроводов. 

1.15.2. Измерение прихода чистого доменного газа следует 
осуществлять отдельно для каждой доменной печи путем установ 
ки измерительных диафрагм на газопроводе чистого газа.Должна 
предусматриваться передача показаний в помещение КИП соответ 
ствующей доменной печи и на центремьный диспетчерский пункт 
газового хозяйства предприятия. 

1.15.3. Измерение прихода коксового газа должно осущест 
вляться путем установки измерительной диафрагмы на газопрово 
де, как правило, на границе с коксохимпроизводством с переда 
чей показаний в центральный диспетчерский пункт газового хо 
зяйства предприятия и в коксохимцех (коксохимпроизводство). 

1.15.4. Газозамерные пункты природного газа должны раяме 
щаться на газопроводе для подачи газа с IPC на предприятие 
и могут быть отдельно стоящими или располагаться на террито 
рии ГРП. 

Газозамерные пункты должны иметь два параллельно расцо 
лаженных участка газопровода о устанавливаемыми на них диа 
фрагмами для измерения расхода газа и задвижками для отключе 
ния каждого иб участков для возможности замены измерительной 
дкафрагмы без перерыва подачи газа на предприятие. 

Каждую нитку следует рассчитывать на процуск всего коли 
чества природного газа, поступающего на газозамерный цункт. 
Показания приборов должны быть переданы на диспетчерский 
цункт газового хозяйства предприятия и в щитовое помещение ГРП. 

При расположении газозамерного цункта на расстоянии от ГРС 
более чем на 1000 м по пути газа перед замерным пунктом должны 
быть установлены фильтры. Тип фильтров выбирается в зависимос 
ти от пропускной способности газозамерного пункта. 

102 

1.16. УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВЫМ ЦЕХОМ, РЕМОНТНАЯ И 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.16.1. Служебные и вспомогательные помещения газового цеха 
рекомендуется располагать в здании оперативного центра энергетики 
(QUO) или здании управления главного энергетика. 

1.16.2.При определении численности трудящихся газовых цехов 
следует руководствоваться приказом МЧМ СССР № 207 от 20 марта 
1973 г. "Об утверждении нормативов численности рабочих цехов энер 

гетической службы предприятий черной металлургии". 

1.16.3. При проектировании помещений газового цеха следует 

руководствоваться таблицей 15, в которой приведена требуемая 

площедь (в метрах кведратных) для разных категорий газовых цехов, 
отличающихся среднесуточным потреблением всех видов горючих га 
зов, а именно: 

1 категория с расходом больше 50 мля.нм2 в сутки 
П категория от 20 до 50 млн.нм2 
Ш категория от 5 до 20 млн.нм 

ТУ категория менее 5 мля.нм2. 

Таблица 15 

ил Наименование Категории газовых цехов 

ип помещений 
1 0 и У 

1 Служебные и 
вспомогатель 600700 400500} 250350} 50200 
ные помещения 

Примечания. 1. Величины суммарной площади, приведенные 
в таблице, учитывают только служебные и 
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конторские помещения, а также помещения 
техучебы, общественных организаций, кла довых, бытовых и т.п. 

2. Выбор той или иной величины площади в 
пределах величин, указанных в таблице, 
для каждой категории следует производить 
в зависимости от сложности газового 
хозяйства, протяженности газовых сетей, 
степени автоматизации установок газового 
цеха. 

1.16.4. Перечень и количество требуемого оборудования, 
средств механизации и транспорта для ремонтных и газоопасных 
работ, выполняемых силами цеха, приведен в таблице 16 для 
разных категорий Nexon. 

Таблица 16 
ж Категории газовых цехов Из Наименование оборудования (по данным таблицы 18} 

1 п. Iy 

I Дежурная легковая автомашина 
типа УАЗ 1 I 

2 Специальные автомашины 23 12 01 
3 Автогидроподъемник теле 

скопический 1 I I 
4 Грузовой мотороллер I I 1. 1 

Компрессор передвижной 1 1 1 1 
Передвижной электросварочный 12 12 1 1 
аппарат 

7 Монтажные лебедки 23 12 12 I 
8 Насос передвижной 2 2 2 I 
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1.16.5. В проекте должно быть предусмотрено для нужд первого 
года эксплуатации приобретение за счет капитального строительства 
резервной арматуры газопроводов всех применяемых типов и диа 
метров. 

1.16.6. Вое ремонтные работы, кроме газоопасных работ, должны 
выполняться, как правило, специализированным цехом предприятия, 
например, энергоремонтным цехом. На вновь проектируемых предприя 
тиях ремонтномеханическая и электроремонтная мастерские в ведении 
гезового цеха должны предусматриваться только для нужд мелкого 
текущего ремонта и обеспечения проведения газоопасных работ. 
Проектирование указанных мастерских должно проводиться силами 
специализированных отделов по заданию газового отдела, в котором 
должны быть приведены данные о категории газового цеха, примерной 
протяженности межцеховых газопроводов, количестве и перечне взрыво 
пожароопасных объектов в составе газового хозяйства. Площадь це 
ховой ремонтной мастерской должна быть в пределах 50350 в за 
висимости от категории газового цеха, протяженности межцеховых 

газовых сетей и т.п. 

1.16.7. Диспетчерская служба газового хозяйства предприятия 
должна отвечать требованиям ПБГХ МЧМ. Она должна быть организо 

вана одновременно о пуском первой доменной печи, первой коксовой 
батареи, или перед началом потребления природного газа на пред 
приятии. Организация диспетчерской службы с минимально необходимым 
количеством контрольно измерительных приборов и средств связи 
допускается, если строительство постоянного центрального диспет 
черского пункта газового хозяйства либо центрального диспетчер 
ского пункта энергетического хозяйства отнесено по времени на 
более поздний этап развития газового хозяйства предприятия. 
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1716.8. Проектирование диспетчерских пунктов газового хо 
зяйства должно осуществляться специализированными в этих воп 
росах проектными институтами по заданиям газовых отделов. 

В заданиях должны быть даны ответы на опросные листы ин 
отитутовиополнителей и приведены схемы межцеховых газопрово 
дов всех видов газа с размещением цехов потребителей и источ 
ников горючих газов, а также объектов газового хозяйства. 

1.16.9. Перечень и площадь помещений диспетчерского 
цункта газового хозяйства зависят от категории предприятия, 
состава его газового хозяйства, технического уровня диспетче 
ризации и т.п. и должны определяться специализированным инс 
титутом. 

При проектировании новых диспетчерских цунктов, как пра 
вило, следует учитывать выделение специальных помещений для 
размещения счетновычислительных машин (ЭВМ) независимо от 
того, предусматривается их установка нри выполнение проекта 
или не предусматривается. 

Не исключено, что эти специализированные помещения для 
ЭВМ могут быть общими и для других служб диспетчеризации 
энергетического хозяйства. 

1.17, ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

1.17.1. При проектировании газоспасательной службы следу 
ет руководствоваться "Положением о газоспасательной службе на 
предприятиях системы Министерства черной металлургии СССР", 
приказом № 168, утвержденным MUM СССР от 1.02.77 г. и согласо 
ванным с TocroprexHaysopom СССР, а также требованиями ПБГХ МЧМ. 

1.17.2. По своей структуре газоспасательная служба не вхо 
дит в состав газового цеха, являясь самостоятельным подразде 
лением, и подчиняется главному инженеру предприятия. 
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Штат персонала газоспасательной службы в проекте должен 
приводиться отдельно от штата газового цеха и определяться в 
зависимости от ее категории согласно приложению к "Положению 
о газоспасательной службе". 

1.17.3. Для тренировки газоспасателей в обстановке, при 
ближенной к действительным условиям, на предприятиях, где ио 
пользуются доменный, коксовый, ферросплавный или конвертерный 
газы, должна быть построена газодымная камера, желательно 
эблизи газоспасательной станции. Требуемая площадь газодым 
ной камеры примерно 50 

1.17.4. В распоряжении газоспасательной службы всех ка 
тегорий должна быть оперативная автомашина, оснащенная не 
обходимым оборудованием и находящаяся в постоянной готовно 
ти. Для газоспасательной службы 1 категории должны поеду 

оматриваться две оперативные машины. 

1.17.5. Основное оборудование и материалы газоспасатель 
ной службы, оснащение дежурной бригады газоспасателей, газо 
пылеаналитической лаборатории, оборудование механической мас 
терской, оснащение газодымной камеры должны предусматривать 
ся в соответствии с "Табелем материальнотехнического осна 
щения газоспасательной службы предприятий и организаций МЧМ 
СССР", приказом № 500, утвержденным 27.09.68г. MUM СССР и 
согласованным с Госгортехнадзором. 
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2. ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ы 
© 
8 № Техническая характеристика Вес,т Стоимость ип Е Р. тыс.руб. 

Примечание 

оборудо! мотал всего в том 
ванин локон числе струк строит. 

монтажных 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 

2.14 Установка для тонкой 
очистки доменного газа 
в составе скруббера 

в 9000 м1, 3х труб 
Вентури с регулируемой 
горловиной 750/540 мм 
для доменной печи объемом 250 908 708 593 

3200 м8 
2.2.1 Установка для тонкой очи 

сотки доменного газа в 
составе скруббера #9000 мм, 
3х труб Вентури с регу 
лируемой горловиной 
940/740 мм для доменной 650 
печи объемом 5000 м3 300 1200 300 55. 

т 2 3.1 4} 5] 61 7 

2.3. Устройство для сжигания избытков доменного 
газа пропускной способностью 140000 нм2/ч с 
4мя горелками, общей высотой 45 м 35 75] 100 60 

2.4.| Устройство для сжигания избытков доменного 
газа пропускной способностью 360000 нм2/ч с 
6ю горелками, общей высотой 45 м 58 85 200 120 

2.5.| Газорегуляторный пункт природного газа об 
щей процускной способностью 250000 нм3/ч в 
составе сепараторов для очистки газа от 
конденсата, газозамерного пункта и 3х групп 
регуляторов 170 120 

2.6.! Г ;орегуляторный пункт природного газа 
общей пропускной способностью 100000 нм2/ч 
в составе газозамерного пункта и одной 
группы регуляторов 135 100 



2.7. Межцеховые газовые сети 

Протяженность и вес межцеховых газопроводов, прокладываемых 
на территории предприятия, зависят от многих факторов, както: 
состава цехов. предприятия, построения генерального плана, иополь 
зуется ли в цехах предприятия природный газ, принятой схеми его 
распределения и др. 

Для возможности ориентировочной оценки потребности предпри 
ятия в материалах для межцеховых газовых сетей ниже приводятся 
следующие данные: 

вес труб межцеховых газопроводов предприятия с полным цик 
лом металлургического производства производительностью один 
миллион тонн стали в год составляет 20002500 тонн, в том числе 
газопроводов, изготавливаемых из листа, 12001400 тонн; 

вес опорных конструкций (отдельно стоящие колонны, под 
вески, пролетные строения и т.д.), лестниц и площадок колеблет 3 
ся от 60 до 100% от веса труб газопроводов в зависимости от их 

° 

дивметра и нагрузок сопутствующих сетей теплосилового хозяй 
ства; 3 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

вес оборудования межцеховых газопроводов (газовые задвиж 
ки, дроссельные клапаны и т.д.) составляет от 3 до 5% веса 
газопроводов; 

объем бетона, используемого для изготовления фундаментов 
под опорные конструкции межцеховых газопроводов, составляет 
1,01,3 м2 на тонну опорных конструкций в зависимости от каче 
ства грунтов на территории предприятия. 
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Приложение 1 

УКРУПНЕННЫЕ ДАННЫЕ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА по ТЕПIУ В ГОДОВОМ РАЗРЕЗЕ 

ВЕ Наименование по 
Расход топлива по теплу в 

Наименование Режим по газе цеха требителей газа требления 
roy МДж/(Мкал) Hale 

1 2 4 5 6 

I Фабрика оком| Обжиговые машины и 8400 7561554 новация прочие потребители (180370) окатышей 

2 x Сушильные :и. другие 8400 168294 осушенного 
рудного кон центрата установки (4070) концентрата 

3 Аглофабрика Устройство на 8400 168210 
грева шихты (4050) агломерата 
тельные горны 

Внешний нагрев шихты 8400 294336 
(7080) то же 

4 Доменный цех а) Вдувание АА горн 

природного газа 8568 25206360 чугуна 
(6001500) 

мазута 8568 12604200 
(3001000) то же 

Приложение 1 (продолжение) 

5 в 
Ц 2 3 3940 то же ва 8568 1830 

в) атщтия (450700) 
ты 

8568 33,650,4 
в) кронкеррр (812). то же 

химичео а) коксовые печи с 
ЕЕ шириной KAMER в "кажним извода газа 5 пихта 8% влажно 

8760 оти алого и центра 
24150499 

К575595) 

8768 22892373 для востока COCE 24992583 то № 
(545565) 
(595615) 



Приложение 1 (продолжение) 
I] 2 3 4 5 6 

6) коксовые печи ПЕР 
с шириной камеры 
410—450 мм с боковым 
подводом газа 

для ига и центра 8760 23312415 шихта 8% влаж соср 25412625 кости 

5 
(605625) 

14 востока СССР 8760 24152499 то же 
26252709 

Е 
(625645) 

в) вспомогательные нужды производства 
на це Я 7920 0 
смолы (1215) то же 

Приложение I (продолжение) 

I 2 3 4 5 6 

на нагрев масла 8760 147168 то же вт 
чи бензольного (3540) отделения 

Примечания. 1. Расход топлива по теплу и режим потребления газа приведены 
по данным Гипрококса, при этом в числителе указан расход 
тепла при обогреве коксовых печей коксовым газом, в 
знаменателе доменным газом. 

2. Меньшие расходы топлива по теплу на коксование (в указанных 
пределах колебаний) относятся к коксовым печам с шириной 
камеры 410 мм при работе без интенсификации, большие расходы 

топлива по теплу к печам с шириной камеры 450 мм при 
интенсификации процесса коксования. 

3. Расходы топлива по теплу при обогреве доменным газом печей с 
нижним подводом газа подлежат уточнению после соответствующих 
исследований. 



Приложение 1 (продолжение) 
2 5 

цех 

3 4 
Мартеновский а) мартановские печи, 

ным газом, ра 
а ес 

50 т стали о 
емкости печей 

600900 т 8160 

300400 т 8160 

100200 т 8160 

6) то же, без подачи каодо) рода при емкости печейх 
600900 т 8480 

300400 т 8400 

100200 т 8400 

27303318 
(650790) 

33603570 
(800850) 
37804200 
(9001000) 

3570—3780 
(850900) 
37803990 
(900950) 
42005040 
(10001200) 

выплавляемой 
стали 

то же 
то же 

то же 
то же 
то же 

Приложение 1 (продолжение) 

3 4 
3)TO ие,на твердой завалке 

по чи киоуорода при ОТИ печей №) 
100200 т 

80 т стали 

д) горелки для подогрева 
дымовых газов кир 
цичной дымовой "робой 
после мокрых газоочисток 
е) вспомогательные нужды 
цеха 

8400 63006720 
(28003600) 

8400 67208400 
(16602000) 

7680 840Т 
(200300 

84126 боты are| (2030) 
регата 

570 728188 
х) Расходы топлива по теплу приведены с учетом расхода мазута для карбюрации, 

который составляет 2530% от общего расхода тепла. 



Приложение 1 (продолжение) 

2 3 4 5 6 

Кисло о а) потребители газа ый в крарбосерном от 
цех делении с конверте 

рами емкостью 
ой 250400 т 8760 143% выплевля 

357420 

подтопка котлов 8760 336420 а конвер (80100) то же 
верных газов при 
Iлефрдры кон ROOTED 887186 т 

8760 420. 
2 oper ae "вой о но 
стали 

г) прочие эспомога 8760 126210 
г проч нагрева (3050) то ве 
тельные устройства 
цеха 

Приложение 1 (продолжение) 

2 3 4 5 6. 

Электро Газокислородные горел Потребление 218715 выплавляемой 
стале ки для расплавления периодичес (50178) стали 

TAREE металла в электропечах кое 
Вспомогательные нагре 8760 420840 
нательные устройства (100280) то же 

Прокатное производ ство 
а) отделе Нагревательные колод 7700 8401175 нагреваемого 
ние Harpe+ цы Верикеть слябинга) (208280) металла 
колодцев. нагрев SUL горячих 
блюминга слитков и подогреве 

(слябинга) воздуха 

лито Нагревательные печи 
толстолистовых 67207200 2940—3360 ные цехи станов (706880) то же 
среднелистовых 29403066 средсв (700730) то же 

тонколистовых 2520 то же станов (600) 



Приложение Т (продолжение) 

2 3 4 5 6 

в) сре Нагревательные 
ные осортгных 67207200 103150 нагреваемого цехи pt bere и $350750) алла 

и: enon 488222 тож 
мелко 89021 ae PEO} то же 

волочных 47018 Ут. ми то же 

г) листо м 

Ни ое то же сорто рых щ Ни термо 72008400 1 "1 прокат а 
д) цех хо Газовые печи 8400 0501680 то же рем колпаковые (280100) 

Роликовые печи 7200 ее термообра 300500 то же 
отки 

Приложение 1 (продолжение) 
2 3 5 в 

е) кфривнос| Термические печи 7200 30 x “5040 нагреваемого для высокотемпе 6 портового 1Урното На 44. 722971988 металла 
то же, для нагрева 7200 4701 пороки нор 18293620 то ке 
ый хе, для нагрева 7200 8351988) то же 

Те еские печи ees mm НЕ 
Термические печи секционные для 
ного Harpers ТУР 
до 1523 К (1250°С) 7200 67207560, ‘то же 

до 1273 К (1000°C) 7200 $360, ‘TO же 

Печи промежуточного 7200 3570 m Bat Пвдри ролика (850) проката 
то же 7200 260 со вого 

300) срокаре 



5 

7200 298 руб перед. калибровкой 

7200 1880 то xe 

41007900 60 
4800) годных поковок 

12%) то же 

41007900 38000 198228 чугунного литья 

41007900 I 128310; изложниц 
13 Фасона Нагревательные те 41007900 1260018900 годных стальных отале мические печи и еро (3000 4500) отливок литой шила ный 

цех 

Приложение 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

еся печи 79008100 54606720 извести 14 ий Вращекящи 386839 сухой 

зе Шахтные печи 7900 37804620 
(900 —1100) то же 

15 ОМЕ 7400 MATA Дел но Вращающиеся печи 1569828 сухого дола 
ный цех 

28003000 

16| обе Сушила для п 8500 89021 в Эво сушки икаюа nel (923289 сукого шлама шламов 
17| Газовая ути Газо 8568 147189 на 1000 м2 

лизационная подогреватель (3545) нагреваемого 

389 нагрева сменного газа Завестунь 1920 
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ж 

ралодение 2 (продолжение) 

Форма 1 
ГАЗОВЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЕГО ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Проектная стадия 130 

в Укруп количество тепла час кожичест 
‚ и цеха венный ‚ТЕ ЕСМ 

тепла кохоя a 2 ная выход соду или расход 
mat? 2 — Е в bs 8 

a A A 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I6 17 

ПРИХОД ТЕПЛА 

цех 
газ 

газ 

газ 

Итого: 

Форма т 
2 в 9 10 

П. РАСХОД ТЕПЛА 



Протеин 2 (проложение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 эопв 

Вяеюние потребители 
тепла 

а) 

в) 

Итого по виенним 
потребителям 

Boero с учетом" внешних 

Приложение 3 Е 
ТАЗОВЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЕГО ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗЕОДИТЕЛЬНОСТИ 

Проектная стадия технический (технорабочий) проект 

М Годовая ica корпIротво тепла, среднечасовое количество «производителей 
потребителей тепла нсхон кли рас 

или =о.7 ва вое продурои. 
цеха 

2 3 4 Б 6 7 8 99 © п 12 13 14 I 16 Р в 

1. ПРИХОД ТЕПЛА 
Доменный цех 
Арменный газ 

Нокобхимкчески 
Природный газ 
Мазут 

Итого: 



Агломерационная 

ит.д, по перечни и 

"в посяедорательностя 
формы 4 (прихокение 5) 

ТАЗОВЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ В нинененининаннсннксн..елиЕ РАЗНИТИЯ 
"Проектная стадия технический (технорабочий) проект 

тно.т 

2 3 4 5 6 7 8 9. 10 

1. ПРИХОД ТЕПЛА 
"Доменный цех 

Доменный газ 

Коксохимический цех 
Коксовый газ сухая 

Природный газ 

Итого: 

э 

cr (продолжение) 

18 

Форма 3 
‘ 

рар 
ree 8 Примечание 

13 14 



ит.д. по перечню и 

формы 4 (приложение 5) 

Форма 3 (продолжение) 

2 3 13 14 

П. РАСХОД THEA 
Фабрика окомкования окатышк 

Цех сушки рудного осувениий 

Агломереционная 



Приложение 5 
Форма 4 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
ЦЕХОВПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА В ГРАФЕ "РАСХОД ТЕПЛА" 

ГАЗОВОГО БАЛАНСА (ФОРМЫ 2 и 3) 

ж Наименование цехов и Исходная или mm потребителей тепла конечная продукция 
производства 

1 2 3 

П. РАСХОД ТЕПЛА 

5 Фабрика окомкования окатыши 
в Цех сушки рудного осушенный 

концентрата концентрат 

7 Аххломерационная фабрика агломерат 

8 Доменный цех 
а) комбинированное дутые 

доменных печей 
6) т СТ Ее НЕЙ чугун 

зв) фопомогательные дрщи рей "нло 
9 Коксохимический цех 

(Коксохимпроизводотво) 
а) обогрев коксовых печей 
6). прочие нужды к/х цеха сухая шихта 
в) Vрефбскатительная рика 
г) гаражи для разморажи 

вания угля уголь 

10 Мартеновский цех 
а) мартеновские печи стальные слитки 
6) вспомогательные нужды то же 

131. 



Приложение 5 (продолжение) 
Приложение 5(продолжение) 

т 2 3 

11 Кислородноконвертерный 
цех 

а) подтопка котлов 
охладителей стальные слитки 

б) отделение непрерывной 
разливки стали то же 

в) вспомогательные нужды то же 

12 Электросталеплавильный 
цех 

а) городки про Рестлюю стальные слитки 
ления металла в 
электропечах 

6) вспомогательные нужды то ке 

13 Прокатный цех 

а) нагревательные коло] нагреваемый металл блайбыта (олибныхь Жан 
6) стан 

нагревательные печи то же 
термические печи то же 

в) стан то же 

132. 

1 2 3 

14 Цех холодной прокалки нагреваемый металл 
15 Термический цех нагреваемый металл 

т Трубоэлектросварочный цех нагреваемый металл 
18 Кузнечнопрессовый цех поковки 

19 Чугунолитейный цех № чугунное литье 

20 Цех изложниц изложницы 
а Фасоносталелитейный цех стальное литье 

22 Ремонтномеханический цех. 1 

23 Ремонтномонтажный цех 

24 Цех металлоконструкций 

25 

26 

27 Доломитаобжигательный цех обожженный доломит 

28 Известковообжигательный цех 8 известь 

29 Цех огнеупоров 

30 Цех огнеупорных порошков 
и люнкерита 

31 Цеховые ремонтные мастер 

ские 
32 ЦЗЛ и цеховые лаборатории 

33 Цех обезвоживания шлемов шлам 

34 Гараж размораживания руды руда 

35 Газовая утилизационная бес 
компрессорная турбина (ГУБТ) 

133. 



Приложение 5(продолжение) 

1 2 

36 ТЭЦ или ПВС. 

37 Водогрейные котельные 

38 Районные пароперегревательные 
установки 

39 Неучтенные потребители 

40 Потери газа 

Итого по металлургическому 
предприятию 

в том числе буферные потребители 

4 Внешние потребители тепла 
а) 

в) 

Итого по внешним потребителям: 

Всего с учетом внешних 
потребителей 

134. 



Приложение 6 

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2500 деПв(2500 мм в.от.) 

Номера| Расход_газа Макси Длина| Потери на Потери на] Общие Давление на учась ние а. ras. маль троими пра НмА потери участке, дейа 
М9 |9 ре] 92 вот. с ы ва на в нача| в кон nea Ser wo 1. уча| дейа ке, дала 2, це 

НИЙ П.М. стко 
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 

Доменный газ 
1 

IД.Ь 

Коксовый газ. 
Природный ras} 

И прочие 

горючие 
газы 

т 
1 



н wo 
oO 
[1 

Приложение 6 (продолжение) 
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 2500 деПа(2500 мм В.ст.) 

Расход rasa, нн2/4, Дардене, бар Длина участка, тока Pu Pr 4 км {начальное) (конечное) а см 

Природный газ давлением от 2500 |даПа (2500 мм в.ст.) до 1 (бар (I кгс/см?) 

х) Абсолютное давление 



Приложение 7 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ, ТОЛЩИНЫ СТЕНОК, 
ДИАМЕТРЫ ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧЕЙ 

Условный| Наружный! Толщина стене Диаметр продувочных проход, диаметр мм свечей, мм. мм трубы, MM 
гото из для газо для газо 
вой лис проводов проводов 
трубы та коксового пробно 

й домен го И обс 
кого га пашенно 
за го коксо 

вого гач 
за 

2 3 4 5 6 

20 28 3; 4 20 
25 32 3; 4 20 

32 38 3; 4 20 

40 45 3; 4 20 

50 57 3,5;4 50 20 

70 76 4 50 20 
80. 89 а 50 20 
100. 108 4 50 20 

125. 133 4 50 25 

"150 159 5 50 25 

200 219 6 50 25 

250 273 7 50 25 

300 325 8 50 25 

350. 377 7;8 50 25 

400 426 7;8;9 80 50 

500 530 7;8 80 50 

137. 



Приложение 7 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

600 632 8 6 80 50 

700 720 8 6 100 80 

soo 80 в ‘6 Tee 80 

900 920 8 6 100 80 

1000 1020 8 6 150 100 
1100} 110 8 6 150 100 
1200}\ 1220 9 6 150 100 
1300 1320 9 7 150 100 

1400 1420 10 7 150 100 
1500 1520 7 200 150 

1600 1620 7 200 
1700 1720 7 200 
1800 1820 7 200 
2000 2020 в 250 
2200 2220 8 250 
2400 2420 8 250 
2500 2520 8 250 
2600 2620 в 250 

2800 2820 8 250 
3000 3020 8 230 
3200 3220 8 300 
3500 3520 8 300 

Примечания: Т. Газопроводы для газов повышенной 
агрессивности или прокладываемые 

138. 



2. 

в районах повышенной атмосферной коррозии 

должны иметь толщину стенки на 12 мм выше 

указанной в таблице, например, газопроводы 
коксового газа при содержании сероводорода 

более 4 г/нм2, газопроводы вблизи градирен, 

травильных цехов и т.п. 

При использовании для газопроводов давлением 

до 2500 деПа (2500 мм в.ст.) готовых труб 

дивметром 2501400 мм по ГОСТ 1070476 и 

ГОСТ 1070676 толщина стенки допустима 6 мм. 

139. 



ТИПЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОТКЛЮЧАЮЩИХ ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ 
Приложение 8 

н 

» Улов Рабочее давление в газопроводе, бар (кгс/см2) 
про до 1(1) более I (I) до более 3 (3) до более 6 (6) до 

‘a 3 (3) 6 (6) 12(12) 
Ду) 3 88 |868 ge ЕВ ER aa в В 

„#8 ДН ЧН I1 м ЗА гв. IЕ $3а 38а |338 |348 |334 |332 |348 
т |2 3 4 5 6 7 9 10 

I 50, Зачёбр А 3ачёйр 
80 хх хх хх) 30ч66к зклIет6] зочёбк эклиэто |3КЖ216 зклиэтехеАклот6 ЭКЛПЭТ6 

зачтпк7) зачатая?) 
31ч6 нк зкл216 

2 100, ЗОч6бр 30466) 3049066р 
хх 150 зоческ вочесебр 30ч6бк эклизтЁХ] зкло16] зклизте^, эклете зкацаэтехх зочтпок *31<906шж ЗОчТ7бкх)| 3ГЧФОбых 

З1чнх ЗкЛ216 

ЗТчбнк 

Приложение 8(продолжение) 

1{ 21 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 200,| 30u66p 30ч6бр 304906бр xx) 
250,| ЗОчёбк ЗОчеоббр Зочёбк. ЗКЛИЭ16ХХ ЗКЛ216 ЗКЛПЭ16 зкл2те) эклпэт6х) 
300,) З0ч76к 30476к 
400 зкЛ216 

500 зачзеок] зас9т4мж1 ук) з0ст14ижI 3КЛИЭтхV) зост4нк эклцатскх зкацатеки) 
ЗОСТАНЕТ ЗОсо14ик1Б Зос914нк1 Зао94нк} 

=I 30¢9] 4nxIB™ 30c 91 4uxTB™* 

5 600 |зочезебк Зоо9танят зос9Т4нж1 эклоз16х*) 

30091 4ual 30091 tux B™*) 30c914uxI B™) 30c8T de B*) 
6 |800 30c9366x 30о927них) 300927нкх) З0с927них) 

30c 91 4uxI Зосяв4нкТЬХV) Зз0с964нк1БХ*) |здс964нж1 БХV) 30¢91 4на1 БХХ) 
7 |1000] 30ч9366к 30с964ни2 аклпэ16*V) зклпо16хх) 

30091 4ни1 зос964нк2 Зос964нк2 н 30091 4x I) 



г“ Приложение В(продолжение) 

1 2 4 5 6 в 

8 1200 дочезебк 42.00.00 421.00.00 Зкдп916**) 
30с914ик1 xx) (Тебальцев о заво ског 30о914нж1 Б ox ore) 

9 1900 386.00.00 
(Дебальцев 
im заво да 

10 1400  зосэтанят 1420.00.00 и засов) 420.00.00 

Яго да 

150 30с914ни1 
30091 4a TEX) 

49.00.00 419.00.00 1600 зочзг5брм) 
(Дебальцев альце ского заво {edn SEBO да) да 

8(продолжение) 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 8149СБ 
(Дзю) 

2400 BISICB 
(Даю) 

х) Задвижка с невыдвижным шпинделем 
хх) Задвижка с электроприводом во взрывозащищенном исполнении 

Примечания: 1. 

2. 

3. 

Для коксового и других газов при содержании сероводорода более 20 мг/м3 задвижки 
с бронзовыми уплотнительными кольцами (бр), а также бронзовые краны применять 
запрещается. 

Применение задвижек с невыдвижным шпинделем допускается только в случае отсутст 
вия в номенклатуре задвижек с выдвижным шпинделем и при условии оборудования их 
указателем положения затвора. 

Применение стальных задвижек предпочтительнее по сравнению с чугунными, в осо 
бенности при среднем давлении газа, при их установке на наружных газопроводах, а 
также при диаметре газопровода более 600 мм. 



4. 

5. 

6. 

Применение клиновых задвижек предпочтительнее по сравнению с 
параллельными. 

При условном проходе менее 100 мм, в основном, следует применять 
краны и вентили. 

Применение иных типов арматуры допускается при соблюдении требований 
по плотности, прочности и безопасности. 

Затворы задвижек должны соответствовать первому классу герметичности 
no ГОСТ 954475) "Арматура трубопроводная запорная. Нормы 
герметичности затворов", либо должны быть приведены в соответствие 
с ГОСТом перед монтажам. 

1.49 

Приложение 9 

НОМЕНКЛАТУРА РЕКОМЕНДУЕМЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

№| Область применения Наружный OCTop На тотбы Примечание 

пп диаметр, по по им| сорта технические мм ТОСТ оои мент требования. 
380 
71 

1 2 3 4 5 6 7. 8 

II ловки 1 Газопроводы высо Вст2сп24 электросварные прямо При услови 
кого давления я вибрационных 

10704 107067 нагрузок 12бар(12кго/ 4261620 ВстЗоп24 
197 1 в НагруЗОк пр 

2 То же 4261420! Встаси2,3 1710 электросварные со 
Вст 31 ГОСТ спиральным швом 

ipgee 869674] группа В 

ст.10,20 бесшовные горячеде 3 То же 25402 Вот2сп2,3 
ии 

9 Фебибро В 
Bordon2,3) THe" 823278| в731п4 

105074 группа В 

ка 
Би 



Приложение 9(продолжение) 

2 3 4 5 6 7 8 

Газопроводы коред 20530 Ber2cn2,3 on 10,20 электросварные прямо 
0 по е вле г. В бар Ber3cn2,3 и 

6 кгс/ом%) ГОСТ 1650| 1070476 1070563 
группы В 

Тезопроводы для 25402 Вст2сп2,3 ст ри бесшовные горячедефор сжиженных подкруи миро Ведороднияю тарою ВстЗсп2,3 "а давления, 38 16бар ГОСТ 1050| 873278 873174 6 кгс/см) группы В 

Импульсные газо ст.10,20 бесшовные холоднод воды давления 825 подгруп мированные и CСТОС>8й а сод смо пи формированные 

ТОСТ 1050| 873475 873374 
8 и В 

2838 

Приложение 9(продолжение) 

2 3 4 5 6 7 8 

Газопроводы, изго 630 и ст.10,20 
тавливаемне из более Bor3en5 Нодгруп 

листовой стали, пы "а" 
давления до Збар ТОСТ 
(3 кгс/см”) 105074 

При расчетной 

То же, давления до температуре на 
2000 дела ружного воздуха 

(2000 мм в.ст,) Вст3Зпсб до 243К(минус 30°C 
и отсутствии виб 
рационных нагрузок 
при эксплуатации 



Приложение 10 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ БАЛОЧНОГО РАСЧЕТА ТРУБ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

Трубы расчитываются как 
однопролетные балки с 
равномерно распределенной Е 2,110в см 

нагрузкой 

Принятые обозначения: 

2) наружный диаметр трубы в см; 
4 внутренний диаметр трубы в см; 
У момент инерции сечения трубы в см4; 
М/ момент сопротивления сечения трубы в ом2; 

суммарная нагрузка на трубу в кг/пог.м; 
в пролет между опорами трубы в м; 

6’ допускаемое напряжение в кг/ ак; 
прогиб трубы в ом. 

Определяемая формула Эскиз 

сечения трубы ЭД Я (2149 

Момент сопротив ж ока. _27 р 
ления сечения W 32 ВСТР 
трубы 
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щ 
ВЕ Определяемая 

величина Формула Эскиз 
(примечание) 

Пролет трубы 
между опорами 
в зависимости 
от заданного 
прогиба 

пои ди! 

в =20812 
НИИ 

Пролет трубы 
между опорами 
в зависимости 
от заданного 
допускаемого 
напряжения 

Напряжение в сечении стенки 
трубы 

Прогиб в сере 
джине пролета 
тЫ 

от других 
трубопро| напряже 

Пролет 
трубы, 
несущей 
дополни 
тельную 
нагрузку 

водов 
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1020 
1120 
1220 

1320 
1420 
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2з 
1 
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© 
00 

261,30 
278,60 
295,80 
313,10 

397,00 
436,30 
475,80 

ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ВЛАЖНОГО ГАЗА 
(Размеры, вес, моменты инерции и сопротивления, ориентировочные пролеты) 

Вес 
погонного 
метра 
бы, в RT 

Момент 
сопро 
тивле 

615 

9490 
11040 
12420 
14190 
16080 
18080 

25190 
30720 
36340 

о 
о 
а 

о 

а 
со 

о 
о 

Приложение 11 

11,0 
12,0 

12,0 
13,0 
15,0 
16,0 
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495,50 

7887 8202 8830 9458 

со со со со OO 

2520 2620 2820 3020 3220 3520 

2500 2600 2800 3000 3200 3500 
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152, 
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3) 
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не 

4) 
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не 
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0,35 
т/м2 
и 

50 
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Приложение 12 

УКАЗАНИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ДЛЯ ГАЗОВ НА ЧЕРТЕЖАХ И СХЕМАХ 

.1. Настоящие указания составлены в развитие 
ГОСТ 1420269 с учетом специфики проектирования газового хо 
зяйства предприятий Министерства черной металлургии. 

2. Вводятся следующие цифровые обозначения для транспор 
тируемых жидкостей, газов и паров. 

Таблица 1 

Цифровые обо Транспортируемое значения вещество 

1 Вода 
2 Цар 
3 Воздух 
4 Горючие газы 
5 Негорючие газы 

3. Как правило, трубопроводы должны на схемах обозначаться 
однотипно сплошными линиями длиной не более 3 см с разрыва 
ми, в которые вписывается условная числовая характеристика, со 
стоящая из трех цифр, разделенных между собой точками. 

Первая цифра числовой характеристики является цифровым 
обозначением транспортируемого вещества в соответствии с 
табл.1. 

Вторая цифра числовой характеристики детализирует. транс 
портируемое вещество в соответствии с табл.2 и 3. 

Третья цифра числовой характеристики относится к давле 
нию газа в соответствии с табл.4. 
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4. Вводятся следующие цифровые обозначения для разновид 
ностей горючих и негорючих газов. 

Для горючих газов (I цифра числового обозначения "4"). 

Таблица 2 

Первые две цифры чио Резновидность 
ловой характеристики горючих газов 

4.1 Коксовый газ 
4.2 Доменный газ 
4.3 Ацетилен 
4.4 Аммиак, в том числе 

пары и диссоцииро 
званный 

4.5 Обогащенный коксо 
вый газ 

4.6 Природный газ 
4.7 Конвертерный газ 
4.8 Углеводородные 

газы (кроме природ 
ного) ‚например, 
пропанбутан 

4.9 Водород 

4.10 Ферросплавный газ 

4.11 Резерв 
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Таблица 3 
Для негорючих газов (I цифра числового обозначения"5") 

Первые цифры Разновидность негорючих 
числовой характеристики газов 

5.1 Азот и газы, его, в 
основном, содержащие 

5.2 Кислород технический 

5.3 Кислород технологичес ия 
5.4 Углекаслый газ 
5.5 Инертные газы (аргон, 

криптон, и др.) 

5.6 Защитные газы 
5.7 Дымовые газы 

5.8 5.9 Резерв 

Для смешанного газа вторая цифра числовой характеристики 
обозначается днухзначнум или даже трехзначным числом, в зави 
симости от того, к смеси двух или трех газов она относится. 
Например, смешанный коксадоменный газ должен обозначаться 
4.12 и 4.21, при этом 4.12, кроме того, означает, что в смеси 
по объему превалирует коксовый газ, а 4.21 превалирует до 
менный газ. 

Таким же образом, обогащенные кислородом доменное дутые 
должно обозначаться двухзначным числом на месте первой цифры, 
т.е.35, что означает, что транопортипуемым веществом является 
смесь воздуха с негорючим газом; вторая цифра числовой харак 
теристики должна быть 2, указывеющая, что негорючим газом яв 
ляется кислород. 
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к давлению газа в соответствии с табл.4. 
Наконёц, третья цифра числовой характеристики относится 

Давление газа 
ристики 

До 500 даПа(500 мм в.ст.) 0 
500 деПа(500 мм в.ст.) до 

1000 деПа(1000 Ми ъ.ст) I 

1000 даПа(1000 мм в.ст.) до 
0,8 бар (0,8 кго/см2) 2 

0,8 бар(0,8 кгс/см?) до 
3 бар (3 кгс/см); 3 

3 бара(3 кгё/см2) до 6 бар 
(6 кго/см2); 4 

6 бар (6 кгс/см?) до 12 бар 
(12 кго/см2); 5: 

12. бар(12 кго/см2) до 16 бар 
(16 кгс/ом2); 6 

16 бер (16 кго/см?) до 
35 бар (35 кго/см2); 7 

35 бар (35 кгс/см2) до 
200 кгс/ом2); 8 

Вакуум 9 

Резерв 10 
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Примеры условных обозначений 

Таблица 5 

Числовая 
таранте Наименование ристика 

4.2.3 Для доменного газа с давлением 
до 3 бар (3 кгс/см?) 

4.1.1 для коксового газа с давлением 
до 1000 даПа (1000 мм в.ст.) 

4.21.1 Для смешанного коксадоменного 
газа с давлением до 1000 даПа 
(1000 мм в.ст.) 

4.26.2 Для смешанного доменного и 
природного газа с давлением до 
0,8 бар (0,8 кгс/см?) 

5.2.6 Для технического кислорода с 
давлением 16 бар (16 кгс/см“) 

5.7 Для дюмовых газов под 
вакуумом 

5. На каждом чертеже; в котором используются условные обо 
значения, как правило, в правом верхнем углу листа должно быть 
приведено пояснение примененных условных обозначений. 

6. Для газов и других веществ, не оговоренных выше, следует 
применять другие цифры, сообразуясь с ГОСТом 1420269 и настоя 
щими указаниями. 

7. При большом числе трубопроводов в схеме рекомендуется 
все трубопроводы показывать в.форме непрерывных линий, а чис 
ловую характеристику их выносить нместе с указанием диаметра в 
той последовательности, в которой располагаются трубопроводы, 
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Приложение 13 например: 

УКАЗАНИЯ ОБ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 

4.2.1 #2020 х8 ТРУБОПРОВОДОВ 

4.1.1 8 1220 х ы 1. Настоящие указания составлены в развитие ГОСТа 1420269 
4.3.7 #219х6 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 

5.2.6 #108 х 4 предупреждающие знаки и маркировочные щитки" с учетом специфи 

д ки проектирования газового хозяйства предприятий Министерства 

4 и черной металлургии. 

Г 2. Условные обозначения трубопроводов приняты на основа 
нии “Указаний об условных обозначениях трубопроводов для газов, 
на чертежах и схемах", приведенных в приложении 12. 

Для газов и других веществ, не указанных в приведенной 
со шю |ю ниже таблице, следует применять обозначения, сообразуясь 2 3 з км" ГОСТом 1420269 и настоящими указаниями. 

8 5 3 3 4. Длины участков трубопроводов, подлежащих опознавательной 

1 1 ‚ик 1+1 окраске, размеры предупреждающих колец и расстояния между ними, 

ыы ш размеры стрелок, указывающих направление потока газа, а также 
3 3 3. 3 Р высота цифровых обозначений транспортируемой среды, наносимых 

“ на наружную поверхность трубопроводов, должны приниматься в 
полном. соответствии с ГОСТом 1420269. 

8. Направление потока газа должно указываться стрелкой 
на схемах, по крайней мере, в одномднух местах. 
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Приложение 13(продолжение) 

He Наименование 
трубопроводов 

Цвет окраски 
трубы| кольца 

эскиз 

Коксовый газ 
Редо 1000 даПа 
(1000 мм в.ст.) 

желтый красный 

Доменный газ 
Редо 1000 даПа 
(1000 мм в.ст.) 

желтый красный 

Природный газ 
Редо 1000 даПа 
(1000 мм в.ст.) 

желтый красный 

Природный газ 
Р=до I ба 
(1 Iсс/ао) желтый кованый 

Природный газ 
Р=до 3 бар 
(Зкгс/ см?) 

желтый красный 

Природный газ 
Редо 8 ба 

В кгс/см“) 
желтый красный 

160. 



Приложение 13(продолжение) 

НЕ Наименование 
трубопроводов 

Цвет окраски 

трубы кольца 
эскиз 

Природный газ 
Редо 12 ба 
(12 кге/см“) 

желтый красный 4.6.5 emp 

Смешанный 
(доменно 
природный) газ 
Редо 1000 даПа 

(1000 мм в.ст.) 

желтый красный 

Кислород тех 
нический 
Редо 500 даПа 
(500 мм в.ст.) 

голу |желтый 
бой 

10 Кислород тех 
нический Р=до 
16 бар 
(16 кгс/см?) 

голу желтый 
бой 

п Кислород тех 
нический Р=до 
35 бар 
(35 кге/см2) 

голу желтый 
бой 

5.2.7 "ше 
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Приложение 13 (продолжение) 

He Наименование 
трубопроводов 

Цвет окраски 
нминиы 

Кислород тех 
нический Р=до 
200 бар 
(200 кго/см2) 

бой 

эскиз 

Ш 251 

13 Азот Радо 
500 даПа 
(500 мм в.ст.) 

зеленый 

14 Азот Р=до 
0,8 бар 
(0,8 кго/см2)) зеленый 

15 Азот Редо 
10 бар 
(10 кге/ом2) 

желтый зеленый 

16 зеленый 5=II 
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Приложение 13(продолжение) 

В 
Наименование 
трубопроводов Эскиз 

Азот Редо 
200 бар 
(200 кго/см2) 

зеленый 

18 Азот 
защитный газ 

№ "=9597% 
Н4д=5 38 

Редо 1000даПа 
(1000 мм в.ст.) 

серый желтый 5.6.1] 

19 Углекислый газ 
Редо 2 бар 

(2 кго/омй) 
желтый зеленый 54.2 
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Приложение 14 

3 Характеристика эвольвентной форсунки Дуда с различными диаметрами. 
р выходного отверстия 25,3 30,0; 32,0; 355; 370 и 4а,0мм. 

I5 
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Р Характеристика эвольвентной форсунки Dy 125 приложение 15 
С диаметром выходного отверстия 50, 62,4 и 70мм 
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Приложение 16 (продолжение) 

Е 12 4 Н 2 е 9 Iо 
41 2,5 (2,5) 425 1000 д 2220 18,200 20003200 пвертикаль 

3470 ная 

в "д250 

\2,5 (2,5) 560 1200 3020 28,700 50006500 вертикаль 
4020 ная 
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Приложение 17 н 
° MAIIMA СЖАТИЯ ТАЗОВ 

1№№| Заводыизготови| Типы газо| Производи Повышение напо Предназначена 
шт тели воздуходу тельность дейа бар 2 для скатия ra 

Рокакед д паны (Мм "г 
1 2 3 4 5 6 7 

Сжатие воздуха и 
ПО "Мелитополь Ротацион от 100. 0,50,8 
холодная нае наи до 1 (30005000) (0508) масло тавов 

"РУС" 

6005000 0,50,8 
2 Узбекхиммам р or 3600 (6005000) (0'50'8) Воздух 

6005000. |0,50,8 коксовый, ферро 
Турбогазо| от 6000 0;50,8) сплавный, домен 
Vевкуко хо 21000 (6005000) ный "конвертер 
дувки ный газы 

7 Приложение 17(продолжение) 
3 4 5 7 3 орав Нагнетатель завод, "Энер Го же 78000 мм. 368 о) Коксовый газ 
То же То же 115000 3500(3500) То же 

Нагнетатель 25000 1800(1800) Consens УI 
То (2800) "То же 100000 3000(3000) То xe 

эсоор Я сту| Коксовый газ е ч Я 31700 г. дречьний 10363 
4 3 "вит 22, 708% 7) 

5 
‘Ц 



Приложение 19 

НОМЕНКЛАТУРА РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ТИПА 25ч32нж(н.з.) 
И УДЕЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (В) РЕГУЛИРУЮЩИХ 
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Приложение 21 й Приложение “22 
График зависимости а om отношения ГАЗОСЕПАРАТОРЫ СЕТЧАТЫЕ. НОМЕНКЛАТУРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

при показателе авиабаты X*1,32 ю Шифр газосепара вление най| Диаметр Произво тельности 

(при нормальных условиях) 
тора сетчатого трене bap зкотрей иивигекть 

кгс) рай DS мини макси 
B MM маль маль 

ная ная 

х ols za fist fel] T0II6600 16(16) 600 0,09 0,2 

af TCII0800 10(10) 800 0,13 0,29 

„1 1С116800 16(16) 800 0,16 0,36 

ГСI61200 6(6) 1200 0,24 0,54 

0,3 г0I101200 10(10) 1200 0,3: 0,68 
ог м ГСП161200 16(16) 1200 0,38 0,85 

011 м Te61600 6(6) 1600 0,43 0,96 

ao гоI101600 10(10) 1600 0,55 1,22 

0,51 08 055 OF 49 48 085 09 495 1 22 1СI161600 16(16) 1600 0,68 1,52 
рр 11162220 16(16) 2200 1,01 2,24 

ГСI102600 10(10) 2600 1,18 2,63 

TCIiI6~2600 16(16) 2600 1,47 3, 28 
Примечания. 1. Здесь приведена только номенклатура газо 

сепараторов, рассчитанных на наибольшее рас 
четное давление газа до 16 бар (16 кго/см2). 

2. Газосепараторы сетчатые изготавливаются 
заводами нефтяного мелиностроения (Бугуль 
минским, Волгоградским, Черновицким и др.). 

174. 

175. 



Приложение 23 

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
СИСТЕМ РАНЕЕ ПРИМЕНЯНТИХСЯ И СИСТЕМЫ СИ 

Единицы Наименование ранее применянщая Соотношение 
величины ся система си единиц 

нашмено обозна наимено обозно ванне чение ванне чение 
1 2 3 4 5 6 

Длина метр м метр м 
Масса килограмм кг килограмм кг 
Время секунда с секунда с 
Температура а осс Кельвин 1% 1 кр) 

x) Кроме температуры Кельвина (обозначение Т) допустимо применять также 
температуру Цельсия (обозначение определяемую выражением teTT;, 
rye Ts 273 К. 

Приложение 23 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 

килограммсила кго/кгм/о21 1кгс=9, 8Н ТОН 
нагрузка; 

р вес тоннасила то Я Ньютон H 11о=9,В102Н 10 кН гразмысила re I1гс=99810 Н 10 ui 

Давление килограммсила мм тай колид Бар dap I epo/etins,8 10% за 
сантиметр 

I кго/см2=1 бар 

миллиметр водяно 
го столба мм в.ст. Паскаль Па 1 мм в.ст.=Т кго/м2а 

=9,8 Па IO Па 

миллиметр ртут 
ного столба мм рт.ст. 1 Ми ре.от.=133,3 Па 

(А 

3 



ва1 Приложение 23 (продолжение) 

`I 2 3 4 5 6 

Количест Кало рип кал Джоуль I кал 4,2 Ix mo тепло ккал 
у Tx 1 ккал 4,2 кДж 

энергия, 
работа 

Плотность Килограмм на| кг/м2 Килограмм на кг/м2 
кубический кубический 

у 
метр метр 

Мощность Килограмм кгсм/с 1 кгСсМ/с=9,8 Вт 10 № 
силаметр 
в секунду 

Лошадиная 
сила л.с. р Barr Br I I.0.=735,5 Br 

Калория в секунду ran/o I кал/с=4.2 Br 

Килокалория ккал/ч 1 ккал/ч1,16 Br 

Приложение 23 (продолжение) 

1 2 4 5 6 

Удельная калория кал/(гград.) Джоуль на Дж/(кгЮ I кал/Iграду= тепло на грамм грамм =А 2 

емкость градус Кельвин =4, 2 10° Дж/(кг1) 
Цельсия 

килокало ккал/ (кгград.) 1 ккал/Ккгграду= 
а енотами =4,2 КДЖ/(кгК) 

Цельсия 

Тепло калория |кал/(ссмград.) I кал/6смграду= 
вод в секун В ши 

с ия ватт на 
420 Berk) 

радую метр Вт/ДмК) 
Цельсия I 

килокало ккал/(чмград.) 1 ккал/(ч.мград.)= 
ия в час в Ва метр =1,,16 Вс/(мК 
градус 

Цельсия т 
Koa калория в кал/(оом2 "гред. ватт зал 1 нынШши OMOEA TEI 

geet natal ое даю 2 кВг/(м2 КЮ. 
кофеен раде — 

ккел/(чм2 "гред) I кжал/(чм2град. 
тепломере "м". 

ram Цельсия =1,16 квт(м2.ю 



ческая или абоо 

6) кинема см2)с 

м/с секунду. 

Приложение 23 (продолжение) 

5 

н 
Пас 

м/с 

6 

1 Пуаз 0,1 Но/м2 
0,1 Пас 

1 игсо/м2 9,8 Но/м2а 
=10 Н.с/м2 10 Пас 

1 стоко 1074 u/c 
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