
1.2 ТИПЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

В шкафах ЩУ-ЧЭ используются блоки управления трёх основных типов:

Блоки прямого пуска:
- блок нерегулируемый нереверсивный БНН;
- блок нерегулируемый реверсивный БНР; 

Блоки плавного пуска:
- блок регулируемого привода с устройством плавного пуска БРПП;
- блок регулируемого привода БРП + блок устройства плавного пуска БУПП;

Блоки частотного регулирования:
- блок регулируемого привода с преобразователем частоты БРПЧ;
- блок регулируемого привода БРП + блок преобразователя частоты БПЧ;

Устройство автоматического ввода резерва реализовано в блоке автоматического ввода резерва БАВР.

Силовые схемы основных исполнений применяемых блоков управления


