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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормы и расценки сборника охватывают работы по монтажу 
приборов, средств автоматизации и изготовлению конструкций, уз 
лов и блоков. 

2. Нормами учтены и отдельной оплате не подлежат следующие 
вспомогательные операции, не указанные в составах работ пара 
графов: 

а) комплектование, подготовка в перемещение оборудования, 
материалов и изделий на расстояние до 50 м; 

6) включение сварочных машин и установка режима сварки, 
очистка свариваемых кромок с зачисткой швов от шлака и брызг; 

в} подготовка баллонов к сварке без их перемещения; 
г) обслуживание газогенератора, переходы в процессе работы 

с переноской кабеля и шлангов. 
3. Указания, приведенные в Общей части ЕНиР, полностью рас 

пространяются на данный сборник ВНиР, 

РАЗДЕЛ 1 

МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Настоящий раздел содержит нормы на монтаж приборов и 
средств автоматизации в сооответствии со СНиП IIIH.767 и главой 
СНиП ПГА. 1162 «Техника безопасности в строительстве». 

2. Нормами учтены и отдельной оплате не подлежат: 
а) установка, перестановка и закрепление лестниц и переносных 

подмостей; 
6) распаковка, проверка наличия по комплектовочной ведомости 

оборудования, поступившего в монтаж, внешний осмотр и очистка 
от консервации; 

в) промывка крепежных изделий и частичное исправление резьб, 
зачистка и подготовка уплотняющих поверхностей фланцев; 

г) выполнение работ на. высоте до 5 и. 
3. При работах, которые производятся на высоте более Б м от 

уровня рабочей отметки, соответствующие Н. вр. и Расц. умножать 
на коэффициент 1,05 на каждый м высоты, 

Глава 

МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

И ТРУБОПРОВОДАХ 

В25—1. Монтаж отборных устройств (бобышек, 
расширителей, оправ, закладных труб) для установки 

первичных приборов погружения термопар, 
термометров сопротивления, термобаллонов 

и подобных им приборов 

Состав работ 

а) При установке расширителей с бобышкой 
на трубопроводе наружным диаметром до 76 мм 

1. Разметка и вырезка участка трубопровода необходимой дли 
ны. 2. Подготовка трубопровода под сварку. 3. Установка готового 
расширителя с бобышкой. 4. Приварка расширителя. 

6) При установке отборных устройств 
на трубопроводе наружным диаметром свыше 

76 им или металлической стенке 
1. Разметка места установки. 2. Вырезка отверстия. 3. Установ 

ка отборного устройства с прихваткой. 4. Приварка. 
в) При установке отборных устройств 
в кирпичном или бетонном основании 

с металлической обшивкой 
1. Разметка места установки. 2. Вырезка обшивки. 3. Пробивка 

отверстия. 4. Установка. 5. Приварка или крепление вмазкой. 

9 



01 Нормы времени и расценки Ha 1 отборное устройство 

Наименование работ 

Монтаж 

Сварка 

G вырезкой или 
пробивкой отвер 
стия 

готовом отвер 
стии 

вырезкой отвер 
cTHA 

готовом отвер 
CTHH 

вырезкой отвер 
стия 

готовом отвер 
СТИИ 

Место установки отборного устройства 

трубопровод 
Состав звена трубопровод — диаметром кирпичное бетонное 

диаметром свыше 76 м или бетонное основание с 
до 76 мм или металли основание 

ческая обшивкой 

0,47 0, 34 0,87 0,88 

Слесарь 0—29,4 0—21,3 0—54,4 0—55 
монтажник 
4 равр.—1 0, 19 0,27 0,18 

0—11,9 0—16,9 0—11,3 

0, 64 0, 39 

Сварщик 0—50,6 0—30,8 
6 равр.—1 0,3 

0—23,7 
0,49 

Сварщик 0—34 4 
5 разр. —1 0, 36 

0—25,3 



В25—2. Монтаж вварных гильз термопар 
и термометров сопротивления 

Состав работы 

1. Разметка места установки гильзы. 2. Установка хомута и 
сверла с трещоткой. 3. Сверление отверстия. 4. Установка гильзы и 
прогрев газовой горелкой. 5. Сварка стыка. 

Нормы времени и расценки на 1 гильзу 

работ Состав звена В, вр. Расц. № 

С лесарьмон 
тажник Монтаж 4 pasp.—! 2,6 1—53 1 
8 » — 

Сварка Сварщик 0,85 0—67 ,2 2 
6 разр.—1 

Примечание. При монтаже термопар в приварные и по 
гружные гильзы с подгонкой и нарезкой резьб добавлять на при 
бор Н. вр. 1,5 чел.часа, Расц. 0—38,5. 

В25—3. Монтаж отборных устройств манометров, 
мановакуумметров и тягомеров 

Состав работы 

1. Разметка и вырезка отверстия в трубопроводе или металли 
ческой стене. 2. Пробивка или сверление отверстия в кирпичной или 
бетонной стене. 3. Установка деталей отборного устройства с при 

‚варкой или заделкой. 

Нормы времени и расценки на 1 отборное устройство 

Место установки отборного 
устройства 

5 ze о Наименование работ Состав звена бич а, боне Gaia rye abe oxRaqaw Hod a ORY 
oOo Sx ec na фо 

АБО е S552 че” Paseo Mme O Smoky 

вырезкой 
или про 0, 34 0, 87 0, 88 1 
бивкой 0—21,3 0—54,4 0—5 

Монтаж отверстия 
4 разр.—1 

готовом 
pasp 0,19 0, 27 0, 18 

отверстии 0—11,9 0—16,9 0—11,3 



Продолжение 

Место установки отборного 
устройства 

o х к Е w tx 
Наименование работ Состав звена Gaye я, пот мо 

НЕЕ бок FESSS a 
S=ase| Оше Во Sse 
aeoge| gee |Sea528 feas?5 #395 ЕОС 

с вырезкой 0,39 
3 

отверстия 
Сварщик 0—30,8 

в готовом 6 разр.—1| 0,3 
4 

с 
отверстии 0—23,7 

варка 
с вырезкой 0,49 

5 отверстия 34 4 Сварщик 09—34, 

в готовом 5 разр. —1 0,36 
6 отверстии 0—25,3 

а 6 в № 

B25—4. Монтаж отборного устройства давления 
и разрежения с приспособлением для очистки 

отборных устройств для химических 
и электрохимических газоанализаторов 

a) При 

Разметка и вырезка отверстия в трубопроводе или металличе 

Состав работ 

монтаже отборного устройства 

ской стене. 2. Пробивка или сверление отверстия в кирпичной или 
бетонной стене. 3. Установка деталей отборного устройства с цикло 
ном. 4. Приварка или заделка отборного устройства. 

6) Npa монтаже газозаборной трубки 

1. Навертывание керамического фильтра защитного козырька и 
крестовины на газозаборную трубку. 2. Установка и уплотнение 
трубки на фланце отборного устройства. 

12 

Нормы времени и расценки на отборное устройство 

Место установки отборного 
устройства 

7 
eo 8 ES 

Наименование работ Состав звена ЗЕ 2 x Е с РЕЙ s eo. es |112 a $9 о MO a 

Be 5 Е Е Вы я Е Е 
ВЕР #88 |sss2¢ 

с вырезкой 0,38 0, 87 0, 88 
i отверстия |Слесарь 0—23,8 0—54,4 0—55 

Монтаж монтажник 
в готовом 4 pasp.—J 0, 27 0, 18 

9 отверстии 0—16 ,9 0—11,3 

с вырезкой 0, 54 0, 49 
3 отверстия — 

арка 
р 

Сварщик 0—37,9 9—34,4 
в уотовом равр.—1 0,45 0,36 

отверстии 0—31,6 0—25 ,3 

Установка газозабор [Слесарь 0, 45 
ной трубки монтажник 02281 

— 5 
4 разр. — “er 

a 6 B № 

В25—5. Монтаж отборного устройства 
пьезометрического уровнемера 

Состав работы 
1. Снятие заглушки с горловины емкости. 2. Установка пьезомет 

рической трубки. 3. Выверка и сболчивание фланца трубки с горло 
виной. 4. 
нежных деталей. 

становка крепежных деталей в емкости, 5. Приварка кре 

Нормы времени и расценки на отборное устройство 

Высота резервуара 

Наименование работ Состав звена в им, до 

5 10 
Слесарьмонтажник 1,05 1,35 

Монтаж 5 разр —1 
8» —f 0—66 0—84,8 

0, 19 0, 34 
Сварю ик 5 a варка Сварщик 5 разр 

83| 5239 
2 

4 6 № 

13 



В25—6. Монтаж отборного устройства 
солемера типа ПУ66 

Состав работ 

а) При монтаже 
1. Разметка места установки отборного устройства. 2. Сверление 

отверстия в трубопроводе, 3. Замер глубины погружения отборного 
устройства. 4. Разборка парозаборного устройства. и освобождение 
парозаборной трубки. 5. Разметка и сверление отверстий на пароза 
борной трубке. 6. Отрезка парозаборной трубки. 7. Установка паро 
заборной трубки по потоку и сборка парозаборного устройства. 

6) При сварке 
1. Приварка донышка парозаборной трубки. 2. Прихватка в при 

варка штуцера. 
Нормы времени и расценки Ha отборное устройство 

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Слесарь монтажник 
Монтаж 5 pasp.—! 0, 83 0—52,2 1 

8 » —! 

Сварка Сварщик 6 pasp.—l 0, 23 0—18,2 2 

5 В25—7. Монтаж отборного устройства 
для кислородомеров 

Состав работ 

а) При монтаже отборного устройства 
для кислородомера к деаэраторному баку 

1. Разметка и вырезка отверстия в трубопроводе, 2. Установка 
приварка патрубка к трубопроводу. 3. Установка вентиля на забор 
ной трубке. 

6) При монтаже отборного устройства для 
кислородомера с турбинной 

к воздухоподогревателю 

1. Разметка и вырезка отверстия в трубопроводе. 2 Присоеде 
нение патрубка к турбинно. 3. Установка и ‘приварка’ конструкции 
патрубка с турбинной. 

14 



Нормы времени и расценки на 1 отборное устройствб 

Назначение отбор 
ного устройства 

Наименование работ Состав звена для кис 

ра к деа 
"му баку ПОР 

Слесарьмонтажник 0,6 2,6 
Монтаж 5 разр. —1 377 63 

1 

Сварка Сварщик 6 равр.—1 и 2 

a 6 Ne 

B25—8. Монтаж отборных устройств и реле 
потока воздуха 

Состав работ 

а) При монтаже отборного устройства 

1. Разметка и вырезка отверстия по оси короба, 2. Подгонка и 
приварка фланца. 

6) При монтаже реле 

1. Установка и закрепление реле на отборном устройстве 
с уплотнением. 

Нормы времени и расценки на отборное устройство 
или 1 реле потока воздуха 

Отборное 
Наименование работ Состав звена устройст Геле 

BO 

Монтаж Слесарьмонтажник 0, 59 0, 17 
4 разр.—1 0—36,9 0—10,6 

с С 4 1 
0,67 

2 а к азр.— ——_ варка варщи разр 
0—41,9 

a 6 № 



В25—9. Монтаж конструкций для установки В25—11. Монтаж на установленном отборном 
поверхностных приборов (термопар, термометров устройстве приборов погружения 

сопротивления, вибродатчиков и др.) на трубопроводах (термометров технических стеклянных, 
и металлических поверхностях показывающих в защитной оправе; термометров 

электроконтактных; термометров сопротивления 
в защитной арматуре одинарных, двойных; 

термобаллонов; термометров манометрических, 
1. Разметка места установки конструкции. 2, Зачистка контакт 

й п 3. Уствновка и приварка готовых конструкций на 
датчиков температуры дилатометрических, 

ной поверхности. Установка 
трубопроводе или аппарате, пневматических; термореле; реле температурных; 

термопар; датчиков электронных сигнализаторов уровня) 

Состав работы 

Нормы времени и расценки на конструкцию 

Наименование работ Состав звена В. вр. Расц № Состав работы 

Слесарьмонтажник 1. Снятие заглушек или пробок с отборного устройства. 2. Уста 
Монтаж 4 pasp 0,34 0—21,3 1 ковка прибора в готовое отборное устройство, включая установку 

‚оправы термометров, прокладок и защитных гильз. 3. Заполнение 
оправы или гильзы наполнителем, 

Сварка Сварщик 4 pasp.—! 0,27 0—16,9 2 

Норма времени и расценка на 1 прибор 

В25—10. Монтаж поверхностных термопар, Состав звена Н. вр. Расщ. 

термометров сопротивления, вибродатчиков 
и им подобных приборов Слесарьмонтажник 4 разр.— 0,27 0—16,9 

Состав работ 

a) При монтаже В25—12. Монтаж датчиков температуры валков 
1. Установка и закрепление прибора на готовой конструкции. Tuna ДТВ018 

2. Затягивание термопары ТХКП в защитные трубы. 

6) При армировании 
Армирование термопары фарфоровыми бусами. Состав работы 

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 1. Установка кронштейна и закрепление пружины прижима дат 
Состав звена ‘чика к валку. 2. Установка и закрепление датчика, 3. Соединение 

Наименование работ слесарей Измеритель Н. Расц. № `и регулировка штанг. 
монтажников 

Монтаж армирован Норма времени и расценка на прибор 
ных термопар pasp.—I 0,42 0—29,5 1 

м 5 Р 
1 Состав звена H. вр Расц. 

онтаж равр.— 
ных термопар 2 » —1 0,63 0—37,6 2 

Слесарьмонтажник 5 равр.—1 25 Армирование термо 1 м термо 8 » —/ ’ 0—78, 6 

пар 2 равр.— пары 0,21 O—10,4 3 

#6 17 



B25—13. Монтаж трех, семи, двенадцатизонных 
термопар и термометров сопротивления 

(от 3 до 10 термометров в блоке) 

Состав работы 

1. Размотка бухты термопары. 2. Погружение термопары в тер 
могильзу со стягиванием линзовых уплотнений шпильками. 3. Сня 
тие заглушки с горловины аппарата. 4. Погружение гильзы в отбор 
ное устройство. 5. Сборка фланцевого соединения. 6. Установка 
клеммной коробки на трубе. 7. Установка экранирующего металлору 
кава, 8. Подсоединение концов термопары к клеммной коробке. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 6 разр. — 1 

» 8 » —T/ 

Нормы времени и расценки на термопару 

или блок термометров сопротивления 

Наименование прибора НЯ. вр. Расц. № 

Трехзонная термопара или блок из 3 
термометров сопротивления 2,4 1—61 I 

Семизонная термопара wan блок из 7 
термометров сопротивления 2,6 1—75 2 

Двенадцатизонная термопара или блок 
из 12 термометров сопротивления 3 2—02 3 

B25—14. Монтаж автомата для защиты котла 
от потускнения и угасания факела 

Состав работы 

1. Установка опорной конструкции, кожуха и хомутов с нарез 
кой резьбы в хомутах и сваркой. 2. Разметка мест. установки защит 
ного кожуха. 3. Пробивка отверстия в обмуровке. 4. 
опорной конструкции и кожуха. 5. Установка фотореле на опорной 
конструкции и защитных стекол на кожух. 6. Регулировка 
ния реле относительно точки визирования. 

Нормы времени и расценки на комплект 

Наименование работ Состав звена H. вр. Расц. № 

Установка опорных a spoil ial 9 126. 1 
р 

конструкций 3 1 

Монтаж реле То же 9,4 5—91 2 

Сварка Сварщик 4 разр.— 0, 58 0—36,3 3 

18 

B25—15. Монтаж манометров, вакуумметров, 
мановакуумметров показывающих и электроконтактных, 

сигнализаторов и реле давления, уровнемеров 
сильфонных типа УС2 и мембранных УМ1, 

реле заливки насосов 

Состав работы 

5 1. Установка сифонной трубки на готовое отборное устройство. 
Установка прибора с установкой прокладок и уплотнений. 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

Установка сифонной трубки 

Состав звена на резьбовых на Установка соединениях соединениях 

Слесарьмонтажник 0,2 0, 28 0,12 
4 pasp —1 0—12,5 0—17,5 0—07,5 

6 6 B 

B25—16. Монтаж сужающих устройств 
расходомеров на трубопроводах (дисковых и камерных 

диафрагм и сопел) 
Состав работы 

1. Разведение фланцевого стыка на трубопроводе и трубопрово 
да для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего 
устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением 
и укладкой прокладок. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 4 разр. 1 

8 » —/ 
2 ea —T 

Нормы времени и расценки на J сужающее устройство 

Наружный диаметр я мм, до 

50 100 150 200 250 300 400 

0,67. 1,15 1,4 1,8 2,2 3,5 5,6 
0—37,4 0—64,1 0—78,1 100 123 1—5 3—1 



Продолжение 

Наружный диаметр в мм. до 

500 600 800 1000 {200 i500 2000 

7 8,6 "145 14 16,5 19 25 

3—90 4—80 6—41 17—81 9—20 10—60 13—94 

3 И K J M H i?) 

Примечания: 
1. При изготовлении и установке к сужающему устройству двух 

кольцевых отбороуравнительных трубопроводов независимо от их 
диаметра добавлять: 

а) на изготовление и установку Н. вр. 7 чел.час., Расц. 3—90 
6) на сварку H. вр. 0,86 чел.часа, Расц. 0— 48. 
2. Нормами предусмотрено производство монтажных работ на 

горизонтальных участках трубопровода; при монтаже на вертикаль 
ных участках трубопровода Н. вр. и Расц. умножать на 1,1. 

В25—17. Монтаж приборов и аппаратуры 
на технологических трубопроводах (расходомеров 

объемных и скоростных, ротаметров, клапанов 
регулирующих, регуляторов давления и температуры 

прямого действия, указателей протока жидкости, 
проточных электродов Р— Нметров ит. п.) 

Состав работы 

1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом тру 
бопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 
3. Установка и выверка с изготовлением и укладкой прокладок. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 5 разр. 1 

› 3$ » —! 
2» —/ 

Нормы времени и расценки на 1 комплект прибора 

‚Резьбовые соединения Фланцевые соединения 

Наименование Наружный диаметр трубопровода в мм, до 

работ 

20 32 50 80 50 120 150 

0,83 115 19 2,2 1,6 2,2 3,6 

048.4 бб И 128 0—93,3 128 210 
Монтаж 

а 6 6 г д в ж 

20 

Продолжение 

Фланцевые соединения 

Наружный диаметр трубопровода в мм, до Наименование 
работ 

200 250 300 350 400 450 500 

4,4 5,8 7,1 8,3 10,5 12 13,5 
3—38 4—14 484 6—12 71—00 71—87 

Монтаж 

3 и K a M H 

Примечания: 
1. На установку рычага с грузом к регулятору давления до 

бавлять Н. вр. 1,75 чел.часа, Расц. 1— 02, 
2. Н. вр. и Расц. данного параграфа рассчитаны на произ 

водство работ на горизонтальных участках трубопровода; при про 
изводстве работ на вертикальных участках трубопровода H. вр ни 
Расц. умножать на I, 

3. Монтаж термобаллонов и капилляров регуляторов  темпера 
туры прямого действия и позиционных реле регулирующих пневма 
тических клапанов нормировать по соответствующим параграфам 
настоящего сборника. 

325 —18. Монтаж указателей уровня типа УДУ 

Состав работ 

a) При монтаже YAY для наземных резервуаров 
1}. Разметка места установки прибора. 2. Выверка и приварка 

конструкции к емкости. 3. Выверка и установка прибора на готовой 
конструкции, 4. Разметка места установки кронштейнов под защит 
ные трубы. 5. Приварка кронштейнов под защитные трубы. 6. Вскры 
тие люка. 7. Разметка мест установки натяжных устройств. 8. При 
варка конструкций под натяжные устройства. 9. Установка поплав 
ка и натяжение струн натяжного устройства. 10. Разметка в 
вырезка отверстия в. люке. Ll. Установка и приварка уплотнитель 
ного штуцера. 12. Установка люка на болтах. 13. Замер длины за 
щитных труб. 14. Сборка защитных труб на фитингах. 15. Закрепле 
ние труб на кронштейнах скобами. 16. Затягивание стальной прово 
локи в трубы. 17. Снятие защитного чехла и вскрытие прибора. 
18. Затягивание ленты в трубы с прокладкой по роликам и подсое 
динением к поплавку. 19. Выверка длины ленты по шкале прибора 
с креплением. 20. Подвеска противовеса. 21. Установка защитного 
чехла. 

6) При монтаже УДУ для подземных резервуаров 

1. Вскрытие люка емкости. 2. Разметка места установки КОНСТ 
рукции на крышке люка. 3. Выверка отверстия и приварка конст 
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рукции на крышке люка. 4. Разметка мест установки натяжного уст 
ройства. 5 Подача в емкость натяжного устройства и поплавка. Таблица 
6. Приварка конструкции под натяжное устройство. 7. Установка 4 
поплавка на струнах натяжного устройства. 8. Подача ленты и под [un прибора 
соединение ее к поплавку. 9. Установка крышки люка с прибором 
и уплотнением на болтах. 10. Выверка длины ленты по шкале mpH Состав звена СУ1, РУП, 
бора. 11. Закрытие прибора. СУ3 РУП РУПФ 

Нормы времени и расценки на прибор Слесарьмонтажник 6 равр 1 
5 › 1 1 1 

Наимено » a) 1 I 1 1 
ванне Состав звена Тип прибора H. Расц. № » 2 » — — 1 1 
работ В 

Слесарьмонтаж Нормы времени и расценки на 1 прибор 
ник 

Монтаж 5 разр.—1 94 548 1 Таблица 2 

5 om УДУ для назем Тип прибора 
ных резервуа 

с 
ров 

СУ1, СУ3 РУП, РУПШ РУПФ РУПФ450 
варщик Сварка 5 разр —1 0,79 0—555 2 

1,45 3,1 7,3 8,1 
0—91,1 1—95 4—26 4—96 

Слесарьмонтаж 
ник Монтаж 5 разр.— 1 5,9 38—71 3 

6 $» —! УДУ для подзем а 8 г 
вых 

Сварщик Сварка 5 равр.—1 0,54 0—37,9 4 § B25—20. Монтаж измерителя уровня вертикального, 
цилиндрического, шкального типов ВУУЖ, ИУВЦШК 

Примечание. При заготовке защитных труб на месте мон и РУГЦШК 
тажа при составе звена по строке № 1 на 1 прибор 
Н. вр. 0,67 чел.часа, Расц. 0— 39,1. Состав работы 

1. Снятие заглушки с горловины аппарата. 2. Замер глубины ем 
кости и закрепление буйка на ленте. 3. Вывертывание заглушки буй 

В25—19. Монтаж регуляторов, сигнализаторов ковой головки. 4. Установка прибора на фланце с установкой про 
и реле уровня фланцевых и штуцерных типов СУ1; кладки и подвеской буйка. 5. Уплотнение и затяжка шпилек прибо 

СУ3; РУП; РУПШ; РУПФ; РУПФ450 ра; 6. Ввертывание заглушки в буйковую головку. 

Таблица 7 
Тип прибора Состав работы 

Состав звена 
1. Снятие заглушки с горловины аппарата. 2. Сборка BYYK РУГЦШК 

на оси регулятора. 3. Установка прокладки регулятора с 
ванием на одном болте. 4. Установка регулятора с уплотнением 5 1 1 Р закреплением на шпильках. 5. Установка одного или двух Слсарьмонтажник 9 разр. » « 

1 ле и сигнального устройства. 5 7 — 
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Нормы времени и расценки на прибор’ 
Таблица 2 

Тип прибора В. вр. Расц. № 

ВУУЖ ee ve eee eevee 2,8 1—76 
ИУВЦШК ee © © 8 8 e 8s © we ee 3,4 2—14 2 
РУГЦШК 1 eet te te ew 5 3—14 3 

В25—21. Монтаж регулятора уровня камерного, 
цилиндрического, показывающего, буйкового или 

поплавкового типов РУПК; РУКЦШК 

Состав работ 

а) При монтаже 

1. Ввертывание верхнего и нижнего тройников в буйковую ка 
меру. 2. Разборка, ревизия и сборка верхней и нижней полукамер. 
3. Подгонка тройников к патрубкам с поддерживанием при привар 
ке патрубков и отводов. 4. Соединение фланцев тройников с флан 
цами присоединительных патрубков. 

6) При сварке 

1. Приварка патрубков и отводов. 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

sent оме Состав звена В. вр. Расу. № 

Caeca ь монтажник 
Монтаж 5 pasp —/ 3,8 2—39 

8 » — 
Сварка Сварщик 5 pasp.—! 0,75 0—52,7 2 

В25—22. Монтаж поплавковых реле уровня 
типов РМ51; РП1065 

Состав работы 

1. Установка и закрепление реле на подготовленном месте по 
отвесу. 2. Введение троса через коромысло и блок. 3. Закрепление 
на тросе поплавка, противовеса и фиксирующих струбцин. 
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Норма времени и расценка на 1 прибор 

Состав звена слесарей монтажников Н. вр. Расц. 

4 разр. —1 
1 1,15 0—67,9 

В25—23. Монтаж реле уровня типа (ИКС) 

Состав работы 

1. Замер глубины погружения электрода. 2. Разметка, отрезка и 
приварка трубыэлектрода. 3. Погружение электрода в бункер и 
подвеска его. 4. Установка, выверка и закрепление прибора с устрой 
ством изоляции и уплотнения. 

Норма времени и расценка на прибор 

Состав звена слесареймонтажников Н. ap. Расц. 

4 разр.—1 Р 0,59 0—34,8 

Примечание При монтаже составной водогазопроводной 
трубыэлектрода на каждое соединение добавлять Н. вр. 0,1 
чел.часа, Расц. 0—06 .5. 

В25—24. Монтаж позиционного реле типов 
П1М; П324М 

Состав работы 

1. Установка реле непосредственно на клапане при помощи спе 
угольника с креплением болтами. 2. Сочленение тяги об 

связи со штоком клапана, 

Норма времени и расценка на реле 

Состав звена НВ. вр. Расц 

4 pasp.—I 0,51 0—28,5 
2 2 — 
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В25—25. Монтаж пневмореле, фильтров 
и редукторов воздуха 

Состав работы 
« 

1. Ввертывание соединителей. 2. Установка и закрепление пнев» 
мореле, фильтра или редуктора. 

Норма времени и расценка на 1 прибор 

Состав звена Я. вр. Расц. 

Слесарь монтажник 4 разр. — 1 0, 15 0—09,4 

В25—26. Монтаж реле контроля смазки 

Состав работы 

Установка, выверка и закрепление реле на конструкции. 

Норма времени и расценка на 1 реле 

Состав звена Н. вр. Расц. 

Слесарьмонтажник 4 равр. — 1 0,4 0—25 

В25—27. Монтаж фотореле типа ФРС5 

Состав работы 

1. Разметка места установки. 2. Выверка и приварка 
конструкции. 3. Установка головки с оптической системой на 
товленных металлических конструкциях. 4. Визирование 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 6 разр. —1 

4 2» —1 

Нормы времени и расценки на прибор 

Система с усилителем 

1,5 
1—06 

Система без усилителя 

1,15 
0—81,4 

а 6 
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В25—28. Монтаж оптической системы дымномера 
или пыльномера 

Состав работ 

а) При монтаже 
1. Разметка четырех отверстий для лучепровода, 2. Прокладка 

в дымоходе трубопровода (лучепровода). 3. Соединение фланцев 
трубопровода с газоходом, с установкой прокладок. 

6) При сварке 
1. Перерезка трубы и вырезка в дымоходе четырех отверстий 

для лучепровода. 2. Вырезка отверстий в трубопроводе для газа. 
3. Приварка фланцев. 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

Наименова Состав звена н. Расц. Ne 

Слесарьмонтажник 6 pasp.—1 
Монтаж » 8 » —J 14 8—58 Г 

» 2 » —/ 

Сварщик 5 разр.—1 1,8 1—26 2 

В25—29. Монтаж сигнального реле влажности 

Состав работы 

1. Установка реле на готовой конструкции. 2. Выверка и закреп 
реле. 

Норма времени и расценка на прибор 

Состав звена H вр. Расц. 

5 pasp.—J 0,57 0—40 

В25—30. Установка и крепление на ленточных 
транспортерах металлоискателя типа ЭМИН42 

Состав работы 
1. Установка блока на конструкции. 2. Устройство настила и ус 

магнитной рамки. 3. Прокладка защитных труб длиной 
Зм.. 
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Норма времени и расценка на прибор 

Состав звена слесарей монтажников Hy вр. Расц.. 

5 разр. —1 7,7 4—84 
8 » 

В25—31. Монтаж приводов (пневматических, 
электрических или гидравлических) к ручным 

задвижкам или заслонкам 

Состав работы 

1. Установка и закрепление привода на готовом кронштейне за 
движки или заслонки. 2. Сочленение привода с задвижкой или за 
слонкой при помощи тяг, рычагов, тросов и других сочленений. 

Таблица 1 

Вес прибора в кг, до 
Состав звена слесареймонтажников 

40 100 

5 раз 1 1 
8 

p Р I 1 
2 » 7 1 

Нормы времени и расценки на 1 привод 
Таблица 2 

Вес привода в кг, до Н. вр. Расц. № 

40 3,4 2—14 

100 6,3 83—67 2 

В25—32. Монтаж влагосотделительных, 
разделительных и конденсационных сосудов 

Состав работы 

1. Зачистка штуцеров на сосуде и концов импульсных 
2. Установка сосудов с вентилем на подготовленном месте. 3. 
пение сосуда. 4. Сварка или сборка резьбовых соединений. 
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Нормы врёмени и расценки на 1 сосуд 

Соединение Состав звена Н. ap. Расц. № 

На резьбе Слесарьмонтазжник равр.—1 1,15 0—67,9 1 

Ha сварке Слесарьмонтажник 3 разр.—1 1 09—69 1 2 Сварщик 5 разр. —1 

В25—33. Монтаж датчика сигнализатора 
предельного уровня воды в барабане котла 

или уравнительного сосуда типа П 
Состав работы 

1. Установка датчика с выверкой по среднему уровню. 2. Креп 
ление датчика или сосуда. 3. Подключение на ниппелях или 
фланцах. 

Нормы времени и расценки на датчик или сосуд 

Соединение 
Состав звена 

на резьбе на фланцах 

Слесарьмонтажник 5 равр.—1 1,25 1,7 
» 8» —/ .0 78,6 1—07 

a 6 
В25—34. Монтаж датчика тахометра 

с дистанционной передачей и датчика измерения 
влажности (психрометра) 

Состав работы 
1. Разметка места установки конструкции для датчиков тахомет 

психрометра. 2. Установка конструкции с приваркой или при 
пистолетом СМП. 3. Установка датчика на конструкцию 

выверкой и закреплением. 4. Соединение датчика тахометра с ва 
машины или бачка с датчиком психрометра. 

Нормы времени и расценки на прибор 

Датчик 

Состав звена работ для Тахо для психро 
метра метра 

6 pasp.—I/ 18 212 
‹ 2, —7 Монтаж 

115 1—41 

0, 16 
4 разр.—1 Сварка сю 2 

а 6 № 
Примечание. Монтаж указателя тахометра и фильтра пси 

нормировать по B25—35. 
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ройные или пневматические приборы ‘показывающие, самопишущие, 
Глава ll электрическим или пневматическим регулирующим устройством. 

автоматические. Регуляторы электрические бесконтакт 

МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ные. Приборы электронные регулирующие, следящие, корректирую 
щие или дифференцирующие. Регуляторы электронные пропорцио 
нальные или изодромные. Устройства приборного типа автоматные 

электронные регулирующие. Реле электропневматические и 
электрогидравлические. Панели переключателей на 36 точек и более. 
Блоки сигнализаторов и др. 

НА ПАНЕЛЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ 

В25—35. Монтаж приборов и аппаратуры 
на металлических панелях (в готовом вырезе или 

на плоскости) 
Примерный перечень приборов по категориям сложности Ш категория сложности 

1 категория сложности Потенциометры или мосты показывающие и регулирующие, 
регулирующим устройством, сигнальным устройством, 

Милливольтметры пирометрические или логометры передачей показаний или реостатным задатчиком и 
щие, двухшкальные и с двухпозиционным контактным сигнальным устройством. Потенциометры или мосты 
Тягомеры или тягонапоромеры мембранные. Манометры, программного регулирования. Потенциометры или мо. 
метры и вакуумметры показывающие или электроконтактные. уравновешенные, электронные, измеряющие, записывающие и 
метры дифференциальные показывающие, двухточечные. многошкальные, с пневматическим регулирующим и 
мановакуумметры, вакуумметры или дифманометры стеклянные, сигнальным устройством. Групповые манометры самопи 
нотрубные, двухтрубные или с Уобразной трубкой. Дифференциальные манометры всех типов (кроме однотруб 
жидкостные. Измерители указателей уровня жидкости Вторичные приборы показывающие и самопи 
Приемники сельсинные универсальные, Сельсинные указатели с ферродинамическими. компенсаторами. Датчики газоанали ня. Блоки силовые электронных уровнемеров. Указатели или qeppony солемеров и концентратомеров с электрической 
ки электрических тахометров. Дистанционные указатели передачей показаний на расстояние. Датчики кислородомеров, кало 
Терморегуляторы манометрические с электроконтактами, туманометров. Плотномеры. Командные электропневмати 
гуляторы двухпозиционные, полупроводниковые. Блоки (реле) систе приборы. Сигнальноламповые устройства (ло трех ламп). 
мы АУС. Элементы, реле и другая аппаратура системы УСЭППА. регулирования системы «Кристалл». 
Задатчики. Блоки электронные регулирующие. Прерыватели 
чатые импульсные. Переключатели щеточные или джековые. 
компенсационные. Источники сетевого питания. Источники 
щего света. Трансформаторы. Потенциометры плавные 
Краны переключатели для тягомеров. Датчики мощности 
ческие. Пневмоприставки Редукторы и фильтры воздуха 
ческой системы. "Блоки тм овани я Устройства, в Установка прибора мерная ‘и закрепление прибора. 
ской связи. Реле комбинированные (до четырех чувствительных ыверка. уста д 
ментов). Термореле, балансные реле, реле счета импульсов. 
дистанционного управления пневматические и др. 

Состав работы 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

П категория сложности 
Категория Состав звена слесареймон сложности тажников Н. вр Pacn. Ne 

Термометры манометрические показывающие, прибора 
с электрическим и пневматическим регулирующим устройством. 
ливольтметры пирометрические или логометры с электрическим 4 разр. —1 гулирующим устройством. Милливольтметры пирометрические 0,36 0—21,2 
логометры самопишущие. Потенциометры или мосты 5 
электронные показывающие, самопишущие, одноточечные или 
поточечные с электрическим регулирующим устройством одной i 5 разр —1 0,57 0—35,8 2 
ки. Сигнализаторы температуры, наличия горючих газов и др. Fo» —! 
нометры, мановакуумметры или вакуумметры пружинные или 
фонные, показывающие, самопишущие, в большом корпусе, с 6 разр —1 076 быт 3 иконным датчиком, пневмодатчиком, электрическим Ш » —! 
устройством, пневматическим регулирующим устройством. 
метры магнитные, блокировочные. Вторичные электрические 31 
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В25—36. Монтаж конструкций для установки Продолжение 
приборов нещитового монтажа Способ крепления 

пристрелкой сваркой 

Состав работ Вес НЫ Материал основания 

а) При монтаже конструкций с помощью СМП кирпич или бетон сталь 

Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. При 
стрелка. 10 9,66 0,53 3 

0—41,5 0—31,3 
6) При монтаже конструкций на сварке Пр 

25 0,9. 0,76 4 
1. Разметка места установки. 2, Установка и выверка. 3. При 0—56,6 0— 44,8 

варка. 
40 9,91 5 

Таблица 1 0—60.4 

Способ крепления 60 1,25 6 
0—78,4 

Haumeno сваркой 
9 

ванне Состав звена 100 a 7 
Вес конструкции в ка, до 1—19 работ 

25 25 40 60 100 200 200 — 4 8 
2—28 

Слесарь монтажник а 6 he 
Монтаж 5 разр. 1 — 1 1 1 1 

3 1 1 ‚1 1 2 B25—37. Монтаж приборов на установленных 
st конструкциях 

Сварка Сварщик 4 разр.  — 1 1 1 1 Состав работы 

1. Установка прибора на конструкцию, В 
Нормы времени и расценки на 1 конструкцию прибора. 

рибор рукцию, 2. Выверка и закрепление 

Таблица 2 Нормы времени и расценки на I прибор 

Способ крепления Состав звена слеса 
пристрелкой сваркой 

Вид крепления реймонтажников Ч. вр. Расц. 

Вес конструкции Материал основания 
в к, до На двух болтах 4 равр. —1 0,31 0—19,4 

кирпич или бетон сталь 
5 разр —1 трех болтах 0,52 0—32 

3 
0,32 0,38 р =I 32,7 2 

0—20,1 0—22,4 
’ четырех бол То же 

0,55 0,5 р тах 0,71 0—44 6 3 

0—34,6 9—29,5 a 6 wm 
32 #2 зан. 367 33 



B25—38. Монтаж электрических, пневматических 
или гидравлических исполнительных механизмов 

и сочленение их с регулирующим органом 

Состав работ 

а) При установке конструкции 
пристрелкой или сваркой 

1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. При 

стрелка или приварка. 

6) При монтаже исполнительного механизма 
Установка и выверка исполнительного механизма на конст 

рукции. 2. Крепление болтами. 

`в) При монтаже узла сочленения 

Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Подгонка, уста 
новка и крепление. 

Состав звена 

Слесарьмонтажник 5 ралр. 1 

Сварщик 4 » —1 

Нормы времени и расценки на 1 исполнительный механизм 

Вес исполнительного 
в кг, до 

Наименование работ 

20 50 100 

0,58 0,9 
Установка конструкции 0—38,5 0597 

Монтаж исполнительного ме 0,3 0, 71 1,7 2 
ханизма 0—19,9 047,1 113 

я 0,44 1,3 1,9 3 Монтаж узла сочленени 029.2 0 86 26 

a 6 B Ne 
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B25—39. Монтаж колонок дистанцибнного 
управления 

Состав работ 

а) При установке конструкции 

1. Разметка места установки конструкции. 2. Пробивка нли свер 
ловка отверстий в бетонном или металлическом основании. 3. Уста= 
ковка, вмазка или приварка анкерных болтов. 4. Установка, вывер 
ка н крепление конструкции на анкерных болтах. 

6) При монтаже колонки 
комплектно с двигателем 

1. Установка колонки с редуктором и электродвигателем на 
конструкцию, 2. Выверка и крепление редуктора болтами. 3. Уста 
новка контактора, коробки CK и тормозного электромагнита. 

в) При установке узла сочленения 
1. Подгонка длины трубы диаметром 33—40 мм. 2. Приварка 

трубы к узлам проушин. 3. Сборка кинематической схемы узла со 
4. Выверка, подгонка и крепление узла сочленения. 5. Ре 

гулировка конечных выключателей. 

r) При монтаже проводок вторичных цепей узла 
колонки дистанционного управления 

1. Подготовка перемычек из гибкого металлорукава. 2. Откры 
и закрытие крышек КДУ, контактора и др. 3. Отмеривание и за 

пучков проводов. 4. Прозвонка и подключение концов 
с установкой маркировки. 

Нормы времени и расценки на колонку 

Место установки 

Наименование работ Состав звена ос. Металли 
нова ческое 

ние 

Слесарьмонтажник 
5 разр. —1 2,6 1,55 

конструкции 3 » —1 
4 разр. —! 0—97 2 



Продол жение 
Место установки 

Наименование работ Состав звенз металли 
ческое 

НОВа 
ние 

0,31 
В том числе сварка Сварщик равр.—! 

019 4 

Cae a: Монтаж комплекта ко 3 poe pallet жник 2,2 3 лонки 8» —/ 1—38 

Установка жесткого уз Слесарь монтазени_ 1,95 4 ла сочленения 8 pe Р, р. 
Сварщик 4 равр. —] 

Монтаж проводок вто 
ричных цепей узла ко Электромонтажник — 3,8 5 
лонки дистанционного р, 2—67 
управления 

al 6 

B25—40. Монтаж штепсельных разъемов 

Состав работы 

1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или 
шей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с 
ванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка 
5: Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание 
облуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к. 
разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. 
ние экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема. 

Электромонтажник 5 разр.— 1 
36 

до 
’ 

в 

26 

85 

50 

15 

18 

26 

4 
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77 

0 
46 
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19 

23 
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58 
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Ne 
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Присоединение 

Расц. 

0—39,3 

0—65,3 

0—98,3 

1—26 

1—54 

1—76 

0—04,9 

4. 
к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 6. 
крышки или уплотнение сальника. 

клеммной колодки или 

Состав работы 

Вр. 

0,56 

0,93 

1.4 

1,8 

2.2 

2,5 

0,07 

Электромонтажник 5 pasp.— 1 

и последующий 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

подключае H 

В25—41. Присоединение к приборам концов 
жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм? 

мых к прибору, до 

1. Снятие крышки прибора, 
сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через 
пиковое уплотнение к клеммам прибора. 

конец добавлять 

Количество концов, 

`На жажды 

38 



Op 
Продолжение 

№ 
Наименование работ Состав работы Состав звена Измеритель Н. вр.| vacu 

анм. т 

2,6 1—4 5 
Установка бирок на ка 1. Надевание бирки на поясок. Электромонтажник рок ‚ 

белях или трубах 2. Снятие временной бирки, 8 равр. —1 
закрепление пояска на ка 
белях или трубах 

00 5,3 6 ст установки. То же Установка на щитах 1. Разметка ме уста вк ок. рамок для надписей 2 Сверление отвер 

7 1 Установка рамки. 2. Креп Электромонтажник То же 3,2 
пение рамки нагретым элект 4 разр. —1 
 ропаяльником 

00 8 8 
Обозначение тушью на 1. Разметка и вырезка бумаж То же клей именований замеров ных вкладышей. 2. Нанесе 

рамках для надписей ние надписей тушью на 
вкладышах 

i 9 Установка надписей 1. Установка надписей в рам Электромонтажник а сей 0,88 

рамках на щитах ку. 2. Закрытие крышки 2 pasp.—1 
и пультах 

“Продолжение 

и, 

Наименование работ Состав расоты Состав звена Измеритель H. вр.! Расц. № 

Монтаж диодов типа 1. Разметка и резка текстоли Электромонтажник 100 17,5 10: та ножовкой. 2. Разметка 5 разр. —1 ДИОДОВ и сверление отверстий в па 
нели. 3. Установка деталей 
крепления диодов. 4. Пайка ‘ 

диодов с зачисткой и облу 
живанием концов 

Изоляция провода тер 1. Размотка и натяжка прово Слесарьмонтажник 10 ж 7,2 18 мопары асбестовым да термопары. 2. Размотка 8 разр. —1 провода шнуром асбестового шнура. 3. Изоля термопары ция провода термопары шну 
ром 

Изоляция провода тер 1. Размотка и натяжка про То же То же 1 12: мопары — стеклолентой вода термопары. 2. Изоляция 
шириной 25 мм провода термопары стекло 

лентой 



§ B25—43. Монтаж вспомогательной арматуры 
гидравлических регуляторов, регулирующего 

клапана гидравлической системы и двухседельного 
клапана регулятора питания 
завода «Теплоавтоматика» 

Состав работы 

1. Установка на готовые средства крепления 
арматуры. 2. Подключение клапана K трубопроводу, выверка и 
крепление. 3. Проверка хода штурвала клапана на открытие и 
крытие или хода клапана с сервоприводом. 4, Проверка и 
ванне клапана с ручным приводом. 

Состав звена 

“Слесарьмонтажник 5 разр. — 1 
» 8 » 

Нормы времени и расценки на I прибор 

Вспомогательная 
Двухседельный Гидравлический арматура 

Регулирующий клапан регулято регулятор кла сблокированный, 
клапан гидравли ра питания паном.н серво лотник 
ческой системы с ручным приводом приводом клапан 

ный) 

1,15 7,2 4,2 0,82 

0—72,3 4—53 2—64 0—51,5 

a 6 B г 

В25—44. Монтаж спаренных солемеров 

Состав работы 

1. Установка рамы с приваркой к опорной плоскости. 2. 
ковка приборов на раму с установкой хомутов и креплением 
ми (холодильника; дроссельной шайбы, приемных бачков). 

Нормы времени и расценки на I комплект 
Солемер 

Состав звена слесарей монтажников 
нижний верхний 

‘5 разр. —1 8.7 5,7 
8 » 1 5—47 3—58 

a 6 

42 

B25—45. Монтаж солемеров типов 
СППОН5060 и СПВОН5160 

Состав работы 
1. Установка конструкций. 2. Обвязка солемера трубами завод 
поставки с проверкой резьбы и установкой вентилей. 3. Изготов 

и установка отводов с приваркой фланцев. 4. Установка и 
микродатчика. 

Нормы времени и расценки на 1 прибор 

Наименование работ Состав звена H. Расц. № 

Слесарь монтажник 
5 разр. —1 32 1 
8 » —] 

Сварщик 6 разр. —1 5 2 

B25—46. Монтаж маслонасосной установки 
струйных гидравлических регуляторов и монтаж 

узла сливного и напорного коллекторов 

Состав работы 
1. Очистка и продувка сжатым воздухом двигателя и маслона 

2. Установка бака на готовую раму. 3. Установка насоса и 
на бак. 4. Монтаж трубной обвязки с заготовкой труб и 
фланцев. 5. Разметка и заготовка. деталей из готовых 

с нарезкой резьбы. 6. Прокладка трубопровода в узле масло 
установки с ревизией вентилей. 7. Установка фасонных ча 

с подсоединением к трем струйным реле и маслонасосу. 8. Оп: 
системы. 

Нормы времени и расценки на I комплект 

Наименование работ Состав звена H, Расц. № 

Слесарьмонтажник 
6 разр. —1 15 
5 » — 
4 ь —/] 
S$ » —TJ 

Ha Слесарьмонтажник 
присоединение 6 разр. —1 1,6 107 2 
к струйному 5 » —1 
сверх трех 4 » —1 

3 » 

Сварщик 6 разр. —1 0,630—49 8 3 

43 



В25—47. Монтаж регулятора гидравлического 
струйного с задатчиком 

Состав работы 

1. Изготовление и установка кронштейнаплощадки с 
отверстий для крепления регулятора. 2. Изготовление фланцев 
штуцера с приваркой. 3. Установка регулятора в Готовый 
с изготовлением и укладкой прокладки. 4. Разметка и вырезка 
стий для установки задатчика, 5. Установка задатчика с выверкой 
закреплением. 6. Соединение указателя с усилителем и проверка 
ла сочленения. 7. Центрирование регулятора с задатчиком и 
пение. 

Нормы времени и расценки на Ё комплект 

Наименование работ Состав звена вр. Расы № 

Монтаж Слесарь: монтажник 
6 разр. —1 5,6 3—7 
3 » 

Сварка Сварщик 6 разр. —1 0,57 0— 45 2 

Глава lll 

МОНТАЖ ЩИТОВ, ПУЛЬТОВ 
И УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ И ТРУБНЫХ 

ВВОДОВ 

B25—48. Монтаж щитов и пультов 

Состав работ 

а) При подготовке места „установки 

1. Разметка места установки щитов и пультов. 2. Приварка кре 
пежных деталей под пристрелку. 3. Установка и выверка по уровню 
основания щита. 4. Пристрелка основания и приварка ригелей. 

6) При установке щитов и пультов 
Г, Установка и предварительная выверка щита на основании. 

2. Выверка по отвесу и крепление щита к конструкции на болтах. 
3. Проверка и закрепление ослабленных при транспортировании де 
талей крепления вторичной коммутации и приборов. 

в) При изготовлении и установке заземления 
1. Прокладка и пристрелка полосы 20%Ж3 им по бетонному ос 

нованию. 2. Приварка полосы к контуру заземления. 3. Приварка 
полосы к основанию щита или пульта, 



Ob 

Тип щитов или пультов 

Шиты шкафные 

Нормы времени и расценки на I щит или пульт 

Размеры в мм 

2250х 600500, 
2250 x 600 x 850, 
2250 600х 1000, 
2250 «600 x 1200 

2250x 900x500, 
2250 x 900X850, 
2250 900 x 1000, 
2250 x 900 Х 1200 

2250 1100x500, 
2250x1100 x 850, 
2250 x 1 100 1000, 
2250 x £100 1200 

2250 x 1400 500, 
2250x 1400850, 
2250 x 1400 1000, 
2250x 1400 1200 

Состав звенз 

Слесарьмонтажник 
5 разр.—1 
8» — 
2» —/ 

То же 

Монтаж основания 
под щиты или 

на бетоне на стали 

1,4 1,15 
0—81,7 ,l 

1,75 1,3 
102 0—75,8 

1,9 1,55 
1—11 090,4 

2,5 1,8 

1—46 1—05 

Монтаж 

пультов 

циях 

3,2 
187 

2—10 



Ly 

2250х 600, 
2250 x 900 

Щиты панельные 

2250х 1180, 
2250х 1400 

2250х 600, 
2250х 908 

Щиты панельные 
с одной или двумя 
боковыми стенками 

2250 x 1106, 
2250x 1400 

900 x 735 600x650, 
900 735 x 900 x 656 

Пульты. отдельно 
стоящие 

900х735х 1100 x 656, 
900 735 x 1400 x 650 

Слесарьмонтажник 
5 разр. —! 
3$ › —/ 
2» —1 

То же 

0,81 
0—47 ,2 

1,05 
0—61,2 

1,1 
6—64 ,2 

1,15 
0—67,1 

1, 25 
0—72,9 

1,4 
0—81,7 

0, 61 
0—35,6 

1,8 
1—05 

2,1 
1—22 

2,3 
1—34 

2,4 
1—40 

2,1 
i—22 

2,7 
1—5 

сл 



SP 

Тип щитов или пультов 

Пульты приставные 

Панели приставные 

Щиты шкафные 
малогабаритные 

Размеры в мм 

900 x 735 x 600650, 
900 735 x 900x650 

900X 735Х 1100650, 
900735 x 1400 650 

2250 850, 
2250 x 1000, 
2250 1200 

600 x 400 x 350, 
900 x 600 ж 450 

1400 x 800 x 450 

Состав звена 

Слессрьмонтажник 
5 разр. —1 
3 >» 
2 » —] 

To же 

Слесарьмонтажник 
5 разр. —1 
2 2] 

Те же 

Продолжение 

Монтаж основания 
под щиты или 

на бетоне на стали 

1,15 1,1 
0—64, 2 

1,4 1,3 
0—81,7 075,8 

1,05 0, 83 
0—61,2 0—48,4 

1,15 0,8 
0—68,7 0—47.8 

1,45 0, 34 

Монтаж 
щитов 
пультов 

КОНСТРУК 
циях 

2,8 
1—63 

3,8 
2—22 

2,6 
1—52 

1,7 
1—0? 

1,95 
1—17 

14 



67 

Щиты панельные 
малогабаритные 

к шкафным 
щитам 

Вставки 
угловые 

щитам 

При сборке шкафных 

многопа щитов 

тов на панельных 
дый стык щитов 

или бокопое 
обрамление 
добавлять пультов 

На изготовление и 
установку заземления 

щиты или пульты 
добавлять на одно 

заземление 

TRIE EMRE 

600 x 400, 
900х600 

1100Х 900, 
1400х 1200 

SNARE вл тех ет, 

Слесарьмонтажник 
разр. —1 

2 » —/ 

To же 

Слесарьмонтажник 
4 равр. —1 
8 » —] 

To же 

Слесарьмонтажник 
5 разр. 
Sy 
2 » —!] 

Слесарьмонтажник 
4 разр. —1 
Сварщик 4 разр. —1 

0,52 0, 41 
0—31,1 0—24,5 

0, 64 0, 42 
0—38,2 0—25,1 

1,6 
6—95,6 

1,95 
1—7 

1,3 
0—76,7 

0, 83 
90—49 

1,1 
0—64, 2 

0.42 
0—24,5 

0,87 
0—50,7 

0,54 
0—33,8 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



В25—49. Монтаж утепленных шкафных щитов 
В25—51. Монтаж многопанельных щитов блоками 

Состав работы 

Состав работ 1. Подготовка места монтажа. блока щитов с разметкой, про 
или сверлением отверстий. 2. Установка анкерных болтов и 

других средств крепления. 3. Установка блока на место с выверкой 
1. Разметка места установки. 2. Подготовка основания в местах по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте. 

установки. 3. Установка и крепление конструкции на бетонном или 
металлическом основании. 

а) При монтаже конструкций под щиты 

Состав звена 

Слесарьмонтажник 6 разр. —1 
6) При монтаже щитов » —/ 

1. Установка щита на готовую конструкцию. 2. Выверка щита и И 
крепление его к конструкции, Нормы времени и расценки на 1 блок 

Нормы времени и расценки на 1 щит 
Количество щитов в блоке, до 

Монтаж оснований 
Тип щитов 

2 3 4 5 ванн 
Гип щитов Размеры в 

Состав звена пол утепленные мо 
тажников щигов 5,1 6, 4 7,6 8,6 

на на стали щиты 
3—35 420 499 565 

5 разр. — 3,5 щиты или 6 8,3 12 15 2 Утепленные х500 8» ф 1,15 0,99 пульты 3—94 5—45 7—88 9—85 20» 067,1 05717 

3.6 
сболчивании стыков 

0.45 Шк 6. блоков панельных щи 0,45 афные 500 То же 2 
тов между собой на 0—29,6 3 

каждый стык добавлять 
a 6 8 а 6 B г № 

Примечание При сболчивании стыков блоков шкафных В25—50. Монтаж амортизаторов под щиты КИП At вр. и Расц. строки № 3 умножать на 2. 

Состав работы 
В25—52. Монтаж патрубков кабельных и трубных 

1. Сборка и сварка оснований амортизатора. 2. Установка амор вводов в щиты и пульты тизатора. 
Нормы времени и расценки на 1 амортизатор 

Наименование работ 

Состав работ 

Состав звена 
а) При монтаже с пробивкой отверстий 

Н. вр. —— Ne Расц. 1. Комплектование патрубков. 2. Разметка места пробивки от 
в бетонном основании и места установки кронштейнов креп 

Слесарьмонтажник 1,25 ления. 3. Прихватка и приварка патрубков к кронштейну. 4. При 

Монтаж 6 разр. — 1 ат 1 и приварка кронштейна ру 
8 — у 1 

6) При монтаже в готовых отверстиях 

0.31 1. Комплектование патрубков. 2, Разметка места 

Сварка Сварщик 4 разр —1 “O—19,4_ 2 

50 

установки 
и крепления. 3. Прихватка и приварка патрубков 

к кронштейну. 4. Прихватка и приварка кронштейна к конструкнин. 
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Нормы времени и расценки на 1 патрубок 

Наименование расоз Состав звена H. Pacn No 

с пробивкой Слеса po 0,4 O—25,! 
отверстия монтажник 

Монтаж 5 разр: 1 
в готовом 3 ь —] 
отверстии 0,16 0—10,1 2 

р 
Сварщик 99 в Сварка 4 разр —1 0,36 0—22,5 3 

Глава IV 
МОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК 

В25—53. Установка несущих конструкций 
для трубных проводок 

Состав работы 

1. Разметка мест установки. 2. Установка и крепление 
конструкций. 

Таблица 1 
Способ крепления 

Состав звена 
пристрелкой сваркой 

Слесарьмонтажник 5 разр. 1 — 

» 8 1 1 
Сварщик 5 разр. ww ee 1 

А. УСТАНОВКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

Нормы времени и расценки на 100 конструкций 
Таблица 2 

Способ крепления 

пристрелкой сваркой 
Диаметр условного 

Материал основания 
прохода в им, до кирпич или бетон сталь 

Н. вр. Расц. н. вр. Расц. 

25 7,5 4—71 6,9 4—34 

50 4,8 3—02 3,5 220 9 
a 6 р № 

Б. УСТАНОВКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТАЛЬН bIX 
БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

Нормы времени и расценки на 100 конструкций 

Таблица 3 

Способ крепления 

пристрелкой сваркой 
Наружный диаметр 

Материал основания 
труб в мм, до кирпич или бетон сталь 

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. 

10 9,2 5—78 6,6 4—15 I 

22 7,5 4—7! 5,2 3—27 2 

a 6 Ne 

§ B25—54. Замер участков трубопроводов 
с составленнем эскизов 

Состав работы 

1. Замер участков трубопроводов. 2. Вычерчивание эскизов по 
замерам. 

Норма времени и расценка на 100 ж труб 

Состав звена слесарей монтажников Н. вр Расц. 

6 равр. 1 2,5 1—68 
8 » —T 

B25—55. Монтаж одиночных стальных трубных 
проводок из водогазопроводных, стальных бесшовных 

труб и труб из легированных сталей по готовым 
несущим конструкциям 

Состав работ 

а) При заготовке трубопроводов по готовым 
эскизам 

1. Очистка труб от консервации, ржавчины и окалины. 2, Прав 
ка труб. 3. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 4. Нарезка 
резьб на концах труб, на стаике с навертыванием и свертыванием 
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Б. ЗАГОТОВКА И ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 

Нормы времени и расценки на 100 ж труб 

На 
резьбовых 
соединителях 

На 
лях с врезаю 
щимся 
цом 

На 
лях с 
щимся 
110M 

На сварке 

На 
резьбовых 
соединителях 
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Наимено 
вание 
работ 

Про 
кладка 

ка 

ка 

Заготов 
ка 

Про 
кладка 

Заготов 
ка 

Про 
кладка 

Состав звена 

Сварщик 
5 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
3 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 
3 » —T 

To же 

Сварщик 
5 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
8 разр. —1 

То же 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 
8 » —1 

Ру 
в до 

16 

160 

Таблица 2 

Наружный 
диаметр в 

до 

8,9 1] 

9,8 14,5 

5,1 7,2 

10,5 15,5 

5,3 8 

9 12 

9,6 13 

И 16,5 



муфт..5. Изгибание на станке углов труб и утбк соединений. 6. Под 
готовка концов труб под сварку со сваркой труб в плети или при 
варкой резьбовых соединителей. 7. Маркировка заготовленных уз 
лов труб со связыванием в пакеты. 

6) При прокладке трубопроводов 

1. Прокладка труб по готовым конструкциям со сваркой стыков 
или сборкой на соединителях, 2. Крепление трубопровода с вывер 
кой и маркировкой. 

А. ЗАГОТОВКА И ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

Нормы времени и расценки на 100 ж труб 

Способ Наимено 
вание 
работ 

На 
резьбе 

про 
кладка 

На 
сварке 

про 
кладка 

Состав звена 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 

» —}7 3 

То же 

Сварщик 
разр. —1 
Caecapo 

монтажник 
3 разр. —! 

Диаметр условного прохода 
в мм, до 

15 25 40 

9,5 11,5 17 

14,5 18,5 21 

9,2 12 14,5 

12 14 17 

a 6 B 

50 

18 

24 

19 

18 

Таблица 1 



Наимено 
вание 
работ 

На Заготов 
лях с ка 
щимся 
цом 

Про 
кладка 

Заготов 
ка 

На сварке 
Про 

кладка 

Продолжение табл 

Состав звена 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 
8 » —] 

То же 

Сварщик 
6 равр. —1 

Слесарь 
монтажник 
8 разр. —1 

В. ЗАГОТОВКА И ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ 

Нормы времени и расценки на 100 ж труб 

Способ средине  Нанмено 
ванне 

BBA рабо» 

Заготов 
ка 

На 
резьбовых 
соединителях 

Tipo 
кладка 

СТАЛЕЙ 

Состав звена 

Сварщик 
5 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
8 pasp. — 1 

Слесарз 
монтажник 
5 равр. —1 
8 » —f 

Е Наружный ag диаметр в 
за 
585 10 22 

5,3 7,6 
9 

12 17,5 10 

160 
6, 9,6 И 

9,6 14 12 

ро 

Таблица 8 
Наружный 

ry а диаметр в 

За до 

Во 3 SES 10 22 
RR 

13 16 
1 

16 

10 15 2 



Способ соеди Наимено 
вание 

вения работ 

Заготов Ка ка лях с 
щимся 
цом 

ка 

Заготов 
ка 

На сварке 

Про 
кладка 

Заготов 
Ка ка 

резьбовых 
соединителях 

Про 
кладка 

Заготов Ка ка лях с 
зающимся п кольцом ро 

кладка 

Заготов 
ка 

На сварке 
Про 

кладка 

П родолжение табл 3 

Состав звена 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 
3 » 

To же 

Сварщик 
6 рагр. —1 

Слесарь 
монтажник 
8 разр. —1 

Слесарь. 
монтажник 
5 разр. —1 

» ф1 

To же 

Сварщик 
6 разр —1 

Слесарь 
монтажник 
3 разр. —1 

Е Наружный 
цв в 

a> до 

aga 
REC 10 22 
>Re 

4,7 7,4 3 

11,5 16,5 4 
7— 

16 8,5 12 
5 

9,4 14 6 

14 19 7 

160 

Ц,5 16 8 

5,3 7,7 9 

12 18 10 

160 10,5 М 

18 14,5 12 

al 6 



В25—56. Прокладка одиночных медных труб 
диаметром до 10 мм по готовым несущим конструкциям 

Состав работы 

1, Замер участков трубопроводов, заготовка шаблонов из про 
волоки. 2. Размотка бухты. 3; Правка медных труб. 4. Гнутые труб 
по шаблону. 5. Отрезка и разбортовка концов труб. 6. Установка 
резьбовых соединителей или подготовка к пайке стыков труб. 7. Вы 
верка и крепление трубопроводов с маркировкой, 

Нормы времени и расценки на 100 м труб 

Состав знена H. Расу No Способ соединения 

На резьбовом сое Слесарьмонталжних 
динителе 5 разр —1 18 10—76 1 

2 » 1] 

Сварщик 5 разр —1 Ha ime арке 
Слесарьмонтажник 18,5 11—05 2 

2 равр. —1 

В25—57. Трубная обвязка приборов 

Состав работы 

1. Разметка схемы обвязки с изготовлением шаблонов. 2. Заго 
товка на месте фасонных деталей трубной обвязки приборов. 
3. Подготовка, выверка и приварка деталей трубной обвязки 
с установкой и приваркой соединителей. 4. Крепление трубной об 
вязки скобами, 

Таблица 1 

Состав звена Медные трубы Стальные трубы 

Слесарьмонтажник 5 разр. 1 

2 3» 1 

Сварщик 5 разр. сие... I 
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Нормы времени н раёценки на 10 ж груб 

Таблица 2 

Вид груб 
Диаметр труб 8%. Ц, ap. Расц. № 

10 4,9 3—0 |1 
Стальные 14 5,5 83—46 2 

22 6,1 3—83 3 

Медные 10 4,1 2— 88 4 

Примечание. Трубной обвязкой приборов считать сложную 
конфигурацию трубопровода, включающую не менее чем два изгиба 
либо два стыка на м трубы. 

В25—58. Монтаж трубных блоков 
из водогазопроводных, стальных бесшовных и медных 

труб с установкой несущих конструкций 

Состав работы 

1. Разметка мест прокладки трубных блоков и несущих конструк 
ций. 2. Установка и крепление сваркой или пристрелкой СМП несу 
щих конструкций. 3. Установка и крепление двух ручных ры 
чажных лебедок. 4. Подъем блоков лебедками на монтажную от 
метку. 5. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием 
предохранительных пробок. 6. Соединение трубных блоков между 
собой на резьбовых соединителях или сварке, 7. Крепление блоков 
к конструкции. 8. Установка постоянной маркировки труб. 

Таблица 1 
Способ соединения 

Состав звена 
на сварке на резьбе 

Слесарьмонтажник 5 разр ,‚.. 2 ‘| 
» 8» oo: 2 2 

Сварщик 5 разр. «ss. ee ee — 1 

Нормы времени и расценки на 100м труб в блоке 
Таблица 2 

Способ соединения 
Вид труб проход диаметр 

в мм, до в мм, до на резьбе на 

15 8,6 8,2 
Водогазопровод 5—41 5—15 

ные 
95 И 10,5 о 

6—91 6—60 
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Продолжение табл, 2 

Условный |Наружный Способ соединения 
Вил груб ‘проход диаметр 

в мм. до в мм, ло на резьбе па сварке 

8 2,8 3,2 3 
1—76 2—01 

10 3,4 3,7 4 

Стальные бесшов: 2—14 2—33 
ные 

14 4 9 4 4 5 
3—08 2—77 

22 8 7,4 6 
5—03 4—65 

Медные 10 3,3 3 7 
2—07 1—89 

a 6 № 

В25—59. Присоединение трубных проводок 
к приборам и отборным устройствам 

Состав работ 

а) При присоединении на сварке 

1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Поддерживание трубе 
при прихватке. 3. Прихватка и приварка трубы к ниппелю соедини 
тельной части прибора. 

6) При присоединении на резьбе 

1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Свертывание средине 
ния на резьбе с припасовкой труб по месту и постановкой контр 
гаек. 

в) При присоединении соединителем 
с разбортовкой 

1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Разбортовка конно 
труб со свертыванием соединения на резьбе и припасовкой трубы пи 
месту. 

г) При присоединении полиэтиленовой, резиново 
или прорезиновой трубкой 

1. Осмотр и очистка мест соединения, 2, Подгонка, отрезка 
припасовка трубы на ниппель. 3. Сборка и проверка надежности ca 
единения. 
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А. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И СТАЛЬНЫХ 
БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

Нормы времени и расценкны на 10 соединений 
Таблица 1 

Водогазопро Стальные 
водные трубы шовные трубы 

с условным с наружным 
Состав звена проходом диаметром 

в им, до в им, до 

25 50 10 22 

Слесарь 
монтажник 3,6 2 2,7 
4 разр. —1 52—39 

Сварщик 
5 разр. —1 

Слесаръ 

езьбе монтажник 3,3 6,8 —_ 9 резь 4 разр. —1 1 
3 » 

а 6 B г № 
Б. ПРИСОЕДИНЕНИЕ МЕДНЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ, 

РЕЗИНОВЫХ И ПРОРЕЗИНОВЫХ ТРУБОК 
Нормы времени и расценки на 10 соединений 

Таблица 2 

Наружный диаметр 
Медные трубок в мм, до Состав звена трубы с 

Способ соединения 
тажников 

до 10 мм 8 10 22 

Соединителем с 2,4 
разбортовкой равр. 

|— 68 
1 

равр. 1 1,35 2 
Резиновой или 

прорезиновой 
трубкой разр. 1 4 3 

Полиэтиленовой 1,55 4 
трубкой To же 

0—96, 9 

Соединение 0,52 
ы — 5 

с готовыми эле 0—32,5 
ментами 

a 6 B r No 



B25—60. Пайка медных труб диаметром до 10 мм 
при присоединении к щитам внешних 

трубных проводок 

Состав работы 

1. Снятие заглушки с концов труб. 2. Подготовка медных труб 
к пайке с отрезкой и разбортовкой. 3. Центровка и пайка в местах 
соединений. 

Норма времени и расценка на 100 стыков 

Состав звена H. вр Расц. 

Слесарьмонтажник 5 разр. 1 20 Сварщик 5 разр. —1 14—04 

В25—61. Окраска проложенных трубных проводок 

Состав работы 

1. Приготовление краски. 2. Очистка труб и конструкций от гря 
зи и брызг раствора. 3. Окраска кистью за один раз. 

Маляр 3 разр.— 
Нормы времени и расценки на 100 ж трубопровода 

Диаметр условного 
прохода в мм, до Н. вр Расу № 

15 55 086 1 

25 1,8 0—99,9 2 

40 2,2 2 3 

50 2,8 155 4 

B25—62. Монтаж несущих конструкций 
пля стальных коробов 

Состав работ 

а) При монтаже конструкций с помощью СМП 
1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. При 

стрелка. 
6) При монтаже конструкций на сварке 

1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. При 
варка. 
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Таблица 1 
Способ крепления 

Состав звена 
пристрелкой сваркой 

Слесарьмонтажник 5 pasp. ‚ 1 
2 » eee 1 1 

Свершив 5 pasp 5 ww ws 1 

Таблица 2 
Нормы времени и расценки на конструкцию 

Способ крепления 

пристрелкой сваркой 

Материал основания 
кирпич или бетон сталь 

Н. вр. Pacn. Н. вр. Расц. 

0,45 0—26,9 0,36 0—21,5 

a 6 

B25—63. Монтаж стальных коробов для прокладки 
пластмассовых труб, кабелей и проводов 

Состав работы 

1. Сварка коробов в секции. 2. Прокладка секций коробов по 
конструкциям. 3. Выверка и приварка секций коробов к конструк 

4. Сварка секций коробов между собой. 5. Установка и при 
варка протяжных коробок. 

Состав звена 
Слесармонтажник 5 разр. —1 

» 8 » — 
Сварщик 5 » —1 

Нормы времени и расценки на 10 м короба 

Can короба Н. вр Расц № 

КС. 12080 
КС 1605<120 

4,4 2—87 

KC210x 140 6,7 4—38 2 
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В25—64. Прокладка пластмассовых труб 
диаметром 8—10 мм на резьбовых соединителях 

в коробах 

Состав работы 

1. Открытие крышек коробов. 2. Разметка и отрезка труб по 
размеру. 3. Подготовка и прокладка труб установленные короба. 
4. Установка соединителей. 5. Продувка и маркировка груб. 6. За 
крытие коробов крышками. 

Норма времени и расценка на 100 м трубопровода 

Состав звена Н вр. Расц. 

Слесарьмонтажник 5 разр. I 5,3 3—33 
» 8 ь —] 

В25—65. Прокладка трубного кабеля по готовым 
конструкциям в коробах и защитных трубах 

Состав работы 

1. Установка домкратов и барабана, 2. Замер трассы и спреде“ 
пение длины кабеля. 3. Перерезка и временная заглушка торцов ка 
беля. 4. Открытие крышек коробов. 5. Прокладка трубного кабеля 
по конструкциям в коробах (для небронированного кабеля с уста 
новкой прокладок под кабель и скобы) или затягивание в защитные 
трубы. 6. Крепление кабеля по конструкциям. 7, Маркировка кабе 
ля. 8. Закрытие крышек коробов. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 5 разр. —1 

» » 
» 2 » ф 1 

Нормы времени и расценки на 100 м кабеля 

Вид прокладки 

в коробах или защитных по конструкции 
трубах 

с креплением на конст 
рукцин без крепления 

11,5 7,4 9,6 
6— 71 4—32 5—60 

a 6 B 

B25—66. Заделка концов трубных кабелей 

Состав работ 

а) При заделке концовтрубных бронированных 
‘кабелей 

1. Наложение бандажей из полос брони. 2. Отрезка полос брони. 
3. Снятие брони с кабеля. 4. Снятие бумажной оплетки. 5. Продув 
ка труб кабеля воздухом с маркировкой. 6. Заделка концов кабеля 
с наложением бандажей. 

6) При заделкеконцов трубных небронир свайных 
кабелей 

Замер длины заделки кабеля. 2. Снятие винилового покрова 
кабеля. 3, Снятие бумажной оплетки. 4. Продувка воздухом труб 
кабеля и маркировка их. 5, Заделка концов кабеля с наложением 
бандажей, 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 5 разр. —1 

2 » —/] 

Нормы времени и расценки на конец кабеля 
Вид кабеля 

бронированный небронированный 

7трубный 12трубный 7трубный 12трубный 

0,65 0, 74 0,83 0,87 
0—38,8 0—44,2 0—49,6 0—52 

а 6 B г 

В25—67. Прокладка трубных проводок 
из пластмассовых труб 

в защитных металлических трубах 
Состав работы 

1. Продувка труб воздухом с удалением заглушек. 2. Подготов 
ка полиэтиленовых трубок с отмериванием, отрезкой и комплекта 
цией в пучки. 3. Соединение трубок со стальной проволокой. 4. За 
тягивание трубок в трубы. 5. Установка втулок. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 4 разр. 1 

» 8 » —T] 

Нормы времени и расценки на 100 м пластмассовых труб 
Наружный диаметр в мм, На каждую последующую На каждую первую трубу до трубу 

10 5,5 2,1 
3—25 1—24 

а б 

Зам. 367 65. 



В25—68. Монтаж защитных конструкций для 
прокладки капилляров манометрических термометров 

Состав работ 

а) При монтаже 

1. Разметка мест прокладки конструкции. 2. Разметка крепеж 
ных отверстий и мест изгибов. 3. Гибка и рихтовка конструкции. 
4. Установка, выверка, поддерживание конструкции при пристрелке 
или прихватке. 

6) При сварке 

1. Вырезка отверстий под крепежные скобы и изгибы. 2. При 
варка конструкции. 

Нормы времени и расценки на 10 м конструкции 

Способ крепления 

кой сваркой 

Наименование работ Состав звена 
Материал основания 

бетон сталь 

Слесарьмонтажник 1,45 1,05 
Монтаж 5 разр — 1 0—86,6 0—62,7 

0,34 0, 62 
Сварка Сварщик 4 разр. —' 9_ 94.3 038,8 2? 

a 6 № 

В25—69. Прокладка капилляров 
манометрических термометров 

Состав работы 

1. Разметка капилляра. 2. Прокладка капилляра в 
конструкции. 3. Закрепление капилляра с маркировкой. 

Норма времени и расценка на 10 м капилляра 

Состав звена Н. ар. Расц. 

Слесарьмонтожник 5 разр. —1 0,82 0—57,6 

66 

‚$ В25—70. Гидравлическое и пневматическое 
испытание трубных проводок. Продувка 

проводок и пневмокабеля воздухом 

Состав работ 

а) При гидравлическом испытании 
трубных проводок 

1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных 
устройств и их осмотр. 2. Установка заглушек. 3. Подключение гид 
равлического пресса к манометру. 4. Заполнение трубной проводки 
водой с удалением воздуха из труб. 5. Подъем давления, проверка 
трубных проводок на отсутствие течи. 6. Устранение дефектов 
в трубных проводках. 7. Подъем давления в трубных проводках 
и выдержка под давлением. 

6) При пневматическом испытании 
трубных проводок и пневмокабеля 

1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных 
устройств. 2. Подключение компрессора и установка заглушек. 
3. Осмотр трубных проводок. 4. Подъем давления, проверка обмы 
лниваннем плотности трубных проводок. 5. Устранение дефектов 
в трубных проводках и выдержка под давлением. 6. Удаление заглу 
шек. 7. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным 
устройсл вам. 

в) При продувке труб и пневмокабелей воздухом 

1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных 
устройств со снятием заглушек. 2. Продувка труб. 3. Присоединение 
трубных проводок к приборам и отборным устройствам. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 4 разр. 1 

2 » —!/ 

Нормы времени и расценки на 100 м трубопроводов 

Таблица 1 

Гидравлическое испы Пневматическое п тание испытание родувка труб воздухом 

5,9 7,3 1,65 
3—30 4—08 0—92,2 

а 6 B 
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Нормы времени и расценки на 100 ж пневмокабеля 

Таблица 2 

Количество каналов кабеля 

6 Наименование работ 
7 9 

2,4 4,2 
Продувка 134 2—35 

9,7 17 
9 Испытание 54 —_ 

а 6 Ne 

В25—71. Подготовка и монтаж стальных 
муфтовых вентилей диаметром до 25 mat 

Состав работы 

1. Очистка вентилей от консервации. 2. Уплотнение сальникового 
читока вентиля. 3, Установка вентиля с уплотнением на резьбе или 
прокладке. 

Норма времени и расценка на 1 вентиль 

Состав звена Н. вр. Расц. 

Слесарьмонтажник 4 развр.—1 0,32 0—20 

B25—72. Установка гибкого металлорукава 
на конце защитной трубы 

Состав работы 

1. Разметка н отрезка металлического рукава. 2. Установка 
присоединительных деталей на концах металлического рукава 
3. Присоединение металлического рукава к защитной трубе с затяги 
ванием в него концов проводов. 
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Норма времени н расценка на 10 м гибкого. металлорукава 

Состав звена Н. вр. Расц 

Слесарьмонтажник 4 разр. —1 2,3 1—4 

В25—73. Отжиг медных труб диаметром 
6—19 мм 

Состав работы 

Подноска труб к горну и отжиг их. 

Норма времени и расценка на 10 м труб 

Состав звена слесареймонтажников Н. вр. Pacn. 

3 равр. — 1 

2» 1 0,15 0—07,9 

B25—73a. Монтаж соединительных коробок 

Состав работ 

Прн уст aHOBKe 

1. Разметка места установки, 2. Крепление кронштейнов к ко 
робке. 3. Удаление «надрубов» с установкой сальников. 4. Установ 
ка и выверка коробки. 

6) При пристрелке 

Крепление коробки пристрелкой. 

в) При присоединении проводов 

1. Открывание крышки коробки. 2. Ввод кабеля в коробку. 
3. Разделка жил кабеля с надеванием изолирующих трубок. 4. Зачи 
стка и маркировка концов жнл кабеля. 5. Присоединение концов 
проводов к клеммным зажимам с изготовлением колечек. 6. Закры 
вание крьышики коробки, 
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Наименование работ 

Установка 

Пристрелка 

Присоединение 
проводов 

Состав звена 

Слесарь 
монтажник 
4 разр. —1 
2 » —/] 

Caecaps 
монтажник 
4 разр. —1 

Электромон 
тажник 

4 разр. — 

СК4 

0, 27 
0—16,9 

Нормы времени и расценки на 1 коробку 

Тип коробок 

CK8 CK12 CK 16 CK24 

0,26 
0—14,5 

0, 115 
0—07,2 

0,33 0,45 0,6 0,88 
0—20,6 0—28,1 0—37,5 055 

CK32 CK40 

0,4 
0—22.4 

2 

1,25 1,55 
0—78,1 0—96,9 

е ж № 



РАЗДЕЛ I 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, УЗЛОВ 
И БЛОКОВ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормы времени и расценки настоящего раздела нормируют 
работы по изготовлению конструкций, узлов и блоков, выполняемых 
в МЗУ, оснащенных соответствующим оборудованием для обработки 
сортового и листового металла, станками и приспособлениями для 
вырезки круглых и прямоугольных отверстий, точильнообдирочными 
и электрозаточными станками, оборудованием для электрической и 
газовой сварки (резки), установкой для точечной сварки трубообра 
батывающими станками и приспособлениями, электрифицированным 
или пневматическим ручным инструментом, оборудованием для испы 
тания изделий на плотность, покрасочными камерами и ручными 
краскопультами, подъемнотранспортными средствами (тельферы, 
кранбалки, автопогрузчик). 

2. При выполнении работ непосредственно на строительной пло 
щадке Н. вр. и Расц. умножать на 1,3. 

3. Нормами учтены и отдельной рлате не подлежат следую 
щие вспомогательные операции, не указанные в составах работ па 
раграфов: 

а) поддерживание деталей и конструкций при прихватке свар 
кой; 

6) подгонка и рихтовка конструкций под сварку при сборке; 
в) очистка от грязи и ржавчины и протирка всех окрашиваемых 

поверхностей при окраске; 
г) сдача готовых изделий, транспортирование на места хране 

ния и складирование; 
д) подготовка и обслуживание оборудования и приспособлений. 
4. Нормами настоящего раздела не учтены и должны оплачи 

ваться особо: 
а) ремонт оборудования и станков; 
6) доставка материалов и изделий к рабочему месту на рас 

стояние свыше 50 м. 
5. Элементные нормы времени, приведенные от § В25—102 до 

В25—104, предназначены для поэлементного нормирования работ. 
6. При окраске изитов и пультов предусмотерн следующий со 

став работы: очистка поверхности, обезжиривание, шпаклевка, шли 
фовка после шпаклевки, грунтовка, окраска за два раза. Окраска 
других изделий предусмотрена за один раз. 

B25—74. Изготовление щитов и пультов 

Состав работы 

1. Разметка. 2. Резка. 3. Вырубка углов и пробивка отверстий. 
4. Изгибание. 5. Сборка деталей под сварку. 6. Навеска дверей 
с установкой петель и замка. 7. Сварка деталей при сборке. 
8. Окраска. 
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Состав звена 

Слесарьмонтажник 5 равр. 

» 4 ь 

» 8 » 

» 2» 

Электросварщик 4 разр 

Маляр 4 разр. „.... 

Заготовка Сборка 

Таблица 1! 

Сварка Окраска 



“mee 
р 

19$ 

Наименование работ 

Заготовка 

Сборка 

Сварка 

Окраска 

А) ЩИТЫ ШКАФНЫЕ И ПУЛЬТЫ 
Нормы времени и расценки на шит или пульт 

Tun щитов 

ЩШЛдоП, щиездол, ЗД0: шилд, UAT, щизд ии Sh Seon ЩИзД02 

Размеры мм, 30 

2400K800x 2400x 2400x800x 2400x 2400x800x 2400x 
x 1200 x 1200 «800 *« 800 «600 «800 

4 4.5 3,4 4,1 3,8 4,8 
2—24 2—52 1—90 2—29 2—12 2—68 

4.7 3,6 4,1 
2—95 2—26 2—58 

2,6 2 2,4 
i—63 1—25 1—50 

1,35 1 75 0,95 1,35 0,6 1,1 
0—84,4 1—09 1—59,4 0—84,4 0—37,5 0—68 ,8 

a 6 B r A e 

Таблица 2 

— 



bL 
Продолжение табл 2 

Tun щитов 

щшоп; шшол ЩИ02 CULM 

Наименование работ Размеры в мм, до 

2400х3 200x| 2400xs00x  2400x 1400800 x ох 240 N00 x i200 х1200 © |900x400x500/ x 600 

в. 

3, 3,3 2,7 3,9 
Заготовка 173 1—54 1—5} 2—6 

3.6 2,6 1,65 2,8 9 
Сборка 3—6 {—63 1—4 1—76 

1,95 2.2 1,5 1.25 1,8 3 
Сварка 152 1355 0—93,6 0—7 1—5 

0,95 1,35 0,6 1.1 0,47 4 Окраска 9—59,4 0—84,4 9—37.5 0—68,8 0—25,4 

ж 3 и K a M Ne 

5 Продолжение табл. 2 

Тип щитов 

mays шкафные утепленные пульты отдельно стоящие пульты приставные 

Наименование работ 
Размеры в ми, до 

ОХ 00ж800х550] 1200800% leon cooy 450 200r¢600x 
3,8 6,3 5,8 6,4 5,4 а ’ 

1 Загоговк 
31 3—5. 3—24 3—58 36 

3,6 6,1 4,4 3,1 3,6 Сборка tt ‚ 9 р 
326 3—83 2—7 95 2—55 

1,25 3,4 2,3 1,75 2,1 Сварка i u ark 3 P 
078.1 2—18 1—4 1—0 [31 

Окраска 1,35 1,75 0,95 1,35 0,6 1,1 4 0—84,4 1—03 0—59,4 0—34,4 0—37,5 0—68,8 

H о п р с т № 

Примечания! 
1. При изготовлении многопанельных щитов для доставки на объект россыпью к. Н вр. и Расц. по поз.2 настоящего параграфа добавлять на контрольную сборку Н. Bp. 1,55 чел.часа, Расц. 0—97,4. Я 2. При установке в щитах коллектора обогрева изготовление его нормировать по В25—85 и В25—86 



Б. 

и 

на 
1 

78 

3 

Тип 

NHB 

в 

до 

1 

45 

1 

25 

1 

95 

21 

0 

58 

1 

05 

0 

44 

1 

— 

03 

07 

0 

24 

0 

46 

0 

65 

0 

18 

0 

35 

0 

08 

0 

76 

0 

55 

0 

43 

0 

56 

0 

47 

§ В25—75. Изготовление оснований (рамы) 5 

ax под щиты и пульты 

ad Состав работы 
мы о 

За 1. Разметка листовой и профильной стали. 2. Резка. 3. Вырубка 

Бы углов и полок. 4. Изгибание. 5. Разметка и сверление отверстий. я а 6. Сборка деталей под сварку. 7. Газовая резка профильной стали. 
89 8. Сварка. 9. Окраска. 
as 

a Нормы времени и расценки на I м рамы 
om 
5 Q Вид стали 
о 2 

a? Наименование работ Состав знена 
bes] 2. швеллерная листовая 

Fe a 

м. 

Sid Слесарь 0,11 0,32 
зы монтажник мА Заготовка 0—06,5 0—18,9 
x 2 4 разр. —1 
во 3 » —1 
"с 
Sm =a 0,08 0,23 
Heo Сборка To же 0—04,7 0—13,6 2 
ка 
20 х 

yx Газосварщик 0,04 
3 за 4 разр. —1 0—02,5 

og 
5= Сварка 
ma 
29 0,05 0, [6 
яя 

4 pasp.—1 0—03, 1 0—10 4 

oo ge 
5% 0,05 
Sa Maaap — i= ag Окраска 3 разр —1 0—03.3 5 

=e 9 

5 a 6 No 

m a 

aN B25—76. Вырезка отверстий в панелях щитов 

23 и пультов 

e Состав работы 
Ce 1. Разметка. 2. Сверление крепежных и центровых отверстий. 

р] 3. Сверление илн вырезка отверстий под приборы. 

Qe Слесарьмонтажник 4 разр.— 1 
ь 7 



ma 
изза 

А. ВЫРЕЗКА КРУ ГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ РЕЗЦАМИ 
НА ПРИВОДНОМ СТАНКЕ 

Нормы времени и расценки на I отверстие 

Таблица 1 

Диаметр отверстий в мм 

До 33—62 no 100 цо 200 ao 300 свыше 300 

0,09 0,11 0,14 0, 17 0. 19 
0—05,6 0—03,9 0—08,8 0—10,6 0—11,3 

а B д 

Б. ВЫРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И ФИГУРНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ 

Нормы времени и расценки на отверстие 

Таблица 2 

Периметр отверстий в sat 

Способ: вырезки 
до 500 до 1000 до 1500 [ensue 

На станках с ручной 0,42 0,54 0,69 0,85 
подачей заготовки 9—26.3 033,8 0431 05311 

То же, с механической 0,29 0,37 0,48 0,58 2 подачей резца 0—18,1 023,1 030 036 3 

a 6 B г № 

B25—77. Подготовка щитов и пультов к монтажу 
проводов внутренних электрических проводок 

Состав работы 

1. Разметка схемы прокладки проводов и мест установки внутри 
щитовых конструкций. 2. Установка опорных конструкций с крепле 
нием электросваркой. 3. Прокладка коммутационной полосы с креп 
лением контактной сваркой. 

Состав звена 
Слесарьмонтажник 5 разр. —1 

Электросварщик 4 » —1 
78 



Нормы времени и расценки па измерители. указанные в таблице 

Наименование конструкций — Измеритель Н в Расу Ne 
’ 

‹оммутационная полоса 100 м 8,8 5—84 1 
полосы 

(оммутапионные рейки 100 шт 2 
(скобы. сборки) 

10,2 6—64 
‹онструкции для уста То же 3 

HOBKH трансформаторов 

Кронштейны для установ ° 4,2 2—73 4. 
ки электроаппаратуры 

‹онструкции из угловой 5,2 3—45 5 
стали для установки 
приборов 

B25—78. Сборка щитовых блоков из готовых 
узлов и деталей 

Состав работы 

1. Установка щитов на раму с выверкой и креплением болтами. 
Сборка каркаса многопанельного блока под сварку. 3. Сварка. 

Нормы времени и расценки на блок 

Количество панелей 
щитов} в блоке На каж 

с 
Гип дую пос 

остазв звена щитов 
2 4 6 

Cazcapb монтажник Панель 4,5 6,6 9 1,9 
разр —1 ные {—25 

ty ae 

Электросварщик Шкаф 3,8 8,2 10,5 1,2 2 
разг —1 ные 0—78,8 

8 6 в г № 
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B25—79. Изготовление и установка полов В25—81. Установка приборов и аппаратуры 
из листовой стали в щитах и пультах на конструкциях и панелях щитов и пультов 

Состав работы Состав работы 

ii 3 
верстки. 

4 Ola ee aan a ware 2. Резка. 3. Вырезка отворот 1. Подготовка к установке (снятие крышек, рукояток, ослабло 
+o. ние винтов, ввертывание переходов). 2. Установка и крепление при 

боров и аппаратуры. 
Нормы времени и расценки на I крышку 

Слесарьмонтажник 4 разр.— 1 
Наименование H работ Состав звена Bp. расц. № Нормы времени и расценки на 100 приборов 

Изготовление Слесарьмонтажник 0,5 0—31,3 1 Наименование прибором H up. Расц. № 
4 разр.— 1 

Краны дистанционного управления, 
р блоки питания. байпасные панели 

Окраска Маляр 3 равр. —1 0,08 0~04,4 2 и щеточные переключатели 32 20—00 1 

Фильтры и редукторы пневматиче 
Установка Слесарь монтажник 0,05 0—03,1 3 ской системы oe 26 16—25 2 

4 разр. —1 

Реле промежуточное, переключения 
и электропневматическое реле 

В25—80. Монтаж внутренних электрических пневматической сисемы 8,3 5—19 3 

проводок в щитах и пультах 
Краны переключатели 19 11—88 4 

Состав работы 

1. Заготовка и сборка провода в пучки. 2. Установка коммута Сигнализаторы падения давления 17 10—63 5 
иконных зажимов. 3. Прокладка провода с установкой изоляцион 
ных прокладок, выполнением изгибов и креплением. 4. Разделка кон 
цов провода с выполнением временной маркировки. 5. Подключение пускатели 24 15—00 6 
концов проводов к клеммным оборкам с надеванием оконцевателей. 

О 

6. Прозвонка схемы и выполнение постоянной маркировки. 7. Скру 
чивание свободных концов проводов в спирали. 

Электротормоза 1g 125 7 
Нормы времени и расценки на 100 м провода 

О 

В щитах шкафных В щитах налога. Электромагнитные клапаны 23 14—33 8 
Состав звена и на плоских барвтных 

Тумблеры „еее, 2,9 1—81 9 

Электрослесарь 5 разр.—1 9,5 11 
6—67 i? Tpanchopmatopp.......... 13,5 8—44 10 

а 6 Универсальные и автоматические 
переключатель il 6—88 



Продолжение 

Наименование прийоров И вр Pac No 

Кнопки управления 14 8—75 12 

Сигнальная арматура 4 добавочные 
сопротивления. 7,1 4—.44 13 

`Хомуты на сопротивлениях 5,6 3— 56 14 

Сопротивления и диоды на панелях 17,5 10—84 15 

Подтопочные катушки ‚..... 1,1 0—68,8 16 

1,7 Предохранители 4 5 oo wo oe 1—06 17 

B25—82. Сборка узлов крепления и обвязки 
дифманометров 

Нормами настоящего параграфа предусмотрена сборка комплек 
та приборов, включающего: 

1) датчик типов ДП, ДСП, ACC, ДМ, ДКФ, ДМПК и др., ана 
логичных по способу установки,— шт.; 

2) элементы трубной обвязки (стальные или медные грубы, шту 
цера, переходные соединения, накидные гайки); 

3) вентиля и краны — 3 шт.; 
4) пробки и колпачкизаглушки 2 шт. 

Состав работ 

а) При сборке 

1. Разметка места установки конструкций в щитах. 2. Установка 
конструкций. 3. Установка трубных вводов в щитах '4. Заготовка 
элементов трубной обвязки с разметкой и сверлением отверстий под 
установку штуцеров и переходных соединений. 5. Установка штуце 
ров и переходных соединений. 6. Установка приборов и арматуры. 
7. Сборка деталей трубной обвязки с установкой переходных соеди 
нений на льне и сурике и присоединением к приборам. 

6) При сварке 

1. Приварка конструкций к щитам. 2. Вырезка отверстий в щи 
тах. 3. Приварка трубных вводов к щитам. 4. Приварка переходных 
гоединений, патрубков и деталей трубной обвязки. 
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Нормы времени и расценки на комплект 

работ Состаьк звена Н. вр. Расц, № 

Сборка Слесарь: монтажник 2,6 1—63 1 5 разр. —[ 
3 » —J 

Электросварщик 0,15 0—094 2 
7 разр. —1 

Сварка 
Газосварщик 0,4 0—31,6 3 6 pasp.— 1 

B25—83. Разные работы при монтаже проводов 
внутренних электрических проводок 

Электрослесарь 3 разр.—1 
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 

Наинмевование работ Измеритель Н. вр. Расц. № 

Установка контактных планок 0,86 0—47,7 1 
планок или лавок на лапок 
реле 

Нарезка вручную винил 100 трубок 0,26 0—14,4 2 
хлоридных грубок для 
оконцевания KOHIOB 
проводов 

Нанесение надписей мас надпись 0,14  0—07,8 3 
ляной краской на па 
нелях щитов и пультов 

Установка рамок для 100 рамок 3.1 1—72 4 
надписей 

панелей в 100 панелей 0,88 0—43.8 5 
рамки 

7 

Обмотка пучков провода м пучка 0,09 0—05 6 
винилхлоридной или 
киперной лентой 

Вырезка прокладок из 100 wr. 0,8 0—44 4 7 
картона для реле 

Снятие (установка) кры То же 2,4 |—33 8 
шек с приборов u 
электроаппаратуры 



В25—84. Внутренние трубные проводки в щитах 

Состав работы 

1. Замер с вычерчиванием эскизов или изготовлением шаблонов. 
2. Подготовка труб с отжигом и рихтовкой. 3. Изготовление элемен 
тов внутренней проводки с подгонкой по месту. 4. Установка элемен 
тов внутренней проводки под сварку. 5. Сварка. 6. Прокладка внут 
ренней трубной проводки из полиэтиленовой трубки. 

Нормы времени и расценки на 100 м труб 

Материал труб 

С. работ остав звена 
медь истая н не 

поли 

ржавеющая 

Монтаж Слесарь монтажник 24 38 12 1 
5 разр —1 26—68 

Сварка Газосварщик 4,9 7,1 2 
5 разр. —1 4—98 

al 6 в |m 
B25—85. Изготовление коллекторов 

Состав работы 

1. Заготовка стальных труб. 2. Разметка и сверление отверстий 
для установки патрубков и фитингов. 3. Установка патрубков н 
фланцев под сварку. 4. Сварка. 5. Установка запорной арматуры. 
6. Испытание коллекторов. 

Нормы времени и расценки на ж коллектора 

Вид коллектора 

Наименование 
работ Состав звена для обо 

ческий грева 

Изготовление — Слесарьмонтажник 1,05 0,21 1 
5 разр. —1 0—62,7 0—12,5 
2 57 

Сварка Электросварщик 0,51 0,23 2 
4 разр —! 0—31,9 0—14,4 

a 6 № 
`Примечание. Hopmama по строке № 1 «а» учтено изготов 

ление коллекторов с количеством вентилей на пог. м до четырех. 
При изготовлении коллекторов с количеством вентилей свыше четы 
рех Н. вр. и Расц. по строке № 1 «а» и 2 «а» умножать на 1.2. 
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В25—86. Установка коллекторов в щитах 

Состав работы 

1. Разметка мест ‘установки. 2. Установка кронштейнов с креп лением электросваркой. 3, Установка коллектора в щит с креплением 
на болты. 

Норма времени и расценка ua ж коллектора 

Состав звена Н в Расц 

Слесарьмонтажник 4 pasp.—1 0,45 0—28,1 

В25—87. Изготовление защитных стальных коробов 

Состав работы 

1. Разметка стали. 2. Резка в изгибание стали. 3. Разметка, 
сверление или вырубка. отверстий. 4. Изготовление крепежных де 
талей и скоб. 5. Маркировка деталей. 6. Сборка короба с крышкой. 
7. Окраска. 

Нормы времени и расценки на I короб 

Тип короба 

Наимено KC ТГ, УГ 
ванне Состав звена 
работ Размеры в MM, до 

100x100 

Заготов Слесарь: монтажник 0,36 0, 43 0,64 0,82 
ка 4 разр. —1 0—20.1 1 

2» —/ 

Сборка Слесарь: монтажник 0, 14 0,23 0,87 
4 разр. —1 0—03 ,8 O—14,4| 0—54,4 

Сварка Элект росварщик 0,11 0,31 3 
3 разр. —1 0—06,1 0— 17,2 

Окраска Маляр 4 разр. —1 0.19 0,24 0,2 4 0—11,9 0—15 [0—5 
Гб № 

Примечания: 
При изготовлении многоканальных коробов на изготовление 

одного экрана или скобы принимать Н. вр 0,12 чел.часа. Расц, 
0—06,7; на установку —Н. вр. 0,22 чел.часа, Расц. 0— 12,3. 

2. При сборке коробов в блоки принимать на один стык: сбор 
ка—Н. вр 0,26 чел часа Расц. 016,3; сварка —Н. вр. 0,15 чел. 
часа, Расц. 0—€8,3. 
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B25—88. Изготовление протяжных коробок 

Состав работы 

1. Разметка стали. 2. Резка стали. 3. Вырубка углов. 4. Изгиба 
ние с подправкой мест изгиба и подгонкой углов под сварку 
5. Сборка деталей под сварку. 6. Сварка. 7, Окраска. 

ПВормы времени и расценки на 1 коробку 

Размеры коробок 

Наименование в мм, до 

работ Состав звена 

x120 x 300 

Заготовка и Слесарь монтажник 0,31 0, 54 
сборка 4 разр. —1 0—19,4 0—33,8 

Сварка Электросварщик 0,18 0,26 
4 разр. —1 0—11,3 016,3 

Окраска Маляр 3 .— 1 0.07 0, 13 7 p © Fase 
0—03,9 0—07,2 

a 6 Ne 

В25—89. Изготовление подставок и стендов 

Рис f. Рис. 2. 

Состав работы 

‘1. Разметка стали. 2. Резка стали. 3. Вырубка углов, отверсти? 
и крепежных лапок. 4. Изгибание. 5. Сборка деталей под сварку 
6. Сварка. 7. Окраска. 
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Нормы времени и расвенки на конструкцию 

№ рис. 

Hanmenosanne 
работ Состзв звена 

9 

Заготовка Слесарь монтажник 0.39 2,6 
4 разр. —1 0—23 1—53 
3 » —f 

Сборка Слесарь монтажник 0,19 1,75 
94 pap —1 0—10,6 0—97,8 
2 8 

Сварка Электросварщик О, [1 1,2 
3 разр. —1 90—06, 0—66,6 

Окраска Маляр 8 разр.—1 0,08 0,22 
0—04,4 0—12;2 

а 6 

B25—90. Изготовление 

Сост 

конструкций для установки 
приборов и аппаратуры 

ap работы 

1. Разметка и резка (или рубка) листовой и профильной стали. 
2. Вырубка углов н пробивка отверстий. 3. Разрубка концов и раз 
водка. 4. Изгибание. 5. Резка стальной трубы и нарезка 
6. Сборка. 7. Сварка. 8. Окраска 

Сос 

а) При 

тав звена 

изготовлении 

Слесарьмонтажник 4 разр. 1 
» —T/ 
6) При сварке 

Электросварщик 8 разр. 1 

в) При окраске 

Маляр 3 разр. —1 

резьбы. 

87 



Нормы времёни и расценки на Г конструкцию 

Наименование конструкции и сборка Сварка Окраска 

Кронштейн для вертикальной 0,08 
прокладки труб 0—04,5 

0,015 
0—00,8 

Кронштейн для горизонтальной 0,22 0,03 2 
прокладки труб G—12,3 6—O1,7 

Конструкции для установки 0,33 0,03 3 
кнопок и автоматических пе. (18,5 0—01,7 
реключателей на стене 

Конструкции для установки на 0,53 0,07 0,09 4 
полу 0—29,6 0—03,9 00—05 

Кронштейн.полка для установ 0, 34 5 
ки трансформаторов 0—19 

0,05 0,03 
0—02.8 0—01,7 

Кропиштейнскоба для установ 0, 17 6 
ки электроконтактных MaHO 0—09,5 
метров, сигнализаторов паде 
ния давления, датчиков газо 
анализатора ДТК348, сиг 
нализаторов уровня и тп 

Кронштейн крестовина для 0, 19 0,02 7 
установки манометров типа (0—10,6 0—0 МСП, МГП, МСС и др 0.1 

0—05,6 
Подставка для установки диф 0,33 8 

манометра типа ДМИК4 на 0—18,4 
конструкциях PY 0,12 

Подставка для установки диф 0,53 9—06,7 
y 

манометров типа ДМПК 0—29,6 

Конструкции для установки 0,34 0,1 0,04 10 
малогабаритных шкафных 019 0—05,6 0—02,2 
щитов на стене 

а 6 B № 
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В25—91. Изготовление конструкций (лотков, 
мостов, трапов) для прокладки трубных 

и кабельных проводок 
Состав работы 

1. Разметка. 2. Резка. 3. Изгибание. 4. Сборка деталей конст 
рукций под сварку. 5. Сварка. 6. Окраска. 

Нормы времени и расценки ‘а 100 м конструкций 

H 
Вид стали 

аименозание 
работ Состав звена 

угловая листовая 

Заготовка Слесарь монтажник 3,6 92 1 
4 равр —1 2—01 12—30 
2 » ф1 

Сборка Слесарьмонтажник 3 8,6 2 
3 равр —1 1—67 4—77 

Сварка Элкт росварщик 5,1 9,1 3 
4 равр. —1 3—19 5—69 

Окраска Маляр 3 paap — 6,1 4 
3—39 

а 6 № 
B25—92. Изготовление проходов для трубных 

и кабельных проводок 

Рис. 3. Рис. 4. 

Рис. 5. 
Состав работы 

1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы. 3. Разметка и рез 
ка листовой и угловой стали. 4, Пробивка отверстий. 5. Сборка кон 
струкции. 6. Сварка. 7. Навертывание муфт. 8. Окраска. 
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Нормы времени и расценки na J конструкцию 

На каждую 
До 12 груб в последующую 
конструкции трубу добав 

лять 

работ Состав звенв 
№ рис. 

3 4—5 3 4—5 

Заготовка Слесарь 0,62 2,1. 0,05 0,14 
сборка монтажник 99—37 0— 08, 

5 разр. — 1 
2 » 

Сварка Электросварщик 0,89 1,2 0,08 2 
4 равр. —1 00—05 

Окраска Маляр 0,48 0,03 3 
5 разр.—1 0—25,6 0—01,7 

a 6 e@ fs № 

Примечание. При изготовлении герметизированных прохо 
дог к H. вр. настоящего параграфа добавлять на испытание конст 
рукции Н. вр. 0,75 чел.часа, Расц, 0—44,8 при составе звена сле 
сареймонтажников 5 разр. —Ги 2 разр. —1. 

В25—93. Изготовление бронеплит 

Состав работы 

1. Разметка мест резки, изгибания и вырубки углов. 2. Резка 
стали. 3. Вырубка углов. 4. Разметка, сверление (или пробивка) от 
верстий. 5. Изгибание заготовок. 6. Заготовка патрубков (штуцеров) 
из стальных труб. 7. Установка дёталей под сварку. 8. Сварка. 

Нормы времени и расценки на издегие 

Наименование 
работ Состав звена Н вр Расц № 

Заготовка Слесарьмонтажник 1,3 0—72,7 
сборка 4 разр. 1 

2 в 1 

Сварка Газосварщик 115 90—71,9 2 
4 равр.—1 
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В25—94. Изготовление трубных блоков 
из медных труб 

Состав работ 

а) При изготовлении блоков 
1. Правка труб. 2. Разметка. 3. Отрезка труб. 4. Подготовка 

концов труб под пайку. 5. Изгибание труб. 6. Сборка труб в блоки 
с установкой крепежных деталей и конструкций. 7. Окраска. 8. Мар 
кировка блока. 

6) При свивке труб в блок 

1. Разметка н правка труб. 2. Подготовка концов труб под пай 
ку. 3. Свивка труб жгутом. 4. Испытание на плотность. 5. Перемот 
ка трубного блока на барабан. 6. Маркировка блока. 

Нормы времени и расценки на 100 м труб 

Метод исполнения 

работ 
Состав звена 3 БЕ ©. о x 

eg eS Р 2%, 28 <r Ww о es оо 

Изготовле  Слесарь 4,6 3,3 2,1 1,95 1,65 1 
ние монтажник 

5 разр. —1 
8 » 1 

Окраска Маляр 0,38 0,23 0,12 2 
2 разр. —1 0—18.7 0—11,3 

а 6 B г д № 

B25—95. Изготовление трубных блоков 
из стальных труб 

Состав работ 

а} При изготовлении крепежных конструкций 

Разметка и резка угловой стали. 2. Сверление отверстий. 
3. Окраска конструкций. 

6) При заготовке стальных труб 

1. Разметка мест резки и изгибание. 2. Резка. 3. Подготовка 
концов труб под сварку. 4. Гнутые труб. 

в) При сборке труб 

Сборка с установкой крепежных конструкций. 2. Крепление. 
3. Установка предохранительных пробок. 4. Маркировка. 

я 
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В25—96. Изготовление отборных устройств 

Состав работ 

а) При изготовлении отборных устройств 
для чистого газа и жидкостей 

1. Разметка и перерезка труб с раззенковкой концов. 2. Гнутые 
труб. 3. Подготовка концов труб под сварку. 4. Сверление и вырезка 
отверстий. 5. Установка деталей под сварку. 6. Свертывание заглу 
шек и пробок на льне и сурике. 7, Сварка. 8. Испытание изделий на 
плотность. 9. Окраска. 

6) При изготовлении отборных устройств 
для запыленных и загрязненных газов 

1. Разметка труб для резки и вырезки клиньев. 2. Газовая рез 
ка грубы и вырезка клиньев с подогревом для обсадки на конус. 
3. Обсадка перехода под сварку. 4. Сверление и вырезка отверстий. 
5. Сборка. 6. Сварка. 7. Свертывание деталей на льне и сурике и 
соединение фланцевых стыков с установкой прокладок, 8. Испытание 
изделий на плотность. 9. Окраска. 

Рис. 6. 

Рис 7, Рис 8 
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А. ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧИСТОГО ГАЗА И ЖИДКОСТЕЙ 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию 

№ рис 

работ Сэстав звена 
в 7 8 5 0 iT 9 

Заготовка Слесарь монтажник 0,07 0,09 0,05 0,04 0,23 0,11 1 

разр. —1 04.4 0—05.7 0—03,1 0—02,5 0—14,5 0—06,9 
— 

Сборка Слесарьмонтажник 0,26 0,4 0, 19 0,64 0,04 1,17 0,24 2 
4 разр. —1 0—16,3 0,25 O—11,9 00—40 0—02,5 ¢—73,} 90—15 

Сварка Электросварщик 0,09 0,17 0,24 0,3 0,16 0,66 0,15 3 
5 pasp.—I1 0—06,3 0—11,9 O—16,8 0—21,1 0—11,2 0—46,3 0—19,5 

Окраска Маляр 4 разр. —1 0,05 0,08 0,02 0,08 0,06 0,03 0,06 4 
0—73,1 00—05 0—013 0—0 0—03,8 0—01,9 0—03,8 

а 6 B г д г ж № 
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Наименование 
работ 

Заготовка 

Сборка 

Сварка 

Окраска 

Б. ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПЫЛЕННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГАЗОВ 

Состав звена 

Слесарь монтажник 
5 разр. —1 
8 эф 

Слесарьмонтажник 
разр. —1 

2 » —! 

Электросварщик 
6 разр. —{ 

Маляр 4 разр. —1! 

Нормы времени и расценки на I конструкцию 

№ рис. 

13 14 15 16 17 

0,46 0,51 0,56 0,3 0,87 
0—28 ,9 0—32,1 0—35,2 0—18,9 0—54,7 

0,6 2,1 0,9 ‚1,15 0,96 
0—35.9 {—25 0—53,5 C—68 ,7 0—57,4 

0,7 1,6 |,1 1.3 
0—55,3 1—26 G—86 9 1—03 

0,03 
0—01.9 

а 6 8 r д 

Таблица 2 



Рис. 16. Рис 17 

В25—97. Изготовление сосудов 

Состав работы 

1. Разметка и нарезка заготовок. 2. Изготовление деталей с на 
резкой резьбы. 3. Сборка. 4. Сварка. 5. Гидравлическое испытанне. 
6. Окраска. 

Нормы времени и расценки на 1 сосуд 

Cocya 

Наименование влагоотдели pa6o1 Состав звена гельзый или уравни 
воздухосбор тельный 

Ник 

За отовка Слесарьмонтажки 0,93 1,95 1 
сборка 5 разр —! 0—53,5 {—23 

8$ » 

Сварка Газосвагщик 0,34 0,42 2 
9 ризр —! 0—239 —0—29,5 

Окраска Маля2 3 разр —1 0,16 3 
0—08.3 

a 6 № 

97 



В25—98. Изготовление щитков питания 

Состав работ 

а) При изготовленин деталей и сборке щитков 
Разметка, резка и изгибание листовой стали. 2. Рубка угловой 

стали. 3. Вырубка углов и пробивка отверстий. 4. Сборка. 5. Сварка. 
6. Окраска. 

6) При коммутации 

I. Разметка и резка провода. 2. Зачистка концов с изготовлени 
ем колец. 3. Установка‘ пакетных выключателей и предохранитель 
ных колодок. 4. Прокладка провода. 5. Присоединение концов про 
водов под зажимные винты. 

Нормы времени и расценки на щиток 

Количество групп. 

Наименование 
работ Состав звена 

Заготовка Слесарьмонтажник 
сборка 4 разр. —1 106 1—23 

2 —/ 

Oxpacka Маляр 3 разр. —1 0,08 0, 1 2 
0—04.4 0—05.6 

Коммутация Электрослесарь 2,1 3,3 3 

Е разр. ai 1—24 195 

B25—99. Сборка укрупненных узлов 
исполнительных механизмов 

Состав работы 

1. Установка и крепление прибора на стойке. 2. Установка ры 
чатов H тяг. 
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Нормы времени и расценки на 1 узел 

Тип исполнительного механизма 

Состав звена клапан 
ГИМ1 МЭК25 60801‘ Cr Mag 

25/120 ИМКБ 1 

Слесарь 0, 48 0, 67 0,99 1,2 2,5 
монтажник 0—28,7 0—40 0—59,2 0—71,7 1—49 
§ разр. —1 
2 » 

a 6 B r ff 

Примечание. При сборке узлов с изготовлением рычагов и 
тяг принимать: на изготопление одного рычага или тягн Н ap 
0.63 чел часа, Расц. 0—37,2 при составе звена слесареймонтажни 
ков 4 разр —|1 и 3 разр —1; на сварку Н. вр 0.14 чел часа 
электпосваршика 4 разр. Pacn 0—08,8. 

§ 625 100. Сборка узла колонки дистанционного 
управления 

Состав работ 

а) При сборке 

1. Установка колонки дистанционного управления, магнитного 
пускателя и электротормоза ва опорную конструкцию. 2. Установка 
клеммной коробки. 3. Заготовка и установка конструкций и защит 
ных патрубков. 4. Установка клеммной сборки. 5. Сборка. 

6) При коммутации 

1. Открывание (закрывание) крышек. 2. Установка отводов гиб 
ким металлическим шлангом. 3. Заготовка и затягивание пучков про 
водов в трубы. 4. Разделка и подключение концов проводов. 5. Мар 
кировка. 

Нормы времени и расценки на 1 узел 

Наименование работ Состян звена Hq. Расц № 

Сборка Слесарь монтажник 2,1. 1—31 I 
4 разр. —1 

Сварка Электросварщик 0,23 0—12 8 2 
8 равр. —1 

Коммутация Слесарь монтажник 4,1 2—8 3 
5 разр. —1 



В25—101. Сборка узла газоанализатора B25— 103. тина МГК. 348 
Элементные нормы на монтаж 

внутренних электрических проводок в щитах (пультах) 

Состав работы Электрослесарь 4 равр. —1 

1. Разметка и установка кронштейнов на сварке. 2. Разметка и Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
вырезка отверстий. 3. Установка приборов (датчика магнитного га 
зоанализатора, фильтра, охладителя, конденсационного сосуда, гид 
рокомпрессора). 4. Заготовка деталей трубиой обвязки. 5. Установка Наименование работ Измеритель Н. р Pacn. № 

трубных вводов. 6. Свертывание переходных соединений на льне н 
сурике. 7. Врезка переходных соединений. 8. Обвязка узла сталь 
ной и медной трубкой. 9. Соединение приборов резиновой трубкой. Установка коммутацион 100 зажимов 1,35 0—84,4 1 
10. Установка сливной воронки. ных зажимов со сбор 

Нормы времени и расценки на узел Kon 

Заготовка проводов с от 100 м 0,98 0—61,3 2 
Наименование работ Состав звена вр. Расц № мериванием, отрезкой и да 

проглаживанием  про 
вода 

Сборка Слесарь монтажник 4,7 2—94 I ‘ 

4 разр. —1 Прокладка провода по Го же 3,2 2—00 3 
панелям CO  связыва 

Сварка Электросварщцик нием в пучки промив р 
8 paap wes 0,69 0—38,3 2 кой и креплением 

Присоединение KCHLOB 100 концов 5,3 3—31 4 
Газосварщик 0,41 0—25,6 3 проводов под зажимной 

4 разр. —1 винт C изготовлением 
кольца, укладкой, вы 
полненном изгибов, 8$ B25— 102. Элементные нормы на окраску снятием изоляции. за. 

панелей щитов и пультов чисткой жил, определе 
нием назначения, уста 

Маляр 4 разр.—1 ковкой оконцевателей 

Нормы времени и расценки на 100 м? проводов 

То же, без изготовления То же 3,5 2—19 5 
Наименование работ AH. up Расц кольца провоза 

Очистка поверхности щитов и пул То же. с облудкой кон 100 концов 4,1 2—55 6 
68 ,8 ТОВ we ee 1,1 I цов провода 

Обезжиривание буи 5,5 3—44 2 Написание маркировоч 100 0,79 0—49.4 7 
ных знаков на оконце телей 

Грунтовка наружной поверхности 2,8 1—75 3 нагелях проводов или 
винилхлоридных Тру6 

Частичная шпаклевка ‚..,.. 4,9 3—06 4 ках 

 (Скручивание концов про 100 концов 0,59 0—36.9 8 
Шлифовка и. 5,7 3—56 5 Р пров B спирали 

р 

Окраска поверхности щита за один Прозвонка концов прово То же 1,2 0—75 9 
раз ww he hee 3,5 2—19 6 дов  монтажнокомму 

T ин. 
тационной схемы апри 

lo за два раза 2,3 i—44 сдаче работ 
6; 



B25—104. Элементные нормы на обработку 
медной трубки 

Нормами предусмотрено изготовление отводов усредненной дли 
ной до 1500 мм при количестве изгибов до 5. 

Нормы времени и расцепки на измерители, указанные в 

Наименование работ 

Отжиг медной 
трубки пламенем 
газовой горелки 

Снятие — замеров, 
вычерчивание 
эскизов или из 
готовление шаб 
лонов 

Разматывание мед 
ной трубки 
бухты с прав 
кой вручную 

Разматывание мед 
ной трубки из 
бухты с правкой 
вручную с при 
менением  меха 
HH3MOB 

Разметка и резка 
медной трубки 
ножовкой 

То же, в примене 
нием механизмов 
н приспособле 
НИЙ 

‚Разбортовка кон 
цов труб с опи 
ловкой вручную 

Изгибание медной 
трубки вручную 

102 

Состав звена 

Газосварщик 
3 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
5 разр —1 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 
2 » 1 

То же 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. Ч 

Те же 

Измери 
тель 

100 м 

100 шт. 

100 м 

100 м 

То же 

100 
концов 

[оо гибов 

таблице 

Paci No 

3 1—67 I 

5 3—51 2 

3,6 2—15 3 

0,9 0—53,8 4 

3,4 2—39 5 

0—26,7 6 

1.4 0—98,3 7 

5,1 8 1—47 



Ваименование разот 

Из: ибание медной 
трубки вручную. 
с применением 
механизмов и 
приспособлений 

Установка  соеди 
нительных дета 
лей с поддержи. 
ванием при при 
хватке сваркой 

Газовая сварка 
медной — трубки 
или приварка 
соединительных 
деталей 

Установка элемен. 
тов трубной об 
вязки со сверты 
ванием соединя 
тельных — дета 
nen 

Состав звена 

Caeeupo 
монтлжния 
5 разр. —1 

Го же 

Г азосварщик 
6 разр. —1 

Слесарь 
монтажник 
5 разр. —1 

Измери. 
тель 

100 
гибов 

100 шт. 

100 
стыков 

100 
отводов 

Продолжение 

Расц. № 

11 0772 9 

1,6 {—12 10 

2,1 1—66 И 

3,7 2—60 12 

LNT& по строительству 
и архн1.. 

НВ. 
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a — 50; табл. Spee cH вр: ow Рас, по, разно: ри но ВИДНОСТИ. та. ты BHAH 

В разновидности 2а.и 26. °° 

BARE пазов" 


